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1.1  Agentes 
- Promotor:  
Universidad de Zaragoza 
- Arquitecto:  
Laura Martínez Lite 
- Otros técnicos: 
José Antonio Alfaro Lera, tutor del proyecto 
Javier Pérez Herreras, cotutor del proyecto 
 
 
1.2  Información previa 
1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida. Encargo 
La ciudad de Pamplona se distingue e identifica por el accidente geográfico del río Arga, el cual 
ofrece un precioso recorrido de simbiosis de agua y vegetación, a través de puentes históricos, 
presas, molinos… El Arga circunda Pamplona y la atraviesa. En ocasiones, se aproxima a la ciudad 
o se esconde de ella, discurre ancho y pausado configurando idílicos oasis de paz o, por el contrario, 
se alborota en sus presas y estrechamientos.  
 
La ciudad de Pamplona desea dar cobijo a un nuevo centro de alto rendimiento de remo en este 
paseo fluvial, concretamente, en el meandro del río que corresponde al tramo de la Rochapea. Es 
aquí donde el Arga se acerca de nuevo a los pies de la ciudad antigua y se produce el momento 
de mayor tensión en todo el recorrido, cuando la ciudad y el barrio de la Rochapea parece que 
quieran tocarse.  
 
El objetivo es crear un alto en el camino de este paseo fluvial, nombrar un nuevo lugar en la 
naturaleza, descubrir nuevos espacios públicos e investigar la forma de habitarlos, así como 
conectar la ciudad consolidada y una de sus zonas de expansión. 
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1.2.2. Emplazamiento 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICO-URBANA 
 
Es muy importante analizar la evolución histórico-urbana de la ciudad de Pamplona para poder 
entender y descifrar las claves del emplazamiento en el que se desarrolla el proyecto. 
 
La consideración de Pamplona como una “Ciudad-Fortaleza” está en su propio origen, ya que se 
fundó por motivo de su situación estratégica como plaza militar. Su singular ubicación, con un 
importante desnivel natural hacia el Norte y el Este, hizo fácil su defensa hacia esos frentes, pero 
no tanto hacia el Sur y el Oeste. Por ello, la evolución histórica de la ciudad es en gran medida la 
historia de la intervención en sus murallas, en un continuo proceso de construcción, mejora, 
transformación, y, también de destrucción. 
 
Así, Pamplona estuvo dividida en tres poblaciones separadas entre sí por murallas, que servían de 
defensa pero, sobre todo, definían los límites de cada uno de sus núcleos. 
La planta de Pamplona era un rectángulo amurallado de trazado irregular apoyado en el borde 
Noroeste de la meseta, asomando a la escarpadura sobre el río Arga. El ángulo Suroeste quedaba 
en el centro de la meseta y allí se estableció la Ciudadela. Pamplona mantuvo el concepto de plaza 
militar hasta los primeros años del siglo XX. Las fortificaciones y esa condición perduraron, a 
pesar de todo, cuando ya no tenían justificación. De ser parte integrante de la ciudad medieval, 
las murallas habían pasado a constituir un elemento autónomo y ajeno, y a significar después, el 
obstáculo que limitó el ensanche que la ciudad necesitaba. 
Finalmente, en el siglo XIX tuvo lugar el Primer Ensanche. Sin embargo, este no fue suficiente, 
y en 1915 llegó el Segundo Ensanche. 
 
Las diferencias morfológicas entre la ciudad antigua y este Segundo Ensanche son evidentes. 
Frente a estrechas y serpenteantes calles se imponen las grandes avenidas direccionales, frente a 
la singularidad de cada vivienda, la uniformidad de los bloques, frente a pequeños patios que 
moldeaban la luz, extensos patios de manzana… Estas son las dos caras de la realidad a la que se 
enfrenta el proyecto, y a las que pretende poner en diálogo.   
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ESTADO ACTUAL 
 
Como ya se ha mencionado, este carácter de “fortaleza” ha definido la historia de la ciudad, su 
proceso de transformación, su actual estructura urbana y la mayor parte de sus valores, pero 
también algunos de sus retos actuales. La muralla de Pamplona supone una barrera física que 
condiciona su crecimiento. El aumento de la población y, por consiguiente, de sus funciones y 
necesidades, y la falta de espacio en el interior de la muralla ha ocasionado que el crecimiento sea 
extramuros. Así, muchas de las actividades para las que Pamplona no tenía espacio dentro de la 
muralla han tenido que ser alojadas fuera de la misma, en ocasiones, sin ningún tipo de orden ni 
armonía, sin una conexión adecuada que lo integre en el conjunto de la ciudad. Esto es 
exactamente lo que ocurre en el emplazamiento en el que se desarrolla el proyecto, convertido en 
el trastero de la ciudad, en el que actualmente tratan de convivir el patio y polideportivo de un 
colegio que se encuentra intramuros, los corralillos del gas, el antiguo edificio de las lavanderas 
y un aparcamiento, y todo ello desconectado de la ciudad intramuros y también de la Rochapea. 
 
 
No debemos olvidar además, el valor que los puentes han tenido a lo largo de la historia, 
entendidos históricamente como un final de recorrido, como meras salidas de la ciudad hacia lo 
deshabitado o entradas a la misma. Sin embargo, su valor actual ha cambiado, para convertirse en 
nexos de unión, no sólo física sino también emocional, de las dos riberas, de manera que han 
puesto en valor todo el entorno y se han convertido en un elemento vertebrador, integrador, hasta 
el punto de ser protagonistas de la realidad que se crea. 
 
El emplazamiento del proyecto surge como una oportunidad para darle un verdadero sentido de 
conexión al puente, coser el límite y establecer un diálogo entre esa ciudad antigua que mira hacia 
las montañas, por encima de otra de ensanches que ha quedado inconexa y relegada a sus pies. 
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1.3  Descripción del proyecto 
 
1.3.1 Descripción general 
 
El proyecto parte de un planteamiento muy ambicioso y de una vocación muy clara: no quiere ser 
un “edificio”, sino que va mucho más allá. Su arquitectura pretende hablar de un “no-edificio”. 
De cómo es capaz de nombrar un lugar público, un lugar que antes no existía y que está a la espera 
de ser definido. De cómo emplea hábilmente el pretexto de albergar un programa para resolver 
los contrasentidos e incoherencias existentes. De cómo no llega a ese lugar para imponerse, ni 
para competir con lo existente, pero tampoco para sumarse al caos y algarabía que lo rodea. De 
cómo es capaz de establecer un diálogo y un orden. En definitiva, se trata de un proyecto de 
paisaje y naturaleza, de topografía, de conexiones, de hacer ciudad.  
 
Así, el proyecto lejos de reducir su marco de actuación y focalizar su atención únicamente en 
cómo se iba a resolver el club de remo en sí mismo, su visión sobrevuela el paisaje, y su 
preocupación comprende el territorio. Se ofrece como una escultura en el paisaje, un regalo para 
la ciudad materializado en una estructura de hormigón. Un paseo elevado cuatro metros por 
encima del nivel del parque, acogiéndose a la cota del puente de la Rochapea, que brinda una 
nueva perspectiva de la ciudad y plantea un ejercicio de descubrir el meandro del río Arga a 
distintas alturas.  
 
Como se puede observar, un elemento clave del emplazamiento, que da sentido al proyecto, es el 
puente de la Rochapea. Riadas de personas cruzan a diario el mismo para acceder al centro de la 
ciudad, realizar actividades comerciales, de trabajo, ocio… para volver luego al domicilio 
extramuros. Así, vi claro el valor del mismo como elemento conector entre la ciudad consolidada 
y la ciudad en crecimiento, solera y juventud, patrimonio y naturaleza. No obstante, su entidad no 
queda reducida a su carácter conector, sino que actúa como elemento integrador, no sólo 
territorial, sino también social. Más aún, como protagonista de su propia existencia, invita a 
quedarse en él para realizar actividades que ponen en valor a la ciudad en su conjunto. 
El puente, antes concebido como un final de trayecto desde la ciudad antigua, da ahora 
continuidad a una nueva anatomía, que construye el paisaje y organiza el territorio. Una pasarela 
entre las dos ciudades y sus gentes, que ofrece una parada a cubierto en el paisaje lluvioso de 
Pamplona, a una nueva altura y con otra perspectiva. 
 
El nuevo club de alto rendimiento de remo en Pamplona se configura como una infraestructura 
pública territorial, capaz de medir la distancia entre las dos ciudades. Todos los aspectos 
funcionales se resuelven mediante su subordinación a una visión territorial, con el fin de conectar 
ambas ciudades a través de dicha pasarela, una estructura que da a esta expansión urbana un 
carácter de ciudad abierta, proyectada en el paisaje, lista para recibir otras nuevas actividades. 
Un nuevo camino de 5 metros de ancho, con la misma crujía que el puente existente, actúa como 
un cosido, como un balcón sobre el parque. Lejos de desembocar en la gran avenida de la 
Rochapea, espacio poco íntimo para el peatón, lo hace hasta llegar al Paseo peatonal Anelier, 
cuyo potencial estaba aún por descubrir. 
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Además, este nuevo puente tiene también otra condición, la de umbral en el parque, la de paso a 
una naturaleza distinta del meandro del río Arga. Unos esbeltos pórticos de hormigón, de los que 
queda suspendida la pasarela como si de un puente colgante en la naturaleza se tratase, pautan 
mediante un ritmo continuo, como los arcos del puente de la Rochapea, este paso en el parque.  
 
El programa se plantea como oportunidad para la construcción de esta gran arteria que es la 
pasarela, vertebradora del territorio, y elemento de conexión no sólo entre las ciudades, sino entre 
las dos partes del programa: el hangar y la residencia. Dichas partes se presentan como incisiones 
en el paisaje, no obstante, cada pieza hace referencia a su naturaleza y condición. El hangar se 
sitúa en la inmediatez del río estableciendo un diálogo directo con el agua y la naturaleza. 
Materializado en un potente muro de contención, abraza el espacio y continua con esa línea de 
muro paralela a la residencia, ampliando la ribera y descubriendo ese cuarto ojo del puente que 
con los años había quedado oculto. Por su parte, la residencia encuentra su lugar más ligada a la 
ciudad de la Rochapea, materializada en una gran viga de hormigón apoyada en sus extremos, 
como un marco o puerta de entrada al paisaje.  
 
 
 
 
La ambición del proyecto es consciente de la doble respuesta que el lugar espera, la de la conexión 
entre las dos ciudades y la de la permeabilidad y continuidad en el recorrido longitudinal del río 
y del parque. Así es cómo este no-edificio se constituye como puente y umbral, cómo utiliza como 
pretexto el programa del club de remo para nombrar ese lugar y convertirlo en una nueva realidad. 
Un lugar reconocible en todo el paseo fluvial del Río Arga que, a su vez, se presenta como un 
acontecimiento natural, algo extraordinario pero cotidiano. 
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1.3.2. Descripción del programa de necesidades 
 
El programa planteado corresponde a un centro de alto rendimiento de remo para deportistas que 
deciden hacer de su deporte, el remo, una nueva forma de vivir. Se plantea por lo tanto, como se 
ha mencionado anteriormente, además de un hangar para almacenar las embarcaciones, otra pieza 
residencial. 
 
El proyecto, así como el programa, va ligado intrínsicamente a la estructura; la estructura es el 
proyecto y el proyecto es la estructura. El hormigón está presente en toda la estructura, 
realizándose una labor de exploración sobre las distintas posibilidades que tiene de generar 
espacios que ya resultan habitables sin ningún tipo de acondicionamiento por su condición y uso, 
como es el caso del hangar y la pasarela: las actividades quedan a cobijo de una gran cubierta.  
 
En el caso de las habitaciones, se persigue también esta idea de la estructura desnuda: que la 
compartimentación sea la mínima posible y que la propia estructura sea, la que delimite, con sus 
muros de hormigón, los espacios. Se trata de investigar y experimentar con unidades 
habitacionales que cubran las necesidades básicas. Se entiende que no es una estancia en la que 
el remero vaya a pasar la mayor parte del tiempo, sino todo lo contrario, se entiende como un 
habitáculo que generalmente se utilizará para dormir. Independientemente de ello, cada 
habitación garantiza el confort del mismo. 
Cuenta con un total de 20 unidades habitacionales individuales de uso privado que se conforman 
de la misma manera: se parte de una crujía de 6 metros entre ejes de pantallas dejando un vacío 
entre sus muros listo para habitar. Así, se construye un gran mueble de madera en su interior que 
aloja el baño y separa dos habitaciones para generar intimidad, pero que se relacionan a través del 
patio, y de ese muro de hormigón visto que da la vuelta a ambas estancias estableciendo 
continuidad espacial. Ello garantiza la independencia de sus ocupantes al tiempo que ofrece 
espacios para compartir. 
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Dichas habitaciones constituyen una gran viga, elevada del suelo 1,75 m (la altura de una 
persona), y apoyada en sus extremos, los cuales configuran los núcleos de comunicación de la 
pieza. Esto permite, por un lado, generar una gran fisura de conexión visual entre el parque y la 
ciudad, y por otro, generar un gran espacio público a cubierto.  
 
 
 
Este espacio público se encuentra además rehundido en el terreno, lo que le posibilita conseguir 
mayor altura. Una pastilla de servicios, con cafetería y vestuarios, dando pie a un gran espacio 
polivalente que se abre al parque y que puede ser usado por los remeros y los habitantes con total 
libertad como cafetería, zona deportiva, de reuniones, exposiciones… 
El proyecto cuenta así, con un espacio privado y otro de uso público, el cual permite a la 
ciudadanía disfrutar de dichos servicios al mismo tiempo que se aproxima a una actividad física 
muy enraizada en la cultura navarra. La ciudad vive de cara al río y busca simbiosis con él. 
 
 
 
 
La planta de las habitaciones y la del espacio público se comunican por sus apoyos, en concreto 
por unas escaleras en el extremo este, y por un ascensor en el oeste. Además, la planta de las 
habitaciones se conecta con la pasarela a través de una rampa, que se transforma en escalera 
cuando desemboca en el parque. A continuación de esta escalera y con la misma anchura, se 
configura la rampa que da acceso al espacio público rehundido. El acceso al mismo desde la parte 
sur del parque se produce a través de una zona escalonada de bancales, haciendo más amable la 
transición entre el parque y la pieza.  
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A continuación, vienen detalladas las superficies construidas y útiles de la pasarela, el hangar y 
la residencia:  
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1.4  Prestaciones del edificio 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan estos requisitos básicos. 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, en los aspectos y términos que 
le son de aplicación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos 
de “Seguridad estructural”, “Seguridad en caso de Incendio”, “Seguridad de utilización y 
accesibilidad”, “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, “Protección frente al ruido” y 
“Ahorro de energía y aislamiento térmico” establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos 
en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento 
de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
 
 
1.4.1 Prestaciones del edificio 
EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 
DB-SE. Seguridad Estructural 
Exigencia: Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto. 
DB-SI. Seguridad en caso de incendio 
Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad  
Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en 
el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.  
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EXIGENCIAS DE HABITABILIDAD  
DB-HS Salubridad  
Exigencia: Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
DB-HR Protección frente al ruido  
Exigencia: Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
DB-HE Ahorro de energía  
Exigencia: Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
 
 
EXIGENCIAS DE FUNCIONALIDAD  
-Utilización: De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.  
-Accesibilidad: De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas, el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica.  
-Acceso a los servicios: De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica.  
 
 
LIMITACIONES DE USO  
-Limitaciones de uso del edificio: Las limitaciones de uso del edificio, responderán, en general, a 
la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia con usos 
compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e instalaciones.  
-Limitaciones de uso de las dependencias: El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos 
en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyecto, requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso 
será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni 
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc 
-Limitaciones de uso de las instalaciones: Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento 
de los DS del CTE, con las exigencias pedidas en cada caso  
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1.4.2. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el C.T.E.  
No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en 
el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.  
 
1.4.3. Limitaciones de uso del edificio 
 
LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO EN SU CONJUNTO  
-El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.  
-La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.  
-Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del 
resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc.  
 
LIMITACIONES DE USO DE LAS DEPENDENCIAS  
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.  
 
LIMITACIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES  
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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2.1 Sustentación del edificio 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte 
del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
2.1.1 Bases de cálculo 
- Método de Cálculo 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 
3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 
 
- Verificaciones 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al 
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 
- Acciones 
Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio según el documento DB SE-AE y 
las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB SE en los apartados 4.3-4.4. 
 
2.1.2. Estudio geotécnico 
El terreno del que se dispone en el sector a intervenir se ubica en Pamplona, en el meandro del 
río Arga, concretamente en el tramo de la Rochapea. 
No existen estudios geotécnicos del lugar en concreto, sin embargo, queda englobado dentro de 
la denominada Cuenca de Pamplona, por lo que los diversos estudios geotécnicos realizados para 
otros proyectos en dicha zona pueden servir como base. De esta manera, se han supuesto las 
siguientes capas en su corte geotécnico: 
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Así, la Cuenca de Pamplona conforma una unidad geológica, en la que afloran fundamentalmente 
formaciones margosas. Morfológicamente es una cuenca enmarcada por las estructuras de las 
calizas eocenas, por los niveles detríticos de las Sierra de Izco, y por los conglomerados de la 
Sierra del Perdón, que la limitan por el Este, Sur y Oeste respectivamente. Su límite Septentrional 
está menos definido, exceptuando los conos turbidíticos de Huarte, San Cristóbal y Añecar. La 
cuenca de Pamplona, desde el punto de vista geográfico y estructural, es una extensa cuenca 
prepirenaíca, integrada por depósitos secundarios y terciarios de origen marino, comprendida 
entre el Pririneo Axial y la Depresión del Ebro. 
 
En concreto los materiales que afloran en esta área son por un parte, la formación denominada 
como “margas de Pamplona” de edad Biarritziense, se trata de un conjunto monótono de margas 
fácilmente meteorizables, únicamente en la parte baja de la formación existen intercalaciones de 
calcarenitas arcillosas, que aflora en el lecho del río. 
 
Por encima de estos materiales se ha depositado una cobertura cuaternaria, constituida por los 
acarreos del río Arga y sus tributarios. Estos están compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas, 
dando lugar a niveles de acumulación o terrazas fluviales.  
 
De acuerdo a este estudio en el que se clasifican los distintos tipos de suelos, el del proyecto 
estaría en el caso de Zona III: Terrazas fluviales del Arga. Esta zona, definida por los depósitos 
de terraza relacionados con el río Arga, se distribuye a lo largo de su curso. 
 
Los materiales predominantes están constituidos por gravas redondeadas y subredondeadas, de 
naturaleza litológica variada y matriz arcilloarenosa plástica, generalmente de tonos marrón 
rojizos y en ocasiones gris-verdosos. Los finos que componen la matriz presentan plasticidad baja 
y media. Las gravas son heterométricas con tamaños máximos del orden de 25 cm, entre las que 
se observa un contenido abundante de finos (12-37% aproximadamente). 
 
En algunos casos, sobre las gravas aparecen arcillas arenosas de tonos variados, gris-verdosos, 
beiges y pardos, cuyo espesor máximo alcanza los 3,60 m. Se trata de arcillas de baja plasticidad, 
a veces con carbonatos importantes (32%) y cuyo contenido en sulfatos no alcanza el 0,1%. 
 
No se han observado en toda la zona niveles de gravas cementadas. Bajo las terrazas más bajas 
del Arga, situadas en su margen derecha, presentan espesores máximos comprendidos entre 3,50 
y 5,50 m. 
 
Con respecto a la hidrología subterránea,  la presencia de aguas subterráneas varía notablemente 
en los distintos niveles de terrazas que incluye la zona. Las terrazas con escaso desarrollo tanto 
horizontal como en espesor y algunas terrazas aisladas del río Arga, carecen de nivel freático 
continuo puesto que drenan hacia las laderas. A efectos constructivos, las excavaciones que 
intercepten el nivel freático presentarán problemas de drenaje prácticamente irrelevantes. 
Cabe considerar el riesgo de inundación por avenida en parte de la terraza más baja del río Arga. 
Pueden producirse pequeños desprendimientos de cantos en los bordes de terraza con taludes 
subverticales, riesgo, por otra parte, de escasa relevancia. 
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2.2 Sistema estructural  
 
Se establecen para el cálculo los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como 
las características de los materiales utilizados.   
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de 
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis 
estructural; y cuarto, dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado 
Límite Último para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud 
de servicio. 
 
2.2.1 Cimentación 
 
Teniendo en cuenta el sentido de la corriente del río, se observa que el proyecto está ubicado en 
su lado interior, es decir, aquel por el que el agua lleva menos velocidad, depositando así gran 
cantidad de arenas y limos que con el paso del tiempo han formado una capa no competente para 
la cimentación bastante profunda.  
 
Las presiones admisibles calculadas para profundidad de cimentación mínima de 1,5-2m, que 
corresponde al nivel superficial reblandecido o saturado, generalmente varían para las margas 
alteradas (de consistencia muy firme o dura casi siempre) entre 1,3 y 3 kp/cm2. En las margas 
sanas, pueden considerarse presiones admisibles entre 6 y 10 kp/cm2, posiblemente superiores 
dada su resistencia a compresión, superior en muchos casos a los 100 kp/cm2, pero que para 
edificios habituales suponen valores suficientes. 
 
Tanto en el caso del hangar como de la pieza de la residencia se considera que el empleo de la 
losa de cimentación puede ser particularmente adecuado puesto que en el área ocupada por ambas 
piezas se pueden producir variaciones notables en el espesor del horizonte alterado, que diesen 
lugar a asientos diferenciales. 
En el proyecto se ha considerado necesario además, el empleo de micropilotes y pilotes puesto 
que el espesor de las margas alteradas es superior a 5-6m, y se precisan cargas superiores a las 
que poseen dichas margas en el punto considerado.  
 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta además cuenta los resultados arrojados por el programa CYPE 
3D, se concluye que se trata de un terreno no competente para la realización de una cimentación 
directa únicamente, por lo que opta por hacer micropilotes y pilotes para poder llegar a la capa 
resistente. 
 
A continuación se detalla cada una de las cimentaciones realizadas para la pasarela, el hangar y 
la residencia, todas siguiendo el mismo criterio, pero con modificaciones de acuerdo a sus 
necesidades estructurales y programáticas: 
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PASARELA 
Como ya se ha analizado previamente, se trata de un terreno blando y con agua en sus estratos 
inferiores debido a la proximidad del río, con una compacidad baja, por lo que se realiza un 
encepado de dos pilotes tipo CPI-8(Ø40 cm) bajo cada pilar de hormigón HA-30 (50x100 cm). 
 
CPI-8: barrenados hormigonados por tubo central. Consiste en hacer la perforación mediante 
una barrena continua; posteriormente se vierte el hormigón por el tubo central al mismo tiempo 
que se alza la barrena, que a la vez desplaza el terreno hacia arriba. 
-Armadura longitudinal: barras colocadas uniformemente en el perímetro de la sección. 
-Armadura transversal: cercos en espiral a modo de zuncho cada 20 cm. 
 
(Ver detalles en plano E03) 
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Por otro lado, los apoyos de la rampa de unión entre la pasarela y la residencia se realizan a través 
de pilares de hormigón HA-30 en ménsula, separados 12 m. 
Así, la cimentación de dichos apoyos sigue el mismo criterio pero se realiza con un único pilote 
(Ø25 cm) bajo el muro de hormigón (30 x100 cm). 
 
(Ver detalles en plano E03) 
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HANGAR 
La cimentación se realiza a través de una losa de hormigón de cimentación de 60 cm de espesor. 
Dicha cimentación apoyará sobre estrato geotécnico de gravas, a una profundidad de 4 metros 
(+407.00) por debajo de la cota natural del parque (+411.00). 
Se generan tres filas de micropilotes bajo la losa, una alineada con los contrafuertes para 
compensar la posible inestabilidad que produzca la cubierta volada y evitar el vuelco, otra con el 
muro de contención transmitiendo los esfuerzos al terreno, y una tercera simétrica en posición a 
la segunda para equilibrar las cargas (ver plano E05). 
Los contrafuertes poseen un espesor de 30 cm, separados 3 m a lo largo de toda la pieza, al igual 
que las vigas de cubierta en voladizo, compensando así el posible giro y vuelco de la estructura. 
Además, se ejecuta un rastrillo de hormigón en el extremo de la losa más próximo al río, para 
evitar posibles subpresiones. 
 
 
 
 
 
 
RESIDENCIA 
La cimentación de la residencia se trata de una losa de cimentación de hormigón armado para 
evitar asentamientos y repartir de forma regular las cargas al terreno. 
Puesto que dichas cargas son mayores en la parte de los extremos, al encontrarse los apoyos de la 
estructura, y en la pastilla de servicios (cafetería, vestuarios…) al encontrarse muros estructurales, 
la losa tomará un espesor de 50 cm, mientras que en el espacio público, libre de apoyos, ésta se 
podrá reducir a la mitad, a un espesor de 25 cm. (Ver plano E06) 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
27 
 
 
   
 
Dicha losa de cimentación apoyará sobre estrato geotécnico de arcillas arenosas, a una 
profundidad de 2,95 metros (+408.05) por debajo de la cota natural del parque (+411.00). 
Así, se realiza una excavación de 4,00 metros, retirando el estrato de relleno y suelo vegetal y de 
arcillas y arenas hasta llegar al estrato de gravas. Sobre la superficie del estrato de gravas se coloca 
una base de zahorra con compactación al 95% del Proctor Modificado, 10 cm de hormigón de 
limpieza, lámina impermeabilizante de caucho EPDM e=0.8mm y, sobre ella, la losa de 
cimentación de hormigón armado HA-25. 
 
En el armado de la losa de cimentación se han tenido en cuentas las distancias del mismo respecto 
del exterior, según se trate de armadura colocada en cara exterior en contacto con el terreno o en 
cara interior, e igualmente se ha tenido en cuenta si se trata de armadura de cimentación o de muro 
de carga, ya que para este último los recubrimientos nominales son inferiores. A continuación se 
muestra una tabla con las características de los materiales. 
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Como se ha explicado antes, al no alcanzar el estrato resistente con una cimentación directa se 
realiza una cimentación profunda a base de micropilotes. En concreto, se ejecuta un encepado de 
dos micropilotes con una separación de 3 metros bajo cada muro estructural que transmita los 
esfuerzos de la estructura de la residencia al terreno. (Ver plano de cimentación E06). 
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Se trata de micropilotes perforados in situ, dispuestos verticalmente y cuyo funcionamiento se 
basa fundamentalmente en la transmisión de carga al terreno por rozamiento lateral entre el 
terreno y el mortero del micropilote. 
Proceso:  
a.-Desarrollo de la perforación y colocación de la vaina  
Se procede a la perforación a rotación o rotopercusión y se introduce agua circulante a través de 
la vaina para limpiar los cortes del suelo con un chorro de agua a través del espacio entre la vaina 
y el suelo. 
 
b.- Refuerzo de acero 
Con el fin de incrementar la sección disponible de acero, cabe la posibilidad de introducir barras 
de acero corrugado en el hueco: 1φ32, 2φ25, etc., dependiendo de las dimensiones de la armadura 
tubular. Como precaución constructiva a tener en cuenta, dado que la superficie de la armadura 
es totalmente lisa, para mejorar la adherencia de las mismas al encepado de cabeza se suelda unas 
barras de acero corrugado, un total de cuatro, de un diámetro φ16 y en una longitud total de 60 
cm a 70 cm, longitud en la que la soldadura no es continua, sino que está aplicada puntualmente 
con una separación de10 cm a12 cm. 
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2.2.2 Estructura portante y estructura horizontal 
 
El proyecto podría definirse en su totalidad a través de la estructura; la estructura es el proyecto, 
y el proyecto es la estructura. 
El hormigón está presente en toda la estructura, realizándose así una labor de exploración sobre 
las distintas posibilidades que tiene de generar espacios y descubrir la forma de habitarlos. Así, 
aunque parezca que emanan tres estructuras distintas, en realidad, forman parte de un mismo 
objetivo y camino, que es esa exploración de líneas geométricas en un entorno de naturaleza. 
 
PASARELA 
La estructura consiste en una gran cubierta de hormigón aligerado HA-30 in situ, con encofrado 
perdido de poliestireno expandido, de espesor 50 cm, que ofrece cobijo a los habitantes de 
Pamplona. Dicha cubierta se sostiene por unos pilares de hormigón armado HA-30 in situ, 
pareados cada 9 metros, y separados otros 9m, de dimensiones 50x100 cm y 16 m de altura. 
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Frente a la gran presencia de esta estructura, cuelga una ligera pasarela realizada en acero 
Corten mediante un sistema de sujeción vertical puntual cada 9 metros coincidiendo con los 
pórticos. El sistema está formado por una placa con pernos anclada en la losa de hormigón, y un 
sistema de cuelgue LFI+KP8 IGENA formado por: 
 
          
 
Además, para evitar movimientos horizontales y que la estructura actúe como un columpio, se 
rigidiza también lateralmente siguiendo el mismo sistema, anclándose puntualmente a los pilares. 
   
             
 
 
La pasarela se compone de dos largueros: tubos de acero huecos, de dimensiones 25x25 cm, y 
longitud 9 m, uno en cada extremo, a los que se atornillan cajones de acero de espesor 10mm y 
dimensiones 50x480cm. La estructura de la barandilla de Ø12mm y separación 100mm queda 
reflejada en el plano C15. 
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HANGAR 
La estructura se convierte en una incisión en el paisaje. La cubierta, una losa de hormigón armado 
HA-30, de 25 cm de espesor, queda a la misma cota que el parque (+411.00), convirtiéndose así 
ésta en un mirador sobre el río. 
La cubierta, de 9 metros de ancho y 60,40 metros de longitud vuela hacia el río, apoyándose en 
el muro de contención de 50 cm de espesor, y en unas vigas transversales de espesor 30 cm y de 
sección variable. Estas vigas actúan como costillas en ménsula, comenzando en 100 cm de canto 
en la zona del muro y acabando en los 25 cm de la losa en la zona próxima al río. 
Además, la cubierta se corta para dejar paso a la escalera de acero corten, que actúa como un 
embudo desde la pasarela hasta el parque y continuar hasta el hangar, la cual posee una estructura 
autoestable (sección definida en el plano C20). 
A continuación se detalla una sección longitudinal realizada por la mitad de la pieza donde se 
puede apreciar las vigas de cubierta y la escalera: 
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RESIDENCIA 
La estructura de la pieza de la residencia está compuesta esencialmente por pantallas de hormigón 
armado HA-30, comportándose como una gran viga apoyada en sus dos extremos. Dos pantallas 
longitudinales (MP1 de 50 cm de espesor) y (MP2 de 30 cm de espesor) quedan atadas por un 
total de nueve pantallas transversales intermedias (MP3-MP11 de 30 cm de espesor), además de 
otras dos de mayor espesor, cada una en un extremo (M8, M12 de 50 cm de espesor). Estas dos 
pantallas son las que transmiten las cargas al terreno al actuar como apoyos de la estructura, las 
cuales quedan además atadas por otras dos pantallas secundarias, (M7, M13 de 30 cm de espesor) 
respectivamente, para disminuir la flexión y la flecha de la estructura. Por último, todas las 
pantallas anteriormente mencionadas se rigidizan por las losas del forjado (L1, de 30 cm de 
espesor) y de la cubierta (L6 de 30 cm de espesor).  
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2.3 Sistema envolvente 
Es necesario recalcar la condición del proyecto de exploración con la estructura y de conseguir 
una serie de espacios que ya resultan habitables sin ningún tipo de acondicionamiento por su 
condición y uso, como es el hangar o la pasarela, o la zona del espacio público de la pieza de la 
residencia, la cual se encuentra completamente abierta. 
Otros espacios como son las habitaciones o la pastilla de cafetería y vestuarios sí que se 
acondicionan para conseguir el confort adecuado para sus habitantes y usuarios. 
 
Así, el sistema de la envolvente de las habitaciones representa un prisma rectangular, estando 
aislado en cubierta por placas de aislamiento térmico rígido tipo poliestireno extruído (XPS) de 
15 cm de espesor, encima de la losa de hormigón de 30 cm de espesor, y 12 cm en el forjado. 
Ambos quedan cubiertos por una solera de hormigón de 10 y 18 cm respectivamente. 
En el caso de la fachada sur, la envolvente se compone de una pantalla de hormigón armado     
HA-30 de 30 cm de espesor, con un aislamiento térmico rígido tipo poliestireno extruído (XPS) 
de 12 cm de espesor, doble placa de yeso laminado PLADUR de 30 mm de espesor, y un acabado 
de KRION de 6 mm. La carpintería, en este caso la puerta de acceso a la habitación, se encuentra 
alineada con el aislamiento para que las pérdidas energéticas sean las mínimas posibles. 
En cuanto a la fachada norte, al tratarse de un gran paño de vidrio con carpintería de madera que 
el acceso a los patios de las habitaciones se ha escogido un doble acristalamiento CLIMALIT 
PLUS con un vidrio de aislamiento térmico reforzado (PLANITHERM) y un vidrio de seguridad 
STADIP SILENCE con PVB acústico, separados por una cámara de aire llena de gas Argón (Ar) 
5+5.16+3 BE (bajo emisivo). Vidrio con capa de protección solar (ARIPLATE SOLAR). 
Aislamiento acústico 41dB. Uw = 1,165 W/m2K (Ug = 0,7 W/m2K). Seguridad RC2. 
Estanqueidad al agua E900. Hermeticidad C4. Resistencia al viento C5. 
Además, para evitar el puente térmico que se pueda producir entre dichas carpinterías y la pantalla 
de hormigón, se ha colocado una franja de aislamiento en el hormigón alineado con la carpintería, 
empleando un sistema GEOCONNECT de hembra y macho para no perjudicar y reducir la 
capacidad portante de la pantalla de hormigón. Esto mismo se observa también en cubierta donde 
se continua con el aislamiento hasta la carpintería y se cierra con una pieza de hormigón in situ. 
 
Por otro lado, en cuanto a la pastilla de servicios de la planta inferior (cafetería y vestuarios), cada 
uno constituye una envolvente distinta, quedando aislados térmicamente como pequeños prismas 
rectangulares. Las divisiones verticales siguen el mismo esquema que en las habitaciones, un 
muro de hormigón de 20 cm de espesor con un trasdosado compuesto por un aislamiento térmico 
rígido tipo poliestireno extruído (XPS) de 12 cm de espesor, una placa de yeso laminado de 15 
mm, y un acabado porcelánico de 6 mm de espesor. En cuanto a la cubierta se resuelve con una 
losa aligerada de 30 cm, y un techo suspendido para el paso de instalaciones, formado por una 
estructura doble de maestras metálicas 60/27 colocadas al mismo nivel, a la que se le atornilla una 
placa de yeso laminado PLADUR antihumedad con pintura al clorocaucho y aislamiento térmico 
rígido tipo poliestireno extruído (XPS), de espesor 12 cm. 
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2.4 Sistema de compartimentación 
Se ha intentado a lo largo de todo el proyecto que la compartimentación sea la mínima posible y 
que la propia estructura sea, la que delimite, con sus muros de hormigón, los espacios. 
En el caso de las habitaciones, se persigue esta idea de la estructura desnuda: se parte de una 
estructura de 6 metros entre ejes de pantallas dejando un vacío entre sus muros listo para habitar. 
Así, se construiría un gran mueble de madera en su interior separando dos habitaciones para 
generar intimidad, pero que se relacionan a través del patio, y de ese muro de hormigón con el 
acabado estructural visto que da la vuelta a ambas estancias estableciendo continuidad espacial. 
El tabique de separación de las dos habitaciones se trata de un tabique de madera de entramado 
autoportante con acabado de madera de arce formado por una cámara de aire (e=15mm), lámina 
acústica a cada lado (e=2,5mm), montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral 
(e=40mm), montantes horizontales de madera (e=20mm), y unas tablas de madera de arce de 
(e=16mm). Estas tablas poseen una anchura de 30 cm, con la que se modula el resto del mueble 
que alberga también la cama.  
La zona del baño se resuelve con un acabado de KRION, de forma que frente a esa modulación 
presente en la madera, aquí no existe ninguna junta y se entiende como un único espacio continuo. 
 
                                                
 
En la zona de los vestuarios la compartimentación se reduce a proveer privacidad con tabiques de 
entramado autoportante de yeso laminado formado por una placa de PLADUR hidrófuga tipo WA 
BA PEAR (e=15 mm) a cada lado y acabado porcelánico tipo COSENTINO de gran formato 
pegado con sistema de doble encolado. 
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2.4 Sistema de acabados 
Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad y cumpliendo los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
En la mayoría de estos acabados se observa que el predominio del hormigón, como en todo el 
proyecto, aunque se ha creído conveniente distinguirlos a pesar de poseer similar o mismo 
acabado, teniendo en cuenta su ubicación y composición del muro/losa… 
 
Sistema de acabados de techos: 
- T1. LOSA VISTA DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Techo de las habitaciones 
Descripción: Forjado de hormigón visto con pigmentación en masa de áridos, color gris. Losa de 
30cm de espesor con un armado de redondos de 12mm dispuestos cada 15cm. 
- T2. LOSA VISTA DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Techo de los núcleos de comunicación 
Descripción: Forjado de hormigón visto con pigmentación en masa de áridos, color gris. Losa de 
50cm de espesor con un armado de redondos de 16mm dispuestos cada 20cm. 
-T3. LOSA VISTA DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Techo del espacio público 
Descripción: Forjado de hormigón visto con pigmentación en masa de áridos, color gris. Losa de 
30cm de espesor con un armado de redondos de 12mm dispuestos cada 15cm. 
-T4. ACABADO DE YESO LAMINADO 
Ubicación: Techo de vestuarios y cocina 
Descripción: Losa de hormigón unidireccional aligerada con poliestireno y techo suspendido con 
acabado de yeso laminado antihumedad con pintura al clorocaucho.   
-T5. LOSA ALIGERADA VISTA DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Techo de cafetería, almacén, instalaciones y pasarela 
Descripción: Forjado de hormigón visto con pigmentación en masa de áridos, color gris. Losa de 
30 - 50 cm de espesor con un armado de redondos de 12mm dispuestos cada 15cm.                   
Impermeabilización mediante aditivos SIKA SIKACIM. 
-T6. LOSA VISTA DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Techo del hangar 
Descripción: Forjado de hormigón visto con pigmentación en masa de áridos, color gris. Losa de 
25cm de espesor reforzada con costillas de hormigón de espesor 25cm y canto variable cada 3m. 
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Sistema de acabados de suelos: 
-S1. HORMIGÓN PULIDO ANTIDESLIZANTE 
Ubicación: Pavimento de las habitaciones 
Descripción: Solera de hormigón pulido mediante proceso mecánico de devastado, con 
tratamiento de cera y juntas de latón definidas en el plano C10. Pigmentación en masa de áridos, 
color gris. Capacidad autonivelante, muy resistente y antideslizante.  
Clase de resbaladicidad al suelo 2 (35< Rd ≤45) 
-S2. PAVIMENTO DE MADERA DE TECA 
Ubicación: Pavimento de los patios de las habitaciones 
Descripción: Tablas de madera maciza de teca de 100 x 2250 mm y espesor de 16 mm con junta 
para drenaje de aguas pluviales. Subestructura de rastreles de madera, 40mmx40mm. Tratamiento 
para exterior hidrófugo, xilófago y revestimiento ignífugo E/FL con acabado natural. Clase de 
resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
-S3. BALDOSA DE HORMIGÓN 
Ubicación: Pavimento de la galería de las habitaciones 
Descripción: Baldosas de hormigón prefabricado de gran        formato de 1200x1800, y 1200x2400 
de espesor 80mm. Color gris. Registrable para instalaciones y junta para evacuación de aguas 
pluviales. Clase de resbaladicidad al suelo 2 (35< Rd ≤45) 
-S4. HORMIGÓN CEPILLADO ANTIDESLIZANTE 
Ubicación: Pavimento del hangar 
Descripción: Losa de hormigón fratasado acabado cepillado con líneas paralelas.Pigmentación en 
masa de áridos, color gris. Muy resistente, impermeable y antideslizante. Juntas cada 3000mm. 
Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
-S5. HORMIGÓN FRATASADO ANTIDESLIZANTE 
Ubicación: Pavimento del espacio público 
Descripción: Solera de hormigón fratasado (e=50mm) sobre suelo radiante Schlüter-BEKOTEC. 
Juntas de latón cada 1000m en sentido norte-sur. Pigmentación en masa de áridos, color gris. 
Capacidad autonivelante. Muy resistente, impermeable y antideslizante.  
Clase de resbaladicidad al suelo 2 (35< Rd ≤45) 
 
-S6. HORMIGÓN FRATASADO ANTIDESLIZANTE 
Ubicación: Pavimento de vestuarios, cafetería y comunicaciones 
Descripción: Solera de hormigón fratasado acabado pulido con juntas de latón cada 200m en 
sentido norte-sur paralelas.  
Pigmentación en masa de áridos, color gris. Capacida autonivelante. Muy resistente, impermeable 
y antideslizante. Clase de resbaladicidad al suelo 2 (35< Rd ≤45) 
-S7. HORMIGÓN DESACTIVADO ANTIDESLIZANTE  
Ubicación: Pavimento de la rampa parque - espacio público 
Descripción: Losa de hormigón desactivado o lavado (e=30 cm) a base de una capa de agua y 
ácidos. Áridos vistos en tonos grises. 
Muy resistente, impermeable y antideslizante. 
Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
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-S8. HORMIGÓN FRATASADO ANTIDESLIZANTE  
Ubicación: Pavimento de la rampa pasarela - habitaciones 
Descripción: Losa de hormigón fratasado.  
Pigmentación en masa de áridos, color gris.  
Muy resistente, impermeable y antideslizante. 
Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
-S9. CHAPA DE ACERO COR-TEN 
Ubicación: Pavimento de la pasarela 
Descripción: Pavimento de Acero Cor-ten, formado por cajones de 5000x500x250mm de altura 
y 10mm de espesor, atornillados en sus laterales. Acabado antideslizante.  
Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
 
-S10. CHAPA DE ACERO COR-TEN 
Ubicación: Pavimento de la escalera del hangar 
Descripción: Pavimento de Acero Cor-ten, formado por planchas de tipo opaco liso, de 10 mm 
de espesor soldadas a los cajones de la barandilla configurando los peldaños. Acabado   
antideslizante. Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
-S11. HORMIGÓN DESACTIVADO ANTIDESLIZANTE  
Ubicación: Pavimento de la cubierta del hangar 
Descripción: Losa de hormigón desactivado o lavado (e=25 cm) a base de una capa de agua y 
ácidos. Áridos vistos en tonos grises.  Muy resistente, impermeable y antideslizante. Juntas cada 
3000mm. Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
-S12. HORMIGÓN DESACTIVADO ANTIDESLIZANTE   
Ubicación: Pavimento de la losa del parque 
Descripción:  Losa de hormigón desactivado o lavado (e=30cm) Áridos vistos en tonos grises.  
Capacidad autonivelante. Muy resistente, impermeanilización mediante aditivos SIKA SIKACIM 
y antideslizante. Clase de resbaladicidad al suelo 3 (Rd > 45) 
 
Sistema de acabados de paredes: 
-P1. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Separación patios de habitaciones - exterior 
Descripción: Muro estructural de hormigón armado (e=500mm), acabado visto en ambas caras 
-P2. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Separación entre habitaciones y núcleos de comunicación 
Descripción: Doble muro de hormigón armado para el paso de instalaciones, con el acabado 
estructural visto en ambas caras.   
Composición: 
-Muro de hormigón armado, e=150mm  
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS, e=120mm 
-Muro de hormigón armado, e=500mm 
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- P3. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Separación entre habitaciones 
Descripción:  Muro estructural de hormigón armado (e=300mm), con el acabado visto lijado y 
barniza especial de protección en ambas caras. 
-P4. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO DE KRION 
Ubicación: Separación galería - baño de habitaciones 
Descripción: Muro estructural de hormigón armado (e=300mm), con el acabado visto en una cara, 
y trasdosado interior de yeso laminado con acabado de KRION en la otra. 
Trasdosado interior auto portante formado por: 
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS (e=120mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Doble placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15+15 mm) 
-Placa de KRION color blanco (e=6mm) 
-P5. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO  
Ubicación: Separación cafetería-espacio público 
Descripción: Muro estructural de hormigón armado visto (e= 200mm), con el acabado visto en 
ambas caras. 
-P6. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO PORCELÁNICO 
Ubicación: Vestuarios y cocina 
Descripción:Muro de hormigón armado, con el acabado estructural visto (de espesor 200mm) en 
una cara, y trasdosado interior de yeso laminado con acabado porcelánico en la otra 
Trasdosado interior auto portante formado por: 
-Acabado porcelánico de gran formato COSENTINO. Piezas de 1000x2500mm (e=6mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
-Montantes verticales PLADUR (48+70mm) con aislamiento de lana mineral (e=120mm) 
-P7. MURO DE  CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO VISTO  
Ubicación: Espacio público 
Descripción: Muro de hormigón armado, con el acabado estructural visto (de espesor 300mm) 
hacia el interior. 
-P8. MURO DE  CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO VISTO  
Ubicación: Hangar 
Descripción: Muro de hormigón armado, con el acabado estructural visto (de espesor 500mm) 
hacia el interior. 
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-P9. TABIQUE CON ACABADO DE MADERA DE ARCE  
Ubicación: Separación entre habitaciones 
Descripción: Tabique auto portante de madera con acabado en madera de arce 
Composición: 
-Tablas de madera de arce de 300x2400mm (e=16mm) 
-Montantes horizontales de madera (e=20mm) 
-Montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Cámara de aire (e=15mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Montantes horizontales de madera de 300x2400mm (e=20mm) 
-Tablas de madera de arce de 300x2400mm (e=16mm) 
-P10. TABIQUE CON ACABADO DE KRION 
Ubicación: Separación entre habitaciones 
Descripción: Tabique auto portante de madera con acabado de KRION 
Composición: 
-Plancha de KRION (e=6mm) 
-Doble placa de PLADUR tipo FONIC (e=15+15 mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Montantes verticales de madera y aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Cámara de aire (e=15mm) 
-Montantes verticales de madera y aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Doble placa de PLADUR tipo FONIC (e=15+15 mm) 
-Plancha de KRION (e=6mm) 
-P11. TABIQUE CON ACABADO DE MADERA DE ARCE Y KRION 
Ubicación: Separación baño - habitación 
Descripción: Tabique auto portante de madera con acabado de KRION 
Composición: 
-Tablas de madera de arce de 300x2400mm (e=16mm) 
-Montantes horizontales de madera (e=20mm) 
-Montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral para ruido (e=40mm) 
-Doble placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15+15 mm) 
-Plancha de KRION (e=6mm) 
-P12. TABIQUE CON ACABADO DE KRION 
Ubicación: Separación ducha -lavabo 
Descripción: Tabique auto portante de madera con acabado de KRION. 
Composición: 
-Plancha de KRION (e=6mm) 
-Espacio para alojar cisterna tipo DUPLO WC COMPACT, ROCA (e=900mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
-Plancha de KRION (e=6mm) 
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-P13. TABIQUE CON ACABADO DE PORCELÁNICO 
Ubicación: Vestuarios 
Descripción: Tabique auto portante de yeso laminado con acabado porcelánico 
Clase de reacción al fuego C-s2,d0. 
Composición: 
-Acabado porcelánico pegado COSENTINO con sistema de doble encolado.  
Piezas de 1000x2500mm(e=6mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
-Espacio para paso de instalaciones (e=1100mm) 
-P14. TABIQUE CON ACABADO DE PORCELÁNICO 
Ubicación: Vestuarios 
Descripción: Tabique auto portante de yeso laminado con acabado porcelánico  
Clase de reacción al fuego C-s2,d0. 
Composición: 
-Acabado porcelánico pegado COSENTINO con sistema de doble encolado.  
Piezas de 1000x2500mm(e=6mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
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2.6 Sistema de acondicionamientos e instalaciones 
 
 
2.6.1 Sistema de protección contra incendios 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de los 
sistemas de prevención y extinción de incendios diseñados para el proyecto. 
 
Objetivos 
La presente documentación tiene como fin la descripción y especificación de las características 
de los sistemas que garanticen el requisito básico Seguridad en caso de incendio. El objetivo 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Descripción y características 
La distribución y dimensiones del edificio hace que el número total de salidas en caso de incendio, 
tanto principales como de emergencia, en el caso de la zona de habitaciones sea de dos (con una 
longitud de recorridos de evacuación no superior a 35m) cada una en los extremos de la pieza, y 
otras dos en el espacio público rehundido (con una longitud de recorridos de evacuación no 
superior a 50m), además de las salidas directas que tiene en la zona de los bancales. Los recorridos 
de evacuación, así como la ubicación donde haya extintores, quedan indicados mediante señales 
foto luminiscentes de acuerdo a la norma UNE 23034. 
 
Se instalan extintores portátiles de eficacia 21A-113B de tal forma que cubran todo el edificio y 
puedan ser utilizados de manera fácil y rápida, estando situados a 15m de recorrido, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 
 
Se dispone de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 
suministro del alumbrado normal, de un sistema de pulsadores de alarma ubicados en el recorrido 
de evacuación y de un sistema de detección de humos. 
 
 
 
2.6.2 Sistema de electricidad, voz y datos 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de 
electricidad diseñada para el proyecto.   
 
Objetivos 
Descripción y especificación de las características de la instalación eléctrica, incluyendo 
acometida, Cuadro General de Distribución y Cuadros Secundarios y Terciarios de Distribución.  
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Descripción y características 
Puesto que el edificio está pensado como una unidad, se instalará un único contador general. Así, 
desde la acometida se llega hasta la Caja de Protección General (CPG) ubicada al noreste del 
edificio, desde la que parte la Línea General de Alimentación (LGA) hasta el contador general y, 
desde ahí, al Cuadro General de Distribución (CGD) ubicado en la sala de control en la planta 
sótano. 
Del cuadro general parten ocho circuitos a cada uno de los Cuadros Secundarios de Distribución. 
Desde dos de los Cuadros Secundarios (Habitaciones y Espacio Público) se deriva a Cuadros 
Terciarios de Distribución y desde estos a los puntos de consumo. En el resto de Cuadros 
Secundarios se deriva directamente a los puntos de consumo.  
Todos los Cuadros Secundarios se ubican en las salas de instalaciones del extremo derecho de la 
planta, a excepción de los cuadros del ascensor, espacio público, habitaciones, y RITU, que se 
ubican en el cuarto de instalaciones próximo al ascensor. 
 
En el caso de fallo de la red, existe un suministro de socorro que da servicio a todo el conjunto 
del edificio, el cual llega desde el grupo electrógeno, ubicado en la planta sótano en la sala de 
instalaciones, hasta el Cuadro General de Distribución.  
 
Todas las luminarias instaladas en el edificio son lámparas de bajo consumo de tipo LED. Todos 
los espacios de las habitaciones cuentan con interruptor manual de encendido y apagado así como 
con iluminación de emergencia, al igual que los espacios de la zona pública, los cuales además 
cuentan con sensores de presencia para automatizar el encendido y apagado de las luminarias.  
Todo el sistema de iluminación se ha diseñado siguiendo la modulación de la estructura, de modo 
que se instalan luminarias lineales empotradas en la losa cada 3 metros, de 2 metros de longitud 
y 1x1 cm de sección.  
 
Se prevé un grado de electrificación elevada. Línea repartidora con cable de cobre, RV-0,6 / 1 
KV en interior de tubo blindado. Instalación completa de alumbrado y fuerza para 220 V, con 
arreglo a la Normativa Vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). Toda la instalación 
irá empotrada, con toma de tierra. Canalización a locales con tubo de PVC. 
 
Esquema de principio 
 
(Ver esquema de principio ampliado) 
 
 
2.6.3 Sistema de fontanería 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de 
abastecimiento de agua diseñada para el proyecto. 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
47 
 
 
Objetivos 
Describir las características de la red de abastecimiento de agua, específicamente de los servicios 
de distribución de agua y de su almacenamiento. 
 
Descripción y características 
Siguiendo con la idea de entender el edificio como una unidad, se instalará un único contador 
general tanto para la zona de residencia como para el espacio público. 
La red de suministro de agua fría sanitaria llega desde la red de suministro municipal. Desde la 
acometida, pasando por el Contador General, el agua de la red llega al grupo de presión y se 
distribuye por el edificio. El cuarto donde se aloja el grupo de presión se encuentra ubicado en 
planta sótano, bifurcándose en dos direcciones para abastecer, por un lado, los usos que se 
desarrollan en esa misma planta (cafetería y vestuarios) y, por otro, los usos de residencia que se 
encuentran en la planta superior. 
 
En la misma sala del grupo de presión también se encuentran las dos bombas de calor y los 
depósitos de inercia y ACS, de tal forma que el agua fría sanitaria, al pasar el grupo de presión, 
puede derivarse a cada punto de abastecimiento del edificio o puede dirigirse a alguno de los dos 
depósitos donde se acumula el agua que calienta la bomba de calor, la cual se utilizará como agua 
caliente sanitaria.  
 
El principal aporte de calor para la obtención de ACS llega de captación geotérmica, mediante 
dos pozos situados en el solar, teniendo como aporte complementario las bombas de calor 
conectadas a electricidad, que se utilizarían en caso de que el aporte de los pozos geotérmicos no 
permitiera cubrir la demanda.  
 
La distribución tanto de agua caliente sanitaria como de agua fría sanitaria se distribuye a lo largo 
del edificio por los suelos, en el caso del espacio público por la solera, y en el caso de las 
habitaciones sube por los patinillos hasta el espacio de la galería, llegando a cada una de las tomas 
de agua fría o a los grifos hidromezcladores. 
Se proyecta de acuerdo a las exigencias del DB HS 4 Suministro de agua. Instalación interior de 
viviendas y montantes en tubería de polietileno reticulado de diámetros de 16 a 32 mm.    
Los inodoros de las habitaciones serán de cisterna empotrada y los platos de ducha para empotrar 
con ducha de tipo teléfono. Los lavabos contarán con grifería monomando para agua fría y 
caliente. 
 
Esquema de principio 
 
 
 
(Ver esquema de principio ampliado) 
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2.6.4 Sistema de saneamiento 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de 
saneamiento diseñada para el proyecto. 
 
Objetivos 
Describir las características de la red de saneamiento, específicamente de las redes de saneamiento 
residuales y pluviales. 
 
Descripción y características 
Se ha diseñado un sistema separativo de aguas pluviales y residuales. Los colectores desaguarán 
por gravedad y mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres hidráulicos. El sistema 
separativo permite una mayor adaptabilidad a las posibles modificaciones de la red y una mayor 
higiene en la evacuación de las aguas pluviales, que permitirá reaprovecharlas para otros usos. 
El sistema de saneamiento, tanto de pluviales como residuales, sigue la misma idea o principio: 
en el caso de la zona de las habitaciones, se parte desde mitad de la pieza y se llevan los conductos 
hacia ambos extremos para bajar por los patinillos, ir a juntarse con el saneamiento de la planta 
del espacio público y acabar en la red municipal. 
 
-Aguas residuales: 
La evacuación de aguas residuales en la planta de las habitaciones se realiza de manera que la 
mitad (10 habitaciones) son recogidas por un colector que desemboca en la bajante de residuales 
del extremo derecho de la pieza, y la otra mitad por otro colector desembocando en el extremo 
izquierdo. En ambos casos se han dispuesto arquetas a pie de bajante. De esta forma, se sigue la 
estructura del proyecto, de llevar las instalaciones por los apoyos.  
En el caso de la planta del espacio público, las tuberías van enterradas disponiéndose arquetas 
sifónicas registrables en el recorrido. 
Las aguas residuales de la planta de las habitaciones y del espacio público se juntan en una arqueta 
registrable al final de la red, en el extremo sureste del edificio, antes de conectarse con el pozo de 
la acometida general pública. 
 
 
 
-Aguas pluviales: 
La cubierta plana se resuelve con un sistema de canalones lineales integrados en los muros de los 
patios (recogido en los planos de construcción e instalaciones) que vierte el agua a los patios de 
las habitaciones a través de una gárgola. Ésta se filtra a través de las juntas del pavimento flotante 
de madera y es recogida por una canal continua hasta cada bajante, una situada en el extremo 
derecho y otra en el izquierdo de la pieza (al igual que en la evacuación de aguas residuales). Por 
otro lado, la recogida de aguas de la losa (que configura cubierta de los vestuarios y la cafetería) 
vierte el agua directamente al parque. Y por último, la recogida de agua del espacio público se 
realiza mediante un sumidero continuo dispuesto en el límite entre éste y la zona de los bancales. 
Además, el perímetro del edificio cuenta con un tubo drenante que se conecta al colector general 
de aguas pluviales. 
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Del mismo modo que en la evacuación de residuales, se dispone arquetas a pie de bajante, y 
arquetas sifónicas y de paso registrables a lo largo del recorrido. Las aguas pluviales de la planta 
de las habitaciones y del espacio público se juntan en una arqueta registrable al final de la red, en 
el extremo sureste del edificio, antes de conectarse con el pozo de la acometida general pública. 
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 1%. Todo el sistema de evacuación de 
aguas residuales se hará con tubería de PVC con los diámetros calculados en el apartado 3.4 DB 
HS: Salubridad. Las bajantes serán de PVC con diámetro interior de 90, 110 y 125 mm según 
evacuen aguas pluviales o residuales. Para el cálculo se aplicará un procedimiento de 
dimensionado para un sistema separativo, es decir, dimensionando la red de aguas residuales por 
un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente 
mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto, que queda recogido en el 
apartado de Cumplimiento del CTE: 3.4 DB HS: Salubridad.  
 
Esquema de principio 
 
 
(Ver esquema de principio ampliado) 
 
 
2.6.5 Sistema de climatización 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de 
climatización diseñada para el proyecto. 
 
Objetivos 
Describir las características del sistema de climatización utilizado en el edificio según la 
necesidad de las estancias y la demanda energética. 
 
Descripción y características 
La producción de energía del edificio se realiza a través de dos bombas de calor agua-agua, con 
captación geotérmica mediante dos pozos de inyección y extracción situados en el este y oeste 
del solar para cumplir con las indicaciones de la sección 4 del DB-HE y la Ordenanza Municipal 
de Ecoeficiencia del Ayuntamiento de Pamplona. Una de las bombas queda destinada a la 
producción de ACS, y la otra a la climatización del edificio.  
El esquema de climatización de las habitaciones se realiza mediante inductores, siguiendo el 
funcionamiento de un hotel, un inductor individual por habitación (total de 20). De esta forma, se 
consigue un acondicionamiento rápido de las estancias cuando sea necesario, lo cual es coherente 
con la idea de que los deportistas utilizan la habitación para pasar la noche y no como una estancia 
permanente. 
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Los inductores son dispositivos agua-aire formados por una batería o intercambiador de frío o 
calor. Constan de un circuito de dos tubos (ida y retorno), es decir, la producción será de frío o de 
calor, pero no de ambos al mismo tiempo. Así, tratan el aire, calentándolo o enfriándolo, gracias 
al aporte térmico de agua caliente o fría que llega a ellos desde la red de fontanería. Los circuitos 
de ida y retorno desde la red de fontanería hasta los inductores son circuitos cerrados. Los 
inductores están colocados en el suelo, próximos a las carpinterías de las ventanas del patio, para 
minimizar en cierto modo las posibles pérdidas energéticas y condensaciones en el vidrio.  
Dentro del espacio público se pueden establecer dos partes que se climatizan de distinta forma en 
función de su necesidad y uso. Por un lado, la climatización de la pastilla de servicios (cafetería 
y vestuarios) se realiza como en las habitaciones, a través de inductores. Se disponen en el techo, 
impulsando el aire a través de una rejilla, uno en la cafetería y dos en cada vestuario para distribuir 
de forma homogénea el aire. 
Por otro lado, la climatización del espacio público se realiza a través de un sistema de suelo 
radiante (calefacción o refrigeración) con un total de cinco circuitos que parten del armario de 
colectores próximo a las salas de instalaciones. A pesar de ser a pesar de ser un espacio abierto, 
se encuentra cubierto y rehundido propiciando de esta forma un mejor confort térmico. 
Estas unidades reciben agua caliente o fría desde el cuarto de bombas en la sala de instalaciones 
1, ubicada en planta sótano. 
 
Esquema de principio 
 
Esquema de climatización (Calefacción) 
 
 
 
 
Esquema de climatización (Refrigeración) 
 
 
(Ver esquemas de principio ampliados) 
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2.5.6 Sistema de ventilación 
 
Datos de partida 
Constituye el objeto de la presente memoria la descripción y justificación de la instalación de 
ventilación diseñada para el proyecto. 
 
Objetivos 
Describir las características del sistema de ventilación utilizado en el edificio según la necesidad 
de las estancias y la demanda energética. 
 
Descripción y características 
Se emplea un ventilador con recuperador de calor para la ventilación del conjunto de las 20 
habitaciones, y otro para los espacios de planta sótano (vestuarios y cafetería), ambas máquinas 
ubicadas en planta sótano en la sala de instalaciones 2. 
El recuperador de calor funciona mediante la combinación de dos ventiladores centrífugos de bajo 
nivel sonoro, donde uno de ellos realiza la extracción del aire viciado del interior del local hacia 
el exterior y el otro impulsa aire fresco del exterior hacia el interior del local. Los dos circuitos se 
cruzan sin mezclarse, en un intercambiador, donde el calor del aire saliente, se transfiere al aire 
fresco del exterior y lo calienta. 
Así, un conducto de impulsión coge aire limpio del exterior por la cubierta, bajando a planta 
sótano para ser tratado, y a continuación subir por el patinillo a la planta de las habitaciones, 
donde se distribuye por un conducto ubicado en la galería que va conectando con todos los 
inductores. De esta forma, el aire es impulsado en la habitación a través del inductor. Para la 
extracción de este aire, se realiza un segundo conducto paralelo también ubicado en la galería, el 
cual cuenta con una rejilla en el suelo en la zona de los baños. El aire viciado es conducido por el 
patinillo hasta el recuperador y posteriormente sube a cubierta para su expulsión. 
Además, estos inductores se utilizarán también para la ventilación de las estancias, impulsando el 
aire a través de los mismos. 
El espacio público, al tratarse de un espacio abierto, no es necesario realizar una ventilación 
mecánica. Por su parte, el almacén y las dos salas de instalaciones cuentan con una             
ventilación de flujo simple a través de rejillas de admisión del aire en las puertas, así como otra 
de extracción con un conducto en el otro extremo del local para que el movimiento del aire sea el 
adecuado. 
Esquema de principio 
(Ver esquema de principio ampliado) 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS E INSTALACIONES
ESQUEMAS AMPLIADOS
AMPLIACIÓN ESQUEMA ELECTRICIDAD
ESQUEMA GENERAL ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN ESQUEMA ABASTECIMIENTO
ESQUEMA GENERAL ABASTECIMIENTO
AMPLIACIÓN ESQUEMA SANEAMIENTO
ESQUEMA GENERAL SANEAMIENTO
ESQUEMA GENERAL CLIMATIZACIÓN (CALEFACCIÓN)
ESQUEMA GENERAL CLIMATIZACIÓN (REFRIGERACIÓN)
ESQUEMA GENERAL VENTILACIÓN
ESQUEMA GENERAL CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1 DB SE: Seguridad estructural 
 
Para el cálculo de las acciones en el proyecto, se realiza una combinación en función de los 
coeficientes de seguridad que encontramos en la Tabla 4.1: 
 
 
Además, para las acciones variables que no sean la principal, se utilizan los valores de 
simultaneidad de la Tabla 4.2: 
 
Con todo ello se dimensiona la capacidad resistente, según el Estado Límite Último (E.L.U.). 
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En cuanto a otras restricciones como la deformación (flecha), se dimensiona según el Estado 
Límite se Servicio (E.L.S), en el que no deben considerarse los coeficientes de seguridad 
anteriores. 
Para la evaluación de estas acciones, se distingue entre acciones permanentes y acciones variables. 
Las acciones permanentes son el Peso Propio (PP) de los elementos estructurales y la Carga 
Permanente (CP) que incida sobre ellos, por lo que su valor depende de cada caso en concreto. 
Las acciones variables serán la Sobrecarga de Uso (SU), el Viento (V) y la Nieve (N).  
De la Tabla 3.1 se obtienen los valores de Sobrecarga de Uso en función del programa de 
necesidades del proyecto: 
 
En cuanto al viento, el valor de presión estática se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
qe = qb · ce · cp 
En este caso, en las fachadas este y oeste, se despreciarán los efectos del viento. Sin embargo, si 
que se tendrán en cuenta en las fachadas norte y sur. 
En la fachada sur el viento creará un efecto de presión, y en la norte un efecto de succión. 
Para un esbeltez de la estructura en el plano paralelo al viento < 5m, el coeficiente de presión 
cp=0.8, y el de succión cs=0.7. 
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El valor de qb será igual a 0,50 kN/m2, al encontrarse el proyecto en la Zona C de la Figura D1: 
 
 
El coeficiente de exposición (ce) será igual a 1.7, calculado a partir de la Tabla 3.4, para un 
grado de aspereza IV ( Zona urbana en general, industrial o forestal), y una altura del punto 
considerado = 9m 
 
 
Finalmente, el coeficiente de presión (cp) depende de la forma y orientación de las superficies del 
proyecto respecto al viento. Para ello se utilizan de las tablas del Anejo D del DB SE-AE. 
Con respecto a la nieve, teniendo en cuenta la altitud de Pamplona, h=450m,, se obtiene el valor 
de sk=0.7 kN/m2 a  partir de la tabla 3.8. 
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Para el cálculo de la estructura en primer lugar se definen las cargas a las que ésta va estar 
sometida, y se introduce la estructura en el programa de cálculo Cype3d para comprobar si 
cumple los límites de servicio y últimos que define la norma. 
A continuación se detalla se definen dichas cargas en la piezas de la residencia, pasarela y 
hangar: 
 
RESIDENCIA 
Cubierta 
 
Acciones permanentes: 
-Peso propio del hormigón( e=30 cm, Cype3d lo incluye automáticamente en el cálculo)  
-Peso propio solados (entendiéndose como solados en este caso las capas de la cubierta: solera de 
hormigón, aislamiento y mortero de pendientes) = 1 kN/m2  
(Aplicadas en sentido vertical hacia abajo). 
 
Acciones variables: 
-Sobrecarga de uso: 
G1 (Cubiertas accesible únicamente para conservación con inclinación inferior a 20º) = 1 kN/m2 
 
-Nieve:  
Se incluye en el cálculo aunque será despreciable por ser no concomitante con la SC. 
qn=u*sk 
qn=1*0.7=0.7 kN/m2 
 
-Viento:  
Acción despreciable al ser una cubierta plana situada en una zona con una altitud h<1000m 
 
 
Forjado 
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Acciones permanentes: 
-Peso propio del hormigón (e=30 cm, Cype3d lo incluye automáticamente en el cálculo) 
-Peso propio de solados = 1 kN/m2 
-Peso propio de la tabiquería= 1 kN/m2 
(Aplicadas en sentido vertical hacia abajo). 
 
Acciones variables: 
-Sobrecarga de uso: 
A1 (Zonas residenciales, en este caso viviendas) = 2kN/m2 
(Aplicadas en sentido perpendicular a las superficies sobre las que actúa) 
 
 
Fachadas 
 
Acciones variables: 
-Viento 
En este caso, en las fachadas este y oeste, se despreciarán los efectos del viento. Sin embargo, si 
que se tendrán en cuenta en las fachadas norte y sur. 
En la fachada sur el viento creará un efecto de presión, y en la norte un efecto de succión. 
qe= qb * ce * cp 
 
Para una altura del punto considerado = 9m, teniendo en cuenta que se encuentra en una zona de 
grado IV( Zona urbana en general, industrial o forestal), ce= 1,7. 
 
Para un esbeltez de la estructura en el plano paralelo al viento < 5m, el coeficiente de presión 
cp=0.8, y el de succión cs=0.7. 
 
Por lo tanto, el viento creará una fuerza de presión distribuida en la fachada norte de: 
qe= 0.5* 1.7 * 0.8 =0.68 kN/m2 
Por lo tanto, el viento creará una fuerza de presión distribuida en la fachada sur de: 
qe= 0.5* 1.7 * -0.7 = -0.6 kN/m2 
 
Ilustración mostrando la geometría introducida en Cype3d 
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PASARELA 
Cubierta 
 
Acciones permanentes: 
-Peso propio del hormigón(e=50 cm, Cype3d lo incluye automáticamente en el cálculo) 
(Aplicadas en sentido vertical hacia abajo). 
 
Acciones variables: 
-Sobrecarga de uso: 
G1 (Cubiertas accesible únicamente para conservación con inclinación inferior a 20º) = 1 kN/m2 
 
-Nieve:  
Se incluye en el programa aunque será despreciable por ser no concomitante con la SC. 
Teniendo en cuenta la altitud de Pamplona, h=450m, sk=0.7 kN/m2 
qn=u*sk 
qn=1*0.7=0.7 kN/m2 
 
-Viento:  
Acción despreciable al ser una cubierta plana situada en una zona con una altitud h<1000m, y 
también despreciable en los apoyos. 
 
(Aplicadas en sentido perpendicular a las superficies sobre las que actúa) 
 
 
Forjado  
 
Acciones permanentes: 
-Peso propio ( el material utilizado es el acero S275): 
E = 210000000 kN/m2 
σ adm = 275000 kN/m2 
G = 807692308 kN/m2 
Coef, minoración material = 1,15 
σ adm,d = 239130,435 kN/m2 
 
Acciones variables: 
-Sobrecarga de uso:  
Se podría entender como una categoría de uso C5 (Zonas de aglomeración, salas de conciertos, 
estadios,etc…) o C3 (Zonas de acceso al público sin obstáculos que impidan el libre movimiento 
de las personas). En cualquier caso la sobrecarga de uso es de 5kN/m2 . Sin embargo, se tomará 
un C5 porque resulta más restrictivo para el cálculo de la barandilla, de forma que siempre se 
calcule del lado de la seguridad. 
 
Así, también habrá que verificar que la barandilla tenga la suficiente resistencia para aguantar una 
fuerza horizontal de 3kN/m2 según el DB SE AE al tratarse de una categoría de uso C5 (zonas de 
aglomeración). 
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-Cálculo de momento que tiene que soportar la barandilla con una carga de 3 kN/m a una altura 
de 1.2 metros:  
M= (Q* L2) /2= (0.3* 1.22) /2=21.6 kp*cm = 22 kp*cm 
 
-Cálculo de la inercia de la barandilla: 
I > 0.25*h*b*M/ E 
I > 0.25*110*500*22/2100= 14.4cm4 
(h= altura barandilla, b=ancho pasarela) 
Por lo tanto, la inercia resulta similar a la de un IPE 200. 
 
Se calculará también el momento de inercia del círculo macizo, para comprobar si a base de 
redondos macizos Ø12mm la barandilla cumple. 
Ix= (π / 4) * r4= 1.017,36 mm4 
 
Además, también se ha calculado el forjado de la barandilla para ver si es lo suficientemente 
resistente. Puesto que se trata de una viga biapoyada tendrá que soportar un momento de: 
M= (Q* L2) /8 = (0.7 * 52) /8 = 2.1875 = 218 kp*cm 
 
-Cálculo de la inercia para un ancho de piezas de 1 m y 0.5 m: 
I > 0.1042*h*b*M/ módulo Young 
D=1m ; I> 0.1042*500*500*218/2100 =2.104cm4 
D=0.5m ; I>1.352 cm4 
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HANGAR 
Cubierta 
 
Acciones permanentes: 
-Peso propio del hormigón(e=25 cm) 
(Aplicadas en sentido vertical hacia abajo). 
 
Acciones variables: 
-Sobrecarga de uso: 
C3 (Zonas de acceso al público sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas = 
5kN/m2  
 
-Nieve:  
Se incluye en el programa aunque será despreciable por ser no concomitante con la SC. 
Teniendo en cuenta la altitud de Pamplona, h=450m, sk=0.7 kN/m2 
qn=u*sk 
qn=1*0.7=0.7 kN/m2 
 
-Viento:  
Acción despreciable al ser una cubierta plana situada en una zona con una altitud h<1000m, y 
también despreciable en los apoyos. 
 
(Aplicadas en sentido perpendicular a las superficies sobre las que actúa) 
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3.2 DB SI: Seguridad en caso de incendio 
 
SI 1 - Propagación interior 
1 Compartimentación en sectores de incendio 
 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. 
 
 
 
 
Tras el estudio y desarrollo del proyecto de ejecución, y en base a la información complementaria 
sobre el uso al que se va a destinar, de entre los contemplados en el “Documento Básico SI”, del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), se puede asimilar como uso principal el “Residencial 
Público” al tratarse principalmente de un alojamiento temporal para los deportistas. Sin embargo, 
se plantea el de “Pública Concurrencia” como uso subsidiario, puesto que está previsto un espacio 
público rehundido en el terreno capaz de albergar usos de tipo deportivo y recreativo. 
 
Según las condiciones establecidas en la tabla 1.1, toda zona cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 
diferenciado, cuando en caso de ser Pública Concurrencia, su ocupación exceda de 500 personas. 
De esta forma, la zona de las habitaciones (Residencial público) con una superficie construida de 
560m2<2500m2 constituye un sector de incendios diferenciado de la zona del espacio público 
rehundido (Pública concurrencia), que cuenta con una superficie construida de 
966,50m2<2500m2. 
En caso de tener en cuenta también la zona de los bancales, entraría dentro de este segundo sector 
de incendios al poseer una superficie de 1152 m2 (966,50+1152=2118,50m2<2500m2). 
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Los locales de riesgo se restan de la superficie considerada como “sector de incendios” debido a 
la siguiente consideración del apartado d1 del SI1. 
 
“2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo.” 
 
3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo 
establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los 
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar 
los elementos separadores de los sectores de incendio. 
 
 
Por lo tanto, trasladando esta tabla al proyecto, las paredes, techos y puertas que delimitan el 
sector de incendios 1 (Residencial público) deberán adoptar al menos una resistencia de EI 60, al 
tener una altura de evacuación h<15m. Por otro lado, las paredes, techos y puertas que delimitan 
el sector de incendios 2 (Pública concurrencia), deberán adoptar al menos una resistencia de EI 
120, al estar la planta situada bajo rasante.  
 
 
 
2 Locales y zonas de riesgo especial 
 
1 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales 
y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
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Según la tabla 2.1, los locales de riesgo que hay en el proyecto son los siguientes: 
 
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización. Es local de riesgo bajo. 
- Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución. Es local 
de riesgo bajo. 
- Sala de maquinaria de ascensores. Es local de riesgo bajo.  
- Sala de grupo electrógeno: local de riesgo bajo. 
 
La cocina no alcanza una potencia de P=20 KW, puesto que no se entiende como una cocina 
industrial de restaurante o bar, sino como una estancia mucho más doméstica pensada para 
alimentos ya preparados. 
 
El almacén del mobiliario del espacio público (44.8 m3) no alcanza los 100 m3, por lo tanto, no 
se considera local de riesgo. 
 
Todos estos locales son de riesgo bajo y se les exige lo siguiente, según la tabla 2.2: 
 
- Que la resistencia al fuego de la estructura portante sea R 90. 
- Que la resistencia al fuego de las paredes y techos que separan estas zonas de resto del 
edificio sea EI 90. 
- Que las puertas de comunicación con el resto del edificio sean EI2 45-C5. 
 
Como son de riesgo bajo, no se necesita vestíbulo de independencia. 
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3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 
 
 
 
 
 
En el caso de este proyecto, se ha decidido que en el caso de los tubos de instalaciones que 
atraviesan paredes que conectan el edificio con las salas de instalaciones, para evitar que se pueda 
propagar el fuego, se aplica la opción b) citada arriba, por lo que los elementos pasantes aportaran 
una resistencia al menos igual que el elemento que atraviesan. 
 
 
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
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SI 2 - Propagación exterior 
 
1 Medianerías y fachadas 
 
 
 
En el caso del proyecto no existen medianerías, y la posibilidad de propagación de incendios de 
forma horizontal es complicada puesto que los dos sectores de incendio están ubicados uno 
encima del otro, por lo que en cualquier caso sería de propagación vertical. De todos modos, las 
fachadas cumplen con la resistencia al fuego mínima de EI60.  
  
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas, que en este caso es hormigón visto, será de B-s3,d2 hasta una 
altura de 3,5 metros como mínimo. 
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2 Cubiertas  
 
 
En el proyecto, la cubierta de hormigón deberá tener una resistencia al fuego REI 60. 
 
 
SI 3 - Evacuación de ocupantes 
Para determinar la ocupación del edificio se emplea la Tabla 2.1 en función de los usos previstos 
en el proyecto y de las actividades que se realicen en cada espacio. 
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A continuación se detalla en la tabla la ocupación del proyecto:  
 
 
Uso residencial público: 
-Habitaciones (1 persona por habitación con un total de 20 habitaciones): 20 personas. 
-Vestíbulo y pasillos de las habitaciones (aunque es un espacio semiprivado se calculará como 
público para estar del lado de la seguridad): 54 personas. 
 
Uso pública concurrencia: 
-Cafetería/cocina office: 3 personas 
-Vestuarios (21 personas por vestuario): 42 personas 
-Vestíbulos de los núcleos de comunicación: 12 personas 
-Espacio público (se considera como zonas de público sentado en cafeterías): 349 personas 
 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
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La forma en que la tabla 4.1 se aplica a la configuración del proyecto es la siguiente: 
- La planta superior de residencia cuenta con dos salidas de planta una en cada extremo de 
la misma, y puesto que el uso hace referencia al citado en la tabla en el que “se prevea la 
presencia de ocupantes que duermen”, la longitud del recorrido de evacuación no excede 
de 35 metros (ésta se mide desde la puerta de la habitación). 
- La planta inferior del espacio público también cuenta con varias salidas de evacuación. 
Las escaleras ubicadas en el extremo derecho del espacio y la rampa en el extremo 
izquierdo, así como un total de cuatro escaleras hacia la zona del parque y las gradas.  
De esta forma, la longitud de los recorridos de evacuación hasta dichas salidas no excede 
de los 50 metros. 
Se pueden consultar dichos recorridos de evacuación en los planos de instalaciones I03, I04. 
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Espacio exterior seguro 
 
Para el cálculo del espacio exterior seguro se toma el número de ocupantes y se multiplica por 
0,1, obteniéndose así el radio necesario de espacio seguro. Se pueden consultar las superficies 
correspondientes en los planos I03 e I04 relativos a prevención de incendios. 
En el caso de la evacuación de los ocupantes de las habitaciones, el radio sería de 0.1*74=7,4m 
En el caso del espacio público rehundido, el propio espacio ya se considera un espacio exterior 
seguro. En cualquier caso, la salida a espacio exterior seguro del parque es inmediata por la zona 
de los bancales al encontrarse en un espacio exterior al aire libre. 
 
 
4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
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4.2 Cálculo  
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en 
la tabla 4.1. 
 
RESIDENCIAL PÚBLICO: 
Cuando hay más de una salida, la distribución de ocupantes que salen por la puerta o paso debe 
hacerse suponiendo que el otro paso disponible está inhabilitada, suponiendo el caso más 
desfavorable. En la planta residencial del proyecto hay dos recorridos alternativos y, por tanto, 
dos pasos alternativos por las que desalojar el edificio en caso de incendio. Para asignar los 
ocupantes que saldrán por cada paso se han tenido en cuenta los casos más desfavorables, 
sumando los ocupantes de las zonas destinadas a salir por cada paso, y no dividiendo ese valor 
entre dos. Así, se calculará la dimensión de cada puerta tomando como premisa que una de las 
salidas alternativas del edificio está inhabilitada. Así pues, en la planta residencial cuya ocupación 
es de 20 ocupantes (1 por habitación) más los posibles de la galería (54 personas), se supone una 
escalera inhabilitada, y que el total de las 74 personas se evacuarán por la otra salida.  
En la evacuación de escaleras, como en este caso son no protegidas, también se considera 
inutilizada una en su totalidad, bajo la hipótesis más desfavorable. 
Como en el caso del proyecto el ancho de paso y escalera coincide, se dimensionarán para ambos 
casos demostrando que cumplen. 
-Dimensionado para pasos (A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m) 
A ≥ 74/200=0,37m ≥ 0,80 m. Se requiere un ancho mínimo de 0,80m, y el paso tiene 1,20m. 
CUMPLE 
 
-Dimensionado para escaleras no protegidas de evacuación descendente (A ≥ P / 160) 
A ≥ 74 / 160=0,46 m. Se requiere un ancho mínimo de 0,80m, y la escalera tiene 1,20m. 
CUMPLE 
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Además existe un pasillo al aire libre (la galería de las habitaciones), el cual también se 
dimensiona teniendo en cuenta el total de personas que pueden estar en él, más las posibles de 
acceso y salida de las habitaciones (A ≥ P / 600): 
A ≥ 74 / 600=0,12m. Se requiere un ancho mínimo de 0,80m, y el pasillo tiene 1,20m. 
Por último, para las puertas de acceso a las habitaciones (una por persona), se ha decidido hacer 
una puerta de una hoja con una anchura útil de paso de 80 cm, cumpliendo con el mínimo. 
 
PÚBLICA CONCURRENCIA: 
Por otro lado, en el caso del espacio público, se llevará a cabo el mismo método suponiendo tanto 
una de las puertas como una de las escaleras inhabilitadas. Sin embargo, resulta un tanto 
irrelevante ya que cuenta con numerosas salidas directas a planta calle a través del espacio de 
bancales. En cualquier caso, suponiendo el caso más desfavorable se verá inhabilitada la rampa 
por poseer mayor anchura, y todas las personas deberán ser evacuadas por la escalera. El número 
total de personas equivale a 406 y la altura de evacuación h=2,95.   
Así, en escaleras no protegidas para evacuación ascendente A ≥ P / (160-10h) 
A ≥ 406/(160-10·2,95)= 2,78 m. Se requiere un ancho mínimo de 2,78 m, y la escalera tiene 
2,80m. CUMPLE 
Respecto a las puertas de acceso a los servicios (cocina, vestuarios, almacén, salas de 
instalaciones), se ha decidido colocar puertas de una hoja con una anchura útil de paso de 80 cm 
cumpliendo con el mínimo. 
 
5 Protección de las escaleras 
 
En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 
para evacuación. 
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Residencial Público: Al tratarse de escaleras de evacuación descendente con una altura de baja 
más una, puede ser una escalera no protegida. 
Pública concurrencia: Al tratarse de escaleras de evacuación ascendente con una altura de 2,95 
metros (comprendida entre los 2,80 y los 6,00 metros), y puesto que sirve para un número de 
personas menor de 100, puede ser una escalera no protegida. 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
En el proyecto, los espacios destinados a habitaciones, almacén, cocina, vestuarios y salas de 
instalaciones tienen su puerta de evacuación hacia dentro porque tienen una ocupación de menos 
de 50 personas y porque invaden los espacios de entrada propios, y estos tienen una anchura 
menor o igual a 2,50 metros. 
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7 Señalización de los medios de evacuación 
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Todas estas señales serán fotoluminisecentes según lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
La exigencia del CTE de colocar “zona de refugio” no se aplica a este proyecto puesto que la 
altura de evacuación del uso residencial público no excede los 14m. En cualquier caso, se cuenta 
con el itinerario accesible de la rampa.  
 
 
SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Los edificios dispondrán de equipos e instalaciones en función del uso previsto y siguiendo las 
condiciones establecidas en la Tabla 1.1: 
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De esta forma, según lo establecido en la tabla, el proyecto, deberá contar con: 
-Extintores portátiles, cada 15 m de recorrido como máximo, desde todo origen de evacuación. 
-Sistema de detección y de alarma de incendio, el cual transmitirá señales visuales además de 
acústicas, ya que la superficie construida excede de 500 m2 . 
 
 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
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SI 5 - Intervención de los bomberos 
No es de aplicación al ser la altura de evacuación descendente inferior a 9 metros en todo 
momento. 
 
SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura 
Los elementos estructurales deberán alcanzar la clase indicada en la Tabla 3.1, que hace referencia 
al tiempo expresado en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura: 
 
 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de 
incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un 
sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego 
suficiente R que se exija para el uso de dicho sector. 
Esta misma exigencia será aplicable en zonas de riesgo especial a través de la Tabla 3.2: 
 
Por lo tanto, los muros de hormigón armado de la estructura de la planta residencial, así como la 
cubierta, deberán alcanzar una resistencia al fuego R60. 
Los muros de hormigón armado de la estructura del uso de pública concurrencia (espacio público) 
así como su suelo y el forjado de la planta residencial (puesto que separa ambos sectores de 
incendio) deberán alcanzar una resistencia R120, por considerarse plantas de sótano. 
Los elementos estructurales referidos a los locales de riesgo especial bajo se les exige una 
resistencia R90, pero por encontrarse en planta sótano, esta aumentará a R120. 
Los muros de esta estructura de hormigón armado son lo suficientemente gruesos y tienen los 
recubrimientos adecuados para garantizar la resistencia R60 y R120 que se requiere. En los casos 
en los que también se requiere de aislamiento y acabado, también cuentan con la resistencia al 
fuego necesaria.  
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4 Elementos estructurales secundarios 
 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 
daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego.  No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, 
deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, 
debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea 
protegida. Por lo tanto, como ambos suelos (el forjado de la planta residencial y el suelo del 
espacio público) precisan de una resistencia R120, las escaleras por las que se accede a los mismos 
también deberán garantizar la misma resistencia R120. 
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3.3 DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas 
1 Resbaladicidad de los suelos 
Para limitar la resbaladicidad de los pavimentos de los suelos en usos residencial público y pública 
concurrencia, se clasificarán según las exigencias que establece la Tabla 1.2 a partir de su 
localización y características: 
 
 
 
Así, esta clasificación se realizará en función de su resistencia al deslizamiento a través de los 
valores de la Tabla 1.1. Las resistencias al deslizamiento están anotadas en los planos de acabados 
de los suelos. 
 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 
En cuanto a las discontinuidades en el pavimento, excepto en aquellas zonas de uso restringido, 
el suelo cumplirá estas condiciones: 
a)  No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º 
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b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda 
el 25%.  
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
Por otro lado, cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura 
de 80 cm como mínimo. 
Además, en zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes: 
a) en zonas de uso restringido 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios 
d) en el acceso a un estrado o escenario 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no 
podrán disponerse en el mismo. 
 
3 Desniveles 
En relación a las posibles caídas provocadas por los desniveles en el proyecto, existirán barreras 
de protección cuando la diferencia de cotas sea mayor que 55 cm, y su altura vendrá definida por 
los siguientes esquemas: 
 
Así mismo, estas barreras cuando estén situadas en zonas de uso pública concurrencia, estarán 
diseñadas para que: 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
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- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán 
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de 
fondo. 
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite 
y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 
 
 
 
 
4 Escaleras y rampas 
1. Escaleras de uso restringido: 
-La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.  
-La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión 
de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.  
-En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de 
esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella 
medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más 
ancho. 
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En el proyecto se encuentran dos escaleras de uso restringido: 
-Escalera del hangar (de trazado curvo) de conexión entre el puente y el hangar: 
- Ancho tramo: 1,20 m.  
- Contrahuella: 0,07 m 
- Huella: 0,26 m 
- Ancho en el lado más estrecho: 0,20 m 
- Ancho en el lado más ancho: 0,33 m 
-Escalera de la residencia (de trazado recto) de conexión entre las habitaciones y el parque: 
- Ancho tramo: 1,20 m.  
- Contrahuella: 0,12 m 
- Huella: 0,43 m 
 
2. Escaleras de uso general: 
En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo.  
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
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En el proyecto se encuentran dos escaleras de uso general: 
-Escalera de la residencia (de trazado recto) de conexión entre la rampa y el parque: 
- Ancho tramo: 2,80 m 
- Meseta: 2,80 m 
- Contrahuella: 0,17 m 
- Huella: 0,34 m 
- Relación: 54 cm ≤ 0,68 ≤ 70 cm 
-Escalera de la residencia (de trazado recto) de conexión entre el espacio público rehundido y el 
parque: 
- Ancho tramo: 1,80 m 
- Meseta: 1,80 m 
- Contrahuella: 0,185 m 
- Huella: 0,28 m 
- Relación: 54 cm ≤ 0,65 ≤ 70 cm 
 
Rampas 
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece a continuación: 
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, y los tramos tendrán una longitud de 
15 m como máximo. La pendiente transversal de las rampas será del 2%, como máximo. 
En el proyecto existen dos rampas, sin embargo sólo en una de ellas son aplicables los anteriores 
criterios puesto que la rampa que une la pasarela con las habitaciones tiene una pendiente del 
2.8% < 4%. 
La rampa que hace de conexión entre el parque y el espacio público rehundido posee una 
pendiente del 9,8% < 12%. Además se compone de dos tramos de 15 metros cada uno, y un 
descansillo de 11,8m de longitud, y su pendiente transversal no supera el 2%. 
 
SUA 2 - Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
1 Impacto 
En relación al impacto con elementos fijos, las exigencias existentes son las siguientes: 
1. 1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de 
uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura 
libre será 2 m, como mínimo. 
2. Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
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3. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 
m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
4. Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos 
que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas 
con discapacidad visual. 
 
Del mismo modo, para evitar el impacto contra elementos practicables, las puertas situadas en el 
lateral de pasillos de recintos que no sean de ocupación nula, se dispondrán de manera que no lo 
invadan, según el siguiente esquema: 
 
 
 
Así mismo, las puertas de vaivén en las zonas de circulaciones permitirán percibir la aproximación 
de personas mediante partes transparentes o traslúcidas situadas entre 0,7 y 1,5 m de altura. 
En el caso del impacto con elementos frágiles que no dispongan barreras de protección, tendrán 
unas prestaciones definidas en la Tabla 1.1, excepto para vidrios cuya mayor dimensión no exceda 
de 30 cm: 
 
 
Estas posibles zonas con alto riesgo de impacto serían: 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta. 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
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Por otro lado, en relación a grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas 
o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de 
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 
m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria 
cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie 
acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
Así mismo, las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado anterior. 
 
2 Atrapamiento 
Por último, con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia “a” hasta el 
objeto fijo más próximo será como mínimo de 20 cm, tal y como se ve en la figura: 
 
 
En estas puertas correderas, sus elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento, y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
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SUA 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
1 Aprisionamiento 
Para evitar el aprisionamiento de personas en los edificios del proyecto, se tomarán las siguientes 
precauciones: 
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior 
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en 
el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación 
controlada desde su interior. 
- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 
dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 
- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto 
en las situadas en itinerarios accesibles, en las que será como máximo 25 N en general 
y 65 N cuando sean resistentes al fuego. 
 
 
SUA 4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
El alumbrado normal en zonas de circulación será a través de una instalación cuyo factor de 
uniformidad media sea del 40% como mínimo, y sea capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima medida a nivel del suelo de: 
- 20 lux en zonas exteriores 
- 100 lux en zonas interiores 
- 50 lux en aparcamientos interiores 
 
2 Alumbrado de emergencia 
Respecto al alumbrado de emergencia en caso de fallo del alumbrado normal, éste se situará en 
las siguientes zonas: 
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta 
las zonas de refugio, incluidas estas últimas. 
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 
incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 
generales del edificio. 
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d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios y los de riesgo especial. 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 
g) Las señales de seguridad. 
h) Los itinerarios accesibles. 
i)  
Así, las luminarias de emergencia deberán cumplir las siguientes características: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como 
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
- en cualquier otro cambio de nivel. 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
-  
Con ello, la instalación necesaria para este alumbrado de emergencia seguirá estas indicaciones: 
1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en 
el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda 
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación 
con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias  bandas de 2 m de 
anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución  del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe 
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la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice 
de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
Finalmente, la iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes. 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
Esta sección es de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de 
reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie, por 
lo que el presente proyecto se encuentra fuera del marco de aplicación. 
 
SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
En lo referido a piscinas de uso colectivo, no será exigible debido a la inexistencia de las mismas 
en el programa de necesidades del proyecto. 
Ya en relación a los pozos, depósitos y conducciones abiertas con posibilidad de acceso a 
personas, y por tanto riesgo de ahogamiento, aparecerán sistemas de protección rígidos y 
resistentes (tapas y rejillas), así como cierres para permitir el acceso únicamente a personal 
autorizado. 
 
SUA 7 - Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
El proyecto no contempla interacción con vehículos en movimiento en ningún punto, quedando 
fuera el ámbito de aplicación del presente artículo. 
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SUA 8 - Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
1 Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 
'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
1.1  Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:  
Ne= Ng·Ae·C1·10-6 [nº impactos/año], siendo: 
• Ng= Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
• Ae =superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2 , que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
• C1= coeficiente relacionado con el entorno 
 
 
Ng (Pamplona) = 3.00 impactos/año,km² 
Ae = 4.176,72 m2 
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50 
 
Ne= 0.0062 impactos/año 
 
 
1.2 Cálculo del riesgo admisible (Na) 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión  
Na = (5,5/ (C2·C3·C4·C5))·10-3, siendo:  
•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.  
•  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.  
•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio.  
•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
en el edificio. 
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C2 (Estructura de hormigón, cubierta de hormigón) = 1 
C3 (Otros contenidos) = 1 
C4 (Uso Pública Concurrencia) = 3 
C5 (Resto de edificios) = 1 
Na= 0.00183 impactos/año 
 
1.3 Verificación 
Ne = 0.0062 > Na = 0.00183 impactos/año 
Por lo tanto, es necesario instalar un sistema de protección frente al rayo. 
 
2 Tipo de instalación exigido 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante 
la siguiente fórmula: E = 1 –(Na / Ne) = 0,71 
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. 
 
Por lo tanto, como la eficacia requerida se encuentra entre los valores de 0<0,71<0,80, el nivel de 
protección necesario es de 4. Sin embargo, dentro de estos límites la instalación de protección 
contra el rayo no es obligatoria. 
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SUA 9 - Accesibilidad 
1 Condiciones 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación 
de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
Como condiciones funcionales en los edificios con uso distinto al residencial, se encuentran tres 
exigencias: 
- En el exterior del edificio, la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que 
comunique con una entrada principal del mismo. 
- Los edificios en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total 
existan más de 200 m2 de superficie útil, excluida la superficie de zonas de ocupación 
nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de 
superficie útil o elementos accesibles, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 
que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
- Los edificios dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el 
acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de 
las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos 
accesibles. 
A nivel de dotación de elementos accesibles, en el proyecto al considerarse uso Residencial 
Público se deberá disponer del número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 
 
- Servicios higiénicos accesibles: En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un 
aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. 
En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al 
menos una cabina accesible. 
- Mobiliario fijo: en zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 
- Mecanismos: excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos accesibles. 
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2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
Finalmente, se señalizarán los elementos accesibles con las siguientes características: 
1.  Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha 
accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número 
de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, 
a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, 
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el 
apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 
 perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario 
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, 
serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 
 
 
Esta señalización se realizará en función de su localización en el edificio, siguiendo la Tabla 2.1: 
 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
95 
 
 
3.4 DB HS: Salubridad 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
2.1. Muros 
En relación al diseño de los muros, el grado de impermeabilidad exigido se obtiene de la Tabla 
2.1: 
 
Como la presencia de agua en el proyecto es media, considerándose que la cara inferior del suelo 
en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de 
dos metros por debajo. Así, el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros es 2. 
Por lo tanto, para determinar las condiciones exigidas a las soluciones constructivas, se hace uso 
de la Tabla 2.2: 
 
 
 
Los muros del proyecto son muros flexorresistentes, es decir, muros armados que resisten 
esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muros se construyen después de realizar el 
vaciado del terreno del sótano. 
Los muros flexorresistentes existentes con impermeabilización por el exterior deberán cumplir 
por tanto C1+C3+I1+D1+D3, es decir: 
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-Constitución del muro (C1 + C3): Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón 
hidrófugo. Cuando el muro sea de fábrica deben utilizarse bloques o ladrillos hidrofugados y 
mortero hidrófugo.  
-Impermeabilización (I1): La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el 
muro de una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales 
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en cada una de sus caras. Si se dispone una lámina drenante puede suprimirse 
la capa antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su 
cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 
impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero 
reforzado con una armadura. 
 
- Drenaje y evacuación (D1 + D3): Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre 
el muro y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La 
capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de 
arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una 
lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las 
precipitaciones y de las escorrentías. 
Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada 
por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
 
Por último, como condiciones singulares del muro encontraremos las siguientes: 
- Encuentro con las fachadas: Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques 
de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima 
del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo 
descrito más adelante en el apartado de cubiertas, o disponiendo un zócalo según lo descrito en el 
apartado de fachadas. 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como 
las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
- Paso de conductos: los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos 
exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos 
diferenciales entre el muro y el conducto.  
Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.  
Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura 
entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la 
compresión. 
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- Esquinas y rincones: debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una 
banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura 
de 15 cm como mínimo y centrada en la arista. 
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir 
adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
- Juntas: en el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina 
o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe 
disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 
 
2.2. Suelos 
En relación al diseño de los suelos, su grado de impermeabilidad exigido lo obtendremos de la 
Tabla 2.3: 
 
Como la presencia de agua en el proyecto es media, al situarse la cara inferior del suelo en 
contacto con el terreno a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por 
debajo, y teniendo en cuenta un coeficiente de permeabilidad del terreno Ks>10-5 cm/s, el grado 
de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos será 4. 
Sabido el grado de impermeabilidad, se obtienen las condiciones exigidas a partir de la tabla 2.4. 
 
 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
98 
 
 
En el caso de muro flexorresistente y placa (solera armada para resistir mayores esfuerzos de 
flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática) con sub-base (capa 
de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo), la solución deberá 
cumplir C2+C3+I2+ D1+D2+P2+ S1+S2+S3, es decir: 
-Constitución del suelo (C2 + C3): Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón 
de retracción moderada. Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante 
la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.  
-Impermeabilización (I2): Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de 
hormigón de limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente. Si 
la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. Si la 
lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del 
muro o zapata. 
- Drenaje y evacuación (D1 + D2): Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre 
el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 
debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo y, cuando dicha 
conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos 
bombas de achique. 
 
- Tratamiento perimétrico(P2): Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro. 
-Sellado de juntas (S1+S2+S3): Deben sellarse los encuentros de las láminas de 
impermeabilización del muro con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las 
cimentaciones que estén en contacto con el muro.  
Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o 
de bentonita de sodio.  
Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en las condiciones singulares siguientes: 
 
Por último, como condiciones singulares del suelo se encuentran las siguientes: 
- Encuentro con los muros: cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el 
caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la 
masa del hormigón a ambos lados de la junta. 
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2.3. Fachadas 
En relación al diseño de las fachadas, el grado de impermeabilidad mínimo exigido a las mismas 
frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona 
pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de 
ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma:  
a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4;  
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación 
del edificio sobre el terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de 
la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate 
de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-
SE:  
-Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del 
viento de una extensión mínima de 5 km.  
-Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.  
-Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como 
árboles o construcciones pequeñas.  
-Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.  
-Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
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En el caso del proyecto, la zona pluviométrica de promedios corresponde a la zona III al situarse 
en la ciudad de Pamplona. 
 
 
Puesto que la altura de coronación del edificio es 5.35m < 15m, pertenece a la zona eólica C, y la 
clase de entorno donde está situado el edificio es E1 (puesto que se trata de un terreno tipo IV, 
perteneciente a zonas urbanas), el grado de exposición al viento será V2. Así, el grado de 
impermeabilidad mínimo exigido en las fachadas será 3. 
Para determinar las condiciones mínimas exigidas a las soluciones constructivas, se hace uso de 
la Tabla 2.7: 
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En el caso de fachadas sin revestimiento exterior las condiciones a satisfacer son las siguientes se 
opta por la solución B2+C1+J1+N1: 
-Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua (B2): Debe disponerse al 
menos una barrera de resistencia alta a la filtración, como una cámara de aire sin ventilar y aislante 
no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior 
del aislante o un aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 
 
-Composición de la hoja principal (C1): Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor 
medio.  Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de 12 cm de bloque cerámico, 
bloque de hormigón o piedra natural. 
 
- Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal (J1): Al 
ser muros continuos vertidos in situ no hay juntas que deban satisfacer este apartado. 
- Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal 
(N1): Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera 
como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
 
Por último, como condiciones singulares de la fachada encontraremos las siguientes: 
- Juntas de dilatación: el revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal 
forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
- Arranque desde la cimentación: debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el 
espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso 
de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el 
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado de cubiertas o disponiendo 
un sellado. 
- Encuentro con los forjados: cuando se disponga una junta de desolidarización, ésta debe 
disponerse dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después con un material cuya 
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración 
con un goterón. 
- Encuentro con los pilares: en el proyecto, la fachada no se ve interrumpida en ningún momento 
por la disposición de los pilares, por lo que no debe hacer frente a ninguna exigencia en este 
aspecto. 
- Encuentro con la carpintería: cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento 
exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior 
el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 
al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la 
parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos 
efectos. 
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El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia 
el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior 
del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en 
la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
- Anclajes a la fachada: Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se 
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse 
de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de 
goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
- Aleros y cornisas: los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente 
hacia el exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm 
del plano de la fachada deben: 
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar 
que el agua se filtre a través de ellos. 
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva 
de forma similar a la descrita en el apartado de cubiertas para evitar que el agua se filtre en el 
encuentro y en el remate. 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
 
2.4. Cubiertas 
En relación al diseño de la cubierta, su grado de impermeabilidad exigido es único e independiente 
de factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad 
siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación: 
- Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y 
su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar. 
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- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 
cálculo descrito en el DB-HE, se prevea que vayan a producirse condensaciones en dicho 
elemento. 
- Un aislante térmico, según se determine en DB-HE. 
- Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento 
que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 
- Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema 
de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas 
de la protección sea insuficiente. 
- Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando: 
- Deba evitarse la adherencia entre ambas capas. 
- La impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático. 
- Se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de 
rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de 
mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima 
de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante. En el caso de utilizarse 
grava la capa separadora debe ser antipunzonante. 
- Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando: 
- Se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por 
encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante. 
- La cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 
antipunzonante. 
- Se utilice grava como capa de protección, en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 
capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; 
- Una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida. 
- Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida. 
- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. 
 
En cuanto a los componentes, deberán cumplir las siguientes características: 
- Formación de pendientes: debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o 
fijación del resto de componentes. 
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Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la Tabla 2.9 en 
función del uso de la cubierta y del tipo de protección: 
 
 
Existen tres cubiertas planas en el proyecto, cada una referente a cada pieza.  
-La cubierta del hangar es transitable para peatones, y se engloba dentro del cuenta “solado fijo” 
(puesto que la pendiente se realiza con el propio hormigón), por lo que su pendiente deberá estar 
entre el 1 y el 5 %. En este caso, se ha diseñado con un 1%. 
-La cubierta de la pasarela-puente es no transitable, y posee una pendiente del 1% que se realiza 
con el propio hormigón. 
-En la cubierta de la pieza de la residencia ocurre lo mismo, es no transitable, y posee una 
pendiente del 1% que se realiza con el propio hormigón. 
 
Puesto que en el proyecto no existen cubiertas inclinadas, no será de aplicación la tabla 2.10 
 
A continuación se detallan las condiciones de los componentes: 
-Aislante térmico: el material debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles, en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para 
esta situación. 
- Capa de impermeabilización: debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada 
tipo de material constitutivo de la misma. 
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En el caso del proyecto, se utilizarán materiales bituminosos, que deberán cumplir las siguientes 
características:  
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de  protección pesada. 
- Cámara de aire ventilada: Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado 
exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el 
cociente entre su área efectiva total, Ss, en cm2, y la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla 
la siguiente condición: 30 > (Ss / Ac) > 3 
- Capa de protección: material que la forma debe ser resistente a la intemperie en función de las 
condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión 
del viento. En el caso del proyecto las cubiertas se terminan con un solado fijo que debe cumplir 
las siguientes características:  
 
-El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero 
filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas.  
-El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 
-Las piezas no deben colocarse a hueso. 
 
 
Por último, como condiciones singulares de las cubiertas planas se encuentran las siguientes:  
- Juntas de dilatación: Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre 
juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con 
un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo 
con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la  cubierta a partir del elemento 
que sirve de soporte resistente. 
Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, 
y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
- Encuentro con un paramento vertical: La impermeabilización debe prolongarse por el paramento 
vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 
El remate superior de la impermeabilización debe realizarse de manera que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el mismo. 
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- Encuentro con el borde lateral: debe realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como 
mínimo sobre el frente del alero o el paramento. También puede disponerse un perfil angular con 
el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que 
el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a  modo de goterón y prolongando 
la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
- Encuentro con sumideros y canalones: debe ser una pieza prefabricada, de un material 
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm 
de anchura como mínimo en el borde superior. 
El sumidero o el canalón deben estar provistos de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado 
con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa 
de protección. 
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los 
sumideros o en todo el perímetro de los canalones, lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación. 
La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 
cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento 
que sobresalga de la cubierta. 
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía 
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 
Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de 
la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda 
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura 
centrada sobre dicho borde resuelto. 
- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: deben situarse separados 50 cm como mínimo 
de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender 
por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la  cubierta. 
- Rincones y las esquinas: deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 
in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por  los dos planos 
que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
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- Accesos y las aberturas: situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse 
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la 
cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado. 
 
Por último, se procede a dimensionar el drenaje que ayudará a la protección del edificio contra la 
humedad. Para ello se hace uso de la Tabla 3.1, teniendo en cuenta que el grado de 
impermeabilidad corresponde a 2 para muros y 4 para suelos. 
 
 
Así, se dispondrán tubos de drenaje con un diámetro mínimo de 150 mm en el perímetro de los 
muros, con pendientes de entre 3 y 14 %. La superficie de orificios de los mismos será de 10 cm2 
por metro lineal, tal y como exigirá la Tabla 3.2: 
 
 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Esta sección se aplicará a edificios de viviendas de nueva construcción en lo referente a la 
recogida de los residuos ordinarios generados.  
Por ello, para los usos previstos en el presente proyecto no será exigible, sino que será necesario 
un estudio específico para el tratamiento de los mismos y siguiendo criterios análogos. 
 
HS 3 Calidad del aire interior 
Esta sección es exigible en edificios residenciales a las propias viviendas, almacenes de residuos, 
trasteros, aparcamientos y garajes, y en edificios de otros usos a los aparcamientos y garajes 
únicamente. 
En este caso, se hace uso del Reglamento de Instalaciones Térmicas den los Edificios (RITE) para 
hacer frente a las exigencias básicas establecidas en el mismo. 
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Inicialmente se fijan unas condiciones interiores de diseño para cumplir la exigencia de calidad 
térmica del ambiente. Se plantea así la siguiente tabla para el caso de personas con actividad 
metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno 
y un PPD entre el 10 y el 15 %, que recogerá los valores de la temperatura operativa y de la 
humedad relativa: 
 
 
Así mismo, se contemplarán dos casos para la velocidad media admisible en zonas ocupadas con 
temperaturas de entre 20º y 27ºC: 
a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire 
del 15 %: V (m/s) = (t/100) - 0,07 
b) Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes 
de aire menor que el 10 %: V (m/s) = (t/100) - 0,10 
 
En segundo lugar se encuentran las exigencias para garantizar la calidad del aire interior, con el 
aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice 
alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 
Así, en función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
-  IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
Con relación al presente proyecto, se considera IDA 2 para los espacios de habitaciones, mientras 
que se considera IDA 3 para el resto de espacios del espacio público (cocina, vestuarios..) 
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Con ello, se calcula el caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las 
categorías de calidad anteriores, utilizando de los siguientes métodos en función de la ocupación 
de la estancia: 
a) Método indirecto de caudal de aire exterior por persona (zonas ocupadas): 
Tabla 1.4.2.1. Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona. 
 
b) Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie (sin ocupación permanente):  
Tabla 1.4.2.4. Caudales de aire exterior por unidad de superficie de locales no dedicados a 
ocupación humana permanente. 
 
Este aire exterior de ventilación deberá introducirse debidamente filtrado en los edificios, con 
unas clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA), de 
acuerdo con los siguientes niveles: 
- ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 
- ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
- ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de   
partículas (ODA 3P). 
Tabla 1.4.2.5. Clases de filtración 
 
 
Se considera que, por la situación del proyecto en una zona urbana con gran espacio abierto de 
parque a su alrededor, la calidad del aire exterior corresponde a ODA 1. De este modo, según la 
tabla 1.4.2.5, para las estancias que corresponden a una calidad de aire interior IDA 2 se obtiene 
una clase de filtración F8, mientras que para las IDA3 se obtendrá una F7.  
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Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 
tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se 
instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire 
de retorno. 
Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales sean 
especialmente sensibles a la suciedad (locales en los que haya que evitar la contaminación por 
mezcla de partículas), después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire 
sobre la sección de filtros sea uniforme. 
En cuanto al aire de extracción, se clasificará en función del uso del edificio o local: 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además 
de las personas (oficinas, aulas, salas de reuniones, espacios de uso público, escaleras, pasillos…). 
AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la 
categoría anterior (restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas, 
bares, almacenes…). 
AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos y humedad (saunas, cocinas industriales, imprentas…). 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada (extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas 
y solventes, laboratorios químicos…). 
La totalidad de los espacios a ventilar del proyecto se clasifican como AE2. Se trata de espacios 
que pueden generar un moderado nivel de contaminación, tales como las habitaciones y los aseos 
en particular, la cocina (considerada doméstica) y los vestuarios. El aire de esta categoría puede 
ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y 
garajes. En este caso se extrae directamente al exterior. El resto de estancias del proyecto son 
abiertas por lo que ya cuentan con ventilación natural. 
Conviene decir que cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto 
tendrá la categoría del más desfavorable, con el objeto de evitar la posible contaminación de las 
distintas categorías. Sin embargo, como en el proyecto todos los espacios se clasifican dentro de 
la misma categoría no hay mayor problema. 
Por último, señalar que al determinar las condiciones generales de bienestar en un edificio se 
deberá tener en consideración muchos otros aspectos: 
 a) Molestias por corrientes de aire. 
 b) Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación. 
 c) Suelos calientes y fríos. 
 d) Asimetría de temperatura radiante. 
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HS 4 Suministro de Agua 
En primer lugar se debe calcular el caudal instantáneo de agua necesario para el suministro de 
todos los aparatos y equipos existentes en el proyecto. Para ello es necesaria la Tabla 2.1 que lo 
indica tanto para agua fría como para agua caliente sanitaria (ACS): 
 
 
 
Así, para la zona de uso Residencial Público: 
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Y para la zona de uso Pública Concurrencia: 
 
Además, se deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas de suministro: 
- En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes. 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 
65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de 
vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
Del mismo modo, se seguirán estas indicaciones para favorecer el ahorro de agua: 
- Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 
para cada unidad de consumo individualizable. 
- En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería 
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
- En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
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Se plantea así un esquema general con contador general único debido a la existencia de una única 
titularidad en el proyecto, que seguiría el esquema de la Figura 3.1, compuesto por la acometida, 
la instalación general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 
alimentación, un distribuidor principal y las derivaciones colectivas: 
 
 
Así, el grupo de presión será convencional y contará con: 
- Depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de 
Bombeo. 
- Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y 
funcionamiento alterno, montadas en paralelo. 
- Depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración 
de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada 
automáticas. 
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HS 5 Evacuación de aguas 
Se plantea un sistema separativo para recoger las aguas residuales y pluviales que después se 
conducen a la red municipal. 
La red de evacuación deberá cumplir las siguientes características: 
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 
- Deben conectarse a las bajantes, cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
- La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
- Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
- En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
- En los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m 
como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
- En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea 
posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
- No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
- Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
- Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o 
si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable 
con tapón roscado. 
- Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 
- Las bajantes y canalones de nuestro proyecto deberán cumplir las siguientes 
características: 
-  Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 
insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto 
desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 
- El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
- Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
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En cuanto a los colectores, se distinguirán los requisitos en función del tipo al que pertenezcan.  
Así, para los colectores colgados: 
- Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el 
caso en que estos sean reforzados.  
- La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales situada aguas arriba. 
- Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
- No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
- En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no 
superen los 15 m. 
Por el contrario, en los colectores enterrados: 
- Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas en función de las 
características del terreno y de las características de los materiales de las canalizaciones 
a enterrar, y se situarán por debajo de la red de distribución de agua potable. 
- Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 
una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15m. 
 
Además, los elementos de conexión entre las distintas partes de la instalación del proyecto 
seguirán las siguientes exigencias: 
- En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
- Deben tener las siguientes características: 
o La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe 
ser de tipo sifónico. 
o En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
o  Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
o La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector. 
- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio. 
- Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de 
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conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los 
sistemas de depuración. 
- Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 
dirección e intercalados en tramos rectos. 
Por último, la ventilación de la misma, se optará por un subsistema de ventilación primaria, ya 
que se considera suficiente en edificios con menos de 7 plantas. Deberá cumplir las siguientes 
características: 
- Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la 
cubierta del edificio, si esta no es transitable.  
- La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier 
toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
- Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos 
huecos. 
- La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de 
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión 
de los gases. 
- No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
Para el dimensionado de la red de evacuación de agua residuales, se comenzará calculando los 
caudales de desagüe en función del número de aparatos sanitarios existentes en el proyecto y que 
ya se han visto anteriormente. Para ello, se hace uso de la Tabla 4.1 para obtener el diámetro 
mínimo de sifones y derivaciones individuales de cada uno de ellos: 
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Así, respecto al proyecto estos serían los diámetros correspondientes: 
 
Entrando ya en la instalación particular para cada uno de ellos, se procedería al cálculo de ramales, 
bajantes y colectores en función de las unidades de desagüe a las que sirvan y del recorrido de la 
instalación que se verá en los planos de saneamiento. 
Los ramales colectores que conecten los aparatos sanitarios con la bajante se obtendrán de la 
Tabla 4.3, teniendo en cuenta también la pendiente de los mismos: 
 
En la planta de las habitaciones existen dos colectores que derivan en cada uno de los extremos 
de la pieza, donde están las bajantes en los patinillos, por lo que cada uno recogerá lo referente a 
10 habitaciones: 
 
El mismo proceso se realizaría para el cálculo de las bajantes a través de la Tabla 4.4, optando 
por una altura inferior a 3 plantas: 
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Por último, los colectores horizontales se dimensionarán a partir de la Tabla 4.5 en función de su 
pendiente, y recordando que en el caso de que sean enterrados, ésta no debe ser inferior al 2%: 
 
 
En cuanto al dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, la cubierta plana se 
resuelve con un sistema (recogido en los planos de construcción e instalaciones) que vierte el 
agua a los patios de las habitaciones a través de una gárgola. Ésta se filtra a través de las juntas 
del pavimento flotante de madera y es recogida por una canal continua hasta la bajante. Al igual 
que en la recogida de aguas residuales, también existen dos colectores, cada uno desembocando 
en los extremos de la pieza. Por otro lado, la recogida de aguas de la losa (que configura cubierta 
de los vestuarios y la cocina) vierte el agua directamente al parque. Y por último, la recogida de 
agua del espacio público se realiza mediante un sumidero continuo dispuesto en el límite entre 
éste y la zona de los bancales. 
En cuanto a las bajantes, siguiendo el mismo procedimiento anterior a través de la Tabla 4.8: 
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Para el caso de los colectores se hace uso de la Tabla 4.9: 
 
 
 
Finalmente, se calcularían las dimensiones de las distintas arquetas, tanto para la red de 
evacuación de aguas residuales como para la de pluviales. Para ello, se utilizará la Tabla 4.13 en 
función del diámetro colector de salida de las mismas: 
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3.5 DB HR: Protección frente al ruido 
 
1.1. Procedimiento de verificación 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben 
alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite 
de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se 
establecen en el apartado 2.1. 
 
2.1. Valores límite de aislamiento 
2.1.1.Aislamiento acústico a ruido aéreo 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales 
que se cumpla: 
a) En los recintos protegidos: 
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en 
edificios de uso residencial privado: 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 
33 dBA. 
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma  unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor 
que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no 
será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA. 
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un  recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 55 dBA. 
iv) Protección frente al ruido procedente del exterior: 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no 
será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores 
del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
122 
 
 
 
 
− El valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o 
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso de que un recinto pueda estar 
expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto en esquina, se adoptará el mayor 
valor. 
− Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se aplicará el 
valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de 
suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas 
reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a 
zonificación acústica,  objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
− Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o 
patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar 
expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades industriales, 
comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice 
de ruido día de la zona. 
− Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves 
según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el valor de aislamiento acústico a 
ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se incrementará en 4 dBA. 
 
b) En los recintos habitables: 
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, en 
edificios de uso residencial privado: 
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 
33 dBA. 
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ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto 
de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 
45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u hospitalario, el 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 20 dBA y el 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 
dBA. 
 
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un  recinto de 
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre 
que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global 
de reducción acústica,  ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento 
acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor 
que 50 dBA. 
 
Según la tabla 2.1 y a las condiciones explicadas anteriormente, el valor Ld considerado es de Ld 
≤60 dBA al encontrarse en un entorno sin viales en las proximidades, por tanto, el valor de 
aislamiento acústico a ruido no será menor que 30 dBA tanto en dormitorios como estancias. 
 
 
 
En el proyecto se encuentran los siguientes cerramientos y situaciones: 
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-Separación entre habitaciones (unidades del mismo uso): 
TABIQUE AUTO PORTANTE CON ACABADO DE MADERA DE ARCE  
 Composición: 
-Tablas de madera de arce de 300x2400mm (e=16mm) 
-Montantes horizontales de madera (e=20mm) 
-Montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Cámara de aire (e=15mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Montantes verticales de madera con aislamiento de lana mineral (e=40mm) 
-Montantes horizontales de madera de 300x2400mm (e=20mm) 
-Tablas de madera de arce de 300x2400mm (e=16mm) 
 
 
-Separación entre las habitaciones y el exterior: 
MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO DE KRION. 
Muro de hormigón (e=30 cm) 
Trasdosado interior auto portante formado por: 
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS (e=120mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Doble placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15+15 mm) 
-Placa de KRION color blanco (e=6mm) 
 
-Separación entre las piezas de servicio (cafetería, vestuarios) y el exterior: 
MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO PORCELÁNICO 
Muro de hormigón (e=30 cm) 
Trasdosado interior auto portante formado por: 
-Acabado porcelánico de gran formato COSENTINO. Piezas de 1000x2500mm (e=6mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
-Montantes verticales PLADUR (48+70mm) con aislamiento de lana mineral (e=120mm) 
 
En el catálogo de elementos constructivos del CTE se encuentra la información relativa a este 
tipo de divisiones y en las prescripciones técnicas de la carpintería la de ésta. 
 
La tabiquería deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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Para los elementos de partición verticales se deberán cumplir las exigencias relativas al Tipo 3, 
es decir, de elementos de dos hojas de entramado autoportante, que correspondan: 
 
 
En el caso de la parte de vidrio que abre hacia los patios se emplea un doble acristalamiento 
CLIMALIT PLUS con un vidrio de aislamiento térmico reforzado (PLANITHERM) y un vidrio 
de seguridad STADIP SILENCE con PVB acústico, separados por una cámara de aire llena de 
gas Argón (Ar) 5+5.16+3 BE (bajo emisivo).  
El valor de aislamiento acústico a ruido aéreo es 41dB. 
 
 
2.1.2 Aislamiento acústico a ruido de impactos 
 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla:  
 
a) En los recintos protegidos:  
i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB. Esta exigencia no es de 
aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una escalera. 
 
ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El 
nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.  
 
b) En los recintos habitables:  
i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad: El 
nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.  
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
126 
 
 
 
 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
127 
 
 
3.6 DB HE: Ahorro de Energía 
 
Se procede a calcular la transmitancia límite de los elementos del proyecto que, al estar situado 
en Pamplona (altitud= 456), se deberán cumplir las exigencias relativas a la zona climática D1 
(según la tabla B.1.- Zonas climáticas de la Península Ibérica).  
Para los elementos de la envolvente térmica del proyecto, se tiene en cuenta la transmitancia 
térmica y la permeabilidad al aire según la Tabla 2.3: 
 
 
En cuanto a las particiones interiores y medianerías, se seguirá la Tabla 2.4 o la Tabla 2.5 según 
el caso que nos corresponda: 
 
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
128 
 
 
Puesto que en el proyecto las particiones interiores existentes delimitan unidades del mismo uso 
(habitaciones), sólo será aplicable la tabla 2.5. Al ser particiones verticales la transmitancia 
térmica límite exigida es U=1,20 W/m2·K. 
En el proyecto son de aplicación los siguientes muros, que forman parte de la envolvente 
térmica, por un lado de las habitaciones, y por otro de la cafetería y los vestuarios: 
 
-Envolvente térmica de las habitaciones: 
1. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO DE KRION 
-Muro de hormigón armado (e=300 mm) 
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS (e=120mm) 
-Lámina acústica (e=2,5mm) 
-Doble placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15+15 mm) 
-Placa de KRION color blanco (e=6mm) 
 
Cálculo: 
-Rse= 0,04 m2.K/W; Rsi= 0,13 m2.K/W  
-Rt1 hormigón armado = 0.30/1,35 = 0,22 m2.K/W  
-Rt2 XPS = 0,12/0,046 = 2,60 m2.K/W 
-Rt3 lámina acústica= 0,0025/0,040= 0,0625 m2.K/W 
-Rt4 pladur= 0,03/0,35= 0,086 m2.K/W 
-Rt3 KRION = 0,006/0,030= 0,20 m2.K/W 
 
R total =3.34 ; U= 1/R= 1 /3,34 = 0,30 W/m2.K < 0,60 W/m2 CUMPLE 
 
 
2.CUBIERTA DE HORMIGÓN 
-Losa de hormigón armado (e=30 mm) 
-Mortero de pendientes (e= 50 mm) 
-Lámina impermeabilizante 
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS (e=120 mm) 
-Solera de hormigón (e= 100 mm) 
 
Cálculo: 
-Rse= 0,04 m2.K/W; Rsi= 0,10 m2.K/W 
-Rt1 hormigón armado = 0.30/1,35 = 0,22 m2.K/W  
-Rt2 mortero de pendientes = 0,05/1,35 = 0,037 m2.K/W   
-Rt3 impermeabilización= 0,005/0,7=0,0071 m2.K/W  
-Rt4 XPS = 0,12/0,046 = 2,60 m2.K/W  
-Rt5 solera de hormigón = 0,10/0,226 = 0,44 m2.K/W 
 
 
R total =3.44 ; U= 1/R= 1 /3,44 = 0,29 W/m2.K < 0,40 W/m2 CUMPLE 
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3.FORJADO DE HORMIGÓN 
-Losa de hormigón armado (e=300 mm) 
-Mortero de pendientes (e= 50 mm) 
-Lámina impermeabilizante 
-Aislamiento térmico rígido tipo XPS (e=120 mm) 
-Solera de hormigón (e= 180 mm) 
 
Exigencia = 0.40 W/m2·K 
 
Cálculo: 
-Rse= 0,04 m2.K/W; Rsi= 0,17 m2.K/W  
-Rt1 hormigón armado = 0.30/1,35 = 0,22 m2.K/W  
-Rt2 mortero de pendientes = 0,05/1,35 = 0,037 m2.K/W   
-Rt3 impermeabilización= 0,005/0,7=0,0071 m2.K/W  
-Rt4 XPS = 0,12/0,046 = 2,60 m2.K/W  
-Rt5 solera de hormigón = 0,18/0,226 = 0,79 m2.K/W 
 
R total =3.86 ; U= 1/R= 1 /3,86 = 0,259 W/m2.K < 0,40 W/m2 CUMPLE 
 
4.CARPINTERÍA DE MADERA FIJA Y CORREDERA 
Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS con un vidrio de aislamiento térmico reforzado 
(PLANITHERM) y un vidrio de seguridad STADIP SILENCE con PVB acústico, separados por 
una cámara de aire llena de gas Argón (Ar) 5+5.16+3 BE (bajo emisivo). Vidrio con capa de 
protección solar (ARIPLATE SOLAR).  
 
Uw = 1,165 W/m2K  < 2.70 W/m2·K.   CUMPLE 
 
 
-Envolvente térmica de los vestuarios y cafetería: 
1. MURO VISTO DE HORMIGÓN ARMADO CON TRASDOSADO INTERIOR DE YESO 
LAMINADO Y ACABADO PORCELÁNICO 
-Muro de hormigón armado (e=200 mm) 
-Montantes verticales PLADUR (48+70mm) con aislamiento de lana mineral (e=120mm) 
-Placa de PLADUR hidrófuga tipo WA BA PEAR (e=15 mm) 
-Acabado porcelánico de gran formato COSENTINO. (e=6mm) 
 
Cálculo: 
-Rse= 0,04 m2.K/W; Rsi= 0,13 m2.K/W  
-Rt1 hormigón armado = 0.20/1,35 = 0,148 m2.K/W  
-Rt2 lana mineral = 0,12/0,040 = 3,00 m2.K/W 
-Rt4 pladur= 0,03/0,35= 0,086 m2.K/W 
-Rt3 porcelánico = 0,006/1,30= 0,0046 m2.K/W 
 
R total =3.40 ; U= 1/R= 1 /3,40 = 0,294 W/m2.K < 0,60 W/m2 CUMPLE 
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2. CUBIERTA DE HORMIGÓN 
-Losa aligerada de hormigón armado con encofrado perdido de poliestireno expandido, e=300mm 
-Aislamiento térmico rígido tipo poliestireno extruído (XPS), e=120 mm. 
-Techo suspendido formado por una estructura doble de maestras metálicas 60/27 colocadas al 
mismo nivel, a la que se le atornilla una placa de yeso laminado PLADUR antihumedad con 
pintura al clorocaucho.  
 
Cálculo: 
-Rse= 0,04 m2.K/W; Rsi= 0,10 m2.K/W 
-Rt1 hormigón armado = 0.30/1,35 = 0,22 m2.K/W  
-Rt4 XPS = 0,12/0,046 = 2,60 m2.K/W  
-Rt4 pladur= 0,015/0,35= 0,043 m2.K/W 
 
R total =3,00 ; U= 1/R= 1 /3,00 = 0,33 W/m2.K < 0,40 W/m2 CUMPLE 
 
 
 
3.SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 
 
Caso 2: Profundidad >0,5 m 
D =ancho de banda de aislamiento perimétrico 
z=3,95 m > 3,0 m  
B’=longitud característica de la solera 
Rf = resistencia aislante 
 
Rf XPS = 0,12/0,046 = 2,60 m2.K/W  
B’= A/(0,5P)= (32,86)/0,5·(33,64)= 1,95 
U = 0,36 W/m2.K < 0,60 W/m2 (Elementos en contacto con el terreno)  CUMPLE 
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4. ANEJOS A LA MEMORIA 
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a1. Cálculo de la estructura 
 
La estructura de la pieza de la residencia está compuesta esencialmente por pantallas de hormigón, 
comportándose como una gran viga apoyada en sus dos extremos. Dos pantallas longitudinales 
(MP1) y (MP2) quedan atadas por un total de nueve pantallas transversales intermedias (MP3-
MP11), además de otras dos de mayor espesor, cada una en un extremo (M8, M12). Estas dos 
pantallas son las que transmiten las cargas al terreno al actuar como apoyos de la estructura, las 
cuales quedan además atadas por otras dos pantallas secundarias, (M7, M13) respectivamente, 
para disminuir la flexión y la flecha de la estructura. Por último, todas las pantallas anteriormente 
mencionadas se rigidizan por las losas del forjado (L1) y de la cubierta (L6).  
El cálculo de dicha estructura se ha realizado a través del programa Cype 3D. De acuerdo a los 
resultados arrojados por el mismo, se ha procedido a realizar un cálculo aproximado de los 
armados de las secciones más solicitadas y relevantes del proyecto. 
A partir de los esfuerzos máximos (flector X y flector Y) en cada sección se ha calculado la 
cantidad de armado por metro lineal en cada cara teniendo en cuenta la hipótesis más 
desfavorable: 1,5PP+1,6Q1(A)+0,96V2+0,8N1. 
Así, la armadura necesaria se obtiene de la fórmula: 
As necesaria= E / 0,8*H*fyd 
E =Esfuerzo máximo 
0,8= coeficiente 
H= canto 
Fyd= 
 
Con los resultado obtenidos, se establece la armadura del proyecto y su disposición, estableciendo 
un coeficiente de seguridad (S2/S1). 
S1= Cuantía geométrica necesaria 
S2= Cuantía geométrica proyecto 
 
Además, se ha calculado el armado mínimo en las secciones más solicitadas según lo establecido 
en el artículo 42.3.5 Cuantías geométricas mínimas de la Norma EHE 08.  
En la tabla 42.3.5. se indican los valores de las cuantías geométricas mínimas que, en cualquier 
caso, deben disponerse, en los diferentes tipos de elementos estructurales, en función del acero 
utilizado, siempre que dichos valores resulten más exigentes que los señalados en los artículos 
42.3.2., 42.3.3. y 42.3.4. 
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En el caso del proyecto, puesto que fy acero=500N/mm2, en los muros se tomará 3,2 para la 
armadura horizontal, y 0,9 en la vertical, y en las losas 1,8. 
En las losas la cuantía mínima se refiere a cada una de las armaduras, longitudinal y transversal 
repartida en las dos caras. 
En el caso de los muros, la cuantía mínima vertical es la correspondiente a la cara de tracción. Se 
recomienda disponer en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la consignada. A 
partir de los 2,5 m de altura del fuste del muro y siempre que esta distancia no sea menor que la 
mitad de la altura del muro podrá reducirse la cuantía horizontal a un 2‰. 
En el caso del proyecto, con un hormigón HA-30, y un acero B-500S: 
Fcd=30/1,5=20 MPa 
Fyd =500/ 1,5=434,78 MPa 
 
A continuación se adjunta la tabla resumen de dichos cálculos y un esquema que localiza las 
distintas pantallas y losas: 
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A continuación se adjunta un extracto resumen del cálculo en Cype 3D, así como los diagramas 
que reflejan dicho cálculo. 
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Hormigón: EHE-98-CTE
Categorías de uso
A. Zonas residenciales
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Control de la ejecución: Normal
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
 
     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE
Listados
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Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad () Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
 
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000
1.2.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
Q 1 (A) Sobrecarga Forjado (Uso A. Zonas residenciales)
Q 1 (G1) Carga Cubierta (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
V 1 V1 + Y
V 2 V2 -Y
N 1 Nieve en Cubierta
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP Q 1 (A) Q 1 (G1) V 1 V 2 N 1
1 1.000
2 1.500
3 1.000 1.600
4 1.500 1.600
5 1.000 1.600
6 1.500 1.600
7 1.000 1.120 1.600
8 1.500 1.120 1.600
9 1.000 1.600 0.960
10 1.500 1.600 0.960
11 1.000 1.600
12 1.500 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.500 1.120 1.600
15 1.000 1.600 0.960
16 1.500 1.600 0.960
17 1.000 1.600
18 1.500 1.600
19 1.000 1.120 1.600
20 1.500 1.120 1.600
21 1.000 0.960 1.600
22 1.500 0.960 1.600
23 1.000 1.120 0.960 1.600
24 1.500 1.120 0.960 1.600
25 1.000 0.960 1.600
26 1.500 0.960 1.600
27 1.000 1.120 0.960 1.600
28 1.500 1.120 0.960 1.600
29 1.000 1.600 0.800
30 1.500 1.600 0.800
31 1.000 1.600 0.800
32 1.500 1.600 0.800
33 1.000 1.120 1.600 0.800
34 1.500 1.120 1.600 0.800
35 1.000 1.600 0.960 0.800
36 1.500 1.600 0.960 0.800
37 1.000 1.600 0.800
38 1.500 1.600 0.800
39 1.000 1.120 1.600 0.800
40 1.500 1.120 1.600 0.800
41 1.000 1.600 0.960 0.800
42 1.500 1.600 0.960 0.800
43 1.000 1.600
44 1.500 1.600
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Desplazamientos
Comb. PP Q 1 (A) Q 1 (G1) V 1 V 2 N 1
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N4 0.000 7.800 0.000 X X X X X X Empotrado
N5 0.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N6 0.000 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N7 3.900 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N8 3.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N9 3.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N10 3.900 7.800 0.000 X X X X X X Empotrado
N11 3.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N12 3.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N13 9.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N14 9.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N15 9.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N16 9.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N17 15.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N18 15.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N19 15.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N20 15.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N21 21.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N22 21.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N23 21.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N24 21.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N25 27.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N26 27.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N27 27.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N28 27.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N29 33.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N30 33.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N31 33.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N32 33.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N33 39.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N34 39.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N35 39.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N36 39.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N37 45.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N38 45.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N39 45.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N40 45.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N41 51.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N42 51.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N43 51.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N44 51.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N45 57.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N46 57.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N47 57.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N48 57.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N49 63.900 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N50 63.900 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N51 67.800 7.800 4.850 - - - - - - Empotrado
N52 67.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
Listados
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N53 63.900 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N54 63.900 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N55 63.900 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N56 63.900 7.800 0.000 X X X X X X Empotrado
N57 67.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N58 67.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N59 67.800 7.800 7.850 - - - - - - Empotrado
N60 67.800 7.800 0.000 X X X X X X Empotrado
N61 0.000 -1.300 7.850 - - - - - - Empotrado
N62 67.800 -1.300 7.850 - - - - - - Empotrado
N63 16.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N64 21.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N65 21.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N66 16.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N67 22.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N68 27.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N69 27.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N70 22.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N71 10.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N72 15.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N73 15.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N74 10.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N75 28.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N76 33.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N77 33.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N78 28.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N79 34.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N80 39.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N81 39.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N82 34.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N83 40.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N84 45.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N85 45.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N86 40.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N87 46.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N88 51.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N89 51.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N90 46.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N91 52.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N92 57.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N93 57.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N94 52.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N95 58.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N96 63.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N97 63.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m) Dx Dy Dz qx qy qz
N98 58.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N99 4.800 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N100 9.000 0.000 7.850 - - - - - - Empotrado
N101 9.000 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N102 4.800 0.000 4.850 - - - - - - Empotrado
N103 67.800 7.800 1.900 - - - - - - Empotrado
N104 63.900 7.800 1.900 - - - - - - Empotrado
N105 0.000 7.800 1.900 - - - - - - Empotrado
N106 3.900 7.800 1.900 - - - - - - Empotrado
N107 0.000 -1.300 4.850 - - - - - - Empotrado
N108 67.800 -1.300 4.850 - - - - - - Empotrado
N109 3.900 5.250 7.850 - - - - - - Empotrado
N110 9.900 5.250 7.850 - - - - - - Empotrado
N111 63.900 5.250 7.850 - - - - - - Empotrado
2.1.2.- Láminas
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(MPa) n
G
(MPa)
a·t
(m/m°C)

(kN/m³)Tipo Designación
Hormigón HA-25, Control Estadístico 27264.00 0.200 11360.00 0.000010 24.53
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
a·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Lámina Nudos Espesor(mm)
Área
(m²) Vinc. interiorTipo Designación
Hormigón HA-25, Control Estadístico L1 N16, N110, N15,N14 y N13 300.0 23.400 Todas empotradas
L2 N20, N19, N18 yN17 300.0 23.400 Todas empotradas
L3 N24, N23, N22 yN21 300.0 23.400 Todas empotradas
L4 N28, N27, N26 yN25 300.0 23.400 Todas empotradas
L5 N32, N31, N30 yN29 300.0 23.400 Todas empotradas
L6 N36, N35, N34 yN33 300.0 23.400 Todas empotradas
L7 N40, N39, N38 yN37 300.0 23.400 Todas empotradas
L8 N44, N43, N42 yN41 300.0 23.400 Todas empotradas
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Descripción
Material
Lámina Nudos Espesor(mm)
Área
(m²) Vinc. interiorTipo Designación
L9 N48, N47, N46 yN45 300.0 23.400 Todas empotradas
L10 N1, N5, N2, N3,N6, N105 y N4 300.0 61.230 Todas empotradas
L11
N7, N11, N8,
N109, N9, N12,
N106 y N10
500.0 61.230 Todas empotradas
L12
N53, N49, N54,
N111, N55, N50,
N104 y N56
500.0 61.230 Todas empotradas
L13
N57, N52, N58,
N59, N51, N103 y
N60
300.0 61.230 Todas empotradas
L14
N9, N15, N19,
N23, N27, N31,
N35, N39, N43,
N47, N55, N50,
N46, N42, N38,
N34, N30, N26,
N22, N18, N14 y
N12
500.0 180.000 Todas empotradas
L15 N1, N5, N11 y N7 500.0 18.915 Todas empotradas
L16 N53, N49, N52 yN57 500.0 18.915 Todas empotradas
L17 N66, N65, N64 yN63 300.0 12.600 Todas empotradas
L18 N67, N68, N69 yN70 300.0 12.600 Todas empotradas
L19 N71, N72, N73 yN74 300.0 12.600 Todas empotradas
L20 N75, N76, N77 yN78 300.0 12.600 Todas empotradas
L21 N79, N80, N81 yN82 300.0 12.600 Todas empotradas
L22 N83, N84, N85 yN86 300.0 12.600 Todas empotradas
L23 N87, N88, N89 yN90 300.0 12.600 Todas empotradas
L24 N91, N92, N93 yN94 300.0 12.600 Todas empotradas
L25 N95, N96, N97 yN98 300.0 12.600 Todas empotradas
L26 N99, N100, N101y N102 300.0 12.600 Todas empotradas
L27 N56, N104, N103y N60 300.0 7.410 Todas empotradas
L28 N105, N106, N10y N4 300.0 7.410 Todas empotradas
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Descripción
Material
Lámina Nudos Espesor(mm)
Área
(m²) Vinc. interiorTipo Designación
L29
N107, N5, N11,
N12, N14, N18,
N22, N26, N30,
N34, N38, N42,
N46, N50, N49,
N52 y N108
300.0 556.140 Todas empotradas
L30
N3, N9, N109,
N110, N111, N55,
N59, N58, N62,
N61 y N2
300.0 463.980 Todas empotradas
2.1.2.3.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material
Lámina Espesor(mm)
Área
(m²)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Hormigón HA-25, Control Estadístico L1 300.0 23.400 7.020 17550.00
L2 300.0 23.400 7.020 17550.00
L3 300.0 23.400 7.020 17550.00
L4 300.0 23.400 7.020 17550.00
L5 300.0 23.400 7.020 17550.00
L6 300.0 23.400 7.020 17550.00
L7 300.0 23.400 7.020 17550.00
L8 300.0 23.400 7.020 17550.00
L9 300.0 23.400 7.020 17550.00
L10 300.0 61.230 18.369 45922.50
L11 500.0 61.230 30.615 76537.50
L12 500.0 61.230 30.615 76537.50
L13 300.0 61.230 18.369 45922.50
L14 500.0 180.000 90.000 225000.00
L15 500.0 18.915 9.458 23643.75
L16 500.0 18.915 9.458 23643.75
L17 300.0 12.600 3.780 9450.00
L18 300.0 12.600 3.780 9450.00
L19 300.0 12.600 3.780 9450.00
L20 300.0 12.600 3.780 9450.00
L21 300.0 12.600 3.780 9450.00
L22 300.0 12.600 3.780 9450.00
L23 300.0 12.600 3.780 9450.00
L24 300.0 12.600 3.780 9450.00
L25 300.0 12.600 3.780 9450.00
L26 300.0 12.600 3.780 9450.00
L27 300.0 7.410 2.223 5557.50
L28 300.0 7.410 2.223 5557.50
L29 300.0 556.140 166.842 417105.00
L30 300.0 463.980 139.194 347985.00
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2.1.2.4.- Medición de superficies
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado
Designación Superficie(m²)
HA-25, Control Estadístico 4001.450
Total 4001.450
2.2.- Resultados
2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.2.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 8.795 -0.135 -0.734 -0.080 0.289 0.252
Q 1 (Uso A) 0.676 -0.015 -0.048 -0.013 0.009 0.018
Q 1 (Uso G1) 0.240 -0.013 -0.025 0.006 0.025 0.002
V 1 0.019 -0.001 0.004 0.000 0.001 0.006
V 2 -0.024 0.001 -0.005 0.000 -0.001 -0.008
N 1 0.168 -0.009 -0.018 0.004 0.017 0.002
N3 Peso propio 8.921 0.486 -0.618 -0.114 -0.465 -0.127
Q 1 (Uso A) 0.691 0.028 -0.033 -0.006 -0.048 -0.011
Q 1 (Uso G1) 0.252 -0.003 -0.009 0.000 -0.004 -0.003
V 1 -0.024 0.002 0.001 -0.001 0.000 0.005
V 2 0.029 -0.002 -0.001 0.001 0.000 -0.006
N 1 0.176 -0.002 -0.006 0.000 -0.003 -0.002
N4 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N5 Peso propio -2.036 0.174 -0.773 0.018 0.780 -1.041
Q 1 (Uso A) -0.157 0.009 -0.054 0.005 0.062 -0.081
Q 1 (Uso G1) -0.058 -0.002 -0.025 0.001 0.020 -0.027
V 1 0.012 -0.001 0.005 0.000 0.001 0.003
V 2 -0.015 0.001 -0.007 0.000 -0.002 -0.004
N 1 -0.041 -0.001 -0.018 0.001 0.014 -0.019
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N6 Peso propio 5.542 0.175 -0.474 0.000 2.068 -0.017
Q 1 (Uso A) 0.440 0.010 -0.023 0.000 0.162 -0.002
Q 1 (Uso G1) 0.149 -0.002 -0.006 0.000 0.057 0.000
V 1 -0.013 0.000 0.001 0.000 -0.006 0.002
V 2 0.016 0.000 -0.001 0.000 0.007 -0.003
N 1 0.104 -0.002 -0.005 0.000 0.040 0.000
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Peso propio 9.030 0.288 -0.840 1.056 5.308 0.214
Q 1 (Uso A) 0.694 0.010 -0.063 0.083 0.417 0.013
Q 1 (Uso G1) 0.245 -0.013 -0.041 0.048 0.151 0.000
V 1 0.020 0.023 0.003 -0.002 0.001 0.007
V 2 -0.025 -0.028 -0.004 0.004 -0.001 -0.009
N 1 0.171 -0.009 -0.028 0.034 0.106 0.000
N9 Peso propio 10.873 -0.182 -1.121 0.330 3.707 -2.112
Q 1 (Uso A) 0.831 -0.022 -0.067 0.026 0.294 -0.153
Q 1 (Uso G1) 0.284 -0.017 -0.014 0.009 0.112 -0.037
V 1 -0.018 0.019 -0.010 -0.001 -0.002 -0.001
V 2 0.023 -0.025 0.013 0.001 0.002 -0.001
N 1 0.199 -0.012 -0.010 0.007 0.079 -0.026
N10 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N11 Peso propio -2.634 0.001 -0.447 0.694 1.867 0.862
Q 1 (Uso A) -0.204 -0.003 -0.032 0.059 0.148 0.067
Q 1 (Uso G1) -0.073 -0.004 -0.021 0.025 0.059 0.024
V 1 0.014 0.016 0.002 -0.003 0.002 0.003
V 2 -0.017 -0.020 -0.002 0.003 -0.003 -0.004
N 1 -0.051 -0.003 -0.015 0.017 0.041 0.017
N12 Peso propio -6.640 -0.046 -1.001 -0.222 4.308 0.379
Q 1 (Uso A) -0.507 -0.006 -0.060 -0.014 0.328 0.029
Q 1 (Uso G1) -0.174 -0.005 -0.013 -0.002 0.111 0.011
V 1 -0.029 0.015 -0.010 -0.002 0.001 0.006
V 2 0.036 -0.019 0.012 0.003 -0.001 -0.008
N 1 -0.122 -0.003 -0.009 -0.002 0.077 0.007
N13 Peso propio -3.622 2.679 -38.883 -0.398 11.269 0.925
Q 1 (Uso A) -0.281 0.203 -3.029 -0.017 0.886 0.072
Q 1 (Uso G1) -0.103 0.069 -1.153 0.012 0.348 0.027
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 0.018 0.055 0.002 -0.007 -0.002 0.006
V 2 -0.023 -0.070 -0.002 0.007 0.002 -0.008
N 1 -0.072 0.048 -0.807 0.008 0.243 0.019
N14 Peso propio -7.187 2.657 -40.809 -0.217 6.792 0.479
Q 1 (Uso A) -0.547 0.202 -3.081 -0.003 0.515 0.036
Q 1 (Uso G1) -0.186 0.069 -1.019 0.018 0.170 0.012
V 1 -0.029 0.055 -0.043 -0.006 0.007 0.007
V 2 0.037 -0.070 0.054 0.008 -0.008 -0.009
N 1 -0.130 0.048 -0.713 0.012 0.119 0.008
N15 Peso propio 12.957 3.322 -40.823 -0.223 6.721 0.310
Q 1 (Uso A) 0.979 0.214 -3.082 -0.004 0.509 0.020
Q 1 (Uso G1) 0.319 0.015 -1.019 0.018 0.168 0.001
V 1 -0.010 0.073 -0.044 -0.006 0.006 0.008
V 2 0.013 -0.094 0.055 0.008 -0.008 -0.009
N 1 0.224 0.011 -0.713 0.013 0.118 0.001
N16 Peso propio 9.093 3.214 -38.825 -0.519 11.026 0.140
Q 1 (Uso A) 0.696 0.208 -3.024 -0.030 0.867 0.005
Q 1 (Uso G1) 0.242 0.013 -1.152 0.010 0.340 -0.008
V 1 0.021 0.073 0.002 -0.004 -0.002 0.009
V 2 -0.027 -0.091 -0.002 0.007 0.003 -0.011
N 1 0.169 0.009 -0.806 0.007 0.238 -0.006
N17 Peso propio -3.353 5.333 -76.180 -0.617 8.758 0.725
Q 1 (Uso A) -0.260 0.404 -5.933 -0.023 0.688 0.056
Q 1 (Uso G1) -0.096 0.137 -2.244 0.028 0.269 0.021
V 1 0.017 0.094 0.002 -0.012 -0.001 0.006
V 2 -0.021 -0.119 -0.002 0.013 0.001 -0.007
N 1 -0.067 0.096 -1.571 0.019 0.188 0.015
N18 Peso propio -6.399 5.216 -80.652 -0.605 6.157 0.402
Q 1 (Uso A) -0.487 0.396 -6.095 -0.022 0.465 0.030
Q 1 (Uso G1) -0.164 0.135 -2.008 0.029 0.152 0.010
V 1 -0.026 0.094 -0.084 -0.011 0.007 0.006
V 2 0.032 -0.118 0.105 0.015 -0.008 -0.008
N 1 -0.115 0.094 -1.406 0.020 0.107 0.007
N19 Peso propio 11.891 6.991 -80.613 -0.560 6.079 0.142
Q 1 (Uso A) 0.896 0.461 -6.092 -0.019 0.460 0.009
Q 1 (Uso G1) 0.289 0.045 -2.007 0.031 0.151 -0.001
V 1 -0.006 0.128 -0.084 -0.011 0.006 0.006
V 2 0.008 -0.162 0.105 0.015 -0.008 -0.008
N 1 0.202 0.032 -1.405 0.022 0.105 -0.001
N20 Peso propio 7.839 6.913 -76.158 -0.648 8.730 0.276
Q 1 (Uso A) 0.599 0.458 -5.930 -0.029 0.686 0.015
Q 1 (Uso G1) 0.206 0.045 -2.244 0.029 0.269 -0.005
V 1 0.019 0.127 0.002 -0.010 -0.002 0.008
V 2 -0.024 -0.159 -0.003 0.014 0.002 -0.010
N 1 0.144 0.032 -1.571 0.021 0.188 -0.003
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N21 Peso propio -2.543 7.419 -105.154 -1.013 5.905 0.452
Q 1 (Uso A) -0.198 0.562 -8.186 -0.044 0.464 0.035
Q 1 (Uso G1) -0.073 0.188 -3.087 0.035 0.180 0.012
V 1 0.013 0.126 0.003 -0.016 -0.001 0.004
V 2 -0.016 -0.159 -0.003 0.019 0.001 -0.005
N 1 -0.051 0.132 -2.161 0.024 0.126 0.009
N22 Peso propio -4.708 7.171 -113.513 -1.142 4.581 0.288
Q 1 (Uso A) -0.358 0.543 -8.577 -0.054 0.346 0.022
Q 1 (Uso G1) -0.120 0.182 -2.816 0.033 0.112 0.007
V 1 -0.019 0.126 -0.120 -0.016 0.005 0.004
V 2 0.024 -0.158 0.150 0.021 -0.007 -0.006
N 1 -0.084 0.127 -1.971 0.023 0.079 0.005
N23 Peso propio 8.921 10.508 -113.439 -1.057 4.516 0.138
Q 1 (Uso A) 0.671 0.701 -8.571 -0.048 0.341 0.009
Q 1 (Uso G1) 0.215 0.081 -2.814 0.035 0.111 0.000
V 1 -0.003 0.173 -0.121 -0.016 0.005 0.005
V 2 0.004 -0.220 0.151 0.021 -0.006 -0.006
N 1 0.150 0.057 -1.970 0.025 0.078 0.000
N24 Peso propio 5.728 10.359 -105.125 -1.104 6.152 0.265
Q 1 (Uso A) 0.437 0.692 -8.183 -0.055 0.483 0.016
Q 1 (Uso G1) 0.150 0.078 -3.087 0.035 0.189 -0.002
V 1 0.014 0.173 0.003 -0.015 -0.001 0.006
V 2 -0.018 -0.217 -0.003 0.020 0.001 -0.008
N 1 0.105 0.055 -2.161 0.025 0.132 -0.002
N25 Peso propio -1.352 8.729 -123.606 -1.355 3.177 0.258
Q 1 (Uso A) -0.105 0.660 -9.621 -0.065 0.250 0.020
Q 1 (Uso G1) -0.039 0.219 -3.623 0.038 0.097 0.007
V 1 0.007 0.147 0.003 -0.019 0.000 0.002
V 2 -0.009 -0.184 -0.003 0.023 0.001 -0.003
N 1 -0.027 0.153 -2.536 0.026 0.068 0.005
N26 Peso propio -2.470 8.400 -134.935 -1.552 2.437 0.148
Q 1 (Uso A) -0.188 0.635 -10.193 -0.080 0.184 0.011
Q 1 (Uso G1) -0.063 0.211 -3.340 0.034 0.060 0.003
V 1 -0.010 0.146 -0.145 -0.019 0.003 0.002
V 2 0.013 -0.184 0.181 0.025 -0.004 -0.003
N 1 -0.044 0.148 -2.338 0.024 0.042 0.002
N27 Peso propio 4.767 12.931 -134.841 -1.441 2.396 0.075
Q 1 (Uso A) 0.358 0.867 -10.186 -0.072 0.181 0.005
Q 1 (Uso G1) 0.114 0.107 -3.338 0.037 0.059 0.000
V 1 -0.002 0.204 -0.145 -0.019 0.003 0.003
V 2 0.002 -0.258 0.182 0.025 -0.003 -0.003
N 1 0.080 0.075 -2.336 0.026 0.041 0.000
N28 Peso propio 3.031 12.743 -123.558 -1.483 3.064 0.180
Q 1 (Uso A) 0.231 0.855 -9.617 -0.078 0.240 0.011
Q 1 (Uso G1) 0.079 0.102 -3.623 0.037 0.094 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 0.008 0.204 0.003 -0.018 -0.001 0.003
V 2 -0.010 -0.255 -0.004 0.024 0.001 -0.004
N 1 0.056 0.072 -2.536 0.026 0.066 0.000
N29 Peso propio 0.034 9.172 -129.917 -1.482 0.003 0.001
Q 1 (Uso A) 0.002 0.693 -10.112 -0.072 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.001 0.230 -3.807 0.038 0.000 0.000
V 1 0.000 0.154 0.003 -0.021 0.000 0.000
V 2 0.000 -0.193 -0.003 0.024 0.000 0.000
N 1 0.001 0.161 -2.665 0.027 0.000 0.000
N30 Peso propio 0.036 8.817 -142.354 -1.705 -0.001 0.002
Q 1 (Uso A) 0.002 0.667 -10.752 -0.089 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.001 0.221 -3.521 0.034 0.000 0.000
V 1 0.000 0.153 -0.154 -0.020 0.000 0.000
V 2 0.000 -0.193 0.192 0.026 0.000 0.000
N 1 0.001 0.154 -2.465 0.024 0.000 0.000
N31 Peso propio 0.034 13.790 -142.252 -1.583 0.001 0.002
Q 1 (Uso A) 0.002 0.926 -10.745 -0.081 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.001 0.116 -3.518 0.037 0.000 0.000
V 1 0.000 0.214 -0.154 -0.020 0.000 0.000
V 2 0.000 -0.271 0.193 0.026 0.000 0.000
N 1 0.001 0.081 -2.463 0.026 0.000 0.000
N32 Peso propio 0.034 13.587 -129.863 -1.615 -0.005 -0.001
Q 1 (Uso A) 0.002 0.913 -10.107 -0.086 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.001 0.111 -3.806 0.037 0.000 0.000
V 1 0.000 0.214 0.003 -0.019 0.000 0.000
V 2 0.000 -0.268 -0.004 0.025 0.000 0.000
N 1 0.001 0.078 -2.664 0.026 0.000 0.000
N33 Peso propio 1.419 8.725 -123.604 -1.339 -3.193 -0.261
Q 1 (Uso A) 0.110 0.660 -9.621 -0.063 -0.251 -0.020
Q 1 (Uso G1) 0.041 0.219 -3.623 0.038 -0.098 -0.007
V 1 -0.007 0.147 0.003 -0.019 0.000 -0.002
V 2 0.009 -0.184 -0.003 0.023 -0.001 0.003
N 1 0.029 0.153 -2.536 0.027 -0.068 -0.005
N34 Peso propio 2.542 8.395 -134.927 -1.553 -2.438 -0.147
Q 1 (Uso A) 0.193 0.635 -10.193 -0.080 -0.184 -0.011
Q 1 (Uso G1) 0.065 0.211 -3.340 0.034 -0.060 -0.003
V 1 0.010 0.146 -0.145 -0.019 -0.003 -0.002
V 2 -0.012 -0.184 0.181 0.025 0.004 0.003
N 1 0.045 0.148 -2.338 0.024 -0.042 -0.002
N35 Peso propio -4.698 12.925 -134.833 -1.438 -2.395 -0.074
Q 1 (Uso A) -0.354 0.866 -10.185 -0.072 -0.181 -0.005
Q 1 (Uso G1) -0.112 0.107 -3.337 0.037 -0.059 0.000
V 1 0.001 0.204 -0.145 -0.019 -0.003 -0.003
V 2 -0.002 -0.258 0.182 0.025 0.003 0.003
N 1 -0.079 0.075 -2.336 0.026 -0.041 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N36 Peso propio -2.960 12.735 -123.550 -1.478 -3.139 -0.163
Q 1 (Uso A) -0.226 0.854 -9.616 -0.078 -0.246 -0.010
Q 1 (Uso G1) -0.077 0.102 -3.623 0.037 -0.096 0.001
V 1 -0.008 0.204 0.003 -0.018 0.001 -0.003
V 2 0.010 -0.255 -0.004 0.024 -0.001 0.004
N 1 -0.054 0.071 -2.536 0.026 -0.067 0.000
N37 Peso propio 2.608 7.412 -105.182 -1.009 -6.129 -0.500
Q 1 (Uso A) 0.202 0.561 -8.189 -0.044 -0.481 -0.039
Q 1 (Uso G1) 0.075 0.188 -3.088 0.035 -0.188 -0.014
V 1 -0.013 0.126 0.003 -0.016 0.001 -0.004
V 2 0.017 -0.158 -0.003 0.019 -0.001 0.005
N 1 0.053 0.132 -2.162 0.025 -0.132 -0.010
N38 Peso propio 4.782 7.164 -113.495 -1.139 -4.589 -0.286
Q 1 (Uso A) 0.363 0.543 -8.576 -0.054 -0.346 -0.021
Q 1 (Uso G1) 0.122 0.182 -2.816 0.033 -0.113 -0.007
V 1 0.019 0.125 -0.120 -0.016 -0.005 -0.004
V 2 -0.024 -0.158 0.150 0.021 0.007 0.006
N 1 0.086 0.127 -1.971 0.023 -0.079 -0.005
N39 Peso propio -8.858 10.488 -113.419 -1.052 -4.528 -0.137
Q 1 (Uso A) -0.667 0.699 -8.570 -0.048 -0.342 -0.009
Q 1 (Uso G1) -0.213 0.081 -2.814 0.035 -0.111 0.000
V 1 0.003 0.173 -0.121 -0.016 -0.005 -0.005
V 2 -0.004 -0.219 0.151 0.021 0.006 0.006
N 1 -0.149 0.057 -1.970 0.025 -0.078 0.000
N40 Peso propio -5.655 10.343 -105.144 -1.104 -6.136 -0.265
Q 1 (Uso A) -0.432 0.691 -8.185 -0.055 -0.482 -0.016
Q 1 (Uso G1) -0.148 0.078 -3.088 0.035 -0.189 0.002
V 1 -0.014 0.173 0.003 -0.015 0.001 -0.006
V 2 0.018 -0.217 -0.003 0.020 -0.002 0.008
N 1 -0.103 0.054 -2.161 0.025 -0.132 0.002
N41 Peso propio 3.421 5.314 -76.086 -0.557 -8.707 -0.704
Q 1 (Uso A) 0.265 0.403 -5.926 -0.018 -0.684 -0.054
Q 1 (Uso G1) 0.098 0.137 -2.241 0.030 -0.267 -0.020
V 1 -0.017 0.094 0.002 -0.012 0.001 -0.006
V 2 0.022 -0.118 -0.002 0.013 -0.001 0.007
N 1 0.069 0.096 -1.568 0.021 -0.187 -0.014
N42 Peso propio 6.471 5.195 -80.610 -0.613 -6.158 -0.403
Q 1 (Uso A) 0.492 0.395 -6.092 -0.023 -0.466 -0.030
Q 1 (Uso G1) 0.166 0.134 -2.007 0.029 -0.152 -0.010
V 1 0.026 0.094 -0.084 -0.011 -0.007 -0.006
V 2 -0.032 -0.118 0.105 0.015 0.008 0.008
N 1 0.116 0.094 -1.405 0.020 -0.107 -0.007
N43 Peso propio -11.825 6.990 -80.571 -0.565 -6.082 -0.138
Q 1 (Uso A) -0.892 0.461 -6.089 -0.020 -0.460 -0.008
Q 1 (Uso G1) -0.287 0.046 -2.006 0.031 -0.151 0.001
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 0.006 0.127 -0.084 -0.011 -0.006 -0.006
V 2 -0.007 -0.162 0.105 0.015 0.008 0.008
N 1 -0.201 0.032 -1.404 0.021 -0.106 0.001
N44 Peso propio -7.771 6.904 -76.062 -0.575 -8.706 -0.292
Q 1 (Uso A) -0.594 0.458 -5.923 -0.023 -0.684 -0.016
Q 1 (Uso G1) -0.204 0.045 -2.240 0.032 -0.268 0.004
V 1 -0.019 0.127 0.002 -0.010 0.002 -0.008
V 2 0.025 -0.159 -0.002 0.014 -0.002 0.010
N 1 -0.143 0.032 -1.568 0.022 -0.188 0.003
N45 Peso propio 3.694 2.665 -38.902 -0.496 -10.800 -0.819
Q 1 (Uso A) 0.286 0.202 -3.031 -0.025 -0.849 -0.064
Q 1 (Uso G1) 0.105 0.069 -1.154 0.009 -0.332 -0.024
V 1 -0.018 0.055 0.002 -0.007 0.002 -0.006
V 2 0.023 -0.069 -0.003 0.007 -0.002 0.008
N 1 0.073 0.048 -0.808 0.006 -0.233 -0.017
N46 Peso propio 7.255 2.643 -40.774 -0.211 -6.794 -0.478
Q 1 (Uso A) 0.552 0.201 -3.079 -0.003 -0.515 -0.036
Q 1 (Uso G1) 0.188 0.069 -1.018 0.018 -0.170 -0.012
V 1 0.029 0.055 -0.043 -0.006 -0.007 -0.007
V 2 -0.037 -0.069 0.054 0.008 0.008 0.009
N 1 0.131 0.048 -0.713 0.013 -0.119 -0.008
N47 Peso propio -12.888 3.287 -40.787 -0.215 -6.720 -0.309
Q 1 (Uso A) -0.974 0.211 -3.080 -0.004 -0.509 -0.020
Q 1 (Uso G1) -0.317 0.014 -1.018 0.018 -0.168 -0.001
V 1 0.010 0.073 -0.043 -0.006 -0.006 -0.008
V 2 -0.012 -0.093 0.054 0.008 0.008 0.010
N 1 -0.222 0.010 -0.713 0.013 -0.118 -0.001
N48 Peso propio -9.024 3.182 -38.866 -0.587 -11.028 -0.128
Q 1 (Uso A) -0.691 0.206 -3.027 -0.036 -0.867 -0.004
Q 1 (Uso G1) -0.240 0.013 -1.153 0.008 -0.340 0.009
V 1 -0.021 0.073 0.002 -0.004 0.002 -0.009
V 2 0.027 -0.091 -0.002 0.007 -0.003 0.011
N 1 -0.168 0.009 -0.807 0.006 -0.238 0.006
N49 Peso propio 2.696 -0.017 -0.449 0.725 -1.796 -0.937
Q 1 (Uso A) 0.208 -0.004 -0.032 0.061 -0.142 -0.073
Q 1 (Uso G1) 0.075 -0.004 -0.021 0.026 -0.057 -0.026
V 1 -0.014 0.015 0.002 -0.003 -0.002 -0.003
V 2 0.017 -0.019 -0.002 0.003 0.003 0.004
N 1 0.052 -0.003 -0.015 0.018 -0.040 -0.018
N50 Peso propio 6.708 -0.064 -0.960 -0.202 -4.234 -0.391
Q 1 (Uso A) 0.512 -0.007 -0.057 -0.013 -0.323 -0.030
Q 1 (Uso G1) 0.176 -0.005 -0.013 -0.002 -0.109 -0.011
V 1 0.028 0.014 -0.009 -0.002 -0.001 -0.006
V 2 -0.036 -0.018 0.012 0.003 0.001 0.008
N 1 0.123 -0.004 -0.009 -0.001 -0.076 -0.008
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N51 Peso propio -5.504 0.154 -0.473 0.000 -2.057 0.017
Q 1 (Uso A) -0.438 0.008 -0.023 0.000 -0.161 0.002
Q 1 (Uso G1) -0.148 -0.003 -0.007 0.000 -0.056 0.000
V 1 0.013 0.000 0.001 0.000 0.005 -0.002
V 2 -0.016 0.000 -0.001 0.000 -0.007 0.003
N 1 -0.104 -0.002 -0.005 0.000 -0.040 0.000
N52 Peso propio 2.097 0.155 -0.833 0.026 -0.796 1.048
Q 1 (Uso A) 0.161 0.008 -0.059 0.005 -0.063 0.082
Q 1 (Uso G1) 0.060 -0.002 -0.027 0.001 -0.020 0.027
V 1 -0.012 -0.001 0.005 0.000 -0.001 -0.003
V 2 0.015 0.001 -0.007 0.000 0.002 0.004
N 1 0.042 -0.002 -0.019 0.001 -0.014 0.019
N53 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N54 Peso propio -8.959 0.248 -0.857 1.198 -5.235 -0.204
Q 1 (Uso A) -0.689 0.008 -0.064 0.094 -0.411 -0.011
Q 1 (Uso G1) -0.243 -0.014 -0.041 0.053 -0.149 0.000
V 1 -0.020 0.022 0.004 -0.002 -0.001 -0.007
V 2 0.025 -0.028 -0.004 0.004 0.001 0.009
N 1 -0.170 -0.010 -0.029 0.037 -0.104 0.000
N55 Peso propio -10.795 -0.221 -1.081 0.333 -3.648 2.173
Q 1 (Uso A) -0.825 -0.024 -0.065 0.026 -0.290 0.158
Q 1 (Uso G1) -0.282 -0.017 -0.013 0.010 -0.111 0.039
V 1 0.018 0.019 -0.010 -0.001 0.002 0.001
V 2 -0.022 -0.024 0.012 0.001 -0.002 0.001
N 1 -0.197 -0.012 -0.009 0.007 -0.078 0.027
N56 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N57 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N58 Peso propio -8.721 -0.178 -0.795 -0.088 -0.356 -0.243
Q 1 (Uso A) -0.671 -0.019 -0.052 -0.013 -0.015 -0.017
Q 1 (Uso G1) -0.238 -0.014 -0.027 0.006 -0.026 -0.002
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 -0.019 -0.001 0.004 0.000 -0.001 -0.006
V 2 0.024 0.001 -0.005 0.000 0.001 0.008
N 1 -0.167 -0.009 -0.019 0.004 -0.018 -0.001
N59 Peso propio -8.832 0.442 -0.618 -0.123 0.476 0.125
Q 1 (Uso A) -0.685 0.025 -0.033 -0.007 0.048 0.010
Q 1 (Uso G1) -0.249 -0.004 -0.009 -0.001 0.004 0.003
V 1 0.024 0.002 0.001 -0.001 0.000 -0.005
V 2 -0.029 -0.002 -0.001 0.001 0.000 0.006
N 1 -0.174 -0.003 -0.006 0.000 0.003 0.002
N60 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N61 Peso propio 9.050 -0.159 -0.714 -0.090 -1.054 0.000
Q 1 (Uso A) 0.693 -0.017 -0.032 -0.018 -0.091 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.243 -0.013 -0.045 0.014 -0.013 0.000
V 1 0.027 -0.001 0.004 -0.001 0.000 0.000
V 2 -0.034 0.001 -0.006 0.001 0.000 0.000
N 1 0.170 -0.009 -0.032 0.010 -0.009 0.000
N62 Peso propio -8.980 -0.203 -0.761 -0.141 1.067 0.000
Q 1 (Uso A) -0.689 -0.020 -0.035 -0.022 0.092 0.000
Q 1 (Uso G1) -0.241 -0.014 -0.047 0.013 0.014 0.000
V 1 -0.027 -0.001 0.005 -0.001 0.000 0.000
V 2 0.034 0.001 -0.006 0.001 0.000 0.000
N 1 -0.168 -0.010 -0.033 0.009 0.010 0.000
N63 Peso propio -3.299 5.704 -83.798 -0.157 6.489 0.420
Q 1 (Uso A) -0.256 0.433 -6.531 0.012 0.506 0.032
Q 1 (Uso G1) -0.095 0.146 -2.478 0.047 0.195 0.010
V 1 0.016 0.100 0.003 -0.014 0.000 0.006
V 2 -0.021 -0.125 -0.003 0.014 0.001 -0.007
N 1 -0.066 0.102 -1.735 0.033 0.137 0.007
N64 Peso propio -2.765 7.160 -99.576 -1.314 5.121 0.330
Q 1 (Uso A) -0.215 0.542 -7.748 -0.073 0.401 0.024
Q 1 (Uso G1) -0.080 0.182 -2.917 0.024 0.152 0.008
V 1 0.014 0.122 0.001 -0.018 -0.001 0.005
V 2 -0.018 -0.153 -0.001 0.018 0.000 -0.006
N 1 -0.056 0.127 -2.042 0.017 0.106 0.005
N65 Peso propio 6.229 9.875 -99.430 -1.320 4.977 0.506
Q 1 (Uso A) 0.475 0.659 -7.736 -0.071 0.389 0.034
Q 1 (Uso G1) 0.163 0.073 -2.914 0.023 0.148 0.005
V 1 0.015 0.167 0.002 -0.013 -0.001 0.007
V 2 -0.020 -0.209 -0.002 0.019 0.001 -0.009
N 1 0.114 0.051 -2.040 0.016 0.104 0.003
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N66 Peso propio 7.550 7.444 -83.668 -0.153 6.551 0.570
Q 1 (Uso A) 0.577 0.494 -6.520 0.014 0.512 0.039
Q 1 (Uso G1) 0.199 0.050 -2.476 0.046 0.196 0.005
V 1 0.018 0.135 0.004 -0.009 0.000 0.008
V 2 -0.023 -0.169 -0.004 0.015 0.000 -0.010
N 1 0.139 0.035 -1.733 0.032 0.137 0.003
N67 Peso propio 5.288 10.772 -110.294 -0.758 4.587 0.436
Q 1 (Uso A) 0.403 0.720 -8.589 -0.024 0.358 0.030
Q 1 (Uso G1) 0.139 0.082 -3.247 0.046 0.137 0.004
V 1 0.013 0.179 0.004 -0.014 0.000 0.006
V 2 -0.017 -0.224 -0.005 0.020 0.000 -0.007
N 1 0.097 0.057 -2.273 0.032 0.096 0.003
N68 Peso propio 3.601 12.451 -120.443 -1.518 2.660 0.312
Q 1 (Uso A) 0.275 0.835 -9.372 -0.079 0.208 0.021
Q 1 (Uso G1) 0.094 0.099 -3.529 0.032 0.079 0.003
V 1 0.009 0.200 0.003 -0.016 -0.001 0.004
V 2 -0.011 -0.251 -0.003 0.023 0.001 -0.005
N 1 0.066 0.069 -2.470 0.022 0.056 0.002
N69 Peso propio -1.611 8.598 -120.606 -1.485 2.811 0.185
Q 1 (Uso A) -0.126 0.650 -9.385 -0.079 0.221 0.013
Q 1 (Uso G1) -0.047 0.216 -3.532 0.033 0.083 0.004
V 1 0.008 0.144 0.002 -0.021 0.000 0.003
V 2 -0.010 -0.182 -0.002 0.023 0.000 -0.004
N 1 -0.033 0.151 -2.472 0.023 0.058 0.003
N70 Peso propio -2.387 7.684 -110.450 -0.711 4.492 0.298
Q 1 (Uso A) -0.186 0.582 -8.602 -0.022 0.350 0.023
Q 1 (Uso G1) -0.069 0.195 -3.250 0.048 0.135 0.007
V 1 0.012 0.130 0.003 -0.019 0.000 0.004
V 2 -0.015 -0.163 -0.003 0.020 0.001 -0.005
N 1 -0.048 0.136 -2.275 0.034 0.094 0.005
N71 Peso propio 9.006 3.726 -48.487 0.347 8.133 0.562
Q 1 (Uso A) 0.689 0.243 -3.783 0.042 0.637 0.038
Q 1 (Uso G1) 0.239 0.017 -1.451 0.039 0.245 0.004
V 1 0.021 0.082 0.004 -0.004 -0.001 0.009
V 2 -0.027 -0.102 -0.005 0.008 0.001 -0.011
N 1 0.167 0.012 -1.016 0.027 0.171 0.003
N72 Peso propio 8.216 6.341 -68.194 -1.049 6.955 0.579
Q 1 (Uso A) 0.628 0.419 -5.304 -0.060 0.544 0.039
Q 1 (Uso G1) 0.217 0.040 -2.000 0.011 0.208 0.005
V 1 0.020 0.120 0.001 -0.008 -0.001 0.009
V 2 -0.025 -0.149 -0.001 0.013 0.001 -0.011
N 1 0.152 0.028 -1.400 0.008 0.145 0.003
N73 Peso propio -3.504 4.964 -68.261 -0.970 6.914 0.450
Q 1 (Uso A) -0.272 0.376 -5.311 -0.056 0.541 0.034
Q 1 (Uso G1) -0.100 0.128 -2.001 0.014 0.205 0.011
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 0.017 0.089 0.001 -0.013 -0.001 0.006
V 2 -0.022 -0.112 -0.001 0.012 0.001 -0.008
N 1 -0.070 0.089 -1.401 0.010 0.144 0.008
N74 Peso propio -3.700 3.106 -48.586 0.312 8.086 0.497
Q 1 (Uso A) -0.287 0.235 -3.792 0.038 0.632 0.038
Q 1 (Uso G1) -0.105 0.080 -1.453 0.039 0.244 0.013
V 1 0.018 0.062 0.004 -0.009 0.000 0.007
V 2 -0.023 -0.077 -0.004 0.008 0.001 -0.009
N 1 -0.074 0.056 -1.017 0.027 0.171 0.009
N75 Peso propio 2.489 12.947 -126.057 -1.275 2.260 0.216
Q 1 (Uso A) 0.190 0.869 -9.813 -0.059 0.176 0.015
Q 1 (Uso G1) 0.065 0.104 -3.701 0.042 0.067 0.002
V 1 0.006 0.207 0.004 -0.017 0.000 0.003
V 2 -0.008 -0.259 -0.005 0.024 0.000 -0.004
N 1 0.046 0.073 -2.590 0.029 0.047 0.001
N76 Peso propio 0.617 13.542 -129.561 -1.540 0.246 0.053
Q 1 (Uso A) 0.047 0.909 -10.083 -0.078 0.019 0.004
Q 1 (Uso G1) 0.016 0.110 -3.798 0.037 0.008 0.001
V 1 0.001 0.214 0.004 -0.017 0.000 0.001
V 2 -0.002 -0.268 -0.004 0.025 0.001 -0.001
N 1 0.011 0.077 -2.658 0.026 0.005 0.001
N77 Peso propio -0.227 9.177 -129.722 -1.478 0.338 0.021
Q 1 (Uso A) -0.018 0.694 -10.096 -0.075 0.027 0.001
Q 1 (Uso G1) -0.007 0.230 -3.801 0.039 0.009 0.001
V 1 0.001 0.154 0.002 -0.022 0.000 0.000
V 2 -0.002 -0.193 -0.003 0.024 0.000 -0.001
N 1 -0.005 0.161 -2.661 0.028 0.006 0.000
N78 Peso propio -1.126 8.867 -126.221 -1.230 2.145 0.142
Q 1 (Uso A) -0.088 0.670 -9.826 -0.057 0.166 0.011
Q 1 (Uso G1) -0.033 0.223 -3.704 0.044 0.065 0.003
V 1 0.006 0.149 0.003 -0.022 0.000 0.002
V 2 -0.007 -0.187 -0.003 0.023 0.001 -0.003
N 1 -0.023 0.156 -2.593 0.031 0.045 0.002
N79 Peso propio -0.548 13.541 -129.560 -1.536 -0.228 -0.051
Q 1 (Uso A) -0.042 0.909 -10.083 -0.078 -0.018 -0.003
Q 1 (Uso G1) -0.014 0.110 -3.798 0.037 -0.007 -0.001
V 1 -0.002 0.214 0.004 -0.018 0.000 -0.001
V 2 0.002 -0.268 -0.004 0.025 -0.001 0.001
N 1 -0.010 0.077 -2.658 0.026 -0.005 -0.001
N80 Peso propio -2.420 12.941 -126.057 -1.262 -2.268 -0.215
Q 1 (Uso A) -0.185 0.868 -9.813 -0.058 -0.177 -0.015
Q 1 (Uso G1) -0.063 0.104 -3.701 0.043 -0.067 -0.002
V 1 -0.006 0.207 0.004 -0.017 0.000 -0.003
V 2 0.008 -0.259 -0.005 0.024 0.000 0.004
N 1 -0.044 0.073 -2.590 0.030 -0.047 -0.001
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N81 Peso propio 1.194 8.864 -126.222 -1.223 -2.146 -0.143
Q 1 (Uso A) 0.092 0.670 -9.826 -0.057 -0.167 -0.011
Q 1 (Uso G1) 0.035 0.222 -3.704 0.044 -0.065 -0.003
V 1 -0.006 0.149 0.003 -0.022 0.000 -0.002
V 2 0.007 -0.187 -0.003 0.023 -0.001 0.003
N 1 0.024 0.156 -2.593 0.031 -0.045 -0.002
N82 Peso propio 0.295 9.176 -129.723 -1.478 -0.341 -0.020
Q 1 (Uso A) 0.023 0.693 -10.096 -0.075 -0.028 -0.001
Q 1 (Uso G1) 0.009 0.230 -3.801 0.039 -0.009 -0.001
V 1 -0.002 0.154 0.002 -0.023 0.000 0.000
V 2 0.002 -0.193 -0.003 0.024 0.000 0.001
N 1 0.006 0.161 -2.661 0.028 -0.006 0.000
N83 Peso propio -3.531 12.442 -120.456 -1.537 -2.700 -0.313
Q 1 (Uso A) -0.270 0.834 -9.373 -0.081 -0.211 -0.021
Q 1 (Uso G1) -0.092 0.099 -3.529 0.031 -0.081 -0.003
V 1 -0.009 0.200 0.003 -0.016 0.001 -0.004
V 2 0.012 -0.251 -0.003 0.023 -0.001 0.005
N 1 -0.065 0.069 -2.470 0.022 -0.056 -0.002
N84 Peso propio -5.215 10.757 -110.314 -0.781 -4.551 -0.444
Q 1 (Uso A) -0.398 0.719 -8.591 -0.026 -0.355 -0.030
Q 1 (Uso G1) -0.136 0.081 -3.248 0.045 -0.136 -0.004
V 1 -0.013 0.179 0.004 -0.014 0.000 -0.006
V 2 0.017 -0.224 -0.005 0.020 0.000 0.007
N 1 -0.095 0.057 -2.273 0.032 -0.095 -0.003
N85 Peso propio 2.453 7.677 -110.448 -0.707 -4.521 -0.304
Q 1 (Uso A) 0.190 0.581 -8.602 -0.022 -0.352 -0.023
Q 1 (Uso G1) 0.071 0.194 -3.250 0.048 -0.136 -0.007
V 1 -0.012 0.130 0.003 -0.019 0.000 -0.004
V 2 0.015 -0.163 -0.003 0.020 -0.001 0.005
N 1 0.050 0.136 -2.275 0.034 -0.095 -0.005
N86 Peso propio 1.678 8.593 -120.609 -1.483 -2.795 -0.184
Q 1 (Uso A) 0.130 0.650 -9.386 -0.079 -0.219 -0.013
Q 1 (Uso G1) 0.049 0.216 -3.532 0.033 -0.082 -0.004
V 1 -0.008 0.144 0.002 -0.021 0.000 -0.003
V 2 0.011 -0.181 -0.002 0.023 0.000 0.004
N 1 0.034 0.151 -2.472 0.023 -0.057 -0.003
N87 Peso propio -6.154 9.860 -99.435 -1.350 -5.049 -0.489
Q 1 (Uso A) -0.470 0.658 -7.736 -0.074 -0.395 -0.033
Q 1 (Uso G1) -0.161 0.073 -2.914 0.022 -0.151 -0.004
V 1 -0.016 0.167 0.002 -0.013 0.001 -0.007
V 2 0.020 -0.209 -0.002 0.019 -0.001 0.009
N 1 -0.113 0.051 -2.040 0.015 -0.106 -0.003
N88 Peso propio -7.486 7.436 -83.636 -0.180 -6.825 -0.545
Q 1 (Uso A) -0.572 0.493 -6.518 0.012 -0.534 -0.037
Q 1 (Uso G1) -0.197 0.050 -2.475 0.045 -0.205 -0.004
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 -0.019 0.135 0.004 -0.009 0.001 -0.008
V 2 0.024 -0.168 -0.004 0.015 0.000 0.010
N 1 -0.138 0.035 -1.732 0.032 -0.144 -0.003
N89 Peso propio 3.371 5.685 -83.759 -0.082 -6.823 -0.462
Q 1 (Uso A) 0.261 0.431 -6.528 0.018 -0.533 -0.035
Q 1 (Uso G1) 0.097 0.146 -2.477 0.049 -0.206 -0.011
V 1 -0.017 0.099 0.003 -0.014 0.001 -0.006
V 2 0.021 -0.125 -0.003 0.014 -0.001 0.007
N 1 0.068 0.102 -1.734 0.034 -0.144 -0.008
N90 Peso propio 2.829 7.152 -99.555 -1.256 -5.084 -0.335
Q 1 (Uso A) 0.219 0.542 -7.747 -0.068 -0.398 -0.025
Q 1 (Uso G1) 0.082 0.182 -2.916 0.026 -0.151 -0.008
V 1 -0.014 0.122 0.001 -0.018 0.000 -0.005
V 2 0.018 -0.153 -0.001 0.018 0.000 0.006
N 1 0.057 0.127 -2.041 0.018 -0.105 -0.006
N91 Peso propio -8.150 6.332 -68.106 -1.108 -6.974 -0.588
Q 1 (Uso A) -0.623 0.419 -5.297 -0.065 -0.545 -0.039
Q 1 (Uso G1) -0.215 0.040 -1.997 0.009 -0.208 -0.005
V 1 -0.020 0.119 0.001 -0.008 0.000 -0.009
V 2 0.025 -0.149 -0.001 0.013 -0.001 0.011
N 1 -0.150 0.028 -1.398 0.006 -0.146 -0.003
N92 Peso propio -8.939 3.699 -48.367 0.364 -8.186 -0.570
Q 1 (Uso A) -0.685 0.241 -3.774 0.044 -0.641 -0.038
Q 1 (Uso G1) -0.237 0.017 -1.447 0.039 -0.247 -0.004
V 1 -0.021 0.081 0.004 -0.004 0.001 -0.009
V 2 0.027 -0.101 -0.004 0.008 -0.001 0.011
N 1 -0.166 0.012 -1.013 0.028 -0.173 -0.003
N93 Peso propio 3.773 3.091 -48.450 0.366 -8.191 -0.518
Q 1 (Uso A) 0.292 0.234 -3.782 0.042 -0.640 -0.040
Q 1 (Uso G1) 0.108 0.080 -1.449 0.041 -0.248 -0.013
V 1 -0.018 0.061 0.004 -0.009 0.000 -0.007
V 2 0.023 -0.077 -0.004 0.008 -0.001 0.009
N 1 0.075 0.056 -1.014 0.028 -0.173 -0.009
N94 Peso propio 3.576 4.944 -68.191 -0.996 -6.994 -0.454
Q 1 (Uso A) 0.277 0.375 -5.305 -0.058 -0.548 -0.034
Q 1 (Uso G1) 0.103 0.127 -1.999 0.013 -0.208 -0.011
V 1 -0.018 0.089 0.001 -0.013 0.001 -0.006
V 2 0.022 -0.111 -0.001 0.012 -0.001 0.008
N 1 0.072 0.089 -1.399 0.009 -0.146 -0.008
N95 Peso propio -9.227 2.631 -28.608 -1.011 -8.775 -0.546
Q 1 (Uso A) -0.707 0.169 -2.220 -0.068 -0.687 -0.037
Q 1 (Uso G1) -0.246 0.008 -0.838 -0.011 -0.264 -0.005
V 1 -0.021 0.065 -0.001 -0.002 0.001 -0.009
V 2 0.027 -0.081 0.001 0.006 -0.001 0.011
N 1 -0.172 0.005 -0.586 -0.008 -0.185 -0.003
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N96 Peso propio -9.141 0.558 -7.811 0.545 -6.855 -0.307
Q 1 (Uso A) -0.702 0.029 -0.612 0.048 -0.538 -0.020
Q 1 (Uso G1) -0.247 -0.011 -0.254 0.029 -0.206 -0.001
V 1 -0.020 0.029 0.004 0.000 0.000 -0.008
V 2 0.026 -0.036 -0.004 0.004 0.000 0.010
N 1 -0.173 -0.008 -0.178 0.021 -0.144 -0.001
N97 Peso propio 3.259 0.377 -7.453 1.337 -8.200 -0.583
Q 1 (Uso A) 0.252 0.026 -0.585 0.108 -0.643 -0.045
Q 1 (Uso G1) 0.092 0.007 -0.242 0.050 -0.251 -0.016
V 1 -0.016 0.021 0.004 -0.005 0.001 -0.006
V 2 0.020 -0.026 -0.004 0.004 -0.002 0.008
N 1 0.064 0.005 -0.169 0.035 -0.176 -0.011
N98 Peso propio 3.741 2.262 -28.684 -0.868 -8.719 -0.487
Q 1 (Uso A) 0.289 0.171 -2.227 -0.059 -0.684 -0.037
Q 1 (Uso G1) 0.106 0.058 -0.840 -0.006 -0.262 -0.013
V 1 -0.018 0.049 0.000 -0.008 0.002 -0.007
V 2 0.023 -0.061 0.000 0.006 -0.002 0.009
N 1 0.074 0.041 -0.588 -0.004 -0.183 -0.009
N99 Peso propio 9.214 0.592 -7.689 0.674 7.062 0.295
Q 1 (Uso A) 0.707 0.031 -0.602 0.059 0.554 0.019
Q 1 (Uso G1) 0.249 -0.010 -0.250 0.034 0.213 0.001
V 1 0.020 0.029 0.003 0.000 0.000 0.008
V 2 -0.025 -0.036 -0.004 0.004 0.000 -0.010
N 1 0.174 -0.007 -0.175 0.024 0.149 0.000
N100 Peso propio 9.298 2.664 -28.530 -1.011 8.791 0.540
Q 1 (Uso A) 0.712 0.171 -2.213 -0.068 0.688 0.036
Q 1 (Uso G1) 0.248 0.008 -0.835 -0.011 0.264 0.005
V 1 0.021 0.065 -0.001 -0.002 -0.001 0.009
V 2 -0.027 -0.081 0.001 0.006 0.001 -0.011
N 1 0.174 0.006 -0.585 -0.008 0.185 0.003
N101 Peso propio -3.672 2.278 -28.604 -0.855 8.803 0.489
Q 1 (Uso A) -0.285 0.172 -2.221 -0.058 0.690 0.037
Q 1 (Uso G1) -0.104 0.058 -0.837 -0.006 0.264 0.013
V 1 0.018 0.049 0.000 -0.008 -0.002 0.007
V 2 -0.022 -0.062 0.000 0.006 0.002 -0.009
N 1 -0.073 0.041 -0.586 -0.004 0.185 0.009
N102 Peso propio -3.190 0.395 -7.379 1.206 8.049 0.560
Q 1 (Uso A) -0.247 0.027 -0.579 0.098 0.631 0.044
Q 1 (Uso G1) -0.090 0.007 -0.240 0.046 0.247 0.015
V 1 0.015 0.021 0.004 -0.005 -0.001 0.006
V 2 -0.020 -0.026 -0.004 0.004 0.002 -0.008
N 1 -0.063 0.005 -0.168 0.032 0.173 0.011
N103 Peso propio 0.124 0.163 -0.283 -0.049 -0.623 -0.930
Q 1 (Uso A) 0.008 0.012 -0.014 -0.004 -0.052 -0.074
Q 1 (Uso G1) 0.003 0.002 -0.004 0.000 -0.017 -0.025
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V 1 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
V 2 0.001 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
N 1 0.002 0.002 -0.003 0.000 -0.012 -0.017
N104 Peso propio 1.173 -0.189 -0.459 -0.134 2.380 2.731
Q 1 (Uso A) 0.091 -0.013 -0.025 -0.010 0.184 0.210
Q 1 (Uso G1) 0.032 -0.003 -0.005 -0.002 0.064 0.072
V 1 0.001 0.007 -0.006 -0.002 0.005 0.004
V 2 -0.001 -0.009 0.008 0.003 -0.006 -0.005
N 1 0.023 -0.002 -0.004 -0.002 0.044 0.050
N105 Peso propio -0.112 0.162 -0.280 -0.055 0.631 0.929
Q 1 (Uso A) -0.008 0.012 -0.014 -0.004 0.053 0.074
Q 1 (Uso G1) -0.003 0.002 -0.004 0.000 0.017 0.025
V 1 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
V 2 -0.001 0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
N 1 -0.002 0.002 -0.003 0.000 0.012 0.017
N106 Peso propio -1.155 -0.188 -0.504 -0.159 -2.356 -2.709
Q 1 (Uso A) -0.090 -0.013 -0.028 -0.011 -0.182 -0.208
Q 1 (Uso G1) -0.032 -0.003 -0.006 -0.003 -0.063 -0.071
V 1 -0.001 0.007 -0.007 -0.002 -0.005 -0.004
V 2 0.001 -0.009 0.009 0.003 0.006 0.005
N 1 -0.022 -0.002 -0.004 -0.002 -0.044 -0.050
N107 Peso propio -2.510 0.093 -0.685 -0.105 -0.226 0.000
Q 1 (Uso A) -0.194 0.002 -0.059 0.002 -0.015 0.000
Q 1 (Uso G1) -0.069 -0.004 -0.021 -0.004 -0.007 0.000
V 1 0.018 -0.001 0.006 0.000 0.001 0.000
V 2 -0.022 0.002 -0.007 0.000 -0.001 0.000
N 1 -0.048 -0.003 -0.015 -0.003 -0.005 0.000
N108 Peso propio 2.570 0.072 -0.752 -0.114 0.245 0.000
Q 1 (Uso A) 0.198 0.001 -0.064 0.001 0.017 0.000
Q 1 (Uso G1) 0.071 -0.004 -0.023 -0.005 0.007 0.000
V 1 -0.018 -0.002 0.006 0.000 -0.001 0.000
V 2 0.022 0.002 -0.007 0.000 0.001 0.000
N 1 0.050 -0.003 -0.016 -0.003 0.005 0.000
N109 Peso propio 7.899 0.138 -0.862 -0.093 4.388 -0.547
Q 1 (Uso A) 0.617 0.001 -0.052 -0.005 0.340 -0.039
Q 1 (Uso G1) 0.234 -0.011 -0.016 0.000 0.126 -0.009
V 1 -0.015 0.021 -0.006 -0.001 0.000 0.003
V 2 0.018 -0.026 0.008 0.002 0.000 -0.004
N 1 0.164 -0.008 -0.011 0.000 0.088 -0.006
N110 Peso propio 6.026 3.348 -40.219 -0.273 4.183 -0.892
Q 1 (Uso A) 0.484 0.218 -3.069 -0.009 0.329 -0.065
Q 1 (Uso G1) 0.205 0.016 -1.066 0.017 0.128 -0.018
V 1 -0.023 0.073 -0.029 -0.006 -0.003 0.003
V 2 0.028 -0.092 0.035 0.007 0.004 -0.004
N 1 0.143 0.011 -0.746 0.012 0.090 -0.013
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Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N111 Peso propio -7.812 0.106 -0.835 -0.076 -4.376 0.525
Q 1 (Uso A) -0.611 -0.001 -0.051 -0.004 -0.339 0.037
Q 1 (Uso G1) -0.231 -0.012 -0.016 0.001 -0.126 0.009
V 1 0.015 0.020 -0.006 -0.001 0.000 -0.003
V 2 -0.018 -0.025 0.007 0.002 0.000 0.004
N 1 -0.162 -0.008 -0.011 0.001 -0.088 0.006
2.2.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP 8.795 -0.135 -0.734 -0.080 0.289 0.252
PP+Q1(A) 9.471 -0.150 -0.782 -0.093 0.298 0.270
PP+Q1(G1) 9.035 -0.147 -0.759 -0.074 0.314 0.254
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.711 -0.163 -0.807 -0.087 0.323 0.272
PP+V1 8.813 -0.135 -0.730 -0.080 0.290 0.259
PP+Q1(A)+V1 9.490 -0.151 -0.778 -0.092 0.299 0.276
PP+Q1(G1)+V1 9.054 -0.148 -0.755 -0.074 0.315 0.261
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.730 -0.163 -0.803 -0.086 0.324 0.279
PP+V2 8.771 -0.134 -0.739 -0.080 0.288 0.244
PP+Q1(A)+V2 9.447 -0.149 -0.787 -0.093 0.297 0.262
PP+Q1(G1)+V2 9.012 -0.146 -0.764 -0.074 0.313 0.246
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.688 -0.162 -0.812 -0.087 0.322 0.264
PP+N1 8.963 -0.143 -0.751 -0.076 0.306 0.254
PP+Q1(A)+N1 9.639 -0.159 -0.799 -0.088 0.316 0.272
PP+Q1(G1)+N1 9.203 -0.156 -0.777 -0.070 0.331 0.256
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 9.880 -0.171 -0.825 -0.082 0.340 0.274
PP+V1+N1 8.982 -0.144 -0.747 -0.076 0.307 0.260
PP+Q1(A)+V1+N1 9.658 -0.160 -0.795 -0.088 0.316 0.278
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.222 -0.157 -0.773 -0.070 0.332 0.262
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 9.898 -0.172 -0.821 -0.082 0.341 0.280
PP+V2+N1 8.939 -0.142 -0.756 -0.076 0.305 0.246
PP+Q1(A)+V2+N1 9.616 -0.158 -0.804 -0.089 0.314 0.264
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.180 -0.155 -0.782 -0.070 0.330 0.248
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 9.856 -0.170 -0.830 -0.083 0.339 0.266
N3 Desplazamientos PP 8.921 0.486 -0.618 -0.114 -0.465 -0.127
PP+Q1(A) 9.612 0.514 -0.651 -0.119 -0.513 -0.138
PP+Q1(G1) 9.173 0.484 -0.627 -0.114 -0.469 -0.130
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.864 0.512 -0.659 -0.120 -0.517 -0.141
PP+V1 8.897 0.488 -0.617 -0.115 -0.465 -0.122
PP+Q1(A)+V1 9.588 0.516 -0.650 -0.120 -0.513 -0.133
PP+Q1(G1)+V1 9.149 0.485 -0.626 -0.115 -0.469 -0.125
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.840 0.514 -0.659 -0.121 -0.517 -0.136
PP+V2 8.950 0.484 -0.619 -0.113 -0.466 -0.133
PP+Q1(A)+V2 9.641 0.512 -0.651 -0.118 -0.513 -0.144
PP+Q1(G1)+V2 9.202 0.481 -0.627 -0.113 -0.469 -0.137
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.893 0.509 -0.660 -0.119 -0.517 -0.147
PP+N1 9.097 0.484 -0.624 -0.114 -0.468 -0.129
PP+Q1(A)+N1 9.788 0.513 -0.657 -0.120 -0.516 -0.140
PP+Q1(G1)+N1 9.349 0.482 -0.633 -0.114 -0.472 -0.133
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.040 0.510 -0.665 -0.120 -0.520 -0.143
PP+V1+N1 9.073 0.486 -0.624 -0.115 -0.467 -0.124
PP+Q1(A)+V1+N1 9.764 0.514 -0.656 -0.121 -0.515 -0.135
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.325 0.484 -0.632 -0.115 -0.471 -0.128
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.016 0.512 -0.665 -0.121 -0.519 -0.138
PP+V2+N1 9.126 0.482 -0.625 -0.113 -0.468 -0.136
PP+Q1(A)+V2+N1 9.818 0.510 -0.657 -0.119 -0.516 -0.146
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.378 0.479 -0.633 -0.113 -0.472 -0.139
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.069 0.507 -0.666 -0.119 -0.520 -0.149
N4 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N5 Desplazamientos PP -2.036 0.174 -0.773 0.018 0.780 -1.041
PP+Q1(A) -2.193 0.183 -0.827 0.023 0.842 -1.122
PP+Q1(G1) -2.094 0.172 -0.798 0.019 0.800 -1.067
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.251 0.181 -0.852 0.024 0.862 -1.149
PP+V1 -2.024 0.173 -0.767 0.018 0.781 -1.038
PP+Q1(A)+V1 -2.181 0.182 -0.822 0.023 0.843 -1.119
PP+Q1(G1)+V1 -2.082 0.171 -0.792 0.019 0.801 -1.064
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.239 0.180 -0.847 0.024 0.863 -1.146
PP+V2 -2.051 0.175 -0.779 0.018 0.778 -1.045
PP+Q1(A)+V2 -2.208 0.184 -0.834 0.022 0.840 -1.126
PP+Q1(G1)+V2 -2.109 0.173 -0.804 0.019 0.798 -1.071
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.266 0.182 -0.859 0.023 0.860 -1.153
PP+N1 -2.077 0.172 -0.790 0.019 0.794 -1.059
PP+Q1(A)+N1 -2.233 0.181 -0.844 0.023 0.856 -1.141
PP+Q1(G1)+N1 -2.135 0.171 -0.815 0.020 0.814 -1.086
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.291 0.179 -0.870 0.024 0.876 -1.168
PP+V1+N1 -2.065 0.172 -0.785 0.019 0.795 -1.056
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.222 0.180 -0.839 0.024 0.857 -1.138
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.123 0.170 -0.810 0.020 0.815 -1.083
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.280 0.179 -0.864 0.025 0.877 -1.164
PP+V2+N1 -2.091 0.173 -0.797 0.018 0.792 -1.063
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.248 0.182 -0.851 0.023 0.854 -1.145
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.149 0.172 -0.822 0.019 0.812 -1.090
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.306 0.180 -0.876 0.024 0.874 -1.171
N6 Desplazamientos PP 5.542 0.175 -0.474 0.000 2.068 -0.017
PP+Q1(A) 5.982 0.184 -0.498 0.000 2.230 -0.019
PP+Q1(G1) 5.691 0.173 -0.481 0.000 2.125 -0.017
PP+Q1(A)+Q1(G1) 6.131 0.182 -0.504 0.000 2.287 -0.019
PP+V1 5.529 0.175 -0.473 0.000 2.063 -0.015
PP+Q1(A)+V1 5.969 0.184 -0.497 0.000 2.224 -0.016
PP+Q1(G1)+V1 5.678 0.172 -0.480 0.000 2.119 -0.015
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 6.118 0.182 -0.503 0.000 2.281 -0.016
PP+V2 5.558 0.175 -0.475 0.000 2.075 -0.019
PP+Q1(A)+V2 5.998 0.185 -0.499 0.000 2.237 -0.021
PP+Q1(G1)+V2 5.707 0.173 -0.482 0.000 2.132 -0.020
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 6.147 0.182 -0.505 0.000 2.293 -0.021
PP+N1 5.646 0.173 -0.479 0.000 2.108 -0.017
PP+Q1(A)+N1 6.086 0.183 -0.502 0.000 2.270 -0.019
PP+Q1(G1)+N1 5.795 0.171 -0.485 0.000 2.165 -0.017
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 6.236 0.181 -0.509 0.000 2.326 -0.019
PP+V1+N1 5.633 0.173 -0.478 0.000 2.102 -0.015
PP+Q1(A)+V1+N1 6.073 0.183 -0.501 0.000 2.264 -0.016
PP+Q1(G1)+V1+N1 5.782 0.171 -0.484 0.000 2.159 -0.015
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 6.223 0.180 -0.508 0.000 2.321 -0.017
PP+V2+N1 5.662 0.173 -0.480 0.000 2.115 -0.020
PP+Q1(A)+V2+N1 6.103 0.183 -0.503 0.000 2.276 -0.021
PP+Q1(G1)+V2+N1 5.811 0.171 -0.486 0.000 2.172 -0.020
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 6.252 0.181 -0.510 0.000 2.333 -0.021
N7 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Desplazamientos PP 9.030 0.288 -0.840 1.056 5.308 0.214
PP+Q1(A) 9.723 0.298 -0.903 1.139 5.725 0.226
PP+Q1(G1) 9.275 0.275 -0.881 1.104 5.460 0.214
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.968 0.285 -0.944 1.187 5.877 0.227
PP+V1 9.049 0.310 -0.837 1.053 5.309 0.221
PP+Q1(A)+V1 9.743 0.321 -0.900 1.136 5.726 0.233
PP+Q1(G1)+V1 9.294 0.297 -0.877 1.101 5.460 0.221
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.988 0.308 -0.940 1.184 5.877 0.234
PP+V2 9.005 0.260 -0.845 1.059 5.307 0.205
PP+Q1(A)+V2 9.698 0.270 -0.907 1.142 5.724 0.218
PP+Q1(G1)+V2 9.250 0.247 -0.885 1.107 5.459 0.205
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.943 0.257 -0.948 1.190 5.876 0.218
PP+N1 9.201 0.279 -0.869 1.089 5.414 0.214
PP+Q1(A)+N1 9.895 0.289 -0.931 1.172 5.831 0.227
PP+Q1(G1)+N1 9.446 0.266 -0.909 1.137 5.566 0.214
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.140 0.276 -0.972 1.220 5.983 0.227
PP+V1+N1 9.221 0.301 -0.865 1.087 5.415 0.221
PP+Q1(A)+V1+N1 9.914 0.312 -0.928 1.170 5.832 0.234
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.466 0.288 -0.906 1.135 5.566 0.221
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.159 0.299 -0.969 1.218 5.983 0.234
PP+V2+N1 9.176 0.250 -0.873 1.093 5.413 0.205
PP+Q1(A)+V2+N1 9.870 0.261 -0.936 1.176 5.830 0.218
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.421 0.237 -0.914 1.141 5.565 0.205
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.115 0.248 -0.976 1.224 5.982 0.218
N9 Desplazamientos PP 10.873 -0.182 -1.121 0.330 3.707 -2.112
PP+Q1(A) 11.704 -0.203 -1.188 0.356 4.001 -2.266
PP+Q1(G1) 11.157 -0.198 -1.135 0.340 3.819 -2.150
PP+Q1(A)+Q1(G1) 11.988 -0.220 -1.202 0.366 4.113 -2.303
PP+V1 10.855 -0.162 -1.131 0.330 3.705 -2.113
PP+Q1(A)+V1 11.686 -0.184 -1.198 0.356 3.999 -2.267
PP+Q1(G1)+V1 11.139 -0.179 -1.145 0.339 3.817 -2.151
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 11.970 -0.200 -1.212 0.365 4.111 -2.304
PP+V2 10.896 -0.206 -1.108 0.331 3.709 -2.114
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 11.726 -0.228 -1.175 0.357 4.003 -2.267
PP+Q1(G1)+V2 11.180 -0.223 -1.122 0.341 3.822 -2.151
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 12.011 -0.245 -1.189 0.367 4.115 -2.305
PP+N1 11.072 -0.193 -1.131 0.337 3.786 -2.139
PP+Q1(A)+N1 11.903 -0.215 -1.198 0.363 4.079 -2.292
PP+Q1(G1)+N1 11.356 -0.210 -1.145 0.346 3.898 -2.176
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 12.187 -0.231 -1.212 0.372 4.192 -2.330
PP+V1+N1 11.054 -0.174 -1.141 0.336 3.784 -2.140
PP+Q1(A)+V1+N1 11.885 -0.196 -1.208 0.362 4.078 -2.293
PP+Q1(G1)+V1+N1 11.338 -0.190 -1.155 0.346 3.896 -2.177
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 12.169 -0.212 -1.222 0.372 4.190 -2.330
PP+V2+N1 11.095 -0.218 -1.118 0.338 3.788 -2.140
PP+Q1(A)+V2+N1 11.926 -0.240 -1.185 0.364 4.082 -2.294
PP+Q1(G1)+V2+N1 11.379 -0.235 -1.132 0.347 3.900 -2.178
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 12.210 -0.256 -1.199 0.373 4.194 -2.331
N10 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N11 Desplazamientos PP -2.634 0.001 -0.447 0.694 1.867 0.862
PP+Q1(A) -2.837 -0.002 -0.478 0.753 2.014 0.929
PP+Q1(G1) -2.707 -0.002 -0.468 0.719 1.926 0.887
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.910 -0.006 -0.500 0.778 2.073 0.953
PP+V1 -2.620 0.017 -0.445 0.691 1.869 0.866
PP+Q1(A)+V1 -2.824 0.014 -0.477 0.750 2.017 0.932
PP+Q1(G1)+V1 -2.693 0.013 -0.466 0.716 1.928 0.890
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.897 0.010 -0.498 0.775 2.075 0.956
PP+V2 -2.651 -0.018 -0.449 0.698 1.864 0.859
PP+Q1(A)+V2 -2.854 -0.021 -0.480 0.757 2.011 0.926
PP+Q1(G1)+V2 -2.724 -0.022 -0.470 0.722 1.923 0.883
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.927 -0.025 -0.502 0.781 2.070 0.950
PP+N1 -2.685 -0.001 -0.462 0.712 1.908 0.879
PP+Q1(A)+N1 -2.888 -0.004 -0.493 0.770 2.056 0.946
PP+Q1(G1)+N1 -2.758 -0.005 -0.483 0.736 1.967 0.903
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.961 -0.008 -0.514 0.795 2.115 0.970
PP+V1+N1 -2.671 0.014 -0.460 0.709 1.910 0.882
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.875 0.011 -0.492 0.767 2.058 0.949
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.744 0.010 -0.481 0.733 1.969 0.906
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.948 0.007 -0.513 0.792 2.117 0.973
PP+V2+N1 -2.702 -0.021 -0.464 0.715 1.905 0.876
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.906 -0.024 -0.495 0.774 2.053 0.942
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.775 -0.025 -0.485 0.740 1.964 0.900
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.979 -0.028 -0.516 0.799 2.112 0.967
N12 Desplazamientos PP -6.640 -0.046 -1.001 -0.222 4.308 0.379
PP+Q1(A) -7.147 -0.053 -1.060 -0.237 4.637 0.408
PP+Q1(G1) -6.814 -0.051 -1.014 -0.225 4.419 0.389
PP+Q1(A)+Q1(G1) -7.321 -0.058 -1.074 -0.239 4.747 0.418
PP+V1 -6.668 -0.032 -1.010 -0.224 4.309 0.384
PP+Q1(A)+V1 -7.176 -0.038 -1.070 -0.239 4.637 0.413
PP+Q1(G1)+V1 -6.842 -0.037 -1.024 -0.227 4.420 0.395
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -7.350 -0.043 -1.083 -0.241 4.748 0.424
PP+V2 -6.604 -0.065 -0.988 -0.219 4.307 0.371
PP+Q1(A)+V2 -7.111 -0.071 -1.048 -0.233 4.636 0.400
PP+Q1(G1)+V2 -6.778 -0.070 -1.001 -0.222 4.418 0.382
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -7.285 -0.076 -1.061 -0.236 4.746 0.411
PP+N1 -6.762 -0.050 -1.010 -0.224 4.386 0.386
PP+Q1(A)+N1 -7.269 -0.056 -1.070 -0.238 4.714 0.415
PP+Q1(G1)+N1 -6.936 -0.055 -1.023 -0.226 4.496 0.397
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -7.443 -0.061 -1.083 -0.240 4.825 0.426
PP+V1+N1 -6.790 -0.035 -1.020 -0.226 4.386 0.392
PP+Q1(A)+V1+N1 -7.297 -0.041 -1.079 -0.240 4.715 0.421
PP+Q1(G1)+V1+N1 -6.964 -0.040 -1.033 -0.228 4.497 0.402
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -7.472 -0.046 -1.093 -0.242 4.825 0.431
PP+V2+N1 -6.726 -0.068 -0.997 -0.221 4.385 0.378
PP+Q1(A)+V2+N1 -7.233 -0.075 -1.057 -0.235 4.713 0.407
PP+Q1(G1)+V2+N1 -6.900 -0.073 -1.011 -0.223 4.495 0.389
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -7.407 -0.080 -1.071 -0.237 4.824 0.418
N13 Desplazamientos PP -3.622 2.679 -38.883 -0.398 11.269 0.925
PP+Q1(A) -3.903 2.882 -41.913 -0.415 12.155 0.997
PP+Q1(G1) -3.725 2.748 -40.037 -0.386 11.617 0.952
PP+Q1(A)+Q1(G1) -4.005 2.951 -43.066 -0.403 12.503 1.024
PP+V1 -3.604 2.735 -38.881 -0.405 11.267 0.931
PP+Q1(A)+V1 -3.885 2.937 -41.910 -0.422 12.153 1.003
PP+Q1(G1)+V1 -3.707 2.804 -40.034 -0.393 11.615 0.958
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.988 3.006 -43.064 -0.410 12.501 1.030
PP+V2 -3.645 2.610 -38.886 -0.391 11.271 0.917
PP+Q1(A)+V2 -3.926 2.813 -41.915 -0.408 12.158 0.989
PP+Q1(G1)+V2 -3.747 2.679 -40.039 -0.379 11.619 0.944
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -4.028 2.881 -43.068 -0.396 12.505 1.016
PP+N1 -3.694 2.728 -39.691 -0.390 11.512 0.944
PP+Q1(A)+N1 -3.975 2.930 -42.720 -0.407 12.399 1.016
PP+Q1(G1)+N1 -3.796 2.796 -40.844 -0.378 11.860 0.971
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -4.077 2.999 -43.873 -0.395 12.746 1.043
PP+V1+N1 -3.676 2.783 -39.688 -0.396 11.510 0.950
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.957 2.986 -42.718 -0.413 12.397 1.022
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.779 2.852 -40.842 -0.384 11.858 0.977
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -4.059 3.055 -43.871 -0.401 12.744 1.049
PP+V2+N1 -3.717 2.658 -39.693 -0.383 11.515 0.936
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.997 2.861 -42.722 -0.400 12.401 1.008
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.819 2.727 -40.846 -0.371 11.862 0.963
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -4.100 2.930 -43.876 -0.388 12.749 1.036
N14 Desplazamientos PP -7.187 2.657 -40.809 -0.217 6.792 0.479
PP+Q1(A) -7.735 2.858 -43.889 -0.220 7.306 0.515
PP+Q1(G1) -7.373 2.725 -41.828 -0.199 6.962 0.491
PP+Q1(A)+Q1(G1) -7.920 2.927 -44.908 -0.202 7.476 0.527
PP+V1 -7.217 2.712 -40.852 -0.223 6.799 0.486
PP+Q1(A)+V1 -7.764 2.914 -43.933 -0.226 7.313 0.522
PP+Q1(G1)+V1 -7.402 2.781 -41.871 -0.205 6.969 0.497
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -7.950 2.982 -44.952 -0.208 7.483 0.534
PP+V2 -7.150 2.587 -40.754 -0.209 6.784 0.470
PP+Q1(A)+V2 -7.698 2.789 -43.835 -0.212 7.298 0.506
PP+Q1(G1)+V2 -7.336 2.656 -41.773 -0.191 6.954 0.482
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -7.883 2.857 -44.854 -0.194 7.468 0.518
PP+N1 -7.317 2.705 -41.522 -0.204 6.911 0.487
PP+Q1(A)+N1 -7.865 2.906 -44.603 -0.208 7.425 0.523
PP+Q1(G1)+N1 -7.503 2.774 -42.541 -0.187 7.081 0.499
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -8.050 2.975 -45.622 -0.190 7.595 0.535
PP+V1+N1 -7.347 2.760 -41.565 -0.210 6.918 0.494
PP+Q1(A)+V1+N1 -7.894 2.962 -44.646 -0.213 7.432 0.530
PP+Q1(G1)+V1+N1 -7.532 2.829 -42.584 -0.192 7.088 0.506
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -8.080 3.031 -45.665 -0.196 7.602 0.542
PP+V2+N1 -7.280 2.635 -41.468 -0.196 6.903 0.479
PP+Q1(A)+V2+N1 -7.828 2.837 -44.548 -0.200 7.417 0.515
PP+Q1(G1)+V2+N1 -7.466 2.704 -42.487 -0.179 7.073 0.490
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -8.013 2.906 -45.567 -0.182 7.587 0.527
N15 Desplazamientos PP 12.957 3.322 -40.823 -0.223 6.721 0.310
PP+Q1(A) 13.936 3.536 -43.905 -0.228 7.230 0.330
PP+Q1(G1) 13.276 3.337 -41.842 -0.205 6.889 0.311
PP+Q1(A)+Q1(G1) 14.255 3.551 -44.924 -0.210 7.399 0.332
PP+V1 12.947 3.395 -40.867 -0.229 6.727 0.318
PP+Q1(A)+V1 13.926 3.609 -43.948 -0.234 7.237 0.338
PP+Q1(G1)+V1 13.266 3.410 -41.886 -0.211 6.896 0.319
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 14.245 3.624 -44.967 -0.216 7.405 0.339
PP+V2 12.969 3.229 -40.768 -0.215 6.713 0.301
PP+Q1(A)+V2 13.948 3.442 -43.850 -0.220 7.222 0.321
PP+Q1(G1)+V2 13.289 3.244 -41.787 -0.197 6.882 0.302
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 14.268 3.458 -44.869 -0.201 7.391 0.322
PP+N1 13.180 3.333 -41.536 -0.211 6.839 0.311
PP+Q1(A)+N1 14.159 3.547 -44.618 -0.215 7.348 0.331
PP+Q1(G1)+N1 13.500 3.348 -42.555 -0.193 7.007 0.312
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 14.479 3.562 -45.637 -0.197 7.517 0.333
PP+V1+N1 13.170 3.406 -41.580 -0.217 6.845 0.319
PP+Q1(A)+V1+N1 14.150 3.620 -44.662 -0.221 7.355 0.339
PP+Q1(G1)+V1+N1 13.490 3.421 -42.599 -0.199 7.014 0.320
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 14.469 3.635 -45.681 -0.203 7.523 0.340
PP+V2+N1 13.193 3.239 -41.482 -0.203 6.831 0.302
PP+Q1(A)+V2+N1 14.172 3.453 -44.563 -0.207 7.340 0.322
PP+Q1(G1)+V2+N1 13.512 3.254 -42.501 -0.184 6.999 0.303
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 14.491 3.468 -45.582 -0.189 7.509 0.323
N16 Desplazamientos PP 9.093 3.214 -38.825 -0.519 11.026 0.140
PP+Q1(A) 9.789 3.422 -41.849 -0.549 11.893 0.144
PP+Q1(G1) 9.335 3.227 -39.977 -0.508 11.366 0.131
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) 10.031 3.435 -43.000 -0.539 12.233 0.136
PP+V1 9.114 3.287 -38.823 -0.523 11.024 0.148
PP+Q1(A)+V1 9.810 3.495 -41.847 -0.553 11.891 0.153
PP+Q1(G1)+V1 9.356 3.300 -39.975 -0.513 11.364 0.140
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 10.052 3.509 -42.999 -0.543 12.231 0.145
PP+V2 9.067 3.122 -38.827 -0.512 11.029 0.129
PP+Q1(A)+V2 9.762 3.331 -41.851 -0.542 11.896 0.133
PP+Q1(G1)+V2 9.308 3.136 -39.979 -0.502 11.369 0.120
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 10.004 3.344 -43.003 -0.532 12.236 0.125
PP+N1 9.263 3.223 -39.631 -0.512 11.264 0.134
PP+Q1(A)+N1 9.958 3.431 -42.655 -0.542 12.131 0.138
PP+Q1(G1)+N1 9.504 3.237 -40.783 -0.501 11.604 0.125
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.200 3.445 -43.807 -0.531 12.471 0.130
PP+V1+N1 9.284 3.296 -39.630 -0.516 11.262 0.142
PP+Q1(A)+V1+N1 9.979 3.505 -42.653 -0.546 12.129 0.147
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.525 3.310 -40.781 -0.505 11.602 0.134
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.221 3.518 -43.805 -0.536 12.469 0.139
PP+V2+N1 9.236 3.132 -39.634 -0.505 11.267 0.123
PP+Q1(A)+V2+N1 9.932 3.340 -42.657 -0.535 12.134 0.127
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.477 3.145 -40.785 -0.494 11.607 0.114
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.173 3.354 -43.809 -0.525 12.474 0.119
N17 Desplazamientos PP -3.353 5.333 -76.180 -0.617 8.758 0.725
PP+Q1(A) -3.613 5.738 -82.113 -0.640 9.446 0.781
PP+Q1(G1) -3.449 5.471 -78.424 -0.589 9.027 0.745
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.709 5.875 -84.357 -0.612 9.715 0.801
PP+V1 -3.336 5.428 -76.178 -0.629 8.757 0.730
PP+Q1(A)+V1 -3.596 5.832 -82.111 -0.652 9.445 0.786
PP+Q1(G1)+V1 -3.432 5.565 -78.422 -0.601 9.026 0.751
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.692 5.969 -84.355 -0.624 9.714 0.807
PP+V2 -3.374 5.215 -76.182 -0.604 8.760 0.718
PP+Q1(A)+V2 -3.634 5.619 -82.115 -0.627 9.448 0.774
PP+Q1(G1)+V2 -3.470 5.352 -78.426 -0.576 9.029 0.738
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.730 5.756 -84.359 -0.599 9.717 0.795
PP+N1 -3.420 5.429 -77.751 -0.598 8.946 0.739
PP+Q1(A)+N1 -3.680 5.834 -83.684 -0.621 9.634 0.795
PP+Q1(G1)+N1 -3.516 5.567 -79.995 -0.570 9.216 0.760
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.776 5.971 -85.927 -0.593 9.904 0.816
PP+V1+N1 -3.403 5.524 -77.749 -0.609 8.945 0.745
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.663 5.928 -83.681 -0.632 9.633 0.801
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.499 5.661 -79.992 -0.582 9.214 0.765
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.759 6.065 -85.925 -0.605 9.902 0.822
PP+V2+N1 -3.441 5.311 -77.753 -0.584 8.948 0.732
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.702 5.715 -83.686 -0.607 9.636 0.788
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.537 5.448 -79.997 -0.557 9.217 0.753
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.797 5.852 -85.930 -0.580 9.905 0.809
N18 Desplazamientos PP -6.399 5.216 -80.652 -0.605 6.157 0.402
PP+Q1(A) -6.886 5.612 -86.747 -0.627 6.623 0.432
PP+Q1(G1) -6.563 5.351 -82.660 -0.576 6.309 0.411
PP+Q1(A)+Q1(G1) -7.050 5.747 -88.755 -0.598 6.775 0.441
PP+V1 -6.425 5.310 -80.736 -0.617 6.164 0.408
PP+Q1(A)+V1 -6.912 5.706 -86.831 -0.639 6.629 0.438
PP+Q1(G1)+V1 -6.589 5.445 -82.744 -0.587 6.316 0.417
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -7.076 5.841 -88.839 -0.609 6.781 0.447
PP+V2 -6.367 5.098 -80.547 -0.591 6.149 0.394
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 -6.854 5.494 -86.642 -0.613 6.614 0.424
PP+Q1(G1)+V2 -6.531 5.232 -82.555 -0.561 6.301 0.404
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -7.018 5.629 -88.650 -0.583 6.766 0.434
PP+N1 -6.514 5.310 -82.058 -0.585 6.264 0.408
PP+Q1(A)+N1 -7.001 5.706 -88.153 -0.607 6.729 0.438
PP+Q1(G1)+N1 -6.678 5.445 -84.066 -0.556 6.416 0.418
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -7.165 5.841 -90.161 -0.578 6.881 0.448
PP+V1+N1 -6.540 5.404 -82.142 -0.596 6.270 0.414
PP+Q1(A)+V1+N1 -7.027 5.800 -88.237 -0.618 6.736 0.444
PP+Q1(G1)+V1+N1 -6.704 5.539 -84.150 -0.567 6.423 0.424
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -7.191 5.935 -90.245 -0.589 6.888 0.454
PP+V2+N1 -6.482 5.192 -81.953 -0.570 6.255 0.401
PP+Q1(A)+V2+N1 -6.969 5.588 -88.048 -0.592 6.721 0.431
PP+Q1(G1)+V2+N1 -6.646 5.327 -83.961 -0.541 6.408 0.410
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -7.133 5.723 -90.056 -0.563 6.873 0.440
N19 Desplazamientos PP 11.891 6.991 -80.613 -0.560 6.079 0.142
PP+Q1(A) 12.788 7.452 -86.705 -0.579 6.539 0.151
PP+Q1(G1) 12.180 7.036 -82.620 -0.529 6.230 0.142
PP+Q1(A)+Q1(G1) 13.076 7.497 -88.712 -0.549 6.690 0.150
PP+V1 11.885 7.118 -80.697 -0.572 6.086 0.149
PP+Q1(A)+V1 12.782 7.579 -86.789 -0.591 6.545 0.157
PP+Q1(G1)+V1 12.174 7.164 -82.704 -0.541 6.236 0.148
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 13.070 7.625 -88.796 -0.560 6.696 0.157
PP+V2 11.899 6.829 -80.507 -0.545 6.071 0.135
PP+Q1(A)+V2 12.795 7.290 -86.599 -0.565 6.531 0.143
PP+Q1(G1)+V2 12.188 6.874 -82.514 -0.515 6.222 0.134
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 13.084 7.335 -88.606 -0.534 6.682 0.142
PP+N1 12.094 7.023 -82.018 -0.539 6.185 0.142
PP+Q1(A)+N1 12.990 7.484 -88.110 -0.558 6.644 0.150
PP+Q1(G1)+N1 12.382 7.068 -84.025 -0.508 6.335 0.141
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 13.279 7.529 -90.117 -0.527 6.795 0.150
PP+V1+N1 12.088 7.150 -82.102 -0.550 6.191 0.148
PP+Q1(A)+V1+N1 12.984 7.611 -88.194 -0.569 6.651 0.157
PP+Q1(G1)+V1+N1 12.376 7.196 -84.109 -0.519 6.342 0.147
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 13.273 7.657 -90.201 -0.538 6.801 0.156
PP+V2+N1 12.101 6.861 -81.912 -0.524 6.177 0.134
PP+Q1(A)+V2+N1 12.997 7.321 -88.004 -0.543 6.637 0.143
PP+Q1(G1)+V2+N1 12.390 6.906 -83.919 -0.493 6.327 0.133
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 13.286 7.367 -90.012 -0.512 6.787 0.142
N20 Desplazamientos PP 7.839 6.913 -76.158 -0.648 8.730 0.276
PP+Q1(A) 8.438 7.371 -82.088 -0.677 9.416 0.291
PP+Q1(G1) 8.045 6.958 -78.401 -0.618 8.998 0.271
PP+Q1(A)+Q1(G1) 8.644 7.416 -84.332 -0.647 9.684 0.286
PP+V1 7.858 7.040 -76.156 -0.658 8.728 0.284
PP+Q1(A)+V1 8.457 7.498 -82.086 -0.687 9.414 0.299
PP+Q1(G1)+V1 8.065 7.085 -78.399 -0.628 8.997 0.279
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 8.663 7.543 -84.329 -0.657 9.683 0.294
PP+V2 7.815 6.753 -76.160 -0.634 8.732 0.266
PP+Q1(A)+V2 8.414 7.211 -82.090 -0.663 9.418 0.281
PP+Q1(G1)+V2 8.021 6.799 -78.404 -0.605 9.000 0.261
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 8.620 7.256 -84.334 -0.634 9.686 0.276
PP+N1 7.984 6.944 -77.728 -0.627 8.918 0.273
PP+Q1(A)+N1 8.582 7.402 -83.658 -0.656 9.604 0.288
PP+Q1(G1)+N1 8.190 6.989 -79.972 -0.598 9.186 0.268
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
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(mRad)
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PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 8.788 7.447 -85.902 -0.627 9.872 0.283
PP+V1+N1 8.003 7.072 -77.726 -0.637 8.916 0.281
PP+Q1(A)+V1+N1 8.601 7.530 -83.656 -0.666 9.602 0.296
PP+Q1(G1)+V1+N1 8.209 7.117 -79.970 -0.608 9.185 0.276
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 8.807 7.575 -85.900 -0.637 9.871 0.291
PP+V2+N1 7.959 6.785 -77.731 -0.614 8.920 0.262
PP+Q1(A)+V2+N1 8.558 7.243 -83.661 -0.643 9.606 0.277
PP+Q1(G1)+V2+N1 8.165 6.830 -79.975 -0.584 9.188 0.257
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 8.764 7.288 -85.905 -0.613 9.874 0.272
N21 Desplazamientos PP -2.543 7.419 -105.154 -1.013 5.905 0.452
PP+Q1(A) -2.741 7.981 -113.340 -1.057 6.368 0.487
PP+Q1(G1) -2.616 7.607 -108.241 -0.978 6.085 0.464
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.814 8.169 -116.428 -1.022 6.549 0.499
PP+V1 -2.530 7.545 -105.151 -1.029 5.904 0.456
PP+Q1(A)+V1 -2.728 8.107 -113.338 -1.073 6.367 0.491
PP+Q1(G1)+V1 -2.603 7.733 -108.239 -0.994 6.084 0.469
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.801 8.295 -116.425 -1.038 6.548 0.503
PP+V2 -2.559 7.260 -105.157 -0.994 5.906 0.447
PP+Q1(A)+V2 -2.757 7.822 -113.343 -1.038 6.369 0.482
PP+Q1(G1)+V2 -2.633 7.449 -108.244 -0.959 6.086 0.459
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.830 8.010 -116.430 -1.003 6.550 0.494
PP+N1 -2.594 7.551 -107.315 -0.988 6.031 0.461
PP+Q1(A)+N1 -2.792 8.112 -115.501 -1.033 6.495 0.495
PP+Q1(G1)+N1 -2.668 7.739 -110.402 -0.953 6.212 0.473
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.865 8.301 -118.589 -0.998 6.675 0.508
PP+V1+N1 -2.581 7.677 -107.312 -1.005 6.030 0.465
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.779 8.238 -115.499 -1.049 6.494 0.500
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.655 7.865 -110.400 -0.970 6.211 0.477
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.852 8.427 -118.586 -1.014 6.674 0.512
PP+V2+N1 -2.611 7.392 -107.318 -0.969 6.032 0.455
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.808 7.954 -115.504 -1.014 6.496 0.490
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.684 7.580 -110.405 -0.934 6.213 0.468
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.882 8.142 -118.591 -0.979 6.676 0.503
N22 Desplazamientos PP -4.708 7.171 -113.513 -1.142 4.581 0.288
PP+Q1(A) -5.066 7.714 -122.090 -1.196 4.927 0.310
PP+Q1(G1) -4.828 7.353 -116.329 -1.109 4.693 0.295
PP+Q1(A)+Q1(G1) -5.186 7.896 -124.906 -1.163 5.039 0.317
PP+V1 -4.727 7.296 -113.633 -1.158 4.586 0.293
PP+Q1(A)+V1 -5.085 7.840 -122.210 -1.212 4.932 0.314
PP+Q1(G1)+V1 -4.847 7.478 -116.449 -1.125 4.698 0.300
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -5.205 8.022 -125.026 -1.179 5.044 0.321
PP+V2 -4.684 7.013 -113.362 -1.121 4.574 0.283
PP+Q1(A)+V2 -5.042 7.556 -121.939 -1.176 4.920 0.304
PP+Q1(G1)+V2 -4.804 7.195 -116.179 -1.089 4.687 0.290
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -5.162 7.738 -124.755 -1.143 5.032 0.311
PP+N1 -4.792 7.298 -115.484 -1.119 4.659 0.293
PP+Q1(A)+N1 -5.150 7.842 -124.061 -1.173 5.005 0.315
PP+Q1(G1)+N1 -4.912 7.480 -118.300 -1.086 4.772 0.300
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -5.270 8.024 -126.877 -1.140 5.118 0.321
PP+V1+N1 -4.811 7.424 -115.605 -1.135 4.665 0.298
PP+Q1(A)+V1+N1 -5.169 7.967 -124.181 -1.189 5.011 0.319
PP+Q1(G1)+V1+N1 -4.931 7.606 -118.421 -1.102 4.777 0.304
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -5.289 8.149 -126.997 -1.156 5.123 0.326
PP+V2+N1 -4.768 7.140 -115.334 -1.098 4.653 0.288
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PP+Q1(A)+V2+N1 -5.126 7.683 -123.911 -1.153 4.999 0.309
PP+Q1(G1)+V2+N1 -4.888 7.322 -118.150 -1.066 4.765 0.294
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -5.246 7.865 -126.727 -1.120 5.111 0.316
N23 Desplazamientos PP 8.921 10.508 -113.439 -1.057 4.516 0.138
PP+Q1(A) 9.593 11.208 -122.010 -1.106 4.857 0.147
PP+Q1(G1) 9.136 10.589 -116.253 -1.022 4.627 0.138
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.807 11.290 -124.824 -1.071 4.968 0.147
PP+V1 8.918 10.681 -113.560 -1.073 4.521 0.143
PP+Q1(A)+V1 9.589 11.382 -122.131 -1.122 4.862 0.151
PP+Q1(G1)+V1 9.133 10.762 -116.374 -1.038 4.632 0.143
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.804 11.463 -124.945 -1.087 4.973 0.151
PP+V2 8.926 10.288 -113.288 -1.037 4.510 0.132
PP+Q1(A)+V2 9.597 10.989 -121.859 -1.085 4.851 0.141
PP+Q1(G1)+V2 9.141 10.369 -116.102 -1.001 4.621 0.132
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.812 11.070 -124.673 -1.050 4.962 0.140
PP+N1 9.072 10.564 -115.409 -1.033 4.594 0.138
PP+Q1(A)+N1 9.743 11.265 -123.980 -1.081 4.935 0.147
PP+Q1(G1)+N1 9.287 10.646 -118.223 -0.997 4.705 0.138
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 9.958 11.347 -126.794 -1.046 5.046 0.146
PP+V1+N1 9.068 10.738 -115.530 -1.049 4.599 0.143
PP+Q1(A)+V1+N1 9.740 11.439 -124.101 -1.097 4.940 0.151
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.283 10.819 -118.344 -1.014 4.710 0.143
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 9.954 11.520 -126.915 -1.062 5.051 0.151
PP+V2+N1 9.076 10.345 -115.258 -1.012 4.588 0.132
PP+Q1(A)+V2+N1 9.747 11.046 -123.829 -1.060 4.929 0.141
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.291 10.426 -118.072 -0.977 4.699 0.132
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 9.962 11.127 -126.644 -1.025 5.040 0.140
N24 Desplazamientos PP 5.728 10.359 -105.125 -1.104 6.152 0.265
PP+Q1(A) 6.165 11.051 -113.308 -1.159 6.635 0.281
PP+Q1(G1) 5.878 10.437 -108.212 -1.069 6.341 0.263
PP+Q1(A)+Q1(G1) 6.315 11.129 -116.396 -1.124 6.824 0.279
PP+V1 5.742 10.532 -105.122 -1.119 6.151 0.272
PP+Q1(A)+V1 6.179 11.224 -113.306 -1.174 6.634 0.287
PP+Q1(G1)+V1 5.892 10.610 -108.210 -1.084 6.340 0.269
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 6.329 11.302 -116.393 -1.139 6.823 0.285
PP+V2 5.710 10.142 -105.128 -1.084 6.153 0.257
PP+Q1(A)+V2 6.147 10.834 -113.312 -1.139 6.637 0.273
PP+Q1(G1)+V2 5.860 10.220 -108.215 -1.049 6.342 0.255
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 6.297 10.912 -116.399 -1.104 6.826 0.271
PP+N1 5.833 10.413 -107.286 -1.079 6.284 0.264
PP+Q1(A)+N1 6.270 11.106 -115.470 -1.134 6.768 0.279
PP+Q1(G1)+N1 5.983 10.491 -110.373 -1.044 6.473 0.261
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 6.420 11.184 -118.557 -1.099 6.957 0.277
PP+V1+N1 5.847 10.587 -107.284 -1.094 6.283 0.270
PP+Q1(A)+V1+N1 6.284 11.279 -115.467 -1.149 6.766 0.286
PP+Q1(G1)+V1+N1 5.997 10.665 -110.371 -1.059 6.472 0.268
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 6.434 11.357 -118.554 -1.114 6.955 0.283
PP+V2+N1 5.815 10.196 -107.289 -1.060 6.286 0.256
PP+Q1(A)+V2+N1 6.252 10.889 -115.473 -1.115 6.769 0.271
PP+Q1(G1)+V2+N1 5.965 10.274 -110.376 -1.024 6.475 0.253
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 6.402 10.967 -118.560 -1.079 6.958 0.269
N25 Desplazamientos PP -1.352 8.729 -123.606 -1.355 3.177 0.258
PP+Q1(A) -1.457 9.389 -133.227 -1.419 3.427 0.278
PP+Q1(G1) -1.391 8.949 -127.229 -1.317 3.275 0.266
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) -1.496 9.609 -136.850 -1.382 3.524 0.285
PP+V1 -1.345 8.876 -123.603 -1.374 3.177 0.261
PP+Q1(A)+V1 -1.450 9.536 -133.224 -1.439 3.426 0.280
PP+Q1(G1)+V1 -1.384 9.095 -127.226 -1.337 3.274 0.268
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -1.489 9.755 -136.847 -1.401 3.524 0.288
PP+V2 -1.360 8.545 -123.609 -1.332 3.178 0.256
PP+Q1(A)+V2 -1.466 9.205 -133.230 -1.397 3.428 0.276
PP+Q1(G1)+V2 -1.399 8.764 -127.232 -1.295 3.275 0.263
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -1.505 9.424 -136.854 -1.359 3.525 0.283
PP+N1 -1.379 8.883 -126.142 -1.328 3.246 0.263
PP+Q1(A)+N1 -1.484 9.543 -135.763 -1.393 3.495 0.283
PP+Q1(G1)+N1 -1.418 9.102 -129.766 -1.291 3.343 0.271
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -1.523 9.762 -139.387 -1.356 3.592 0.290
PP+V1+N1 -1.372 9.029 -126.139 -1.348 3.245 0.266
PP+Q1(A)+V1+N1 -1.477 9.689 -135.760 -1.412 3.495 0.286
PP+Q1(G1)+V1+N1 -1.411 9.249 -129.763 -1.310 3.342 0.273
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -1.516 9.909 -139.384 -1.375 3.592 0.293
PP+V2+N1 -1.388 8.698 -126.145 -1.306 3.246 0.261
PP+Q1(A)+V2+N1 -1.493 9.358 -135.766 -1.370 3.496 0.281
PP+Q1(G1)+V2+N1 -1.427 8.918 -129.769 -1.268 3.344 0.268
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -1.532 9.578 -139.390 -1.333 3.593 0.288
N26 Desplazamientos PP -2.470 8.400 -134.935 -1.552 2.437 0.148
PP+Q1(A) -2.658 9.035 -145.128 -1.632 2.621 0.159
PP+Q1(G1) -2.533 8.611 -138.275 -1.519 2.497 0.151
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.721 9.246 -148.468 -1.599 2.681 0.162
PP+V1 -2.480 8.546 -135.080 -1.572 2.440 0.150
PP+Q1(A)+V1 -2.668 9.182 -145.273 -1.651 2.624 0.161
PP+Q1(G1)+V1 -2.543 8.757 -138.420 -1.538 2.500 0.153
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.731 9.393 -148.613 -1.618 2.684 0.164
PP+V2 -2.457 8.216 -134.754 -1.528 2.434 0.145
PP+Q1(A)+V2 -2.645 8.851 -144.947 -1.608 2.618 0.156
PP+Q1(G1)+V2 -2.520 8.427 -138.094 -1.494 2.493 0.148
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.708 9.062 -148.287 -1.574 2.677 0.159
PP+N1 -2.514 8.548 -137.273 -1.529 2.479 0.150
PP+Q1(A)+N1 -2.702 9.183 -147.466 -1.609 2.663 0.161
PP+Q1(G1)+N1 -2.577 8.759 -140.613 -1.495 2.539 0.153
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.764 9.394 -150.806 -1.575 2.723 0.164
PP+V1+N1 -2.524 8.694 -137.418 -1.548 2.482 0.152
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.712 9.329 -147.611 -1.628 2.666 0.163
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.587 8.905 -140.758 -1.514 2.542 0.156
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.774 9.540 -150.951 -1.594 2.725 0.167
PP+V2+N1 -2.501 8.363 -137.092 -1.504 2.475 0.147
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.689 8.999 -147.285 -1.584 2.659 0.158
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.564 8.574 -140.432 -1.471 2.535 0.150
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.752 9.210 -150.625 -1.550 2.719 0.161
N27 Desplazamientos PP 4.767 12.931 -134.841 -1.441 2.396 0.075
PP+Q1(A) 5.125 13.798 -145.026 -1.513 2.577 0.080
PP+Q1(G1) 4.881 13.038 -138.178 -1.405 2.455 0.075
PP+Q1(A)+Q1(G1) 5.240 13.904 -148.364 -1.477 2.636 0.080
PP+V1 4.765 13.135 -134.986 -1.461 2.399 0.078
PP+Q1(A)+V1 5.124 14.001 -145.172 -1.533 2.580 0.082
PP+Q1(G1)+V1 4.880 13.241 -138.324 -1.424 2.458 0.078
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 5.238 14.108 -148.510 -1.496 2.639 0.082
PP+V2 4.769 12.673 -134.659 -1.417 2.393 0.072
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PP+Q1(A)+V2 5.127 13.540 -144.845 -1.489 2.574 0.077
PP+Q1(G1)+V2 4.883 12.780 -137.996 -1.380 2.452 0.072
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 5.242 13.647 -148.182 -1.452 2.633 0.077
PP+N1 4.847 13.006 -137.177 -1.416 2.438 0.075
PP+Q1(A)+N1 5.205 13.872 -147.363 -1.488 2.619 0.080
PP+Q1(G1)+N1 4.961 13.112 -140.514 -1.379 2.496 0.075
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 5.320 13.979 -150.700 -1.451 2.677 0.080
PP+V1+N1 4.845 13.209 -137.322 -1.435 2.440 0.078
PP+Q1(A)+V1+N1 5.204 14.076 -147.508 -1.507 2.621 0.082
PP+Q1(G1)+V1+N1 4.960 13.316 -140.660 -1.398 2.499 0.078
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 5.318 14.183 -150.846 -1.470 2.680 0.082
PP+V2+N1 4.849 12.748 -136.995 -1.391 2.434 0.072
PP+Q1(A)+V2+N1 5.207 13.615 -147.181 -1.463 2.615 0.077
PP+Q1(G1)+V2+N1 4.963 12.855 -140.333 -1.354 2.493 0.072
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 5.322 13.721 -150.519 -1.426 2.674 0.077
N28 Desplazamientos PP 3.031 12.743 -123.558 -1.483 3.064 0.180
PP+Q1(A) 3.262 13.598 -133.175 -1.561 3.304 0.191
PP+Q1(G1) 3.110 12.845 -127.181 -1.446 3.157 0.179
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.341 13.700 -136.798 -1.524 3.398 0.191
PP+V1 3.038 12.946 -123.555 -1.501 3.063 0.183
PP+Q1(A)+V1 3.269 13.801 -133.172 -1.579 3.303 0.194
PP+Q1(G1)+V1 3.118 13.049 -127.178 -1.464 3.157 0.183
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.349 13.904 -136.795 -1.542 3.397 0.194
PP+V2 3.021 12.488 -123.562 -1.459 3.064 0.175
PP+Q1(A)+V2 3.252 13.343 -133.179 -1.537 3.305 0.186
PP+Q1(G1)+V2 3.100 12.590 -127.185 -1.422 3.158 0.175
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.332 13.445 -136.802 -1.500 3.399 0.186
PP+N1 3.086 12.814 -126.094 -1.457 3.129 0.179
PP+Q1(A)+N1 3.317 13.669 -135.711 -1.535 3.370 0.191
PP+Q1(G1)+N1 3.166 12.917 -129.717 -1.420 3.223 0.179
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.397 13.772 -139.334 -1.499 3.464 0.190
PP+V1+N1 3.094 13.018 -126.091 -1.475 3.129 0.183
PP+Q1(A)+V1+N1 3.325 13.873 -135.708 -1.553 3.369 0.194
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.173 13.120 -129.714 -1.439 3.222 0.183
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.404 13.975 -139.331 -1.517 3.463 0.194
PP+V2+N1 3.077 12.559 -126.098 -1.433 3.130 0.175
PP+Q1(A)+V2+N1 3.308 13.414 -135.715 -1.511 3.371 0.186
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.156 12.662 -129.721 -1.396 3.224 0.175
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.387 13.517 -139.338 -1.475 3.465 0.186
N29 Desplazamientos PP 0.034 9.172 -129.917 -1.482 0.003 0.001
PP+Q1(A) 0.036 9.866 -140.029 -1.555 0.003 0.001
PP+Q1(G1) 0.035 9.402 -133.724 -1.444 0.003 0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.037 10.095 -143.835 -1.516 0.003 0.002
PP+V1 0.034 9.326 -129.914 -1.503 0.003 0.001
PP+Q1(A)+V1 0.036 10.019 -140.026 -1.575 0.003 0.001
PP+Q1(G1)+V1 0.035 9.556 -133.721 -1.465 0.003 0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.037 10.249 -143.832 -1.537 0.003 0.001
PP+V2 0.034 8.979 -129.920 -1.458 0.003 0.001
PP+Q1(A)+V2 0.036 9.672 -140.032 -1.531 0.003 0.002
PP+Q1(G1)+V2 0.035 9.209 -133.727 -1.420 0.003 0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.037 9.902 -143.839 -1.492 0.003 0.002
PP+N1 0.035 9.333 -132.582 -1.456 0.003 0.001
PP+Q1(A)+N1 0.037 10.026 -142.693 -1.528 0.003 0.002
PP+Q1(G1)+N1 0.036 9.563 -136.388 -1.418 0.003 0.001
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PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.038 10.256 -146.500 -1.490 0.003 0.002
PP+V1+N1 0.034 9.487 -132.579 -1.476 0.003 0.001
PP+Q1(A)+V1+N1 0.037 10.180 -142.690 -1.549 0.003 0.001
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.035 9.716 -136.385 -1.438 0.003 0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.038 10.410 -146.497 -1.510 0.003 0.002
PP+V2+N1 0.035 9.140 -132.585 -1.432 0.003 0.001
PP+Q1(A)+V2+N1 0.037 9.833 -142.697 -1.504 0.003 0.002
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.036 9.369 -136.392 -1.393 0.003 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.038 10.062 -146.503 -1.466 0.003 0.002
N30 Desplazamientos PP 0.036 8.817 -142.354 -1.705 -0.001 0.002
PP+Q1(A) 0.038 9.484 -153.106 -1.794 -0.001 0.002
PP+Q1(G1) 0.037 9.038 -145.874 -1.671 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.040 9.704 -156.627 -1.761 -0.001 0.002
PP+V1 0.036 8.970 -142.507 -1.725 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+V1 0.038 9.637 -153.260 -1.815 -0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V1 0.037 9.191 -146.028 -1.692 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.039 9.857 -156.781 -1.781 -0.001 0.002
PP+V2 0.036 8.624 -142.162 -1.679 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+V2 0.038 9.290 -152.914 -1.768 -0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V2 0.037 8.844 -145.682 -1.645 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.040 9.511 -156.435 -1.735 -0.001 0.002
PP+N1 0.037 8.971 -144.818 -1.681 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+N1 0.039 9.638 -155.571 -1.771 -0.001 0.002
PP+Q1(G1)+N1 0.038 9.192 -148.339 -1.648 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.040 9.859 -159.091 -1.737 -0.001 0.002
PP+V1+N1 0.037 9.125 -144.972 -1.702 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+V1+N1 0.039 9.791 -155.724 -1.791 -0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.038 9.345 -148.493 -1.668 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.040 10.012 -159.245 -1.757 -0.001 0.002
PP+V2+N1 0.037 8.778 -144.626 -1.655 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+V2+N1 0.039 9.445 -155.379 -1.745 -0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.038 8.999 -148.147 -1.622 -0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.040 9.665 -158.899 -1.711 -0.001 0.002
N31 Desplazamientos PP 0.034 13.790 -142.252 -1.583 0.001 0.002
PP+Q1(A) 0.037 14.715 -152.997 -1.664 0.001 0.002
PP+Q1(G1) 0.035 13.906 -145.770 -1.546 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.038 14.831 -156.515 -1.627 0.001 0.002
PP+V1 0.034 14.004 -142.406 -1.604 0.001 0.002
PP+Q1(A)+V1 0.037 14.930 -153.151 -1.685 0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V1 0.035 14.120 -145.925 -1.567 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.038 15.046 -156.669 -1.648 0.001 0.002
PP+V2 0.034 13.519 -142.059 -1.557 0.001 0.002
PP+Q1(A)+V2 0.037 14.444 -152.804 -1.638 0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V2 0.035 13.635 -145.578 -1.520 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.038 14.560 -156.323 -1.601 0.001 0.002
PP+N1 0.035 13.871 -144.715 -1.557 0.001 0.002
PP+Q1(A)+N1 0.037 14.797 -155.460 -1.638 0.001 0.002
PP+Q1(G1)+N1 0.036 13.987 -148.233 -1.521 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.038 14.913 -158.978 -1.601 0.001 0.002
PP+V1+N1 0.035 14.085 -144.869 -1.578 0.001 0.002
PP+Q1(A)+V1+N1 0.037 15.011 -155.614 -1.659 0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.036 14.201 -148.387 -1.541 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.038 15.127 -159.132 -1.622 0.001 0.002
PP+V2+N1 0.035 13.600 -144.522 -1.531 0.001 0.002
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PP+Q1(A)+V2+N1 0.037 14.526 -155.267 -1.612 0.001 0.002
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.036 13.716 -148.041 -1.494 0.001 0.002
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.039 14.642 -158.785 -1.575 0.001 0.002
N32 Desplazamientos PP 0.034 13.587 -129.863 -1.615 -0.005 -0.001
PP+Q1(A) 0.037 14.500 -139.969 -1.701 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1) 0.035 13.698 -133.669 -1.578 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.038 14.611 -143.775 -1.664 -0.005 -0.001
PP+V1 0.034 13.801 -129.859 -1.634 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+V1 0.036 14.714 -139.966 -1.720 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1)+V1 0.035 13.912 -133.665 -1.597 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.037 14.825 -143.772 -1.683 -0.005 -0.001
PP+V2 0.034 13.319 -129.867 -1.589 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+V2 0.037 14.232 -139.973 -1.676 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1)+V2 0.035 13.430 -133.672 -1.552 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.038 14.343 -143.779 -1.638 -0.005 -0.001
PP+N1 0.035 13.665 -132.527 -1.589 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+N1 0.037 14.578 -142.634 -1.675 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1)+N1 0.036 13.776 -136.333 -1.552 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.038 14.689 -146.439 -1.638 -0.005 -0.001
PP+V1+N1 0.035 13.879 -132.523 -1.608 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+V1+N1 0.037 14.792 -142.630 -1.694 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.036 13.990 -136.329 -1.571 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.038 14.903 -146.436 -1.657 -0.005 -0.001
PP+V2+N1 0.035 13.397 -132.531 -1.563 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+V2+N1 0.037 14.309 -142.637 -1.649 -0.005 -0.001
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.036 13.508 -136.337 -1.526 -0.005 -0.001
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.038 14.420 -146.443 -1.612 -0.005 -0.001
N33 Desplazamientos PP 1.419 8.725 -123.604 -1.339 -3.193 -0.261
PP+Q1(A) 1.529 9.385 -133.225 -1.402 -3.443 -0.281
PP+Q1(G1) 1.460 8.944 -127.227 -1.301 -3.290 -0.268
PP+Q1(A)+Q1(G1) 1.570 9.604 -136.848 -1.364 -3.541 -0.288
PP+V1 1.412 8.871 -123.601 -1.358 -3.192 -0.263
PP+Q1(A)+V1 1.522 9.531 -133.222 -1.422 -3.443 -0.283
PP+Q1(G1)+V1 1.453 9.091 -127.224 -1.320 -3.290 -0.271
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 1.563 9.750 -136.845 -1.384 -3.541 -0.291
PP+V2 1.428 8.541 -123.607 -1.316 -3.193 -0.258
PP+Q1(A)+V2 1.538 9.200 -133.228 -1.379 -3.444 -0.278
PP+Q1(G1)+V2 1.469 8.760 -127.230 -1.278 -3.291 -0.266
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 1.579 9.419 -136.852 -1.341 -3.542 -0.286
PP+N1 1.448 8.878 -126.140 -1.312 -3.261 -0.266
PP+Q1(A)+N1 1.558 9.538 -135.761 -1.376 -3.512 -0.286
PP+Q1(G1)+N1 1.489 9.097 -129.764 -1.274 -3.359 -0.273
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 1.599 9.757 -139.385 -1.338 -3.610 -0.293
PP+V1+N1 1.441 9.025 -126.137 -1.332 -3.261 -0.268
PP+Q1(A)+V1+N1 1.551 9.685 -135.758 -1.395 -3.511 -0.288
PP+Q1(G1)+V1+N1 1.482 9.244 -129.761 -1.294 -3.358 -0.276
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 1.592 9.904 -139.382 -1.357 -3.609 -0.296
PP+V2+N1 1.457 8.694 -126.143 -1.290 -3.262 -0.263
PP+Q1(A)+V2+N1 1.567 9.354 -135.765 -1.353 -3.512 -0.283
PP+Q1(G1)+V2+N1 1.498 8.913 -129.767 -1.252 -3.360 -0.271
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 1.608 9.573 -139.388 -1.315 -3.610 -0.291
N34 Desplazamientos PP 2.542 8.395 -134.927 -1.553 -2.438 -0.147
PP+Q1(A) 2.734 9.031 -145.120 -1.632 -2.622 -0.158
PP+Q1(G1) 2.607 8.606 -138.267 -1.519 -2.497 -0.151
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.799 9.242 -148.460 -1.599 -2.681 -0.162
PP+V1 2.552 8.542 -135.072 -1.572 -2.441 -0.150
PP+Q1(A)+V1 2.744 9.177 -145.265 -1.651 -2.624 -0.161
PP+Q1(G1)+V1 2.617 8.752 -138.412 -1.538 -2.500 -0.153
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.809 9.388 -148.605 -1.618 -2.684 -0.164
PP+V2 2.529 8.211 -134.746 -1.528 -2.434 -0.144
PP+Q1(A)+V2 2.722 8.847 -144.939 -1.608 -2.618 -0.155
PP+Q1(G1)+V2 2.594 8.422 -138.086 -1.494 -2.494 -0.148
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.787 9.057 -148.278 -1.574 -2.678 -0.159
PP+N1 2.587 8.543 -137.265 -1.529 -2.479 -0.150
PP+Q1(A)+N1 2.780 9.178 -147.458 -1.609 -2.663 -0.161
PP+Q1(G1)+N1 2.652 8.754 -140.605 -1.495 -2.539 -0.153
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.845 9.389 -150.797 -1.575 -2.723 -0.164
PP+V1+N1 2.597 8.689 -137.410 -1.548 -2.482 -0.152
PP+Q1(A)+V1+N1 2.790 9.324 -147.603 -1.628 -2.666 -0.163
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.662 8.900 -140.750 -1.515 -2.542 -0.155
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.855 9.535 -150.942 -1.594 -2.726 -0.166
PP+V2+N1 2.575 8.359 -137.084 -1.504 -2.476 -0.147
PP+Q1(A)+V2+N1 2.767 8.994 -147.277 -1.584 -2.660 -0.158
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.640 8.570 -140.424 -1.471 -2.535 -0.150
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.832 9.205 -150.616 -1.551 -2.719 -0.161
N35 Desplazamientos PP -4.698 12.925 -134.833 -1.438 -2.395 -0.074
PP+Q1(A) -5.052 13.791 -145.018 -1.510 -2.576 -0.079
PP+Q1(G1) -4.811 13.031 -138.170 -1.402 -2.454 -0.074
PP+Q1(A)+Q1(G1) -5.164 13.898 -148.355 -1.474 -2.635 -0.079
PP+V1 -4.697 13.128 -134.978 -1.458 -2.398 -0.077
PP+Q1(A)+V1 -5.051 13.995 -145.163 -1.530 -2.579 -0.082
PP+Q1(G1)+V1 -4.809 13.235 -138.315 -1.421 -2.457 -0.077
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -5.163 14.101 -148.501 -1.493 -2.638 -0.082
PP+V2 -4.700 12.667 -134.651 -1.414 -2.392 -0.071
PP+Q1(A)+V2 -5.054 13.533 -144.836 -1.486 -2.573 -0.076
PP+Q1(G1)+V2 -4.812 12.774 -137.988 -1.377 -2.451 -0.071
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -5.166 13.640 -148.174 -1.449 -2.632 -0.076
PP+N1 -4.777 12.999 -137.169 -1.413 -2.437 -0.074
PP+Q1(A)+N1 -5.131 13.866 -147.354 -1.485 -2.617 -0.079
PP+Q1(G1)+N1 -4.889 13.106 -140.506 -1.376 -2.495 -0.074
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -5.243 13.972 -150.692 -1.448 -2.676 -0.079
PP+V1+N1 -4.776 13.203 -137.314 -1.432 -2.439 -0.077
PP+Q1(A)+V1+N1 -5.129 14.069 -147.500 -1.504 -2.620 -0.082
PP+Q1(G1)+V1+N1 -4.888 13.310 -140.652 -1.395 -2.498 -0.077
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -5.241 14.176 -150.837 -1.467 -2.679 -0.082
PP+V2+N1 -4.779 12.742 -136.987 -1.388 -2.433 -0.071
PP+Q1(A)+V2+N1 -5.132 13.608 -147.173 -1.460 -2.614 -0.076
PP+Q1(G1)+V2+N1 -4.891 12.848 -140.324 -1.351 -2.492 -0.071
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -5.245 13.715 -150.510 -1.423 -2.673 -0.076
N36 Desplazamientos PP -2.960 12.735 -123.550 -1.478 -3.139 -0.163
PP+Q1(A) -3.187 13.589 -133.167 -1.556 -3.385 -0.173
PP+Q1(G1) -3.038 12.837 -127.173 -1.441 -3.235 -0.163
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.264 13.691 -136.789 -1.519 -3.481 -0.173
PP+V1 -2.968 12.938 -123.547 -1.497 -3.138 -0.167
PP+Q1(A)+V1 -3.194 13.793 -133.163 -1.574 -3.384 -0.177
PP+Q1(G1)+V1 -3.045 13.040 -127.170 -1.460 -3.234 -0.166
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.271 13.895 -136.786 -1.537 -3.481 -0.176
PP+V2 -2.951 12.480 -123.554 -1.454 -3.139 -0.159
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 -3.177 13.334 -133.170 -1.532 -3.386 -0.169
PP+Q1(G1)+V2 -3.028 12.582 -127.177 -1.417 -3.235 -0.158
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.254 13.436 -136.793 -1.495 -3.482 -0.168
PP+N1 -3.014 12.806 -126.086 -1.453 -3.206 -0.163
PP+Q1(A)+N1 -3.241 13.661 -135.702 -1.530 -3.452 -0.173
PP+Q1(G1)+N1 -3.092 12.908 -129.709 -1.416 -3.302 -0.162
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.318 13.763 -139.325 -1.493 -3.548 -0.172
PP+V1+N1 -3.022 13.010 -126.083 -1.471 -3.205 -0.166
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.248 13.864 -135.699 -1.548 -3.452 -0.176
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.099 13.112 -129.706 -1.434 -3.301 -0.166
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.325 13.966 -139.322 -1.512 -3.548 -0.175
PP+V2+N1 -3.005 12.551 -126.090 -1.429 -3.207 -0.159
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.231 13.406 -135.706 -1.506 -3.453 -0.168
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.082 12.653 -129.713 -1.392 -3.303 -0.158
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.308 13.508 -139.329 -1.469 -3.549 -0.168
N37 Desplazamientos PP 2.608 7.412 -105.182 -1.009 -6.129 -0.500
PP+Q1(A) 2.810 7.974 -113.371 -1.053 -6.610 -0.538
PP+Q1(G1) 2.683 7.600 -108.271 -0.974 -6.317 -0.514
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.885 8.162 -116.460 -1.018 -6.798 -0.552
PP+V1 2.594 7.538 -105.180 -1.025 -6.128 -0.504
PP+Q1(A)+V1 2.797 8.100 -113.369 -1.069 -6.609 -0.543
PP+Q1(G1)+V1 2.670 7.726 -108.268 -0.990 -6.316 -0.518
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.872 8.288 -116.457 -1.034 -6.797 -0.557
PP+V2 2.624 7.254 -105.185 -0.990 -6.130 -0.495
PP+Q1(A)+V2 2.826 7.815 -113.374 -1.034 -6.612 -0.533
PP+Q1(G1)+V2 2.699 7.442 -108.273 -0.955 -6.318 -0.509
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.902 8.003 -116.462 -0.999 -6.800 -0.547
PP+N1 2.660 7.544 -107.344 -0.984 -6.261 -0.510
PP+Q1(A)+N1 2.862 8.105 -115.533 -1.028 -6.742 -0.548
PP+Q1(G1)+N1 2.736 7.732 -110.432 -0.949 -6.449 -0.524
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.938 8.293 -118.621 -0.993 -6.930 -0.562
PP+V1+N1 2.647 7.670 -107.342 -1.000 -6.260 -0.514
PP+Q1(A)+V1+N1 2.849 8.231 -115.531 -1.044 -6.741 -0.552
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.722 7.858 -110.430 -0.965 -6.448 -0.528
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.925 8.419 -118.619 -1.009 -6.929 -0.566
PP+V2+N1 2.677 7.386 -107.347 -0.965 -6.262 -0.505
PP+Q1(A)+V2+N1 2.879 7.947 -115.536 -1.009 -6.743 -0.543
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.752 7.574 -110.435 -0.930 -6.450 -0.519
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.954 8.135 -118.624 -0.974 -6.931 -0.557
N38 Desplazamientos PP 4.782 7.164 -113.495 -1.139 -4.589 -0.286
PP+Q1(A) 5.145 7.707 -122.071 -1.193 -4.935 -0.307
PP+Q1(G1) 4.905 7.346 -116.311 -1.106 -4.702 -0.293
PP+Q1(A)+Q1(G1) 5.268 7.889 -124.887 -1.160 -5.048 -0.314
PP+V1 4.801 7.289 -113.615 -1.155 -4.594 -0.290
PP+Q1(A)+V1 5.164 7.832 -122.191 -1.209 -4.941 -0.312
PP+Q1(G1)+V1 4.924 7.471 -116.431 -1.122 -4.707 -0.297
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 5.287 8.014 -125.007 -1.176 -5.053 -0.318
PP+V2 4.759 7.006 -113.345 -1.118 -4.582 -0.280
PP+Q1(A)+V2 5.122 7.549 -121.921 -1.172 -4.929 -0.302
PP+Q1(G1)+V2 4.881 7.188 -116.161 -1.085 -4.695 -0.287
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 5.244 7.731 -124.736 -1.139 -5.041 -0.308
PP+N1 4.868 7.291 -115.466 -1.116 -4.668 -0.291
PP+Q1(A)+N1 5.231 7.834 -124.042 -1.170 -5.014 -0.312
PP+Q1(G1)+N1 4.990 7.473 -118.282 -1.083 -4.780 -0.297
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 5.353 8.016 -126.858 -1.137 -5.127 -0.318
PP+V1+N1 4.887 7.416 -115.586 -1.132 -4.673 -0.295
PP+Q1(A)+V1+N1 5.250 7.959 -124.162 -1.186 -5.019 -0.316
PP+Q1(G1)+V1+N1 5.009 7.598 -118.402 -1.099 -4.786 -0.302
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 5.372 8.141 -126.978 -1.153 -5.132 -0.323
PP+V2+N1 4.844 7.133 -115.316 -1.095 -4.661 -0.285
PP+Q1(A)+V2+N1 5.207 7.676 -123.892 -1.149 -5.008 -0.306
PP+Q1(G1)+V2+N1 4.967 7.315 -118.132 -1.062 -4.774 -0.292
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 5.330 7.858 -126.707 -1.116 -5.120 -0.313
N39 Desplazamientos PP -8.858 10.488 -113.419 -1.052 -4.528 -0.137
PP+Q1(A) -9.525 11.188 -121.990 -1.101 -4.870 -0.145
PP+Q1(G1) -9.071 10.569 -116.233 -1.017 -4.640 -0.137
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.738 11.268 -124.803 -1.065 -4.982 -0.145
PP+V1 -8.855 10.661 -113.540 -1.068 -4.533 -0.142
PP+Q1(A)+V1 -9.522 11.361 -122.110 -1.117 -4.875 -0.150
PP+Q1(G1)+V1 -9.068 10.742 -116.354 -1.033 -4.645 -0.142
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.735 11.442 -124.924 -1.081 -4.987 -0.150
PP+V2 -8.862 10.269 -113.269 -1.032 -4.522 -0.131
PP+Q1(A)+V2 -9.529 10.968 -121.839 -1.080 -4.864 -0.139
PP+Q1(G1)+V2 -9.075 10.350 -116.083 -0.996 -4.633 -0.131
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.742 11.049 -124.653 -1.044 -4.975 -0.139
PP+N1 -9.007 10.545 -115.389 -1.028 -4.606 -0.137
PP+Q1(A)+N1 -9.674 11.244 -123.959 -1.076 -4.948 -0.145
PP+Q1(G1)+N1 -9.220 10.625 -118.203 -0.992 -4.718 -0.137
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -9.887 11.325 -126.773 -1.040 -5.060 -0.145
PP+V1+N1 -9.004 10.718 -115.510 -1.044 -4.611 -0.142
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.671 11.417 -124.080 -1.092 -4.953 -0.150
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.217 10.799 -118.324 -1.008 -4.723 -0.142
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -9.884 11.498 -126.894 -1.056 -5.065 -0.150
PP+V2+N1 -9.011 10.325 -115.238 -1.007 -4.600 -0.131
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.678 11.025 -123.808 -1.055 -4.942 -0.139
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.224 10.406 -118.052 -0.972 -4.711 -0.131
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -9.891 11.106 -126.622 -1.020 -5.053 -0.139
N40 Desplazamientos PP -5.655 10.343 -105.144 -1.104 -6.136 -0.265
PP+Q1(A) -6.087 11.034 -113.329 -1.159 -6.618 -0.280
PP+Q1(G1) -5.803 10.421 -108.231 -1.069 -6.324 -0.262
PP+Q1(A)+Q1(G1) -6.235 11.112 -116.417 -1.124 -6.806 -0.278
PP+V1 -5.670 10.516 -105.141 -1.119 -6.134 -0.271
PP+Q1(A)+V1 -6.102 11.207 -113.326 -1.174 -6.616 -0.286
PP+Q1(G1)+V1 -5.818 10.594 -108.229 -1.084 -6.323 -0.268
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -6.250 11.285 -116.414 -1.138 -6.805 -0.284
PP+V2 -5.637 10.126 -105.147 -1.084 -6.137 -0.257
PP+Q1(A)+V2 -6.069 10.817 -113.332 -1.139 -6.619 -0.272
PP+Q1(G1)+V2 -5.785 10.204 -108.235 -1.049 -6.326 -0.254
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -6.217 10.895 -116.420 -1.104 -6.808 -0.270
PP+N1 -5.759 10.397 -107.305 -1.079 -6.268 -0.263
PP+Q1(A)+N1 -6.191 11.088 -115.490 -1.134 -6.750 -0.278
PP+Q1(G1)+N1 -5.907 10.475 -110.393 -1.044 -6.456 -0.260
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -6.339 11.166 -118.578 -1.099 -6.938 -0.276
PP+V1+N1 -5.773 10.570 -107.303 -1.094 -6.266 -0.269
PP+Q1(A)+V1+N1 -6.205 11.262 -115.488 -1.149 -6.748 -0.285
PP+Q1(G1)+V1+N1 -5.921 10.648 -110.390 -1.059 -6.455 -0.267
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -6.353 11.339 -118.575 -1.114 -6.937 -0.282
PP+V2+N1 -5.740 10.181 -107.308 -1.059 -6.269 -0.255
Listados
Estructura Residencia Fecha: 10/11/19
Página 43
181
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
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(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 -6.172 10.872 -115.493 -1.114 -6.751 -0.270
PP+Q1(G1)+V2+N1 -5.888 10.258 -110.396 -1.024 -6.458 -0.252
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -6.320 10.949 -118.581 -1.079 -6.940 -0.268
N41 Desplazamientos PP 3.421 5.314 -76.086 -0.557 -8.707 -0.704
PP+Q1(A) 3.686 5.717 -82.011 -0.575 -9.391 -0.758
PP+Q1(G1) 3.519 5.451 -78.326 -0.528 -8.974 -0.724
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.784 5.854 -84.252 -0.546 -9.658 -0.778
PP+V1 3.404 5.408 -76.084 -0.569 -8.706 -0.709
PP+Q1(A)+V1 3.669 5.811 -82.009 -0.587 -9.390 -0.764
PP+Q1(G1)+V1 3.502 5.545 -78.324 -0.540 -8.973 -0.729
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.767 5.948 -84.250 -0.558 -9.657 -0.784
PP+V2 3.443 5.196 -76.088 -0.544 -8.708 -0.697
PP+Q1(A)+V2 3.708 5.599 -82.014 -0.562 -9.392 -0.751
PP+Q1(G1)+V2 3.541 5.333 -78.329 -0.515 -8.976 -0.717
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.806 5.736 -84.254 -0.533 -9.660 -0.771
PP+N1 3.490 5.410 -77.654 -0.537 -8.894 -0.718
PP+Q1(A)+N1 3.755 5.813 -83.580 -0.555 -9.578 -0.772
PP+Q1(G1)+N1 3.588 5.547 -79.895 -0.507 -9.161 -0.738
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.853 5.950 -85.820 -0.525 -9.845 -0.792
PP+V1+N1 3.473 5.504 -77.652 -0.548 -8.893 -0.723
PP+Q1(A)+V1+N1 3.738 5.907 -83.578 -0.567 -9.577 -0.778
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.571 5.641 -79.893 -0.519 -9.160 -0.743
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.836 6.044 -85.818 -0.537 -9.844 -0.798
PP+V2+N1 3.512 5.292 -77.657 -0.523 -8.895 -0.711
PP+Q1(A)+V2+N1 3.777 5.695 -83.582 -0.542 -9.579 -0.765
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.610 5.428 -79.897 -0.494 -9.163 -0.731
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.875 5.831 -85.823 -0.512 -9.847 -0.785
N42 Desplazamientos PP 6.471 5.195 -80.610 -0.613 -6.158 -0.403
PP+Q1(A) 6.962 5.590 -86.703 -0.636 -6.623 -0.434
PP+Q1(G1) 6.637 5.329 -82.618 -0.584 -6.310 -0.413
PP+Q1(A)+Q1(G1) 7.129 5.724 -88.710 -0.607 -6.776 -0.443
PP+V1 6.496 5.289 -80.694 -0.624 -6.165 -0.409
PP+Q1(A)+V1 6.988 5.683 -86.787 -0.647 -6.630 -0.440
PP+Q1(G1)+V1 6.663 5.423 -82.701 -0.595 -6.317 -0.419
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 7.154 5.818 -88.794 -0.618 -6.782 -0.449
PP+V2 6.438 5.077 -80.506 -0.598 -6.150 -0.396
PP+Q1(A)+V2 6.930 5.472 -86.598 -0.621 -6.615 -0.426
PP+Q1(G1)+V2 6.605 5.211 -82.513 -0.569 -6.302 -0.405
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 7.096 5.606 -88.605 -0.592 -6.767 -0.436
PP+N1 6.587 5.289 -82.015 -0.593 -6.265 -0.410
PP+Q1(A)+N1 7.079 5.684 -88.108 -0.615 -6.730 -0.440
PP+Q1(G1)+N1 6.753 5.423 -84.023 -0.564 -6.417 -0.420
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 7.245 5.818 -90.115 -0.586 -6.882 -0.450
PP+V1+N1 6.613 5.383 -82.099 -0.604 -6.271 -0.416
PP+Q1(A)+V1+N1 7.104 5.777 -88.192 -0.626 -6.737 -0.446
PP+Q1(G1)+V1+N1 6.779 5.517 -84.107 -0.575 -6.424 -0.426
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 7.271 5.911 -90.199 -0.597 -6.889 -0.456
PP+V2+N1 6.555 5.171 -81.911 -0.578 -6.256 -0.403
PP+Q1(A)+V2+N1 7.046 5.566 -88.003 -0.601 -6.722 -0.433
PP+Q1(G1)+V2+N1 6.721 5.305 -83.918 -0.549 -6.408 -0.412
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 7.213 5.700 -90.010 -0.572 -6.874 -0.443
N43 Desplazamientos PP -11.825 6.990 -80.571 -0.565 -6.082 -0.138
PP+Q1(A) -12.717 7.451 -86.660 -0.584 -6.542 -0.146
PP+Q1(G1) -12.112 7.035 -82.577 -0.534 -6.233 -0.137
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) -13.003 7.496 -88.666 -0.554 -6.693 -0.145
PP+V1 -11.819 7.117 -80.655 -0.576 -6.088 -0.144
PP+Q1(A)+V1 -12.711 7.578 -86.744 -0.596 -6.548 -0.152
PP+Q1(G1)+V1 -12.106 7.163 -82.661 -0.545 -6.239 -0.143
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -12.997 7.624 -88.751 -0.565 -6.699 -0.151
PP+V2 -11.832 6.828 -80.466 -0.550 -6.074 -0.130
PP+Q1(A)+V2 -12.724 7.289 -86.555 -0.569 -6.534 -0.138
PP+Q1(G1)+V2 -12.119 6.874 -82.472 -0.519 -6.225 -0.129
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -13.011 7.335 -88.561 -0.539 -6.685 -0.137
PP+N1 -12.026 7.022 -81.975 -0.543 -6.187 -0.137
PP+Q1(A)+N1 -12.917 7.483 -88.065 -0.563 -6.647 -0.145
PP+Q1(G1)+N1 -12.312 7.067 -83.981 -0.513 -6.338 -0.136
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -13.204 7.528 -90.071 -0.532 -6.798 -0.144
PP+V1+N1 -12.020 7.149 -82.059 -0.555 -6.194 -0.143
PP+Q1(A)+V1+N1 -12.911 7.610 -88.149 -0.574 -6.654 -0.152
PP+Q1(G1)+V1+N1 -12.307 7.195 -84.065 -0.524 -6.344 -0.142
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -13.198 7.656 -90.155 -0.544 -6.804 -0.151
PP+V2+N1 -12.033 6.860 -81.870 -0.529 -6.179 -0.129
PP+Q1(A)+V2+N1 -12.925 7.321 -87.959 -0.548 -6.639 -0.137
PP+Q1(G1)+V2+N1 -12.320 6.906 -83.876 -0.498 -6.330 -0.128
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -13.211 7.367 -89.965 -0.518 -6.790 -0.136
N44 Desplazamientos PP -7.771 6.904 -76.062 -0.575 -8.706 -0.292
PP+Q1(A) -8.365 7.362 -81.985 -0.598 -9.390 -0.308
PP+Q1(G1) -7.975 6.949 -78.302 -0.543 -8.974 -0.287
PP+Q1(A)+Q1(G1) -8.569 7.407 -84.225 -0.567 -9.658 -0.304
PP+V1 -7.790 7.031 -76.060 -0.585 -8.705 -0.300
PP+Q1(A)+V1 -8.384 7.489 -81.983 -0.608 -9.389 -0.316
PP+Q1(G1)+V1 -7.994 7.076 -78.300 -0.553 -8.973 -0.296
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -8.588 7.534 -84.223 -0.577 -9.657 -0.312
PP+V2 -7.746 6.745 -76.064 -0.561 -8.708 -0.281
PP+Q1(A)+V2 -8.340 7.203 -81.987 -0.585 -9.392 -0.298
PP+Q1(G1)+V2 -7.950 6.790 -78.305 -0.530 -8.976 -0.277
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -8.544 7.248 -84.228 -0.553 -9.660 -0.293
PP+N1 -7.914 6.936 -77.630 -0.553 -8.894 -0.289
PP+Q1(A)+N1 -8.508 7.393 -83.553 -0.576 -9.578 -0.305
PP+Q1(G1)+N1 -8.118 6.981 -79.871 -0.521 -9.162 -0.284
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -8.712 7.438 -85.793 -0.544 -9.846 -0.301
PP+V1+N1 -7.933 7.063 -77.628 -0.563 -8.892 -0.297
PP+Q1(A)+V1+N1 -8.527 7.520 -83.551 -0.586 -9.576 -0.313
PP+Q1(G1)+V1+N1 -8.137 7.108 -79.869 -0.531 -9.160 -0.293
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -8.731 7.565 -85.791 -0.554 -9.844 -0.309
PP+V2+N1 -7.889 6.777 -77.633 -0.539 -8.896 -0.278
PP+Q1(A)+V2+N1 -8.483 7.234 -83.555 -0.562 -9.580 -0.295
PP+Q1(G1)+V2+N1 -8.093 6.822 -79.873 -0.507 -9.164 -0.274
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -8.687 7.279 -85.796 -0.531 -9.848 -0.290
N45 Desplazamientos PP 3.694 2.665 -38.902 -0.496 -10.800 -0.819
PP+Q1(A) 3.979 2.866 -41.933 -0.520 -11.648 -0.882
PP+Q1(G1) 3.798 2.733 -40.056 -0.487 -11.132 -0.842
PP+Q1(A)+Q1(G1) 4.084 2.935 -43.087 -0.512 -11.981 -0.906
PP+V1 3.676 2.720 -38.900 -0.502 -10.798 -0.825
PP+Q1(A)+V1 3.961 2.921 -41.931 -0.527 -11.647 -0.888
PP+Q1(G1)+V1 3.780 2.788 -40.054 -0.494 -11.130 -0.848
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 4.066 2.990 -43.085 -0.518 -11.979 -0.912
PP+V2 3.717 2.595 -38.905 -0.489 -10.802 -0.811
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 4.002 2.797 -41.936 -0.514 -11.651 -0.874
PP+Q1(G1)+V2 3.821 2.664 -40.059 -0.480 -11.134 -0.835
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 4.107 2.866 -43.090 -0.505 -11.983 -0.898
PP+N1 3.767 2.713 -39.710 -0.490 -11.032 -0.835
PP+Q1(A)+N1 4.053 2.914 -42.741 -0.514 -11.881 -0.899
PP+Q1(G1)+N1 3.872 2.781 -40.864 -0.481 -11.364 -0.859
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4.157 2.983 -43.895 -0.506 -12.213 -0.923
PP+V1+N1 3.749 2.768 -39.708 -0.496 -11.030 -0.841
PP+Q1(A)+V1+N1 4.035 2.969 -42.739 -0.521 -11.879 -0.905
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.854 2.836 -40.862 -0.488 -11.363 -0.865
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4.139 3.038 -43.893 -0.512 -12.211 -0.929
PP+V2+N1 3.790 2.643 -39.713 -0.483 -11.034 -0.828
PP+Q1(A)+V2+N1 4.076 2.845 -42.744 -0.508 -11.883 -0.891
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.895 2.712 -40.867 -0.474 -11.367 -0.851
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4.180 2.914 -43.898 -0.499 -12.215 -0.915
N46 Desplazamientos PP 7.255 2.643 -40.774 -0.211 -6.794 -0.478
PP+Q1(A) 7.807 2.844 -43.853 -0.214 -7.308 -0.514
PP+Q1(G1) 7.443 2.712 -41.792 -0.193 -6.964 -0.490
PP+Q1(A)+Q1(G1) 7.995 2.912 -44.871 -0.196 -7.478 -0.526
PP+V1 7.285 2.698 -40.817 -0.217 -6.800 -0.485
PP+Q1(A)+V1 7.837 2.899 -43.896 -0.220 -7.315 -0.521
PP+Q1(G1)+V1 7.472 2.767 -41.836 -0.199 -6.970 -0.497
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 8.024 2.967 -44.914 -0.202 -7.485 -0.533
PP+V2 7.219 2.574 -40.720 -0.203 -6.785 -0.470
PP+Q1(A)+V2 7.771 2.775 -43.799 -0.206 -7.300 -0.506
PP+Q1(G1)+V2 7.406 2.642 -41.738 -0.185 -6.955 -0.482
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 7.958 2.843 -44.817 -0.188 -7.470 -0.518
PP+N1 7.387 2.691 -41.487 -0.199 -6.913 -0.487
PP+Q1(A)+N1 7.939 2.892 -44.566 -0.201 -7.427 -0.523
PP+Q1(G1)+N1 7.574 2.760 -42.505 -0.181 -7.083 -0.498
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 8.126 2.960 -45.584 -0.183 -7.597 -0.535
PP+V1+N1 7.416 2.746 -41.530 -0.204 -6.919 -0.493
PP+Q1(A)+V1+N1 7.968 2.947 -44.609 -0.207 -7.434 -0.529
PP+Q1(G1)+V1+N1 7.604 2.815 -42.548 -0.187 -7.089 -0.505
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 8.156 3.015 -45.627 -0.189 -7.604 -0.541
PP+V2+N1 7.350 2.622 -41.433 -0.191 -6.904 -0.478
PP+Q1(A)+V2+N1 7.902 2.823 -44.512 -0.193 -7.419 -0.514
PP+Q1(G1)+V2+N1 7.537 2.690 -42.451 -0.173 -7.074 -0.490
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 8.089 2.891 -45.530 -0.175 -7.589 -0.526
N47 Desplazamientos PP -12.888 3.287 -40.787 -0.215 -6.720 -0.309
PP+Q1(A) -13.862 3.499 -43.867 -0.219 -7.230 -0.329
PP+Q1(G1) -13.205 3.302 -41.806 -0.197 -6.889 -0.310
PP+Q1(A)+Q1(G1) -14.180 3.513 -44.885 -0.201 -7.398 -0.330
PP+V1 -12.878 3.360 -40.831 -0.221 -6.727 -0.317
PP+Q1(A)+V1 -13.853 3.571 -43.910 -0.225 -7.236 -0.337
PP+Q1(G1)+V1 -13.196 3.374 -41.849 -0.203 -6.895 -0.318
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -14.170 3.586 -44.929 -0.207 -7.404 -0.338
PP+V2 -12.900 3.194 -40.733 -0.207 -6.712 -0.299
PP+Q1(A)+V2 -13.875 3.406 -43.813 -0.211 -7.222 -0.319
PP+Q1(G1)+V2 -13.217 3.209 -41.751 -0.189 -6.881 -0.300
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -14.192 3.420 -44.831 -0.193 -7.390 -0.321
PP+N1 -13.110 3.297 -41.500 -0.203 -6.838 -0.310
PP+Q1(A)+N1 -14.084 3.509 -44.580 -0.206 -7.347 -0.330
PP+Q1(G1)+N1 -13.427 3.312 -42.518 -0.184 -7.007 -0.311
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -14.402 3.523 -45.598 -0.188 -7.516 -0.331
PP+V1+N1 -13.100 3.370 -41.543 -0.209 -6.845 -0.318
PP+Q1(A)+V1+N1 -14.075 3.581 -44.623 -0.212 -7.354 -0.338
PP+Q1(G1)+V1+N1 -13.418 3.384 -42.562 -0.190 -7.013 -0.319
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -14.392 3.596 -45.641 -0.194 -7.522 -0.339
PP+V2+N1 -13.122 3.204 -41.446 -0.195 -6.830 -0.300
PP+Q1(A)+V2+N1 -14.097 3.416 -44.525 -0.198 -7.340 -0.320
PP+Q1(G1)+V2+N1 -13.440 3.219 -42.464 -0.176 -6.999 -0.301
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -14.414 3.430 -45.544 -0.180 -7.508 -0.321
N48 Desplazamientos PP -9.024 3.182 -38.866 -0.587 -11.028 -0.128
PP+Q1(A) -9.715 3.388 -41.894 -0.623 -11.895 -0.131
PP+Q1(G1) -9.264 3.194 -40.020 -0.579 -11.368 -0.119
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.955 3.400 -43.047 -0.615 -12.235 -0.122
PP+V1 -9.045 3.254 -38.865 -0.592 -11.026 -0.136
PP+Q1(A)+V1 -9.737 3.460 -41.892 -0.627 -11.893 -0.140
PP+Q1(G1)+V1 -9.285 3.267 -40.018 -0.584 -11.366 -0.128
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.976 3.473 -43.045 -0.619 -12.233 -0.131
PP+V2 -8.997 3.091 -38.869 -0.581 -11.031 -0.117
PP+Q1(A)+V2 -9.688 3.297 -41.896 -0.617 -11.898 -0.120
PP+Q1(G1)+V2 -9.237 3.104 -40.022 -0.573 -11.371 -0.108
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.928 3.310 -43.049 -0.609 -12.238 -0.111
PP+N1 -9.192 3.190 -39.674 -0.582 -11.266 -0.121
PP+Q1(A)+N1 -9.883 3.397 -42.701 -0.618 -12.133 -0.125
PP+Q1(G1)+N1 -9.431 3.203 -40.827 -0.574 -11.606 -0.113
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.123 3.409 -43.854 -0.610 -12.474 -0.116
PP+V1+N1 -9.213 3.263 -39.672 -0.586 -11.264 -0.130
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.904 3.469 -42.699 -0.622 -12.131 -0.134
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.453 3.276 -40.825 -0.578 -11.604 -0.121
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.144 3.482 -43.852 -0.614 -12.471 -0.125
PP+V2+N1 -9.165 3.100 -39.676 -0.575 -11.269 -0.110
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.856 3.306 -42.703 -0.611 -12.136 -0.114
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.404 3.113 -40.829 -0.567 -11.609 -0.102
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.096 3.319 -43.856 -0.603 -12.477 -0.105
N49 Desplazamientos PP 2.696 -0.017 -0.449 0.725 -1.796 -0.937
PP+Q1(A) 2.904 -0.021 -0.481 0.786 -1.938 -1.009
PP+Q1(G1) 2.771 -0.021 -0.470 0.751 -1.852 -0.963
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.979 -0.026 -0.502 0.812 -1.994 -1.035
PP+V1 2.683 -0.002 -0.447 0.722 -1.798 -0.940
PP+Q1(A)+V1 2.890 -0.006 -0.479 0.783 -1.940 -1.012
PP+Q1(G1)+V1 2.758 -0.006 -0.468 0.748 -1.855 -0.966
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.965 -0.010 -0.500 0.809 -1.997 -1.038
PP+V2 2.714 -0.036 -0.451 0.728 -1.793 -0.933
PP+Q1(A)+V2 2.922 -0.041 -0.483 0.790 -1.935 -1.006
PP+Q1(G1)+V2 2.789 -0.041 -0.472 0.754 -1.849 -0.959
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.997 -0.045 -0.504 0.815 -1.991 -1.032
PP+N1 2.749 -0.020 -0.464 0.743 -1.835 -0.955
PP+Q1(A)+N1 2.957 -0.024 -0.496 0.804 -1.977 -1.028
PP+Q1(G1)+N1 2.824 -0.024 -0.485 0.769 -1.892 -0.981
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.032 -0.029 -0.517 0.830 -2.034 -1.054
PP+V1+N1 2.735 -0.005 -0.462 0.740 -1.838 -0.958
PP+Q1(A)+V1+N1 2.943 -0.009 -0.494 0.801 -1.980 -1.030
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.810 -0.009 -0.483 0.766 -1.894 -0.984
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.018 -0.013 -0.515 0.827 -2.036 -1.057
PP+V2+N1 2.766 -0.039 -0.466 0.746 -1.832 -0.951
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 2.974 -0.044 -0.498 0.808 -1.974 -1.024
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.841 -0.044 -0.487 0.772 -1.889 -0.978
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.049 -0.048 -0.519 0.833 -2.031 -1.050
N50 Desplazamientos PP 6.708 -0.064 -0.960 -0.202 -4.234 -0.391
PP+Q1(A) 7.220 -0.071 -1.017 -0.215 -4.557 -0.421
PP+Q1(G1) 6.884 -0.069 -0.972 -0.204 -4.343 -0.402
PP+Q1(A)+Q1(G1) 7.396 -0.077 -1.029 -0.217 -4.666 -0.432
PP+V1 6.737 -0.049 -0.969 -0.204 -4.235 -0.397
PP+Q1(A)+V1 7.248 -0.057 -1.026 -0.217 -4.558 -0.427
PP+Q1(G1)+V1 6.913 -0.055 -0.982 -0.206 -4.343 -0.408
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 7.425 -0.062 -1.039 -0.219 -4.666 -0.438
PP+V2 6.673 -0.082 -0.948 -0.199 -4.233 -0.383
PP+Q1(A)+V2 7.184 -0.090 -1.005 -0.212 -4.556 -0.413
PP+Q1(G1)+V2 6.849 -0.088 -0.960 -0.201 -4.342 -0.394
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 7.361 -0.095 -1.018 -0.214 -4.665 -0.424
PP+N1 6.831 -0.068 -0.968 -0.204 -4.310 -0.399
PP+Q1(A)+N1 7.343 -0.075 -1.026 -0.216 -4.633 -0.429
PP+Q1(G1)+N1 7.008 -0.073 -0.981 -0.205 -4.419 -0.409
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 7.520 -0.080 -1.038 -0.218 -4.742 -0.439
PP+V1+N1 6.860 -0.053 -0.978 -0.206 -4.311 -0.404
PP+Q1(A)+V1+N1 7.372 -0.061 -1.035 -0.218 -4.634 -0.434
PP+Q1(G1)+V1+N1 7.036 -0.059 -0.990 -0.207 -4.420 -0.415
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 7.548 -0.066 -1.048 -0.220 -4.742 -0.445
PP+V2+N1 6.796 -0.086 -0.957 -0.201 -4.310 -0.391
PP+Q1(A)+V2+N1 7.308 -0.093 -1.014 -0.213 -4.632 -0.421
PP+Q1(G1)+V2+N1 6.972 -0.091 -0.969 -0.202 -4.418 -0.402
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 7.484 -0.099 -1.026 -0.215 -4.741 -0.432
N51 Desplazamientos PP -5.504 0.154 -0.473 0.000 -2.057 0.017
PP+Q1(A) -5.941 0.163 -0.497 0.000 -2.217 0.019
PP+Q1(G1) -5.652 0.152 -0.480 0.000 -2.113 0.018
PP+Q1(A)+Q1(G1) -6.089 0.160 -0.503 0.000 -2.274 0.019
PP+V1 -5.491 0.154 -0.472 0.000 -2.051 0.015
PP+Q1(A)+V1 -5.928 0.162 -0.496 0.000 -2.212 0.017
PP+Q1(G1)+V1 -5.639 0.151 -0.479 0.000 -2.108 0.015
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -6.076 0.160 -0.502 0.000 -2.268 0.017
PP+V2 -5.519 0.155 -0.475 0.000 -2.063 0.020
PP+Q1(A)+V2 -5.957 0.163 -0.498 0.000 -2.224 0.022
PP+Q1(G1)+V2 -5.667 0.152 -0.481 0.000 -2.120 0.020
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -6.105 0.160 -0.505 0.000 -2.281 0.022
PP+N1 -5.607 0.153 -0.478 0.000 -2.096 0.017
PP+Q1(A)+N1 -6.045 0.161 -0.501 0.000 -2.257 0.019
PP+Q1(G1)+N1 -5.755 0.150 -0.485 0.000 -2.153 0.018
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -6.193 0.158 -0.508 0.000 -2.313 0.019
PP+V1+N1 -5.594 0.152 -0.477 0.000 -2.091 0.015
PP+Q1(A)+V1+N1 -6.032 0.160 -0.500 0.000 -2.252 0.017
PP+Q1(G1)+V1+N1 -5.742 0.149 -0.483 0.000 -2.147 0.015
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -6.180 0.158 -0.507 0.000 -2.308 0.017
PP+V2+N1 -5.623 0.153 -0.479 0.000 -2.103 0.020
PP+Q1(A)+V2+N1 -6.061 0.161 -0.503 0.000 -2.264 0.022
PP+Q1(G1)+V2+N1 -5.771 0.150 -0.486 0.000 -2.159 0.020
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -6.209 0.158 -0.509 0.000 -2.320 0.022
N52 Desplazamientos PP 2.097 0.155 -0.833 0.026 -0.796 1.048
PP+Q1(A) 2.258 0.162 -0.892 0.032 -0.860 1.130
PP+Q1(G1) 2.157 0.153 -0.860 0.028 -0.817 1.075
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.318 0.160 -0.918 0.033 -0.880 1.157
PP+V1 2.085 0.154 -0.827 0.027 -0.798 1.045
PP+Q1(A)+V1 2.246 0.161 -0.886 0.032 -0.861 1.127
PP+Q1(G1)+V1 2.145 0.151 -0.854 0.028 -0.818 1.072
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.306 0.159 -0.913 0.033 -0.882 1.154
PP+V2 2.112 0.156 -0.840 0.026 -0.794 1.052
PP+Q1(A)+V2 2.273 0.164 -0.899 0.031 -0.858 1.134
PP+Q1(G1)+V2 2.172 0.154 -0.867 0.027 -0.815 1.079
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.333 0.161 -0.925 0.032 -0.878 1.161
PP+N1 2.139 0.153 -0.852 0.027 -0.811 1.067
PP+Q1(A)+N1 2.300 0.161 -0.910 0.032 -0.874 1.149
PP+Q1(G1)+N1 2.199 0.151 -0.878 0.029 -0.831 1.094
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.360 0.159 -0.937 0.034 -0.894 1.176
PP+V1+N1 2.127 0.152 -0.846 0.028 -0.812 1.064
PP+Q1(A)+V1+N1 2.288 0.160 -0.905 0.033 -0.876 1.146
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.187 0.150 -0.873 0.029 -0.832 1.091
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.348 0.158 -0.932 0.034 -0.896 1.173
PP+V2+N1 2.154 0.154 -0.859 0.027 -0.809 1.071
PP+Q1(A)+V2+N1 2.315 0.162 -0.917 0.032 -0.872 1.153
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.214 0.152 -0.885 0.028 -0.829 1.098
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.375 0.160 -0.944 0.033 -0.892 1.180
N53 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N54 Desplazamientos PP -8.959 0.248 -0.857 1.198 -5.235 -0.204
PP+Q1(A) -9.647 0.255 -0.921 1.292 -5.647 -0.215
PP+Q1(G1) -9.201 0.234 -0.898 1.251 -5.384 -0.203
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.890 0.241 -0.962 1.345 -5.796 -0.215
PP+V1 -8.978 0.270 -0.853 1.195 -5.236 -0.211
PP+Q1(A)+V1 -9.667 0.278 -0.918 1.289 -5.647 -0.222
PP+Q1(G1)+V1 -9.221 0.256 -0.894 1.248 -5.385 -0.210
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.910 0.264 -0.959 1.342 -5.797 -0.222
PP+V2 -8.934 0.220 -0.861 1.201 -5.234 -0.195
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 -9.622 0.228 -0.926 1.295 -5.646 -0.206
PP+Q1(G1)+V2 -9.176 0.206 -0.902 1.254 -5.384 -0.195
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.865 0.214 -0.967 1.348 -5.795 -0.206
PP+N1 -9.128 0.238 -0.886 1.235 -5.340 -0.203
PP+Q1(A)+N1 -9.817 0.245 -0.950 1.329 -5.751 -0.215
PP+Q1(G1)+N1 -9.371 0.224 -0.927 1.288 -5.489 -0.203
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.060 0.231 -0.991 1.382 -5.900 -0.214
PP+V1+N1 -9.148 0.260 -0.882 1.233 -5.340 -0.211
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.837 0.268 -0.946 1.326 -5.752 -0.222
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.391 0.246 -0.923 1.285 -5.489 -0.210
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.080 0.254 -0.987 1.379 -5.901 -0.222
PP+V2+N1 -9.103 0.210 -0.890 1.238 -5.339 -0.195
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.792 0.218 -0.954 1.332 -5.750 -0.206
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.346 0.196 -0.931 1.291 -5.488 -0.194
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.035 0.204 -0.995 1.385 -5.900 -0.206
N55 Desplazamientos PP -10.795 -0.221 -1.081 0.333 -3.648 2.173
PP+Q1(A) -11.621 -0.245 -1.146 0.359 -3.938 2.330
PP+Q1(G1) -11.077 -0.238 -1.094 0.343 -3.760 2.211
PP+Q1(A)+Q1(G1) -11.903 -0.263 -1.159 0.369 -4.049 2.369
PP+V1 -10.778 -0.202 -1.091 0.332 -3.646 2.174
PP+Q1(A)+V1 -11.603 -0.226 -1.155 0.358 -3.936 2.331
PP+Q1(G1)+V1 -11.060 -0.219 -1.104 0.342 -3.758 2.212
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -11.885 -0.244 -1.169 0.368 -4.047 2.370
PP+V2 -10.818 -0.245 -1.069 0.334 -3.651 2.174
PP+Q1(A)+V2 -11.643 -0.270 -1.134 0.360 -3.940 2.332
PP+Q1(G1)+V2 -11.100 -0.263 -1.082 0.344 -3.762 2.213
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -11.925 -0.287 -1.147 0.370 -4.052 2.370
PP+N1 -10.993 -0.233 -1.090 0.340 -3.726 2.200
PP+Q1(A)+N1 -11.818 -0.257 -1.155 0.366 -4.016 2.357
PP+Q1(G1)+N1 -11.275 -0.250 -1.104 0.349 -3.838 2.238
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -12.100 -0.275 -1.168 0.375 -4.127 2.396
PP+V1+N1 -10.975 -0.214 -1.100 0.339 -3.724 2.201
PP+Q1(A)+V1+N1 -11.800 -0.238 -1.165 0.365 -4.014 2.358
PP+Q1(G1)+V1+N1 -11.257 -0.231 -1.113 0.349 -3.835 2.239
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -12.082 -0.256 -1.178 0.375 -4.125 2.397
PP+V2+N1 -11.015 -0.257 -1.078 0.341 -3.729 2.201
PP+Q1(A)+V2+N1 -11.841 -0.282 -1.143 0.367 -4.018 2.359
PP+Q1(G1)+V2+N1 -11.297 -0.275 -1.091 0.351 -3.840 2.240
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -12.123 -0.299 -1.156 0.377 -4.129 2.397
N56 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N57 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N58 Desplazamientos PP -8.721 -0.178 -0.795 -0.088 -0.356 -0.243
PP+Q1(A) -9.393 -0.197 -0.847 -0.101 -0.371 -0.260
PP+Q1(G1) -8.959 -0.192 -0.822 -0.082 -0.383 -0.245
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.631 -0.210 -0.874 -0.095 -0.397 -0.262
PP+V1 -8.740 -0.180 -0.791 -0.088 -0.357 -0.249
PP+Q1(A)+V1 -9.411 -0.198 -0.843 -0.101 -0.372 -0.267
PP+Q1(G1)+V1 -8.978 -0.193 -0.818 -0.082 -0.384 -0.252
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.649 -0.212 -0.870 -0.095 -0.398 -0.269
PP+V2 -8.698 -0.177 -0.800 -0.088 -0.355 -0.235
PP+Q1(A)+V2 -9.369 -0.196 -0.853 -0.101 -0.370 -0.252
PP+Q1(G1)+V2 -8.936 -0.191 -0.827 -0.082 -0.382 -0.237
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.607 -0.209 -0.879 -0.096 -0.396 -0.254
PP+N1 -8.888 -0.188 -0.814 -0.084 -0.375 -0.244
PP+Q1(A)+N1 -9.559 -0.206 -0.866 -0.097 -0.390 -0.262
PP+Q1(G1)+N1 -9.126 -0.201 -0.841 -0.078 -0.401 -0.247
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -9.797 -0.220 -0.893 -0.091 -0.416 -0.264
PP+V1+N1 -8.907 -0.189 -0.810 -0.084 -0.376 -0.251
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.578 -0.207 -0.862 -0.097 -0.390 -0.268
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.145 -0.202 -0.836 -0.078 -0.402 -0.253
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -9.816 -0.221 -0.889 -0.091 -0.417 -0.270
PP+V2+N1 -8.864 -0.187 -0.819 -0.084 -0.374 -0.236
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Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.536 -0.205 -0.871 -0.097 -0.389 -0.254
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.102 -0.200 -0.846 -0.078 -0.400 -0.239
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -9.774 -0.219 -0.898 -0.091 -0.415 -0.256
N59 Desplazamientos PP -8.832 0.442 -0.618 -0.123 0.476 0.125
PP+Q1(A) -9.517 0.468 -0.651 -0.130 0.524 0.135
PP+Q1(G1) -9.081 0.439 -0.627 -0.123 0.480 0.128
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.766 0.464 -0.659 -0.130 0.529 0.139
PP+V1 -8.808 0.444 -0.617 -0.124 0.475 0.120
PP+Q1(A)+V1 -9.493 0.469 -0.650 -0.130 0.524 0.131
PP+Q1(G1)+V1 -9.057 0.440 -0.626 -0.124 0.480 0.123
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.742 0.466 -0.659 -0.131 0.528 0.134
PP+V2 -8.861 0.440 -0.619 -0.122 0.476 0.131
PP+Q1(A)+V2 -9.546 0.465 -0.652 -0.128 0.525 0.142
PP+Q1(G1)+V2 -9.110 0.437 -0.628 -0.122 0.481 0.134
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.795 0.462 -0.660 -0.129 0.529 0.145
PP+N1 -9.006 0.440 -0.624 -0.123 0.479 0.127
PP+Q1(A)+N1 -9.691 0.465 -0.657 -0.130 0.527 0.138
PP+Q1(G1)+N1 -9.255 0.436 -0.633 -0.124 0.483 0.131
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -9.940 0.461 -0.666 -0.131 0.532 0.141
PP+V1+N1 -8.983 0.441 -0.623 -0.124 0.478 0.123
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.668 0.467 -0.656 -0.131 0.527 0.133
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.232 0.438 -0.632 -0.125 0.483 0.126
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -9.917 0.463 -0.665 -0.131 0.531 0.136
PP+V2+N1 -9.035 0.438 -0.625 -0.122 0.479 0.134
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.720 0.463 -0.658 -0.129 0.528 0.144
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.284 0.434 -0.634 -0.123 0.484 0.137
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -9.969 0.459 -0.667 -0.130 0.532 0.147
N60 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N61 Desplazamientos PP 9.050 -0.159 -0.714 -0.090 -1.054 0.000
PP+Q1(A) 9.744 -0.176 -0.746 -0.109 -1.145 0.000
PP+Q1(G1) 9.293 -0.171 -0.760 -0.076 -1.067 0.000
Listados
Estructura Residencia Fecha: 10/11/19
Página 52
190
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.986 -0.189 -0.791 -0.094 -1.158 0.000
PP+V1 9.077 -0.160 -0.710 -0.091 -1.054 0.000
PP+Q1(A)+V1 9.771 -0.177 -0.741 -0.109 -1.145 0.000
PP+Q1(G1)+V1 9.320 -0.173 -0.755 -0.076 -1.067 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 10.013 -0.190 -0.787 -0.095 -1.158 0.000
PP+V2 9.017 -0.158 -0.720 -0.089 -1.054 0.000
PP+Q1(A)+V2 9.710 -0.175 -0.752 -0.108 -1.145 0.000
PP+Q1(G1)+V2 9.259 -0.170 -0.766 -0.075 -1.067 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.953 -0.188 -0.797 -0.093 -1.158 0.000
PP+N1 9.220 -0.168 -0.746 -0.080 -1.063 0.000
PP+Q1(A)+N1 9.914 -0.185 -0.778 -0.098 -1.154 0.000
PP+Q1(G1)+N1 9.463 -0.180 -0.791 -0.066 -1.076 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.156 -0.198 -0.823 -0.084 -1.168 0.000
PP+V1+N1 9.247 -0.169 -0.742 -0.081 -1.063 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 9.940 -0.186 -0.773 -0.099 -1.154 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.490 -0.181 -0.787 -0.066 -1.077 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.183 -0.199 -0.819 -0.084 -1.168 0.000
PP+V2+N1 9.186 -0.166 -0.752 -0.079 -1.063 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 9.880 -0.184 -0.784 -0.097 -1.154 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.429 -0.179 -0.797 -0.065 -1.076 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.122 -0.197 -0.829 -0.083 -1.167 0.000
N62 Desplazamientos PP -8.980 -0.203 -0.761 -0.141 1.067 0.000
PP+Q1(A) -9.668 -0.223 -0.796 -0.163 1.159 0.000
PP+Q1(G1) -9.220 -0.216 -0.808 -0.128 1.081 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.909 -0.237 -0.843 -0.150 1.173 0.000
PP+V1 -9.007 -0.204 -0.757 -0.141 1.067 0.000
PP+Q1(A)+V1 -9.695 -0.224 -0.791 -0.164 1.159 0.000
PP+Q1(G1)+V1 -9.247 -0.218 -0.804 -0.128 1.081 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.936 -0.238 -0.838 -0.151 1.173 0.000
PP+V2 -8.946 -0.201 -0.767 -0.140 1.067 0.000
PP+Q1(A)+V2 -9.635 -0.222 -0.802 -0.162 1.159 0.000
PP+Q1(G1)+V2 -9.186 -0.215 -0.815 -0.127 1.081 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.875 -0.235 -0.849 -0.149 1.173 0.000
PP+N1 -9.148 -0.212 -0.794 -0.132 1.077 0.000
PP+Q1(A)+N1 -9.837 -0.233 -0.829 -0.154 1.169 0.000
PP+Q1(G1)+N1 -9.389 -0.226 -0.841 -0.118 1.091 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.077 -0.246 -0.876 -0.141 1.182 0.000
PP+V1+N1 -9.175 -0.214 -0.790 -0.132 1.077 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.864 -0.234 -0.824 -0.155 1.169 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.416 -0.227 -0.837 -0.119 1.091 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.104 -0.248 -0.871 -0.141 1.183 0.000
PP+V2+N1 -9.114 -0.211 -0.800 -0.131 1.077 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.803 -0.231 -0.835 -0.153 1.169 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.355 -0.225 -0.848 -0.117 1.090 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.043 -0.245 -0.882 -0.140 1.182 0.000
N63 Desplazamientos PP -3.299 5.704 -83.798 -0.157 6.489 0.420
PP+Q1(A) -3.555 6.136 -90.329 -0.145 6.996 0.452
PP+Q1(G1) -3.394 5.850 -86.276 -0.110 6.684 0.430
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.650 6.283 -92.807 -0.099 7.191 0.462
PP+V1 -3.283 5.803 -83.795 -0.172 6.489 0.426
PP+Q1(A)+V1 -3.539 6.236 -90.326 -0.160 6.995 0.457
PP+Q1(G1)+V1 -3.377 5.950 -86.273 -0.125 6.684 0.436
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.634 6.382 -92.804 -0.113 7.190 0.468
PP+V2 -3.320 5.579 -83.801 -0.143 6.490 0.412
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 -3.576 6.011 -90.332 -0.131 6.996 0.444
PP+Q1(G1)+V2 -3.414 5.725 -86.279 -0.096 6.685 0.422
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.671 6.157 -92.810 -0.084 7.191 0.454
PP+N1 -3.365 5.806 -85.532 -0.124 6.626 0.427
PP+Q1(A)+N1 -3.621 6.239 -92.064 -0.113 7.132 0.459
PP+Q1(G1)+N1 -3.460 5.953 -88.011 -0.078 6.821 0.437
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.716 6.385 -94.542 -0.066 7.327 0.469
PP+V1+N1 -3.349 5.906 -85.529 -0.139 6.625 0.433
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.605 6.338 -92.061 -0.127 7.132 0.465
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.444 6.052 -88.008 -0.092 6.820 0.443
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.700 6.485 -94.539 -0.080 7.327 0.475
PP+V2+N1 -3.386 5.681 -85.536 -0.110 6.627 0.419
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.642 6.114 -92.067 -0.098 7.133 0.451
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.481 5.827 -88.014 -0.063 6.822 0.430
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.737 6.260 -94.545 -0.052 7.328 0.461
N64 Desplazamientos PP -2.765 7.160 -99.576 -1.314 5.121 0.330
PP+Q1(A) -2.980 7.703 -107.324 -1.387 5.522 0.354
PP+Q1(G1) -2.844 7.342 -102.493 -1.291 5.273 0.338
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.060 7.884 -110.241 -1.363 5.674 0.362
PP+V1 -2.751 7.282 -99.575 -1.332 5.121 0.335
PP+Q1(A)+V1 -2.966 7.824 -107.323 -1.405 5.522 0.359
PP+Q1(G1)+V1 -2.830 7.464 -102.492 -1.308 5.273 0.343
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.046 8.006 -110.240 -1.381 5.674 0.367
PP+V2 -2.782 7.007 -99.577 -1.296 5.121 0.324
PP+Q1(A)+V2 -2.997 7.549 -107.325 -1.369 5.523 0.348
PP+Q1(G1)+V2 -2.862 7.189 -102.494 -1.272 5.273 0.332
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.077 7.731 -110.242 -1.345 5.674 0.356
PP+N1 -2.820 7.288 -101.618 -1.298 5.227 0.335
PP+Q1(A)+N1 -3.036 7.830 -109.366 -1.370 5.629 0.360
PP+Q1(G1)+N1 -2.900 7.469 -104.534 -1.274 5.379 0.343
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.115 8.012 -112.283 -1.347 5.780 0.368
PP+V1+N1 -2.807 7.410 -101.617 -1.315 5.227 0.340
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.022 7.952 -109.365 -1.388 5.628 0.365
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.886 7.591 -104.533 -1.292 5.379 0.348
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.101 8.134 -112.281 -1.364 5.780 0.373
PP+V2+N1 -2.838 7.134 -101.619 -1.279 5.228 0.329
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.053 7.677 -109.367 -1.352 5.629 0.354
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.918 7.316 -104.535 -1.256 5.380 0.337
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.133 7.858 -112.284 -1.328 5.781 0.362
N65 Desplazamientos PP 6.229 9.875 -99.430 -1.320 4.977 0.506
PP+Q1(A) 6.704 10.534 -107.166 -1.391 5.365 0.540
PP+Q1(G1) 6.392 9.948 -102.344 -1.297 5.125 0.511
PP+Q1(A)+Q1(G1) 6.868 10.607 -110.080 -1.368 5.514 0.545
PP+V1 6.244 10.042 -99.428 -1.332 4.976 0.513
PP+Q1(A)+V1 6.720 10.701 -107.164 -1.403 5.365 0.547
PP+Q1(G1)+V1 6.408 10.115 -102.342 -1.309 5.124 0.518
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 6.883 10.774 -110.078 -1.380 5.513 0.552
PP+V2 6.209 9.666 -99.432 -1.301 4.978 0.497
PP+Q1(A)+V2 6.685 10.325 -107.168 -1.372 5.366 0.531
PP+Q1(G1)+V2 6.373 9.739 -102.346 -1.278 5.126 0.502
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 6.848 10.398 -110.082 -1.349 5.515 0.536
PP+N1 6.343 9.926 -101.470 -1.304 5.081 0.509
PP+Q1(A)+N1 6.819 10.585 -109.206 -1.375 5.469 0.543
PP+Q1(G1)+N1 6.507 9.999 -104.384 -1.280 5.229 0.514
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 6.982 10.658 -112.119 -1.352 5.618 0.548
PP+V1+N1 6.359 10.093 -101.468 -1.316 5.080 0.516
PP+Q1(A)+V1+N1 6.834 10.752 -109.204 -1.387 5.469 0.550
PP+Q1(G1)+V1+N1 6.522 10.167 -104.382 -1.293 5.228 0.521
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 6.997 10.826 -112.118 -1.364 5.617 0.555
PP+V2+N1 6.324 9.717 -101.472 -1.285 5.082 0.501
PP+Q1(A)+V2+N1 6.799 10.376 -109.208 -1.356 5.470 0.535
PP+Q1(G1)+V2+N1 6.487 9.790 -104.386 -1.262 5.230 0.506
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 6.963 10.449 -112.122 -1.333 5.619 0.540
N66 Desplazamientos PP 7.550 7.444 -83.668 -0.153 6.551 0.570
PP+Q1(A) 8.127 7.938 -90.188 -0.138 7.063 0.608
PP+Q1(G1) 7.749 7.494 -86.144 -0.106 6.747 0.574
PP+Q1(A)+Q1(G1) 8.325 7.987 -92.664 -0.092 7.259 0.613
PP+V1 7.568 7.579 -83.665 -0.162 6.550 0.578
PP+Q1(A)+V1 8.145 8.073 -90.185 -0.148 7.062 0.617
PP+Q1(G1)+V1 7.767 7.629 -86.140 -0.116 6.746 0.583
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 8.344 8.123 -92.660 -0.101 7.258 0.621
PP+V2 7.527 7.275 -83.673 -0.138 6.551 0.559
PP+Q1(A)+V2 8.103 7.769 -90.193 -0.124 7.063 0.598
PP+Q1(G1)+V2 7.725 7.325 -86.148 -0.092 6.747 0.564
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 8.302 7.819 -92.668 -0.078 7.259 0.603
PP+N1 7.689 7.479 -85.401 -0.120 6.688 0.573
PP+Q1(A)+N1 8.266 7.973 -91.921 -0.106 7.200 0.612
PP+Q1(G1)+N1 7.888 7.528 -87.877 -0.074 6.884 0.578
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 8.464 8.022 -94.397 -0.060 7.396 0.616
PP+V1+N1 7.707 7.614 -85.398 -0.129 6.687 0.581
PP+Q1(A)+V1+N1 8.284 8.108 -91.918 -0.115 7.199 0.620
PP+Q1(G1)+V1+N1 7.906 7.664 -87.873 -0.083 6.883 0.586
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 8.483 8.157 -94.393 -0.069 7.395 0.625
PP+V2+N1 7.666 7.310 -85.406 -0.106 6.688 0.563
PP+Q1(A)+V2+N1 8.242 7.804 -91.926 -0.092 7.200 0.601
PP+Q1(G1)+V2+N1 7.864 7.360 -87.881 -0.060 6.884 0.567
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 8.441 7.853 -94.401 -0.046 7.396 0.606
N67 Desplazamientos PP 5.288 10.772 -110.294 -0.758 4.587 0.436
PP+Q1(A) 5.691 11.492 -118.883 -0.782 4.945 0.466
PP+Q1(G1) 5.427 10.854 -113.541 -0.712 4.723 0.440
PP+Q1(A)+Q1(G1) 5.830 11.574 -122.130 -0.736 5.081 0.469
PP+V1 5.301 10.951 -110.290 -0.772 4.586 0.442
PP+Q1(A)+V1 5.704 11.671 -118.880 -0.796 4.945 0.472
PP+Q1(G1)+V1 5.440 11.033 -113.537 -0.725 4.723 0.446
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 5.843 11.753 -122.126 -0.750 5.081 0.475
PP+V2 5.271 10.548 -110.299 -0.738 4.587 0.428
PP+Q1(A)+V2 5.675 11.268 -118.888 -0.762 4.945 0.458
PP+Q1(G1)+V2 5.410 10.630 -113.546 -0.691 4.723 0.432
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 5.813 11.350 -122.135 -0.716 5.081 0.462
PP+N1 5.385 10.830 -112.567 -0.726 4.682 0.438
PP+Q1(A)+N1 5.788 11.550 -121.156 -0.750 5.040 0.468
PP+Q1(G1)+N1 5.524 10.911 -115.814 -0.679 4.819 0.442
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 5.927 11.631 -124.403 -0.704 5.177 0.472
PP+V1+N1 5.398 11.009 -112.563 -0.739 4.682 0.444
PP+Q1(A)+V1+N1 5.801 11.729 -121.152 -0.764 5.040 0.474
PP+Q1(G1)+V1+N1 5.537 11.090 -115.810 -0.693 4.819 0.448
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 5.940 11.811 -124.399 -0.717 5.177 0.478
PP+V2+N1 5.368 10.605 -112.572 -0.705 4.682 0.431
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 5.772 11.326 -121.161 -0.729 5.040 0.461
PP+Q1(G1)+V2+N1 5.507 10.687 -115.819 -0.659 4.819 0.435
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 5.911 11.407 -124.408 -0.683 5.177 0.465
N68 Desplazamientos PP 3.601 12.451 -120.443 -1.518 2.660 0.312
PP+Q1(A) 3.876 13.286 -129.814 -1.597 2.867 0.333
PP+Q1(G1) 3.696 12.550 -123.971 -1.486 2.739 0.316
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.970 13.385 -133.343 -1.566 2.947 0.337
PP+V1 3.610 12.652 -120.440 -1.534 2.659 0.316
PP+Q1(A)+V1 3.885 13.486 -129.811 -1.613 2.867 0.337
PP+Q1(G1)+V1 3.705 12.751 -123.968 -1.502 2.738 0.320
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.979 13.585 -133.340 -1.581 2.946 0.341
PP+V2 3.590 12.200 -120.446 -1.494 2.661 0.307
PP+Q1(A)+V2 3.865 13.035 -129.818 -1.574 2.868 0.328
PP+Q1(G1)+V2 3.684 12.299 -123.975 -1.463 2.740 0.311
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.959 13.134 -133.346 -1.542 2.948 0.332
PP+N1 3.668 12.520 -122.913 -1.496 2.715 0.315
PP+Q1(A)+N1 3.942 13.355 -132.284 -1.575 2.923 0.336
PP+Q1(G1)+N1 3.762 12.619 -126.441 -1.464 2.795 0.318
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4.037 13.454 -135.813 -1.543 3.002 0.339
PP+V1+N1 3.677 12.721 -122.910 -1.511 2.715 0.319
PP+Q1(A)+V1+N1 3.951 13.556 -132.281 -1.591 2.922 0.340
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.771 12.820 -126.438 -1.480 2.794 0.322
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4.046 13.655 -135.810 -1.559 3.002 0.343
PP+V2+N1 3.656 12.270 -122.916 -1.472 2.716 0.310
PP+Q1(A)+V2+N1 3.931 13.104 -132.288 -1.552 2.924 0.331
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.751 12.369 -126.445 -1.441 2.796 0.313
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4.025 13.203 -135.816 -1.520 3.003 0.334
N69 Desplazamientos PP -1.611 8.598 -120.606 -1.485 2.811 0.185
PP+Q1(A) -1.736 9.249 -129.991 -1.564 3.032 0.199
PP+Q1(G1) -1.657 8.815 -124.138 -1.452 2.894 0.190
PP+Q1(A)+Q1(G1) -1.783 9.465 -133.523 -1.531 3.114 0.203
PP+V1 -1.602 8.743 -120.604 -1.506 2.811 0.188
PP+Q1(A)+V1 -1.728 9.393 -129.989 -1.585 3.032 0.201
PP+Q1(G1)+V1 -1.649 8.959 -124.136 -1.473 2.894 0.192
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -1.775 9.609 -133.521 -1.552 3.114 0.206
PP+V2 -1.621 8.417 -120.608 -1.463 2.811 0.182
PP+Q1(A)+V2 -1.747 9.067 -129.993 -1.541 3.032 0.195
PP+Q1(G1)+V2 -1.668 8.633 -124.140 -1.430 2.894 0.186
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -1.793 9.283 -133.525 -1.508 3.114 0.199
PP+N1 -1.643 8.750 -123.078 -1.462 2.869 0.188
PP+Q1(A)+N1 -1.769 9.400 -132.463 -1.541 3.090 0.202
PP+Q1(G1)+N1 -1.690 8.966 -126.610 -1.429 2.952 0.193
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -1.815 9.616 -135.995 -1.508 3.172 0.206
PP+V1+N1 -1.635 8.894 -123.076 -1.483 2.869 0.191
PP+Q1(A)+V1+N1 -1.761 9.544 -132.462 -1.562 3.089 0.205
PP+Q1(G1)+V1+N1 -1.682 9.110 -126.608 -1.450 2.952 0.195
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -1.807 9.761 -135.994 -1.529 3.172 0.209
PP+V2+N1 -1.654 8.568 -123.080 -1.439 2.869 0.185
PP+Q1(A)+V2+N1 -1.779 9.218 -132.465 -1.518 3.090 0.198
PP+Q1(G1)+V2+N1 -1.700 8.784 -126.612 -1.406 2.952 0.189
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -1.826 9.435 -135.997 -1.485 3.172 0.203
N70 Desplazamientos PP -2.387 7.684 -110.450 -0.711 4.492 0.298
PP+Q1(A) -2.573 8.266 -119.052 -0.734 4.842 0.321
PP+Q1(G1) -2.456 7.878 -113.700 -0.663 4.627 0.305
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.642 8.460 -122.302 -0.686 4.977 0.328
PP+V1 -2.375 7.814 -110.447 -0.730 4.492 0.302
PP+Q1(A)+V1 -2.561 8.395 -119.049 -0.753 4.842 0.325
PP+Q1(G1)+V1 -2.444 8.008 -113.697 -0.682 4.627 0.309
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.630 8.590 -122.299 -0.704 4.977 0.332
PP+V2 -2.402 7.521 -110.453 -0.692 4.493 0.293
PP+Q1(A)+V2 -2.588 8.102 -119.055 -0.714 4.843 0.316
PP+Q1(G1)+V2 -2.471 7.715 -113.703 -0.643 4.628 0.300
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.657 8.297 -122.305 -0.666 4.978 0.323
PP+N1 -2.435 7.820 -112.725 -0.678 4.587 0.303
PP+Q1(A)+N1 -2.621 8.402 -121.327 -0.700 4.937 0.326
PP+Q1(G1)+N1 -2.504 8.015 -115.975 -0.629 4.722 0.310
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.690 8.596 -124.577 -0.652 5.072 0.333
PP+V1+N1 -2.424 7.950 -112.722 -0.697 4.586 0.307
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.609 8.532 -121.324 -0.719 4.936 0.330
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.493 8.145 -115.972 -0.648 4.721 0.314
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.678 8.726 -124.574 -0.671 5.071 0.337
PP+V2+N1 -2.450 7.657 -112.728 -0.658 4.588 0.298
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.636 8.238 -121.330 -0.680 4.938 0.320
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.519 7.851 -115.978 -0.610 4.723 0.305
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.705 8.433 -124.580 -0.632 5.073 0.327
N71 Desplazamientos PP 9.006 3.726 -48.487 0.347 8.133 0.562
PP+Q1(A) 9.696 3.969 -52.270 0.390 8.769 0.600
PP+Q1(G1) 9.246 3.743 -49.938 0.386 8.377 0.566
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.935 3.986 -53.721 0.429 9.014 0.604
PP+V1 9.027 3.807 -48.483 0.344 8.132 0.571
PP+Q1(A)+V1 9.716 4.050 -52.266 0.386 8.768 0.609
PP+Q1(G1)+V1 9.267 3.825 -49.934 0.383 8.376 0.575
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.956 4.067 -53.717 0.425 9.013 0.613
PP+V2 8.980 3.624 -48.491 0.355 8.133 0.551
PP+Q1(A)+V2 9.669 3.867 -52.274 0.398 8.770 0.589
PP+Q1(G1)+V2 9.219 3.642 -49.942 0.394 8.378 0.555
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.908 3.884 -53.725 0.437 9.014 0.593
PP+N1 9.174 3.738 -49.502 0.375 8.304 0.565
PP+Q1(A)+N1 9.863 3.981 -53.285 0.417 8.940 0.603
PP+Q1(G1)+N1 9.413 3.755 -50.953 0.414 8.548 0.569
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.102 3.998 -54.736 0.456 9.185 0.607
PP+V1+N1 9.195 3.820 -49.499 0.371 8.303 0.574
PP+Q1(A)+V1+N1 9.884 4.062 -53.282 0.413 8.940 0.612
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.434 3.837 -50.950 0.410 8.548 0.578
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.123 4.079 -54.733 0.452 9.184 0.616
PP+V2+N1 9.147 3.637 -49.507 0.383 8.304 0.554
PP+Q1(A)+V2+N1 9.836 3.879 -53.290 0.425 8.941 0.591
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.386 3.654 -50.958 0.422 8.549 0.558
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.076 3.896 -54.741 0.464 9.186 0.595
N72 Desplazamientos PP 8.216 6.341 -68.194 -1.049 6.955 0.579
PP+Q1(A) 8.844 6.760 -73.499 -1.110 7.499 0.618
PP+Q1(G1) 8.433 6.381 -70.195 -1.039 7.163 0.584
PP+Q1(A)+Q1(G1) 9.061 6.800 -75.499 -1.099 7.706 0.622
PP+V1 8.236 6.460 -68.194 -1.057 6.955 0.588
PP+Q1(A)+V1 8.864 6.879 -73.498 -1.117 7.498 0.626
PP+Q1(G1)+V1 8.453 6.500 -70.194 -1.046 7.162 0.593
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 9.081 6.919 -75.498 -1.107 7.706 0.631
PP+V2 8.191 6.191 -68.195 -1.037 6.956 0.568
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 8.819 6.610 -73.500 -1.097 7.500 0.607
PP+Q1(G1)+V2 8.408 6.231 -70.196 -1.026 7.164 0.573
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 9.036 6.650 -75.500 -1.086 7.707 0.611
PP+N1 8.368 6.369 -69.595 -1.042 7.101 0.582
PP+Q1(A)+N1 8.996 6.788 -74.899 -1.102 7.644 0.621
PP+Q1(G1)+N1 8.585 6.409 -71.595 -1.031 7.308 0.587
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 9.213 6.828 -76.899 -1.092 7.852 0.626
PP+V1+N1 8.388 6.488 -69.594 -1.050 7.100 0.591
PP+Q1(A)+V1+N1 9.016 6.907 -74.898 -1.110 7.644 0.630
PP+Q1(G1)+V1+N1 8.605 6.528 -71.594 -1.039 7.308 0.596
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 9.232 6.947 -76.898 -1.099 7.851 0.634
PP+V2+N1 8.343 6.219 -69.596 -1.029 7.101 0.571
PP+Q1(A)+V2+N1 8.971 6.638 -74.900 -1.090 7.645 0.610
PP+Q1(G1)+V2+N1 8.560 6.259 -71.596 -1.019 7.309 0.576
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 9.187 6.678 -76.900 -1.079 7.853 0.615
N73 Desplazamientos PP -3.504 4.964 -68.261 -0.970 6.914 0.450
PP+Q1(A) -3.776 5.341 -73.572 -1.026 7.455 0.484
PP+Q1(G1) -3.604 5.092 -70.263 -0.956 7.119 0.461
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.876 5.468 -75.573 -1.012 7.660 0.495
PP+V1 -3.486 5.053 -68.260 -0.983 6.913 0.456
PP+Q1(A)+V1 -3.759 5.430 -73.571 -1.039 7.454 0.490
PP+Q1(G1)+V1 -3.587 5.181 -70.262 -0.969 7.118 0.468
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.859 5.557 -75.572 -1.025 7.660 0.501
PP+V2 -3.526 4.853 -68.262 -0.958 6.914 0.442
PP+Q1(A)+V2 -3.798 5.229 -73.572 -1.013 7.455 0.476
PP+Q1(G1)+V2 -3.626 4.980 -70.263 -0.944 7.120 0.453
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.898 5.357 -75.574 -0.999 7.661 0.487
PP+N1 -3.574 5.054 -69.662 -0.960 7.057 0.458
PP+Q1(A)+N1 -3.846 5.430 -74.973 -1.016 7.599 0.492
PP+Q1(G1)+N1 -3.674 5.181 -71.664 -0.946 7.263 0.469
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.946 5.558 -76.974 -1.002 7.804 0.503
PP+V1+N1 -3.557 5.142 -69.661 -0.973 7.057 0.464
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.829 5.519 -74.972 -1.029 7.598 0.498
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.657 5.270 -71.663 -0.959 7.262 0.475
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.929 5.647 -76.973 -1.015 7.803 0.509
PP+V2+N1 -3.596 4.942 -69.663 -0.948 7.058 0.450
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.868 5.318 -74.973 -1.004 7.599 0.484
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.696 5.070 -71.664 -0.934 7.263 0.461
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.969 5.446 -76.975 -0.990 7.805 0.495
N74 Desplazamientos PP -3.700 3.106 -48.586 0.312 8.086 0.497
PP+Q1(A) -3.987 3.341 -52.378 0.350 8.717 0.535
PP+Q1(G1) -3.806 3.186 -50.039 0.351 8.330 0.510
PP+Q1(A)+Q1(G1) -4.093 3.421 -53.831 0.389 8.961 0.548
PP+V1 -3.682 3.167 -48.582 0.303 8.085 0.504
PP+Q1(A)+V1 -3.969 3.403 -52.374 0.341 8.717 0.542
PP+Q1(G1)+V1 -3.788 3.247 -50.036 0.342 8.329 0.516
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -4.075 3.483 -53.828 0.380 8.961 0.554
PP+V2 -3.723 3.028 -48.590 0.320 8.086 0.488
PP+Q1(A)+V2 -4.010 3.264 -52.382 0.358 8.718 0.526
PP+Q1(G1)+V2 -3.829 3.109 -50.044 0.359 8.330 0.501
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -4.116 3.344 -53.836 0.397 8.962 0.539
PP+N1 -3.774 3.162 -49.603 0.340 8.256 0.506
PP+Q1(A)+N1 -4.061 3.397 -53.395 0.377 8.888 0.544
PP+Q1(G1)+N1 -3.879 3.242 -51.057 0.378 8.500 0.518
Listados
Estructura Residencia Fecha: 10/11/19
Página 58
196
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -4.167 3.477 -54.849 0.416 9.132 0.557
PP+V1+N1 -3.756 3.223 -49.600 0.330 8.256 0.513
PP+Q1(A)+V1+N1 -4.043 3.459 -53.392 0.368 8.888 0.551
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.861 3.303 -51.053 0.369 8.500 0.525
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -4.149 3.539 -54.845 0.407 9.132 0.563
PP+V2+N1 -3.797 3.085 -49.608 0.348 8.257 0.497
PP+Q1(A)+V2+N1 -4.084 3.320 -53.400 0.386 8.889 0.535
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.902 3.165 -51.061 0.387 8.501 0.510
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -4.189 3.400 -54.853 0.424 9.133 0.548
N75 Desplazamientos PP 2.489 12.947 -126.057 -1.275 2.260 0.216
PP+Q1(A) 2.679 13.815 -135.869 -1.334 2.436 0.230
PP+Q1(G1) 2.555 13.051 -129.757 -1.233 2.327 0.217
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.744 13.919 -139.570 -1.292 2.503 0.232
PP+V1 2.495 13.154 -126.053 -1.292 2.260 0.218
PP+Q1(A)+V1 2.685 14.022 -135.865 -1.351 2.437 0.233
PP+Q1(G1)+V1 2.561 13.257 -129.753 -1.250 2.327 0.220
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.750 14.126 -139.566 -1.309 2.504 0.235
PP+V2 2.482 12.688 -126.061 -1.251 2.260 0.212
PP+Q1(A)+V2 2.671 13.557 -135.874 -1.310 2.436 0.227
PP+Q1(G1)+V2 2.547 12.792 -129.762 -1.209 2.327 0.214
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.737 13.661 -139.574 -1.268 2.503 0.229
PP+N1 2.535 13.020 -128.647 -1.246 2.307 0.217
PP+Q1(A)+N1 2.725 13.888 -138.460 -1.305 2.483 0.232
PP+Q1(G1)+N1 2.600 13.124 -132.347 -1.204 2.374 0.219
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.790 13.992 -142.160 -1.263 2.550 0.234
PP+V1+N1 2.541 13.226 -128.643 -1.263 2.307 0.220
PP+Q1(A)+V1+N1 2.731 14.095 -138.456 -1.322 2.483 0.235
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.606 13.330 -132.343 -1.220 2.374 0.222
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.796 14.199 -142.156 -1.279 2.550 0.237
PP+V2+N1 2.527 12.761 -128.652 -1.222 2.307 0.213
PP+Q1(A)+V2+N1 2.717 13.630 -138.464 -1.281 2.483 0.228
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.593 12.865 -132.352 -1.180 2.373 0.215
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.782 13.734 -142.165 -1.239 2.550 0.230
N76 Desplazamientos PP 0.617 13.542 -129.561 -1.540 0.246 0.053
PP+Q1(A) 0.664 14.451 -139.644 -1.618 0.266 0.056
PP+Q1(G1) 0.634 13.652 -133.359 -1.503 0.254 0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.680 14.562 -143.441 -1.581 0.273 0.057
PP+V1 0.619 13.756 -129.557 -1.557 0.246 0.053
PP+Q1(A)+V1 0.666 14.665 -139.640 -1.635 0.265 0.057
PP+Q1(G1)+V1 0.635 13.866 -133.355 -1.520 0.253 0.054
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.682 14.776 -143.438 -1.598 0.273 0.058
PP+V2 0.616 13.274 -129.565 -1.514 0.247 0.052
PP+Q1(A)+V2 0.662 14.183 -139.648 -1.593 0.266 0.055
PP+Q1(G1)+V2 0.632 13.384 -133.363 -1.477 0.254 0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.679 14.294 -143.446 -1.556 0.274 0.056
PP+N1 0.629 13.619 -132.219 -1.514 0.251 0.053
PP+Q1(A)+N1 0.676 14.528 -142.302 -1.592 0.271 0.057
PP+Q1(G1)+N1 0.645 13.729 -136.017 -1.477 0.259 0.054
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.692 14.639 -146.100 -1.555 0.278 0.057
PP+V1+N1 0.630 13.833 -132.216 -1.531 0.251 0.054
PP+Q1(A)+V1+N1 0.677 14.743 -142.298 -1.609 0.271 0.057
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.646 13.943 -136.013 -1.494 0.259 0.055
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.693 14.853 -146.096 -1.572 0.278 0.058
PP+V2+N1 0.627 13.351 -132.224 -1.489 0.252 0.052
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 0.674 14.261 -142.306 -1.567 0.272 0.056
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.643 13.461 -136.021 -1.452 0.260 0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.690 14.371 -146.104 -1.530 0.279 0.057
N77 Desplazamientos PP -0.227 9.177 -129.722 -1.478 0.338 0.021
PP+Q1(A) -0.245 9.871 -139.818 -1.554 0.366 0.022
PP+Q1(G1) -0.234 9.407 -133.523 -1.439 0.347 0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1) -0.252 10.100 -143.619 -1.514 0.375 0.022
PP+V1 -0.226 9.331 -129.719 -1.501 0.338 0.021
PP+Q1(A)+V1 -0.244 10.024 -139.815 -1.576 0.366 0.022
PP+Q1(G1)+V1 -0.232 9.560 -133.520 -1.462 0.347 0.022
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -0.250 10.254 -143.616 -1.537 0.375 0.023
PP+V2 -0.229 8.984 -129.724 -1.454 0.338 0.020
PP+Q1(A)+V2 -0.247 9.677 -139.820 -1.529 0.365 0.021
PP+Q1(G1)+V2 -0.235 9.214 -133.525 -1.415 0.347 0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -0.253 9.907 -143.621 -1.490 0.374 0.022
PP+N1 -0.232 9.338 -132.382 -1.451 0.345 0.021
PP+Q1(A)+N1 -0.250 10.031 -142.478 -1.526 0.372 0.022
PP+Q1(G1)+N1 -0.238 9.568 -136.183 -1.411 0.354 0.022
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -0.256 10.261 -146.279 -1.487 0.381 0.023
PP+V1+N1 -0.230 9.491 -132.380 -1.473 0.345 0.021
PP+Q1(A)+V1+N1 -0.248 10.185 -142.476 -1.549 0.372 0.023
PP+Q1(G1)+V1+N1 -0.237 9.721 -136.181 -1.434 0.354 0.022
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -0.255 10.415 -146.277 -1.509 0.381 0.023
PP+V2+N1 -0.233 9.145 -132.385 -1.427 0.344 0.021
PP+Q1(A)+V2+N1 -0.251 9.838 -142.481 -1.502 0.371 0.022
PP+Q1(G1)+V2+N1 -0.240 9.374 -136.186 -1.387 0.353 0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -0.258 10.068 -146.282 -1.462 0.381 0.022
N78 Desplazamientos PP -1.126 8.867 -126.221 -1.230 2.145 0.142
PP+Q1(A) -1.214 9.538 -136.047 -1.287 2.311 0.153
PP+Q1(G1) -1.159 9.090 -129.925 -1.186 2.210 0.145
PP+Q1(A)+Q1(G1) -1.247 9.760 -139.751 -1.243 2.376 0.156
PP+V1 -1.121 9.016 -126.218 -1.251 2.145 0.144
PP+Q1(A)+V1 -1.209 9.686 -136.044 -1.308 2.311 0.155
PP+Q1(G1)+V1 -1.153 9.238 -129.922 -1.207 2.209 0.147
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -1.241 9.909 -139.748 -1.264 2.376 0.158
PP+V2 -1.133 8.680 -126.224 -1.206 2.146 0.139
PP+Q1(A)+V2 -1.221 9.351 -136.050 -1.263 2.312 0.150
PP+Q1(G1)+V2 -1.166 8.903 -129.928 -1.162 2.211 0.142
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -1.254 9.573 -139.754 -1.219 2.377 0.153
PP+N1 -1.149 9.023 -128.814 -1.199 2.190 0.144
PP+Q1(A)+N1 -1.237 9.693 -138.640 -1.256 2.357 0.155
PP+Q1(G1)+N1 -1.182 9.246 -132.517 -1.155 2.255 0.147
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -1.270 9.916 -142.343 -1.212 2.422 0.158
PP+V1+N1 -1.144 9.172 -128.811 -1.220 2.190 0.146
PP+Q1(A)+V1+N1 -1.231 9.842 -138.637 -1.278 2.356 0.157
PP+Q1(G1)+V1+N1 -1.176 9.394 -132.515 -1.176 2.255 0.149
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -1.264 10.064 -142.341 -1.234 2.421 0.160
PP+V2+N1 -1.156 8.836 -128.817 -1.175 2.191 0.141
PP+Q1(A)+V2+N1 -1.244 9.507 -138.643 -1.233 2.358 0.152
PP+Q1(G1)+V2+N1 -1.189 9.059 -132.520 -1.131 2.256 0.145
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -1.277 9.729 -142.346 -1.189 2.422 0.155
N79 Desplazamientos PP -0.548 13.541 -129.560 -1.536 -0.228 -0.051
PP+Q1(A) -0.590 14.450 -139.643 -1.614 -0.246 -0.055
PP+Q1(G1) -0.562 13.651 -133.358 -1.499 -0.235 -0.052
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1) -0.604 14.560 -143.441 -1.577 -0.253 -0.056
PP+V1 -0.550 13.755 -129.557 -1.554 -0.227 -0.052
PP+Q1(A)+V1 -0.592 14.664 -139.639 -1.632 -0.245 -0.055
PP+Q1(G1)+V1 -0.564 13.865 -133.354 -1.517 -0.235 -0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -0.606 14.774 -143.437 -1.595 -0.253 -0.056
PP+V2 -0.546 13.273 -129.565 -1.511 -0.229 -0.051
PP+Q1(A)+V2 -0.588 14.182 -139.647 -1.589 -0.247 -0.054
PP+Q1(G1)+V2 -0.560 13.383 -133.362 -1.474 -0.236 -0.051
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -0.602 14.292 -143.445 -1.552 -0.254 -0.055
PP+N1 -0.558 13.618 -132.219 -1.510 -0.233 -0.052
PP+Q1(A)+N1 -0.600 14.527 -142.301 -1.588 -0.251 -0.055
PP+Q1(G1)+N1 -0.572 13.728 -136.016 -1.473 -0.240 -0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -0.614 14.638 -146.099 -1.551 -0.258 -0.056
PP+V1+N1 -0.559 13.832 -132.215 -1.528 -0.232 -0.053
PP+Q1(A)+V1+N1 -0.601 14.741 -142.298 -1.606 -0.250 -0.056
PP+Q1(G1)+V1+N1 -0.574 13.942 -136.013 -1.491 -0.239 -0.053
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -0.616 14.852 -146.095 -1.569 -0.257 -0.057
PP+V2+N1 -0.556 13.350 -132.223 -1.485 -0.233 -0.051
PP+Q1(A)+V2+N1 -0.598 14.259 -142.306 -1.563 -0.251 -0.055
PP+Q1(G1)+V2+N1 -0.570 13.460 -136.021 -1.448 -0.241 -0.052
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -0.612 14.370 -146.104 -1.526 -0.259 -0.055
N80 Desplazamientos PP -2.420 12.941 -126.057 -1.262 -2.268 -0.215
PP+Q1(A) -2.605 13.809 -135.870 -1.320 -2.444 -0.230
PP+Q1(G1) -2.484 13.045 -129.757 -1.219 -2.335 -0.217
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.669 13.913 -139.570 -1.277 -2.512 -0.232
PP+V1 -2.427 13.147 -126.053 -1.278 -2.268 -0.218
PP+Q1(A)+V1 -2.612 14.016 -135.866 -1.336 -2.445 -0.233
PP+Q1(G1)+V1 -2.490 13.251 -129.753 -1.236 -2.335 -0.220
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.675 14.119 -139.566 -1.294 -2.512 -0.235
PP+V2 -2.412 12.682 -126.062 -1.238 -2.267 -0.212
PP+Q1(A)+V2 -2.597 13.550 -135.874 -1.295 -2.444 -0.227
PP+Q1(G1)+V2 -2.476 12.786 -129.762 -1.195 -2.334 -0.214
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.661 13.654 -139.575 -1.253 -2.511 -0.228
PP+N1 -2.465 13.013 -128.647 -1.232 -2.315 -0.217
PP+Q1(A)+N1 -2.650 13.882 -138.460 -1.290 -2.492 -0.231
PP+Q1(G1)+N1 -2.528 13.117 -132.348 -1.189 -2.382 -0.218
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.713 13.986 -142.160 -1.247 -2.559 -0.233
PP+V1+N1 -2.471 13.220 -128.643 -1.248 -2.315 -0.220
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.656 14.088 -138.456 -1.306 -2.492 -0.234
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.534 13.324 -132.344 -1.206 -2.382 -0.221
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.719 14.192 -142.156 -1.264 -2.559 -0.236
PP+V2+N1 -2.457 12.755 -128.652 -1.208 -2.314 -0.213
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.642 13.623 -138.465 -1.266 -2.491 -0.228
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.520 12.859 -132.353 -1.165 -2.381 -0.215
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.705 13.727 -142.165 -1.223 -2.558 -0.230
N81 Desplazamientos PP 1.194 8.864 -126.222 -1.223 -2.146 -0.143
PP+Q1(A) 1.286 9.534 -136.048 -1.280 -2.312 -0.154
PP+Q1(G1) 1.229 9.086 -129.926 -1.179 -2.211 -0.146
PP+Q1(A)+Q1(G1) 1.321 9.756 -139.752 -1.235 -2.377 -0.157
PP+V1 1.188 9.012 -126.219 -1.245 -2.146 -0.145
PP+Q1(A)+V1 1.281 9.682 -136.046 -1.301 -2.312 -0.156
PP+Q1(G1)+V1 1.223 9.235 -129.923 -1.200 -2.210 -0.148
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 1.315 9.905 -139.749 -1.257 -2.377 -0.159
PP+V2 1.201 8.677 -126.225 -1.200 -2.147 -0.140
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Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
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Dz
(mm)
Gx
(mRad)
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(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 1.294 9.347 -136.051 -1.256 -2.313 -0.151
PP+Q1(G1)+V2 1.236 8.899 -129.929 -1.155 -2.212 -0.144
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 1.328 9.570 -139.755 -1.212 -2.378 -0.155
PP+N1 1.218 9.019 -128.815 -1.192 -2.191 -0.145
PP+Q1(A)+N1 1.311 9.690 -138.641 -1.249 -2.358 -0.156
PP+Q1(G1)+N1 1.253 9.242 -132.518 -1.148 -2.256 -0.148
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 1.345 9.912 -142.345 -1.205 -2.423 -0.159
PP+V1+N1 1.212 9.168 -128.812 -1.214 -2.191 -0.147
PP+Q1(A)+V1+N1 1.305 9.838 -138.638 -1.270 -2.357 -0.158
PP+Q1(G1)+V1+N1 1.247 9.390 -132.516 -1.170 -2.256 -0.150
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 1.340 10.061 -142.342 -1.226 -2.422 -0.161
PP+V2+N1 1.226 8.833 -128.818 -1.169 -2.192 -0.143
PP+Q1(A)+V2+N1 1.318 9.503 -138.644 -1.225 -2.359 -0.154
PP+Q1(G1)+V2+N1 1.260 9.055 -132.521 -1.125 -2.257 -0.146
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 1.353 9.725 -142.348 -1.181 -2.423 -0.157
N82 Desplazamientos PP 0.295 9.176 -129.723 -1.478 -0.341 -0.020
PP+Q1(A) 0.318 9.870 -139.819 -1.553 -0.369 -0.021
PP+Q1(G1) 0.304 9.406 -133.524 -1.438 -0.350 -0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.327 10.099 -143.620 -1.513 -0.378 -0.022
PP+V1 0.294 9.330 -129.720 -1.500 -0.341 -0.021
PP+Q1(A)+V1 0.316 10.023 -139.816 -1.575 -0.369 -0.022
PP+Q1(G1)+V1 0.302 9.559 -133.521 -1.461 -0.350 -0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.325 10.253 -143.617 -1.536 -0.378 -0.022
PP+V2 0.297 8.983 -129.725 -1.453 -0.341 -0.020
PP+Q1(A)+V2 0.320 9.677 -139.821 -1.528 -0.368 -0.021
PP+Q1(G1)+V2 0.306 9.213 -133.526 -1.414 -0.350 -0.020
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.329 9.906 -143.622 -1.489 -0.377 -0.021
PP+N1 0.301 9.337 -132.383 -1.450 -0.348 -0.021
PP+Q1(A)+N1 0.324 10.030 -142.479 -1.525 -0.375 -0.022
PP+Q1(G1)+N1 0.310 9.567 -136.184 -1.411 -0.357 -0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.333 10.260 -146.280 -1.486 -0.384 -0.022
PP+V1+N1 0.300 9.491 -132.381 -1.473 -0.348 -0.021
PP+Q1(A)+V1+N1 0.323 10.184 -142.477 -1.548 -0.375 -0.022
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.309 9.720 -136.182 -1.433 -0.357 -0.022
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.331 10.414 -146.278 -1.508 -0.384 -0.023
PP+V2+N1 0.303 9.144 -132.386 -1.426 -0.347 -0.020
PP+Q1(A)+V2+N1 0.326 9.837 -142.482 -1.501 -0.375 -0.021
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.312 9.374 -136.187 -1.386 -0.356 -0.021
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.335 10.067 -146.283 -1.461 -0.384 -0.022
N83 Desplazamientos PP -3.531 12.442 -120.456 -1.537 -2.700 -0.313
PP+Q1(A) -3.800 13.276 -129.829 -1.618 -2.911 -0.334
PP+Q1(G1) -3.623 12.541 -123.985 -1.506 -2.780 -0.316
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.893 13.375 -133.358 -1.587 -2.991 -0.337
PP+V1 -3.540 12.643 -120.453 -1.553 -2.699 -0.317
PP+Q1(A)+V1 -3.810 13.477 -129.826 -1.634 -2.910 -0.338
PP+Q1(G1)+V1 -3.632 12.741 -123.982 -1.522 -2.780 -0.320
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.902 13.575 -133.355 -1.603 -2.991 -0.341
PP+V2 -3.519 12.192 -120.459 -1.514 -2.701 -0.308
PP+Q1(A)+V2 -3.789 13.026 -129.832 -1.595 -2.912 -0.329
PP+Q1(G1)+V2 -3.611 12.290 -123.988 -1.483 -2.781 -0.311
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.881 13.125 -133.361 -1.564 -2.992 -0.332
PP+N1 -3.595 12.511 -122.926 -1.515 -2.756 -0.315
PP+Q1(A)+N1 -3.865 13.346 -132.299 -1.596 -2.967 -0.336
PP+Q1(G1)+N1 -3.687 12.610 -126.455 -1.485 -2.837 -0.318
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PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.957 13.444 -135.828 -1.566 -3.048 -0.339
PP+V1+N1 -3.604 12.712 -122.923 -1.531 -2.755 -0.319
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.874 13.546 -132.296 -1.612 -2.966 -0.340
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.697 12.810 -126.452 -1.501 -2.836 -0.322
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.966 13.645 -135.825 -1.582 -3.047 -0.344
PP+V2+N1 -3.584 12.261 -122.929 -1.492 -2.757 -0.310
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.853 13.095 -132.302 -1.573 -2.968 -0.331
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.676 12.360 -126.458 -1.461 -2.838 -0.313
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.946 13.194 -135.831 -1.542 -3.049 -0.334
N84 Desplazamientos PP -5.215 10.757 -110.314 -0.781 -4.551 -0.444
PP+Q1(A) -5.614 11.476 -118.905 -0.806 -4.906 -0.475
PP+Q1(G1) -5.352 10.839 -113.562 -0.735 -4.686 -0.448
PP+Q1(A)+Q1(G1) -5.750 11.558 -122.152 -0.761 -5.041 -0.479
PP+V1 -5.229 10.936 -110.310 -0.794 -4.550 -0.450
PP+Q1(A)+V1 -5.627 11.655 -118.901 -0.820 -4.906 -0.480
PP+Q1(G1)+V1 -5.365 11.018 -113.558 -0.749 -4.686 -0.454
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -5.763 11.737 -122.149 -0.775 -5.041 -0.484
PP+V2 -5.198 10.533 -110.319 -0.760 -4.550 -0.437
PP+Q1(A)+V2 -5.597 11.253 -118.910 -0.786 -4.906 -0.467
PP+Q1(G1)+V2 -5.335 10.615 -113.566 -0.715 -4.686 -0.441
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -5.733 11.334 -122.157 -0.741 -5.041 -0.471
PP+N1 -5.311 10.814 -112.587 -0.749 -4.645 -0.447
PP+Q1(A)+N1 -5.709 11.533 -121.178 -0.775 -5.001 -0.477
PP+Q1(G1)+N1 -5.447 10.896 -115.835 -0.703 -4.781 -0.451
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -5.846 11.615 -124.426 -0.729 -5.136 -0.481
PP+V1+N1 -5.324 10.993 -112.583 -0.762 -4.645 -0.453
PP+Q1(A)+V1+N1 -5.722 11.712 -121.174 -0.788 -5.001 -0.483
PP+Q1(G1)+V1+N1 -5.460 11.075 -115.831 -0.717 -4.781 -0.457
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -5.859 11.794 -124.422 -0.743 -5.136 -0.487
PP+V2+N1 -5.294 10.591 -112.592 -0.728 -4.645 -0.440
PP+Q1(A)+V2+N1 -5.692 11.310 -121.183 -0.754 -5.001 -0.470
PP+Q1(G1)+V2+N1 -5.430 10.672 -115.840 -0.683 -4.781 -0.444
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -5.829 11.391 -124.430 -0.709 -5.136 -0.474
N85 Desplazamientos PP 2.453 7.677 -110.448 -0.707 -4.521 -0.304
PP+Q1(A) 2.643 8.258 -119.050 -0.729 -4.874 -0.328
PP+Q1(G1) 2.524 7.872 -113.698 -0.659 -4.657 -0.311
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.714 8.453 -122.300 -0.681 -5.010 -0.335
PP+V1 2.441 7.807 -110.445 -0.726 -4.521 -0.309
PP+Q1(A)+V1 2.631 8.388 -119.048 -0.748 -4.873 -0.332
PP+Q1(G1)+V1 2.512 8.001 -113.695 -0.677 -4.657 -0.316
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.702 8.583 -122.298 -0.699 -5.009 -0.339
PP+V2 2.468 7.514 -110.451 -0.687 -4.522 -0.299
PP+Q1(A)+V2 2.659 8.095 -119.054 -0.709 -4.874 -0.322
PP+Q1(G1)+V2 2.539 7.709 -113.701 -0.639 -4.658 -0.306
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.730 8.290 -122.303 -0.661 -5.010 -0.329
PP+N1 2.503 7.813 -112.723 -0.673 -4.617 -0.309
PP+Q1(A)+N1 2.693 8.395 -121.325 -0.695 -4.969 -0.332
PP+Q1(G1)+N1 2.574 8.008 -115.973 -0.625 -4.753 -0.316
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.764 8.589 -124.575 -0.647 -5.105 -0.340
PP+V1+N1 2.491 7.943 -112.720 -0.692 -4.616 -0.314
PP+Q1(A)+V1+N1 2.681 8.524 -121.323 -0.714 -4.968 -0.337
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.562 8.138 -115.970 -0.643 -4.752 -0.321
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.752 8.719 -124.572 -0.665 -5.104 -0.344
PP+V2+N1 2.518 7.650 -112.726 -0.653 -4.617 -0.304
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(mRad)
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(mRad)
PP+Q1(A)+V2+N1 2.708 8.231 -121.328 -0.675 -4.970 -0.327
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.589 7.845 -115.976 -0.605 -4.753 -0.311
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.779 8.426 -124.578 -0.627 -5.106 -0.334
N86 Desplazamientos PP 1.678 8.593 -120.609 -1.483 -2.795 -0.184
PP+Q1(A) 1.808 9.243 -129.995 -1.562 -3.014 -0.198
PP+Q1(G1) 1.726 8.809 -124.141 -1.450 -2.877 -0.188
PP+Q1(A)+Q1(G1) 1.856 9.459 -133.527 -1.529 -3.096 -0.202
PP+V1 1.669 8.738 -120.607 -1.504 -2.795 -0.187
PP+Q1(A)+V1 1.799 9.388 -129.993 -1.583 -3.014 -0.200
PP+Q1(G1)+V1 1.718 8.954 -124.139 -1.471 -2.877 -0.191
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 1.848 9.604 -133.525 -1.550 -3.096 -0.205
PP+V2 1.688 8.412 -120.611 -1.461 -2.795 -0.181
PP+Q1(A)+V2 1.818 9.062 -129.997 -1.539 -3.014 -0.194
PP+Q1(G1)+V2 1.737 8.628 -124.143 -1.428 -2.877 -0.185
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 1.867 9.278 -133.529 -1.506 -3.096 -0.198
PP+N1 1.712 8.745 -123.082 -1.460 -2.852 -0.187
PP+Q1(A)+N1 1.842 9.395 -132.467 -1.539 -3.072 -0.201
PP+Q1(G1)+N1 1.760 8.961 -126.614 -1.427 -2.935 -0.192
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 1.891 9.611 -135.999 -1.506 -3.154 -0.205
PP+V1+N1 1.703 8.889 -123.080 -1.481 -2.852 -0.190
PP+Q1(A)+V1+N1 1.833 9.539 -132.465 -1.560 -3.072 -0.203
PP+Q1(G1)+V1+N1 1.752 9.105 -126.612 -1.448 -2.934 -0.194
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 1.882 9.755 -135.997 -1.527 -3.154 -0.208
PP+V2+N1 1.722 8.563 -123.083 -1.437 -2.852 -0.184
PP+Q1(A)+V2+N1 1.853 9.213 -132.469 -1.516 -3.072 -0.197
PP+Q1(G1)+V2+N1 1.771 8.779 -126.615 -1.404 -2.934 -0.188
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 1.901 9.429 -136.001 -1.483 -3.154 -0.201
N87 Desplazamientos PP -6.154 9.860 -99.435 -1.350 -5.049 -0.489
PP+Q1(A) -6.625 10.518 -107.171 -1.423 -5.443 -0.522
PP+Q1(G1) -6.315 9.933 -102.349 -1.327 -5.200 -0.494
PP+Q1(A)+Q1(G1) -6.786 10.591 -110.085 -1.401 -5.594 -0.527
PP+V1 -6.170 10.027 -99.433 -1.362 -5.048 -0.496
PP+Q1(A)+V1 -6.640 10.686 -107.169 -1.436 -5.443 -0.529
PP+Q1(G1)+V1 -6.331 10.100 -102.347 -1.340 -5.199 -0.501
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -6.801 10.758 -110.083 -1.414 -5.594 -0.533
PP+V2 -6.134 9.651 -99.437 -1.331 -5.050 -0.481
PP+Q1(A)+V2 -6.605 10.309 -107.173 -1.404 -5.444 -0.513
PP+Q1(G1)+V2 -6.296 9.724 -102.351 -1.309 -5.201 -0.485
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -6.766 10.382 -110.087 -1.382 -5.595 -0.518
PP+N1 -6.267 9.911 -101.474 -1.334 -5.154 -0.492
PP+Q1(A)+N1 -6.737 10.569 -109.211 -1.408 -5.549 -0.525
PP+Q1(G1)+N1 -6.428 9.984 -104.388 -1.312 -5.305 -0.497
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -6.898 10.642 -112.125 -1.386 -5.700 -0.530
PP+V1+N1 -6.283 10.078 -101.473 -1.347 -5.154 -0.499
PP+Q1(A)+V1+N1 -6.753 10.737 -109.209 -1.420 -5.548 -0.532
PP+Q1(G1)+V1+N1 -6.444 10.151 -104.386 -1.325 -5.305 -0.504
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -6.914 10.809 -112.123 -1.398 -5.699 -0.536
PP+V2+N1 -6.247 9.702 -101.476 -1.315 -5.155 -0.484
PP+Q1(A)+V2+N1 -6.718 10.360 -109.213 -1.389 -5.550 -0.517
PP+Q1(G1)+V2+N1 -6.408 9.775 -104.390 -1.293 -5.306 -0.488
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -6.879 10.433 -112.127 -1.367 -5.701 -0.521
N88 Desplazamientos PP -7.486 7.436 -83.636 -0.180 -6.825 -0.545
PP+Q1(A) -8.059 7.929 -90.154 -0.168 -7.359 -0.582
PP+Q1(G1) -7.683 7.485 -86.111 -0.135 -7.030 -0.549
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PP+Q1(A)+Q1(G1) -8.255 7.978 -92.628 -0.123 -7.564 -0.586
PP+V1 -7.505 7.570 -83.633 -0.189 -6.824 -0.554
PP+Q1(A)+V1 -8.077 8.064 -90.150 -0.177 -7.358 -0.591
PP+Q1(G1)+V1 -7.701 7.620 -86.107 -0.144 -7.030 -0.558
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -8.274 8.113 -92.625 -0.132 -7.564 -0.595
PP+V2 -7.463 7.267 -83.640 -0.165 -6.825 -0.535
PP+Q1(A)+V2 -8.035 7.760 -90.158 -0.153 -7.359 -0.572
PP+Q1(G1)+V2 -7.659 7.317 -86.115 -0.120 -7.031 -0.539
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -8.232 7.810 -92.633 -0.108 -7.565 -0.576
PP+N1 -7.624 7.470 -85.368 -0.148 -6.969 -0.548
PP+Q1(A)+N1 -8.196 7.963 -91.886 -0.136 -7.502 -0.585
PP+Q1(G1)+N1 -7.821 7.520 -87.843 -0.103 -7.174 -0.552
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -8.393 8.013 -94.361 -0.091 -7.708 -0.589
PP+V1+N1 -7.642 7.605 -85.365 -0.158 -6.968 -0.557
PP+Q1(A)+V1+N1 -8.215 8.098 -91.882 -0.146 -7.502 -0.594
PP+Q1(G1)+V1+N1 -7.839 7.655 -87.839 -0.112 -7.174 -0.561
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -8.411 8.148 -94.357 -0.101 -7.707 -0.598
PP+V2+N1 -7.600 7.302 -85.373 -0.134 -6.969 -0.538
PP+Q1(A)+V2+N1 -8.173 7.795 -91.890 -0.122 -7.503 -0.575
PP+Q1(G1)+V2+N1 -7.797 7.351 -87.847 -0.088 -7.175 -0.542
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -8.369 7.845 -94.365 -0.077 -7.708 -0.579
N89 Desplazamientos PP 3.371 5.685 -83.759 -0.082 -6.823 -0.462
PP+Q1(A) 3.632 6.116 -90.288 -0.064 -7.356 -0.498
PP+Q1(G1) 3.468 5.831 -86.236 -0.033 -7.029 -0.474
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.730 6.262 -92.765 -0.015 -7.562 -0.509
PP+V1 3.355 5.785 -83.756 -0.096 -6.822 -0.469
PP+Q1(A)+V1 3.616 6.216 -90.285 -0.078 -7.355 -0.504
PP+Q1(G1)+V1 3.452 5.931 -86.233 -0.047 -7.028 -0.480
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.713 6.362 -92.762 -0.029 -7.561 -0.515
PP+V2 3.392 5.560 -83.763 -0.068 -6.824 -0.455
PP+Q1(A)+V2 3.653 5.992 -90.291 -0.050 -7.357 -0.490
PP+Q1(G1)+V2 3.489 5.706 -86.240 -0.019 -7.030 -0.466
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.750 6.137 -92.768 -0.001 -7.563 -0.501
PP+N1 3.439 5.787 -85.493 -0.048 -6.967 -0.470
PP+Q1(A)+N1 3.700 6.219 -92.021 -0.030 -7.500 -0.506
PP+Q1(G1)+N1 3.536 5.933 -87.970 0.001 -7.173 -0.481
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.797 6.365 -94.499 0.019 -7.706 -0.517
PP+V1+N1 3.423 5.887 -85.490 -0.062 -6.966 -0.476
PP+Q1(A)+V1+N1 3.684 6.318 -92.019 -0.044 -7.500 -0.512
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.520 6.033 -87.967 -0.013 -7.173 -0.488
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.781 6.464 -94.496 0.005 -7.706 -0.523
PP+V2+N1 3.460 5.662 -85.496 -0.034 -6.968 -0.463
PP+Q1(A)+V2+N1 3.721 6.094 -92.025 -0.015 -7.501 -0.498
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.557 5.808 -87.973 0.015 -7.174 -0.474
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.818 6.240 -94.502 0.034 -7.707 -0.509
N90 Desplazamientos PP 2.829 7.152 -99.555 -1.256 -5.084 -0.335
PP+Q1(A) 3.049 7.694 -107.302 -1.324 -5.482 -0.360
PP+Q1(G1) 2.911 7.334 -102.471 -1.230 -5.234 -0.343
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.131 7.875 -110.218 -1.298 -5.632 -0.368
PP+V1 2.815 7.274 -99.554 -1.273 -5.083 -0.340
PP+Q1(A)+V1 3.035 7.815 -107.301 -1.341 -5.481 -0.365
PP+Q1(G1)+V1 2.897 7.455 -102.470 -1.248 -5.234 -0.348
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.116 7.997 -110.217 -1.316 -5.632 -0.373
PP+V2 2.847 6.999 -99.556 -1.238 -5.084 -0.329
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PP+Q1(A)+V2 3.067 7.541 -107.303 -1.306 -5.482 -0.354
PP+Q1(G1)+V2 2.929 7.181 -102.472 -1.212 -5.234 -0.337
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.148 7.722 -110.219 -1.280 -5.633 -0.362
PP+N1 2.887 7.279 -101.597 -1.238 -5.189 -0.341
PP+Q1(A)+N1 3.106 7.821 -109.343 -1.306 -5.587 -0.366
PP+Q1(G1)+N1 2.968 7.461 -104.513 -1.212 -5.340 -0.349
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.188 8.003 -112.260 -1.280 -5.738 -0.374
PP+V1+N1 2.872 7.401 -101.596 -1.255 -5.189 -0.346
PP+Q1(A)+V1+N1 3.092 7.943 -109.342 -1.323 -5.587 -0.371
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.954 7.583 -104.512 -1.230 -5.339 -0.354
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.174 8.124 -112.258 -1.298 -5.737 -0.379
PP+V2+N1 2.904 7.126 -101.598 -1.220 -5.189 -0.335
PP+Q1(A)+V2+N1 3.124 7.668 -109.344 -1.288 -5.587 -0.360
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.986 7.308 -104.514 -1.194 -5.340 -0.343
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.206 7.849 -112.260 -1.262 -5.738 -0.368
N91 Desplazamientos PP -8.150 6.332 -68.106 -1.108 -6.974 -0.588
PP+Q1(A) -8.773 6.751 -73.403 -1.173 -7.519 -0.627
PP+Q1(G1) -8.365 6.372 -70.103 -1.099 -7.182 -0.593
PP+Q1(A)+Q1(G1) -8.988 6.790 -75.401 -1.164 -7.727 -0.632
PP+V1 -8.170 6.451 -68.105 -1.115 -6.973 -0.597
PP+Q1(A)+V1 -8.793 6.870 -73.403 -1.180 -7.518 -0.636
PP+Q1(G1)+V1 -8.385 6.491 -70.102 -1.107 -7.182 -0.601
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.008 6.910 -75.400 -1.172 -7.727 -0.641
PP+V2 -8.125 6.183 -68.107 -1.095 -6.975 -0.577
PP+Q1(A)+V2 -8.748 6.602 -73.404 -1.160 -7.520 -0.616
PP+Q1(G1)+V2 -8.339 6.223 -70.104 -1.087 -7.183 -0.582
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -8.963 6.642 -75.402 -1.152 -7.728 -0.621
PP+N1 -8.300 6.360 -69.504 -1.102 -7.120 -0.591
PP+Q1(A)+N1 -8.924 6.778 -74.802 -1.167 -7.665 -0.631
PP+Q1(G1)+N1 -8.515 6.400 -71.501 -1.093 -7.328 -0.596
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -9.138 6.818 -76.799 -1.158 -7.873 -0.636
PP+V1+N1 -8.320 6.479 -69.503 -1.109 -7.119 -0.600
PP+Q1(A)+V1+N1 -8.944 6.898 -74.801 -1.174 -7.664 -0.639
PP+Q1(G1)+V1+N1 -8.535 6.519 -71.500 -1.101 -7.327 -0.605
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -9.158 6.938 -76.798 -1.166 -7.872 -0.644
PP+V2+N1 -8.275 6.211 -69.505 -1.089 -7.120 -0.580
PP+Q1(A)+V2+N1 -8.898 6.630 -74.803 -1.154 -7.666 -0.620
PP+Q1(G1)+V2+N1 -8.490 6.251 -71.502 -1.081 -7.329 -0.585
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -9.113 6.669 -76.800 -1.146 -7.874 -0.625
N92 Desplazamientos PP -8.939 3.699 -48.367 0.364 -8.186 -0.570
PP+Q1(A) -9.624 3.940 -52.140 0.408 -8.827 -0.609
PP+Q1(G1) -9.177 3.716 -49.814 0.404 -8.433 -0.575
PP+Q1(A)+Q1(G1) -9.861 3.956 -53.587 0.447 -9.074 -0.613
PP+V1 -8.961 3.780 -48.363 0.360 -8.186 -0.579
PP+Q1(A)+V1 -9.645 4.021 -52.137 0.404 -8.826 -0.618
PP+Q1(G1)+V1 -9.198 3.797 -49.810 0.400 -8.432 -0.584
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -9.882 4.037 -53.584 0.444 -9.073 -0.622
PP+V2 -8.913 3.598 -48.371 0.372 -8.187 -0.559
PP+Q1(A)+V2 -9.597 3.838 -52.145 0.416 -8.828 -0.597
PP+Q1(G1)+V2 -9.150 3.614 -49.818 0.412 -8.434 -0.563
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -9.834 3.855 -53.592 0.455 -9.074 -0.602
PP+N1 -9.105 3.711 -49.379 0.392 -8.359 -0.573
PP+Q1(A)+N1 -9.790 3.951 -53.153 0.436 -9.000 -0.612
PP+Q1(G1)+N1 -9.343 3.727 -50.826 0.431 -8.606 -0.578
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PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.027 3.968 -54.600 0.475 -9.247 -0.616
PP+V1+N1 -9.127 3.792 -49.376 0.388 -8.358 -0.582
PP+Q1(A)+V1+N1 -9.811 4.032 -53.150 0.432 -8.999 -0.621
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.364 3.808 -50.823 0.428 -8.605 -0.587
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.048 4.049 -54.597 0.471 -9.246 -0.625
PP+V2+N1 -9.079 3.609 -49.384 0.400 -8.360 -0.562
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.763 3.850 -53.158 0.444 -9.000 -0.600
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.316 3.626 -50.831 0.439 -8.606 -0.566
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.000 3.867 -54.605 0.483 -9.247 -0.605
N93 Desplazamientos PP 3.773 3.091 -48.450 0.366 -8.191 -0.518
PP+Q1(A) 4.065 3.326 -52.232 0.408 -8.832 -0.558
PP+Q1(G1) 3.880 3.171 -49.899 0.406 -8.439 -0.532
PP+Q1(A)+Q1(G1) 4.173 3.406 -53.680 0.448 -9.079 -0.571
PP+V1 3.755 3.153 -48.447 0.357 -8.191 -0.525
PP+Q1(A)+V1 4.047 3.387 -52.228 0.399 -8.831 -0.565
PP+Q1(G1)+V1 3.862 3.233 -49.895 0.397 -8.439 -0.538
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 4.154 3.467 -53.677 0.439 -9.079 -0.578
PP+V2 3.796 3.014 -48.454 0.374 -8.192 -0.510
PP+Q1(A)+V2 4.088 3.249 -52.236 0.416 -8.832 -0.550
PP+Q1(G1)+V2 3.904 3.094 -49.903 0.415 -8.440 -0.523
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 4.196 3.329 -53.685 0.457 -9.080 -0.563
PP+N1 3.848 3.147 -49.464 0.394 -8.365 -0.528
PP+Q1(A)+N1 4.140 3.382 -53.246 0.436 -9.005 -0.567
PP+Q1(G1)+N1 3.956 3.227 -50.913 0.435 -8.612 -0.541
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4.248 3.462 -54.694 0.477 -9.252 -0.581
PP+V1+N1 3.830 3.209 -49.461 0.385 -8.364 -0.534
PP+Q1(A)+V1+N1 4.122 3.443 -53.242 0.427 -9.005 -0.574
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.938 3.288 -50.909 0.426 -8.612 -0.548
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4.230 3.523 -54.691 0.468 -9.252 -0.588
PP+V2+N1 3.871 3.070 -49.468 0.402 -8.365 -0.519
PP+Q1(A)+V2+N1 4.163 3.305 -53.250 0.444 -9.006 -0.559
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.979 3.150 -50.917 0.443 -8.613 -0.532
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4.271 3.385 -54.699 0.485 -9.253 -0.572
N94 Desplazamientos PP 3.576 4.944 -68.191 -0.996 -6.994 -0.454
PP+Q1(A) 3.853 5.319 -73.496 -1.054 -7.541 -0.488
PP+Q1(G1) 3.678 5.072 -70.190 -0.983 -7.202 -0.465
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.955 5.447 -75.495 -1.041 -7.750 -0.499
PP+V1 3.558 5.033 -68.190 -1.009 -6.993 -0.460
PP+Q1(A)+V1 3.835 5.408 -73.495 -1.067 -7.541 -0.494
PP+Q1(G1)+V1 3.661 5.160 -70.189 -0.996 -7.201 -0.472
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.938 5.535 -75.494 -1.054 -7.749 -0.506
PP+V2 3.598 4.833 -68.191 -0.984 -6.994 -0.446
PP+Q1(A)+V2 3.875 5.208 -73.496 -1.042 -7.542 -0.480
PP+Q1(G1)+V2 3.701 4.960 -70.190 -0.971 -7.202 -0.457
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.978 5.335 -75.495 -1.029 -7.750 -0.491
PP+N1 3.648 5.033 -69.590 -0.987 -7.139 -0.462
PP+Q1(A)+N1 3.925 5.408 -74.895 -1.045 -7.687 -0.496
PP+Q1(G1)+N1 3.750 5.161 -71.589 -0.974 -7.347 -0.473
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4.027 5.536 -76.894 -1.032 -7.895 -0.507
PP+V1+N1 3.630 5.122 -69.589 -1.000 -7.139 -0.468
PP+Q1(A)+V1+N1 3.907 5.497 -74.894 -1.058 -7.686 -0.502
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.733 5.249 -71.588 -0.987 -7.347 -0.480
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4.010 5.624 -76.893 -1.045 -7.895 -0.513
PP+V2+N1 3.670 4.922 -69.590 -0.975 -7.140 -0.454
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PP+Q1(A)+V2+N1 3.947 5.297 -74.896 -1.033 -7.688 -0.488
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.772 5.049 -71.589 -0.962 -7.348 -0.465
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4.050 5.424 -76.895 -1.020 -7.896 -0.499
N95 Desplazamientos PP -9.227 2.631 -28.608 -1.011 -8.775 -0.546
PP+Q1(A) -9.934 2.799 -30.828 -1.079 -9.462 -0.583
PP+Q1(G1) -9.473 2.638 -29.445 -1.021 -9.038 -0.551
PP+Q1(A)+Q1(G1) -10.180 2.807 -31.665 -1.090 -9.725 -0.588
PP+V1 -9.248 2.695 -28.608 -1.013 -8.774 -0.555
PP+Q1(A)+V1 -9.955 2.864 -30.828 -1.081 -9.461 -0.592
PP+Q1(G1)+V1 -9.494 2.703 -29.446 -1.024 -9.038 -0.560
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -10.201 2.872 -31.666 -1.092 -9.724 -0.597
PP+V2 -9.200 2.550 -28.607 -1.005 -8.776 -0.535
PP+Q1(A)+V2 -9.907 2.719 -30.827 -1.073 -9.463 -0.572
PP+Q1(G1)+V2 -9.446 2.558 -29.445 -1.016 -9.040 -0.540
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -10.153 2.727 -31.664 -1.084 -9.727 -0.577
PP+N1 -9.399 2.636 -29.194 -1.018 -8.959 -0.550
PP+Q1(A)+N1 -10.106 2.805 -31.414 -1.087 -9.646 -0.586
PP+Q1(G1)+N1 -9.645 2.644 -30.032 -1.029 -9.223 -0.554
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.353 2.812 -32.251 -1.098 -9.910 -0.591
PP+V1+N1 -9.420 2.701 -29.194 -1.020 -8.958 -0.559
PP+Q1(A)+V1+N1 -10.128 2.869 -31.414 -1.089 -9.645 -0.595
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.667 2.708 -30.032 -1.031 -9.222 -0.563
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.374 2.877 -32.252 -1.100 -9.909 -0.600
PP+V2+N1 -9.372 2.556 -29.193 -1.012 -8.961 -0.539
PP+Q1(A)+V2+N1 -10.080 2.724 -31.413 -1.081 -9.648 -0.575
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.619 2.563 -30.031 -1.023 -9.225 -0.543
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.326 2.732 -32.251 -1.092 -9.911 -0.580
N96 Desplazamientos PP -9.141 0.558 -7.811 0.545 -6.855 -0.307
PP+Q1(A) -9.843 0.586 -8.423 0.593 -7.393 -0.327
PP+Q1(G1) -9.388 0.547 -8.065 0.574 -7.061 -0.308
PP+Q1(A)+Q1(G1) -10.090 0.575 -8.677 0.622 -7.599 -0.328
PP+V1 -9.161 0.587 -7.807 0.544 -6.856 -0.315
PP+Q1(A)+V1 -9.864 0.615 -8.419 0.592 -7.393 -0.335
PP+Q1(G1)+V1 -9.408 0.576 -8.061 0.574 -7.061 -0.315
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -10.111 0.605 -8.673 0.622 -7.599 -0.336
PP+V2 -9.115 0.522 -7.815 0.548 -6.855 -0.297
PP+Q1(A)+V2 -9.818 0.550 -8.427 0.596 -7.393 -0.318
PP+Q1(G1)+V2 -9.362 0.511 -8.069 0.577 -7.061 -0.298
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -10.065 0.539 -8.681 0.626 -7.599 -0.318
PP+N1 -9.314 0.550 -7.988 0.565 -7.000 -0.307
PP+Q1(A)+N1 -10.016 0.579 -8.601 0.613 -7.537 -0.328
PP+Q1(G1)+N1 -9.561 0.539 -8.242 0.594 -7.205 -0.308
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -10.263 0.568 -8.854 0.643 -7.743 -0.329
PP+V1+N1 -9.334 0.579 -7.985 0.565 -7.000 -0.315
PP+Q1(A)+V1+N1 -10.037 0.608 -8.597 0.613 -7.538 -0.335
PP+Q1(G1)+V1+N1 -9.581 0.568 -8.239 0.594 -7.206 -0.316
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -10.284 0.597 -8.851 0.642 -7.743 -0.336
PP+V2+N1 -9.288 0.514 -7.993 0.569 -6.999 -0.298
PP+Q1(A)+V2+N1 -9.991 0.543 -8.605 0.617 -7.537 -0.318
PP+Q1(G1)+V2+N1 -9.535 0.503 -8.247 0.598 -7.205 -0.299
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -10.238 0.532 -8.859 0.646 -7.743 -0.319
N97 Desplazamientos PP 3.259 0.377 -7.453 1.337 -8.200 -0.583
PP+Q1(A) 3.511 0.404 -8.038 1.445 -8.843 -0.629
PP+Q1(G1) 3.351 0.384 -7.695 1.387 -8.451 -0.599
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PP+Q1(A)+Q1(G1) 3.603 0.411 -8.280 1.495 -9.094 -0.645
PP+V1 3.244 0.398 -7.449 1.331 -8.199 -0.590
PP+Q1(A)+V1 3.496 0.425 -8.034 1.440 -8.842 -0.635
PP+Q1(G1)+V1 3.336 0.405 -7.691 1.381 -8.450 -0.606
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3.587 0.431 -8.276 1.490 -9.093 -0.651
PP+V2 3.279 0.352 -7.457 1.340 -8.201 -0.575
PP+Q1(A)+V2 3.531 0.378 -8.042 1.449 -8.845 -0.621
PP+Q1(G1)+V2 3.371 0.358 -7.699 1.390 -8.453 -0.592
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3.623 0.385 -8.284 1.499 -9.096 -0.637
PP+N1 3.324 0.382 -7.622 1.372 -8.376 -0.595
PP+Q1(A)+N1 3.576 0.409 -8.207 1.480 -9.019 -0.640
PP+Q1(G1)+N1 3.416 0.389 -7.864 1.422 -8.627 -0.611
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 3.667 0.415 -8.449 1.530 -9.271 -0.656
PP+V1+N1 3.308 0.403 -7.618 1.366 -8.375 -0.601
PP+Q1(A)+V1+N1 3.560 0.429 -8.204 1.475 -9.018 -0.646
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.400 0.410 -7.860 1.416 -8.626 -0.617
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 3.652 0.436 -8.446 1.524 -9.269 -0.662
PP+V2+N1 3.344 0.356 -7.626 1.375 -8.377 -0.587
PP+Q1(A)+V2+N1 3.595 0.383 -8.212 1.484 -9.021 -0.632
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.436 0.363 -7.868 1.425 -8.629 -0.603
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 3.687 0.389 -8.454 1.534 -9.272 -0.648
N98 Desplazamientos PP 3.741 2.262 -28.684 -0.868 -8.719 -0.487
PP+Q1(A) 4.030 2.433 -30.911 -0.927 -9.403 -0.523
PP+Q1(G1) 3.847 2.320 -29.523 -0.874 -8.981 -0.499
PP+Q1(A)+Q1(G1) 4.137 2.491 -31.751 -0.934 -9.665 -0.536
PP+V1 3.723 2.311 -28.684 -0.876 -8.718 -0.494
PP+Q1(A)+V1 4.013 2.482 -30.911 -0.935 -9.401 -0.530
PP+Q1(G1)+V1 3.829 2.369 -29.523 -0.882 -8.979 -0.506
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 4.119 2.540 -31.751 -0.941 -9.663 -0.543
PP+V2 3.764 2.201 -28.684 -0.862 -8.721 -0.478
PP+Q1(A)+V2 4.053 2.372 -30.911 -0.922 -9.405 -0.515
PP+Q1(G1)+V2 3.870 2.259 -29.523 -0.868 -8.983 -0.491
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 4.159 2.430 -31.751 -0.928 -9.666 -0.527
PP+N1 3.815 2.303 -29.272 -0.873 -8.902 -0.496
PP+Q1(A)+N1 4.105 2.474 -31.499 -0.932 -9.586 -0.532
PP+Q1(G1)+N1 3.922 2.361 -30.111 -0.879 -9.164 -0.508
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4.211 2.532 -32.339 -0.938 -9.848 -0.545
PP+V1+N1 3.798 2.352 -29.271 -0.880 -8.901 -0.503
PP+Q1(A)+V1+N1 4.087 2.523 -31.499 -0.940 -9.585 -0.539
PP+Q1(G1)+V1+N1 3.904 2.410 -30.111 -0.887 -9.162 -0.515
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4.193 2.581 -32.339 -0.946 -9.846 -0.552
PP+V2+N1 3.838 2.241 -29.271 -0.867 -8.904 -0.487
PP+Q1(A)+V2+N1 4.127 2.413 -31.499 -0.926 -9.588 -0.524
PP+Q1(G1)+V2+N1 3.944 2.299 -30.111 -0.873 -9.166 -0.500
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4.234 2.470 -32.339 -0.932 -9.849 -0.536
N99 Desplazamientos PP 9.214 0.592 -7.689 0.674 7.062 0.295
PP+Q1(A) 9.921 0.623 -8.291 0.732 7.616 0.314
PP+Q1(G1) 9.463 0.582 -7.939 0.708 7.275 0.296
PP+Q1(A)+Q1(G1) 10.170 0.613 -8.541 0.766 7.830 0.315
PP+V1 9.234 0.622 -7.686 0.673 7.062 0.303
PP+Q1(A)+V1 9.941 0.653 -8.288 0.732 7.616 0.322
PP+Q1(G1)+V1 9.483 0.612 -7.936 0.707 7.275 0.303
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 10.190 0.643 -8.538 0.766 7.830 0.323
PP+V2 9.188 0.556 -7.693 0.677 7.062 0.285
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PP+Q1(A)+V2 9.896 0.587 -8.295 0.736 7.616 0.305
PP+Q1(G1)+V2 9.437 0.546 -7.943 0.711 7.275 0.286
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 10.145 0.577 -8.545 0.770 7.829 0.305
PP+N1 9.388 0.585 -7.864 0.698 7.211 0.295
PP+Q1(A)+N1 10.095 0.616 -8.466 0.756 7.766 0.315
PP+Q1(G1)+N1 9.637 0.575 -8.114 0.731 7.425 0.296
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.345 0.606 -8.716 0.790 7.979 0.315
PP+V1+N1 9.408 0.615 -7.861 0.697 7.211 0.303
PP+Q1(A)+V1+N1 10.116 0.646 -8.463 0.756 7.766 0.323
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.657 0.605 -8.110 0.731 7.425 0.304
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.365 0.636 -8.712 0.790 7.979 0.323
PP+V2+N1 9.363 0.549 -7.868 0.701 7.211 0.286
PP+Q1(A)+V2+N1 10.070 0.580 -8.470 0.760 7.765 0.305
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.612 0.539 -8.118 0.735 7.425 0.286
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.319 0.570 -8.720 0.794 7.979 0.306
N100 Desplazamientos PP 9.298 2.664 -28.530 -1.011 8.791 0.540
PP+Q1(A) 10.010 2.835 -30.743 -1.079 9.479 0.576
PP+Q1(G1) 9.546 2.673 -29.365 -1.021 9.055 0.545
PP+Q1(A)+Q1(G1) 10.258 2.844 -31.578 -1.090 9.743 0.581
PP+V1 9.319 2.729 -28.531 -1.013 8.790 0.549
PP+Q1(A)+V1 10.031 2.900 -30.744 -1.081 9.478 0.585
PP+Q1(G1)+V1 9.567 2.738 -29.366 -1.024 9.054 0.554
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 10.279 2.909 -31.579 -1.092 9.742 0.590
PP+V2 9.271 2.583 -28.529 -1.005 8.792 0.529
PP+Q1(A)+V2 9.983 2.754 -30.743 -1.073 9.481 0.565
PP+Q1(G1)+V2 9.520 2.592 -29.364 -1.015 9.057 0.534
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 10.232 2.763 -31.578 -1.084 9.745 0.570
PP+N1 9.472 2.670 -29.114 -1.018 8.976 0.543
PP+Q1(A)+N1 10.184 2.841 -31.328 -1.087 9.664 0.580
PP+Q1(G1)+N1 9.720 2.678 -29.950 -1.029 9.240 0.548
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 10.432 2.849 -32.163 -1.097 9.928 0.584
PP+V1+N1 9.493 2.735 -29.115 -1.020 8.975 0.552
PP+Q1(A)+V1+N1 10.205 2.906 -31.329 -1.089 9.663 0.588
PP+Q1(G1)+V1+N1 9.741 2.743 -29.950 -1.031 9.239 0.557
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 10.453 2.914 -32.164 -1.100 9.927 0.593
PP+V2+N1 9.445 2.589 -29.114 -1.012 8.977 0.532
PP+Q1(A)+V2+N1 10.157 2.760 -31.327 -1.081 9.666 0.568
PP+Q1(G1)+V2+N1 9.693 2.597 -29.949 -1.023 9.242 0.537
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 10.406 2.768 -32.162 -1.091 9.930 0.573
N101 Desplazamientos PP -3.672 2.278 -28.604 -0.855 8.803 0.489
PP+Q1(A) -3.957 2.450 -30.825 -0.914 9.493 0.526
PP+Q1(G1) -3.776 2.336 -29.442 -0.861 9.067 0.502
PP+Q1(A)+Q1(G1) -4.061 2.508 -31.662 -0.919 9.758 0.539
PP+V1 -3.655 2.327 -28.604 -0.863 8.801 0.496
PP+Q1(A)+V1 -3.939 2.499 -30.825 -0.921 9.492 0.533
PP+Q1(G1)+V1 -3.759 2.385 -29.442 -0.869 9.066 0.509
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -4.043 2.557 -31.662 -0.927 9.756 0.546
PP+V2 -3.695 2.216 -28.604 -0.849 8.805 0.481
PP+Q1(A)+V2 -3.979 2.388 -30.825 -0.908 9.495 0.517
PP+Q1(G1)+V2 -3.799 2.274 -29.441 -0.855 9.069 0.493
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -4.083 2.446 -31.662 -0.913 9.759 0.530
PP+N1 -3.745 2.318 -29.190 -0.859 8.988 0.498
PP+Q1(A)+N1 -4.030 2.490 -31.411 -0.918 9.678 0.535
PP+Q1(G1)+N1 -3.849 2.377 -30.028 -0.865 9.252 0.511
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PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -4.134 2.549 -32.248 -0.923 9.943 0.548
PP+V1+N1 -3.727 2.368 -29.190 -0.867 8.986 0.505
PP+Q1(A)+V1+N1 -4.012 2.540 -31.411 -0.925 9.677 0.542
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.831 2.426 -30.028 -0.873 9.251 0.518
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -4.116 2.598 -32.248 -0.931 9.941 0.555
PP+V2+N1 -3.767 2.257 -29.190 -0.853 8.990 0.490
PP+Q1(A)+V2+N1 -4.052 2.429 -31.411 -0.912 9.680 0.526
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.871 2.315 -30.027 -0.859 9.254 0.502
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -4.156 2.487 -32.248 -0.917 9.944 0.539
N102 Desplazamientos PP -3.190 0.395 -7.379 1.206 8.049 0.560
PP+Q1(A) -3.437 0.422 -7.958 1.304 8.680 0.603
PP+Q1(G1) -3.280 0.402 -7.619 1.251 8.295 0.575
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3.527 0.429 -8.198 1.349 8.926 0.619
PP+V1 -3.174 0.416 -7.376 1.200 8.048 0.566
PP+Q1(A)+V1 -3.421 0.443 -7.955 1.298 8.679 0.609
PP+Q1(G1)+V1 -3.264 0.423 -7.615 1.246 8.294 0.581
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3.511 0.450 -8.194 1.344 8.925 0.625
PP+V2 -3.210 0.368 -7.384 1.209 8.050 0.552
PP+Q1(A)+V2 -3.457 0.396 -7.963 1.307 8.681 0.595
PP+Q1(G1)+V2 -3.299 0.376 -7.623 1.255 8.297 0.567
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3.546 0.403 -8.202 1.353 8.928 0.611
PP+N1 -3.253 0.400 -7.547 1.238 8.221 0.570
PP+Q1(A)+N1 -3.500 0.427 -8.126 1.336 8.852 0.614
PP+Q1(G1)+N1 -3.342 0.407 -7.786 1.283 8.468 0.586
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3.589 0.434 -8.366 1.381 9.099 0.629
PP+V1+N1 -3.237 0.421 -7.543 1.232 8.220 0.577
PP+Q1(A)+V1+N1 -3.484 0.448 -8.122 1.330 8.851 0.620
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3.327 0.428 -7.783 1.278 8.467 0.592
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3.574 0.456 -8.362 1.376 9.098 0.636
PP+V2+N1 -3.272 0.373 -7.551 1.241 8.223 0.562
PP+Q1(A)+V2+N1 -3.519 0.401 -8.130 1.339 8.854 0.606
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3.362 0.381 -7.791 1.287 8.469 0.578
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -3.609 0.408 -8.370 1.385 9.100 0.621
N103 Desplazamientos PP 0.124 0.163 -0.283 -0.049 -0.623 -0.930
PP+Q1(A) 0.132 0.175 -0.297 -0.053 -0.675 -1.004
PP+Q1(G1) 0.128 0.165 -0.288 -0.049 -0.640 -0.955
PP+Q1(A)+Q1(G1) 0.136 0.177 -0.301 -0.053 -0.692 -1.028
PP+V1 0.123 0.161 -0.283 -0.049 -0.622 -0.930
PP+Q1(A)+V1 0.132 0.174 -0.296 -0.053 -0.675 -1.003
PP+Q1(G1)+V1 0.127 0.164 -0.287 -0.049 -0.640 -0.955
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 0.135 0.176 -0.301 -0.053 -0.692 -1.028
PP+V2 0.125 0.164 -0.284 -0.049 -0.623 -0.930
PP+Q1(A)+V2 0.133 0.176 -0.298 -0.053 -0.675 -1.004
PP+Q1(G1)+V2 0.128 0.166 -0.289 -0.049 -0.641 -0.955
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 0.137 0.179 -0.302 -0.053 -0.693 -1.029
PP+N1 0.127 0.164 -0.286 -0.049 -0.635 -0.947
PP+Q1(A)+N1 0.135 0.177 -0.300 -0.053 -0.687 -1.021
PP+Q1(G1)+N1 0.130 0.167 -0.291 -0.050 -0.652 -0.972
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 0.138 0.179 -0.304 -0.053 -0.704 -1.046
PP+V1+N1 0.126 0.163 -0.286 -0.049 -0.634 -0.947
PP+Q1(A)+V1+N1 0.134 0.176 -0.299 -0.053 -0.687 -1.021
PP+Q1(G1)+V1+N1 0.129 0.166 -0.290 -0.049 -0.652 -0.972
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 0.137 0.178 -0.304 -0.053 -0.704 -1.046
PP+V2+N1 0.127 0.166 -0.287 -0.049 -0.635 -0.948
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PP+Q1(A)+V2+N1 0.136 0.178 -0.301 -0.053 -0.687 -1.021
PP+Q1(G1)+V2+N1 0.131 0.168 -0.292 -0.050 -0.653 -0.972
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 0.139 0.180 -0.305 -0.053 -0.705 -1.046
N104 Desplazamientos PP 1.173 -0.189 -0.459 -0.134 2.380 2.731
PP+Q1(A) 1.265 -0.202 -0.484 -0.144 2.563 2.941
PP+Q1(G1) 1.205 -0.192 -0.464 -0.137 2.443 2.803
PP+Q1(A)+Q1(G1) 1.297 -0.205 -0.489 -0.146 2.627 3.013
PP+V1 1.174 -0.182 -0.465 -0.137 2.385 2.736
PP+Q1(A)+V1 1.265 -0.195 -0.490 -0.146 2.568 2.946
PP+Q1(G1)+V1 1.206 -0.185 -0.470 -0.139 2.448 2.808
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 1.298 -0.198 -0.495 -0.148 2.632 3.017
PP+V2 1.172 -0.198 -0.451 -0.131 2.373 2.726
PP+Q1(A)+V2 1.263 -0.211 -0.476 -0.141 2.557 2.936
PP+Q1(G1)+V2 1.204 -0.201 -0.456 -0.134 2.437 2.798
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 1.296 -0.214 -0.481 -0.143 2.620 3.008
PP+N1 1.196 -0.191 -0.462 -0.136 2.424 2.782
PP+Q1(A)+N1 1.287 -0.204 -0.487 -0.145 2.608 2.991
PP+Q1(G1)+N1 1.228 -0.194 -0.467 -0.138 2.488 2.854
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 1.319 -0.207 -0.492 -0.148 2.671 3.063
PP+V1+N1 1.197 -0.184 -0.469 -0.138 2.429 2.786
PP+Q1(A)+V1+N1 1.288 -0.197 -0.494 -0.148 2.613 2.996
PP+Q1(G1)+V1+N1 1.229 -0.187 -0.474 -0.140 2.493 2.858
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 1.320 -0.200 -0.499 -0.150 2.676 3.068
PP+V2+N1 1.194 -0.200 -0.454 -0.133 2.418 2.776
PP+Q1(A)+V2+N1 1.286 -0.213 -0.479 -0.143 2.601 2.986
PP+Q1(G1)+V2+N1 1.227 -0.203 -0.459 -0.135 2.481 2.848
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 1.318 -0.216 -0.484 -0.145 2.665 3.058
N105 Desplazamientos PP -0.112 0.162 -0.280 -0.055 0.631 0.929
PP+Q1(A) -0.120 0.174 -0.293 -0.059 0.684 1.003
PP+Q1(G1) -0.116 0.164 -0.284 -0.055 0.648 0.954
PP+Q1(A)+Q1(G1) -0.123 0.176 -0.297 -0.059 0.701 1.028
PP+V1 -0.112 0.161 -0.279 -0.055 0.631 0.929
PP+Q1(A)+V1 -0.119 0.173 -0.293 -0.059 0.683 1.003
PP+Q1(G1)+V1 -0.115 0.163 -0.283 -0.055 0.648 0.954
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -0.122 0.175 -0.297 -0.059 0.701 1.028
PP+V2 -0.113 0.163 -0.281 -0.055 0.632 0.929
PP+Q1(A)+V2 -0.121 0.175 -0.294 -0.059 0.684 1.003
PP+Q1(G1)+V2 -0.116 0.165 -0.285 -0.055 0.649 0.954
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -0.124 0.177 -0.298 -0.059 0.701 1.028
PP+N1 -0.115 0.163 -0.283 -0.055 0.643 0.947
PP+Q1(A)+N1 -0.122 0.176 -0.296 -0.059 0.696 1.020
PP+Q1(G1)+N1 -0.118 0.166 -0.287 -0.055 0.661 0.972
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -0.125 0.178 -0.300 -0.059 0.713 1.045
PP+V1+N1 -0.114 0.162 -0.282 -0.055 0.643 0.946
PP+Q1(A)+V1+N1 -0.121 0.175 -0.295 -0.059 0.695 1.020
PP+Q1(G1)+V1+N1 -0.117 0.165 -0.286 -0.055 0.660 0.971
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -0.125 0.177 -0.300 -0.059 0.713 1.045
PP+V2+N1 -0.116 0.165 -0.284 -0.055 0.644 0.947
PP+Q1(A)+V2+N1 -0.123 0.177 -0.297 -0.059 0.696 1.021
PP+Q1(G1)+V2+N1 -0.119 0.167 -0.288 -0.055 0.661 0.972
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -0.126 0.179 -0.301 -0.059 0.714 1.045
N106 Desplazamientos PP -1.155 -0.188 -0.504 -0.159 -2.356 -2.709
PP+Q1(A) -1.245 -0.200 -0.531 -0.170 -2.538 -2.917
PP+Q1(G1) -1.186 -0.191 -0.509 -0.162 -2.419 -2.780
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PP+Q1(A)+Q1(G1) -1.277 -0.203 -0.537 -0.173 -2.601 -2.989
PP+V1 -1.155 -0.180 -0.510 -0.162 -2.362 -2.714
PP+Q1(A)+V1 -1.246 -0.193 -0.538 -0.173 -2.544 -2.922
PP+Q1(G1)+V1 -1.187 -0.183 -0.516 -0.164 -2.424 -2.785
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -1.278 -0.196 -0.544 -0.176 -2.606 -2.993
PP+V2 -1.153 -0.197 -0.495 -0.156 -2.350 -2.704
PP+Q1(A)+V2 -1.244 -0.210 -0.523 -0.167 -2.532 -2.912
PP+Q1(G1)+V2 -1.185 -0.200 -0.501 -0.159 -2.413 -2.775
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -1.276 -0.212 -0.529 -0.170 -2.595 -2.983
PP+N1 -1.177 -0.190 -0.508 -0.161 -2.400 -2.759
PP+Q1(A)+N1 -1.267 -0.202 -0.536 -0.172 -2.582 -2.967
PP+Q1(G1)+N1 -1.209 -0.193 -0.514 -0.164 -2.463 -2.830
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -1.299 -0.205 -0.541 -0.175 -2.645 -3.038
PP+V1+N1 -1.178 -0.182 -0.515 -0.163 -2.406 -2.763
PP+Q1(A)+V1+N1 -1.268 -0.195 -0.542 -0.175 -2.588 -2.972
PP+Q1(G1)+V1+N1 -1.210 -0.185 -0.520 -0.166 -2.468 -2.835
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -1.300 -0.198 -0.548 -0.177 -2.650 -3.043
PP+V2+N1 -1.176 -0.199 -0.499 -0.158 -2.394 -2.754
PP+Q1(A)+V2+N1 -1.266 -0.212 -0.527 -0.169 -2.576 -2.962
PP+Q1(G1)+V2+N1 -1.208 -0.202 -0.505 -0.161 -2.457 -2.825
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -1.298 -0.214 -0.533 -0.172 -2.639 -3.033
N107 Desplazamientos PP -2.510 0.093 -0.685 -0.105 -0.226 0.000
PP+Q1(A) -2.703 0.095 -0.744 -0.103 -0.242 0.000
PP+Q1(G1) -2.579 0.089 -0.706 -0.110 -0.233 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2.773 0.091 -0.765 -0.108 -0.249 0.000
PP+V1 -2.492 0.091 -0.679 -0.106 -0.226 0.000
PP+Q1(A)+V1 -2.686 0.093 -0.739 -0.104 -0.241 0.000
PP+Q1(G1)+V1 -2.561 0.087 -0.701 -0.110 -0.233 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2.755 0.090 -0.760 -0.108 -0.248 0.000
PP+V2 -2.532 0.094 -0.692 -0.105 -0.227 0.000
PP+Q1(A)+V2 -2.726 0.097 -0.751 -0.103 -0.243 0.000
PP+Q1(G1)+V2 -2.601 0.091 -0.713 -0.109 -0.234 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2.795 0.093 -0.772 -0.107 -0.250 0.000
PP+N1 -2.558 0.090 -0.700 -0.108 -0.231 0.000
PP+Q1(A)+N1 -2.752 0.092 -0.759 -0.106 -0.247 0.000
PP+Q1(G1)+N1 -2.627 0.086 -0.721 -0.113 -0.238 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2.821 0.088 -0.780 -0.111 -0.253 0.000
PP+V1+N1 -2.540 0.088 -0.694 -0.109 -0.231 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 -2.734 0.091 -0.753 -0.107 -0.246 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2.609 0.085 -0.715 -0.113 -0.237 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2.803 0.087 -0.775 -0.111 -0.253 0.000
PP+V2+N1 -2.580 0.092 -0.707 -0.108 -0.232 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 -2.774 0.094 -0.766 -0.106 -0.248 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2.649 0.088 -0.728 -0.112 -0.239 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2.843 0.090 -0.787 -0.110 -0.254 0.000
N108 Desplazamientos PP 2.570 0.072 -0.752 -0.114 0.245 0.000
PP+Q1(A) 2.768 0.073 -0.816 -0.113 0.262 0.000
PP+Q1(G1) 2.641 0.068 -0.775 -0.119 0.252 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2.839 0.069 -0.839 -0.118 0.269 0.000
PP+V1 2.552 0.070 -0.747 -0.115 0.244 0.000
PP+Q1(A)+V1 2.750 0.071 -0.811 -0.113 0.261 0.000
PP+Q1(G1)+V1 2.623 0.066 -0.769 -0.119 0.251 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2.821 0.067 -0.834 -0.118 0.268 0.000
PP+V2 2.592 0.074 -0.759 -0.114 0.246 0.000
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Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+V2 2.790 0.075 -0.824 -0.112 0.263 0.000
PP+Q1(G1)+V2 2.663 0.070 -0.782 -0.119 0.253 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2.861 0.071 -0.846 -0.117 0.270 0.000
PP+N1 2.619 0.069 -0.768 -0.118 0.250 0.000
PP+Q1(A)+N1 2.817 0.070 -0.832 -0.116 0.267 0.000
PP+Q1(G1)+N1 2.690 0.065 -0.791 -0.122 0.257 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2.888 0.066 -0.855 -0.121 0.274 0.000
PP+V1+N1 2.602 0.068 -0.763 -0.118 0.249 0.000
PP+Q1(A)+V1+N1 2.799 0.069 -0.827 -0.117 0.266 0.000
PP+Q1(G1)+V1+N1 2.673 0.063 -0.786 -0.123 0.256 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2.870 0.064 -0.850 -0.121 0.273 0.000
PP+V2+N1 2.642 0.071 -0.776 -0.117 0.251 0.000
PP+Q1(A)+V2+N1 2.840 0.072 -0.840 -0.116 0.268 0.000
PP+Q1(G1)+V2+N1 2.713 0.067 -0.799 -0.122 0.258 0.000
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2.911 0.068 -0.863 -0.120 0.275 0.000
N109 Desplazamientos PP 7.899 0.138 -0.862 -0.093 4.388 -0.547
PP+Q1(A) 8.516 0.140 -0.915 -0.098 4.728 -0.586
PP+Q1(G1) 8.133 0.127 -0.878 -0.093 4.514 -0.557
PP+Q1(A)+Q1(G1) 8.750 0.128 -0.931 -0.098 4.854 -0.595
PP+V1 7.884 0.159 -0.868 -0.095 4.388 -0.544
PP+Q1(A)+V1 8.501 0.160 -0.921 -0.100 4.728 -0.583
PP+Q1(G1)+V1 8.118 0.147 -0.884 -0.094 4.514 -0.554
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 8.735 0.149 -0.937 -0.099 4.854 -0.592
PP+V2 7.917 0.112 -0.855 -0.091 4.389 -0.551
PP+Q1(A)+V2 8.534 0.114 -0.907 -0.096 4.728 -0.590
PP+Q1(G1)+V2 8.151 0.101 -0.871 -0.091 4.515 -0.560
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 8.768 0.102 -0.923 -0.096 4.855 -0.599
PP+N1 8.062 0.130 -0.874 -0.093 4.477 -0.554
PP+Q1(A)+N1 8.679 0.132 -0.926 -0.098 4.816 -0.593
PP+Q1(G1)+N1 8.296 0.119 -0.890 -0.092 4.603 -0.563
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 8.913 0.120 -0.942 -0.098 4.942 -0.602
PP+V1+N1 8.047 0.151 -0.880 -0.094 4.476 -0.551
PP+Q1(A)+V1+N1 8.664 0.152 -0.932 -0.099 4.816 -0.590
PP+Q1(G1)+V1+N1 8.281 0.140 -0.896 -0.094 4.602 -0.560
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 8.898 0.141 -0.948 -0.099 4.942 -0.599
PP+V2+N1 8.080 0.104 -0.866 -0.091 4.477 -0.557
PP+Q1(A)+V2+N1 8.697 0.106 -0.918 -0.096 4.817 -0.596
PP+Q1(G1)+V2+N1 8.314 0.093 -0.882 -0.090 4.603 -0.567
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 8.931 0.094 -0.935 -0.096 4.943 -0.605
N110 Desplazamientos PP 6.026 3.348 -40.219 -0.273 4.183 -0.892
PP+Q1(A) 6.510 3.565 -43.287 -0.282 4.512 -0.957
PP+Q1(G1) 6.231 3.364 -41.284 -0.256 4.311 -0.910
PP+Q1(A)+Q1(G1) 6.714 3.581 -44.353 -0.265 4.640 -0.975
PP+V1 6.003 3.421 -40.247 -0.279 4.179 -0.889
PP+Q1(A)+V1 6.487 3.639 -43.316 -0.288 4.508 -0.955
PP+Q1(G1)+V1 6.208 3.437 -41.313 -0.262 4.308 -0.907
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 6.692 3.655 -44.382 -0.271 4.636 -0.973
PP+V2 6.054 3.256 -40.184 -0.266 4.187 -0.896
PP+Q1(A)+V2 6.538 3.474 -43.252 -0.275 4.516 -0.961
PP+Q1(G1)+V2 6.259 3.272 -41.249 -0.249 4.315 -0.914
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 6.743 3.489 -44.318 -0.257 4.644 -0.979
PP+N1 6.169 3.359 -40.965 -0.261 4.273 -0.905
PP+Q1(A)+N1 6.653 3.577 -44.033 -0.270 4.601 -0.970
PP+Q1(G1)+N1 6.374 3.375 -42.030 -0.244 4.401 -0.923
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Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 6.858 3.593 -45.099 -0.253 4.729 -0.988
PP+V1+N1 6.147 3.432 -40.993 -0.267 4.269 -0.902
PP+Q1(A)+V1+N1 6.630 3.650 -44.062 -0.276 4.598 -0.967
PP+Q1(G1)+V1+N1 6.351 3.448 -42.059 -0.250 4.397 -0.920
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 6.835 3.666 -45.127 -0.259 4.726 -0.985
PP+V2+N1 6.198 3.267 -40.930 -0.254 4.277 -0.908
PP+Q1(A)+V2+N1 6.681 3.485 -43.998 -0.263 4.606 -0.974
PP+Q1(G1)+V2+N1 6.402 3.283 -41.995 -0.236 4.405 -0.926
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 6.886 3.501 -45.064 -0.245 4.734 -0.992
N111 Desplazamientos PP -7.812 0.106 -0.835 -0.076 -4.376 0.525
PP+Q1(A) -8.423 0.105 -0.886 -0.080 -4.714 0.562
PP+Q1(G1) -8.044 0.093 -0.851 -0.075 -4.502 0.534
PP+Q1(A)+Q1(G1) -8.655 0.093 -0.902 -0.079 -4.841 0.571
PP+V1 -7.797 0.126 -0.841 -0.077 -4.375 0.522
PP+Q1(A)+V1 -8.408 0.125 -0.892 -0.081 -4.714 0.559
PP+Q1(G1)+V1 -8.029 0.114 -0.857 -0.076 -4.501 0.531
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -8.640 0.113 -0.908 -0.080 -4.840 0.568
PP+V2 -7.830 0.080 -0.828 -0.074 -4.376 0.529
PP+Q1(A)+V2 -8.441 0.079 -0.879 -0.078 -4.715 0.566
PP+Q1(G1)+V2 -8.061 0.068 -0.844 -0.073 -4.502 0.538
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -8.673 0.067 -0.895 -0.077 -4.841 0.575
PP+N1 -7.974 0.097 -0.846 -0.075 -4.464 0.531
PP+Q1(A)+N1 -8.585 0.096 -0.897 -0.079 -4.803 0.568
PP+Q1(G1)+N1 -8.206 0.085 -0.862 -0.074 -4.590 0.540
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -8.817 0.084 -0.913 -0.078 -4.929 0.577
PP+V1+N1 -7.959 0.117 -0.852 -0.077 -4.463 0.528
PP+Q1(A)+V1+N1 -8.570 0.117 -0.903 -0.081 -4.802 0.565
PP+Q1(G1)+V1+N1 -8.191 0.105 -0.868 -0.075 -4.590 0.537
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -8.802 0.104 -0.919 -0.080 -4.928 0.574
PP+V2+N1 -7.992 0.072 -0.839 -0.073 -4.464 0.535
PP+Q1(A)+V2+N1 -8.603 0.071 -0.890 -0.077 -4.803 0.572
PP+Q1(G1)+V2+N1 -8.224 0.060 -0.855 -0.072 -4.590 0.544
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -8.835 0.059 -0.906 -0.076 -4.929 0.581
2.2.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 8.771 -0.172 -0.830 -0.093 0.288 0.244
Valor máximo de la envolvente 9.898 -0.134 -0.730 -0.070 0.341 0.280
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 8.897 0.479 -0.666 -0.121 -0.520 -0.149
Valor máximo de la envolvente 10.069 0.516 -0.617 -0.113 -0.465 -0.122
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.306 0.170 -0.876 0.018 0.778 -1.171
Valor máximo de la envolvente -2.024 0.184 -0.767 0.025 0.877 -1.038
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 5.529 0.171 -0.510 0.000 2.063 -0.021
Valor máximo de la envolvente 6.252 0.185 -0.473 0.000 2.333 -0.015
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 9.005 0.237 -0.976 1.053 5.307 0.205
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente 10.159 0.321 -0.837 1.224 5.983 0.234
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 10.855 -0.256 -1.222 0.330 3.705 -2.331
Valor máximo de la envolvente 12.210 -0.162 -1.108 0.373 4.194 -2.112
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.979 -0.028 -0.516 0.691 1.864 0.859
Valor máximo de la envolvente -2.620 0.017 -0.445 0.799 2.117 0.973
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.472 -0.080 -1.093 -0.242 4.307 0.371
Valor máximo de la envolvente -6.604 -0.032 -0.988 -0.219 4.825 0.431
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.100 2.610 -43.876 -0.422 11.267 0.917
Valor máximo de la envolvente -3.604 3.055 -38.881 -0.371 12.749 1.049
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.080 2.587 -45.665 -0.226 6.784 0.470
Valor máximo de la envolvente -7.150 3.031 -40.754 -0.179 7.602 0.542
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 12.947 3.229 -45.681 -0.234 6.713 0.301
Valor máximo de la envolvente 14.491 3.635 -40.768 -0.184 7.523 0.340
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 9.067 3.122 -43.809 -0.553 11.024 0.114
Valor máximo de la envolvente 10.221 3.518 -38.823 -0.494 12.474 0.153
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.797 5.215 -85.930 -0.652 8.757 0.718
Valor máximo de la envolvente -3.336 6.065 -76.178 -0.557 9.905 0.822
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.191 5.098 -90.245 -0.639 6.149 0.394
Valor máximo de la envolvente -6.367 5.935 -80.547 -0.541 6.888 0.454
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 11.885 6.829 -90.201 -0.591 6.071 0.133
Valor máximo de la envolvente 13.286 7.657 -80.507 -0.493 6.801 0.157
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 7.815 6.753 -85.905 -0.687 8.728 0.257
Valor máximo de la envolvente 8.807 7.575 -76.156 -0.584 9.874 0.299
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.882 7.260 -118.591 -1.073 5.904 0.447
Valor máximo de la envolvente -2.530 8.427 -105.151 -0.934 6.676 0.512
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.289 7.013 -126.997 -1.212 4.574 0.283
Valor máximo de la envolvente -4.684 8.149 -113.362 -1.066 5.123 0.326
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 8.918 10.288 -126.915 -1.122 4.510 0.132
Valor máximo de la envolvente 9.962 11.520 -113.288 -0.977 5.051 0.151
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 5.710 10.142 -118.560 -1.174 6.151 0.253
Valor máximo de la envolvente 6.434 11.357 -105.122 -1.024 6.958 0.287
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.532 8.545 -139.390 -1.439 3.177 0.256
Valor máximo de la envolvente -1.345 9.909 -123.603 -1.268 3.593 0.293
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.774 8.216 -150.951 -1.651 2.434 0.145
Valor máximo de la envolvente -2.457 9.540 -134.754 -1.471 2.725 0.167
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 4.765 12.673 -150.846 -1.533 2.393 0.072
Valor máximo de la envolvente 5.322 14.183 -134.659 -1.354 2.680 0.082
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.021 12.488 -139.338 -1.579 3.063 0.175
Valor máximo de la envolvente 3.404 13.975 -123.555 -1.396 3.465 0.194
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.034 8.979 -146.503 -1.575 0.003 0.001
Valor máximo de la envolvente 0.038 10.410 -129.914 -1.393 0.003 0.002
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.036 8.624 -159.245 -1.815 -0.001 0.002
Valor máximo de la envolvente 0.040 10.012 -142.162 -1.622 -0.001 0.002
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.034 13.519 -159.132 -1.685 0.001 0.002
Valor máximo de la envolvente 0.039 15.127 -142.059 -1.494 0.001 0.002
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.034 13.319 -146.443 -1.720 -0.005 -0.001
Valor máximo de la envolvente 0.038 14.903 -129.859 -1.526 -0.005 -0.001
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.412 8.541 -139.388 -1.422 -3.610 -0.296
Valor máximo de la envolvente 1.608 9.904 -123.601 -1.252 -3.192 -0.258
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.529 8.211 -150.942 -1.651 -2.726 -0.166
Valor máximo de la envolvente 2.855 9.535 -134.746 -1.471 -2.434 -0.144
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.245 12.667 -150.837 -1.530 -2.679 -0.082
Valor máximo de la envolvente -4.697 14.176 -134.651 -1.351 -2.392 -0.071
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.325 12.480 -139.329 -1.574 -3.549 -0.177
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Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente -2.951 13.966 -123.547 -1.392 -3.138 -0.158
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.594 7.254 -118.624 -1.069 -6.931 -0.566
Valor máximo de la envolvente 2.954 8.419 -105.180 -0.930 -6.128 -0.495
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 4.759 7.006 -126.978 -1.209 -5.132 -0.323
Valor máximo de la envolvente 5.372 8.141 -113.345 -1.062 -4.582 -0.280
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -9.891 10.269 -126.894 -1.117 -5.065 -0.150
Valor máximo de la envolvente -8.855 11.498 -113.269 -0.972 -4.522 -0.131
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.353 10.126 -118.581 -1.174 -6.940 -0.286
Valor máximo de la envolvente -5.637 11.339 -105.141 -1.024 -6.134 -0.252
N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.404 5.196 -85.823 -0.587 -9.847 -0.798
Valor máximo de la envolvente 3.875 6.044 -76.084 -0.494 -8.706 -0.697
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 6.438 5.077 -90.199 -0.647 -6.889 -0.456
Valor máximo de la envolvente 7.271 5.911 -80.506 -0.549 -6.150 -0.396
N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -13.211 6.828 -90.155 -0.596 -6.804 -0.152
Valor máximo de la envolvente -11.819 7.656 -80.466 -0.498 -6.074 -0.128
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.731 6.745 -85.796 -0.608 -9.848 -0.316
Valor máximo de la envolvente -7.746 7.565 -76.060 -0.507 -8.705 -0.274
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.676 2.595 -43.898 -0.527 -12.215 -0.929
Valor máximo de la envolvente 4.180 3.038 -38.900 -0.474 -10.798 -0.811
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 7.219 2.574 -45.627 -0.220 -7.604 -0.541
Valor máximo de la envolvente 8.156 3.015 -40.720 -0.173 -6.785 -0.470
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -14.414 3.194 -45.641 -0.225 -7.522 -0.339
Valor máximo de la envolvente -12.878 3.596 -40.733 -0.176 -6.712 -0.299
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.144 3.091 -43.856 -0.627 -12.477 -0.140
Valor máximo de la envolvente -8.997 3.482 -38.865 -0.567 -11.026 -0.102
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.683 -0.048 -0.519 0.722 -2.036 -1.057
Valor máximo de la envolvente 3.049 -0.002 -0.447 0.833 -1.793 -0.933
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 6.673 -0.099 -1.048 -0.220 -4.742 -0.445
Valor máximo de la envolvente 7.548 -0.049 -0.948 -0.199 -4.233 -0.383
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.209 0.149 -0.509 0.000 -2.320 0.015
Valor máximo de la envolvente -5.491 0.163 -0.472 0.000 -2.051 0.022
N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.085 0.150 -0.944 0.026 -0.896 1.045
Valor máximo de la envolvente 2.375 0.164 -0.827 0.034 -0.794 1.180
N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.080 0.196 -0.995 1.195 -5.901 -0.222
Valor máximo de la envolvente -8.934 0.278 -0.853 1.385 -5.234 -0.194
N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.123 -0.299 -1.178 0.332 -4.129 2.173
Valor máximo de la envolvente -10.778 -0.202 -1.069 0.377 -3.646 2.397
N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -9.816 -0.221 -0.898 -0.101 -0.417 -0.270
Valor máximo de la envolvente -8.698 -0.177 -0.791 -0.078 -0.355 -0.235
N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -9.969 0.434 -0.667 -0.131 0.475 0.120
Valor máximo de la envolvente -8.808 0.469 -0.617 -0.122 0.532 0.147
N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 9.017 -0.199 -0.829 -0.109 -1.168 0.000
Valor máximo de la envolvente 10.183 -0.158 -0.710 -0.065 -1.054 0.000
N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.104 -0.248 -0.882 -0.164 1.067 0.000
Valor máximo de la envolvente -8.946 -0.201 -0.757 -0.117 1.183 0.000
N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.737 5.579 -94.545 -0.172 6.489 0.412
Valor máximo de la envolvente -3.283 6.485 -83.795 -0.052 7.328 0.475
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.133 7.007 -112.284 -1.405 5.121 0.324
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente -2.751 8.134 -99.575 -1.256 5.781 0.373
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 6.209 9.666 -112.122 -1.403 4.976 0.497
Valor máximo de la envolvente 6.997 10.826 -99.428 -1.262 5.619 0.555
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 7.527 7.275 -94.401 -0.162 6.550 0.559
Valor máximo de la envolvente 8.483 8.157 -83.665 -0.046 7.396 0.625
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 5.271 10.548 -124.408 -0.796 4.586 0.428
Valor máximo de la envolvente 5.940 11.811 -110.290 -0.659 5.177 0.478
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.590 12.200 -135.816 -1.613 2.659 0.307
Valor máximo de la envolvente 4.046 13.655 -120.440 -1.441 3.003 0.343
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.826 8.417 -135.997 -1.585 2.811 0.182
Valor máximo de la envolvente -1.602 9.761 -120.604 -1.406 3.172 0.209
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.705 7.521 -124.580 -0.753 4.492 0.293
Valor máximo de la envolvente -2.375 8.726 -110.447 -0.610 5.073 0.337
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 8.980 3.624 -54.741 0.344 8.132 0.551
Valor máximo de la envolvente 10.123 4.079 -48.483 0.464 9.186 0.616
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 8.191 6.191 -76.900 -1.117 6.955 0.568
Valor máximo de la envolvente 9.232 6.947 -68.194 -1.019 7.853 0.634
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.969 4.853 -76.975 -1.039 6.913 0.442
Valor máximo de la envolvente -3.486 5.647 -68.260 -0.934 7.805 0.509
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.189 3.028 -54.853 0.303 8.085 0.488
Valor máximo de la envolvente -3.682 3.539 -48.582 0.424 9.133 0.563
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.482 12.688 -142.165 -1.351 2.260 0.212
Valor máximo de la envolvente 2.796 14.199 -126.053 -1.180 2.550 0.237
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.616 13.274 -146.104 -1.635 0.246 0.052
Valor máximo de la envolvente 0.693 14.853 -129.557 -1.452 0.279 0.058
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.258 8.984 -146.282 -1.576 0.338 0.020
Valor máximo de la envolvente -0.226 10.415 -129.719 -1.387 0.381 0.023
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.277 8.680 -142.346 -1.308 2.145 0.139
Valor máximo de la envolvente -1.121 10.064 -126.218 -1.131 2.422 0.160
N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.616 13.273 -146.104 -1.632 -0.259 -0.057
Valor máximo de la envolvente -0.546 14.852 -129.557 -1.448 -0.227 -0.051
N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.719 12.682 -142.165 -1.336 -2.559 -0.236
Valor máximo de la envolvente -2.412 14.192 -126.053 -1.165 -2.267 -0.212
N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.188 8.677 -142.348 -1.301 -2.423 -0.161
Valor máximo de la envolvente 1.353 10.061 -126.219 -1.125 -2.146 -0.140
N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.294 8.983 -146.283 -1.575 -0.384 -0.023
Valor máximo de la envolvente 0.335 10.414 -129.720 -1.386 -0.341 -0.020
N83 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.966 12.192 -135.831 -1.634 -3.049 -0.344
Valor máximo de la envolvente -3.519 13.645 -120.453 -1.461 -2.699 -0.308
N84 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -5.859 10.533 -124.430 -0.820 -5.136 -0.487
Valor máximo de la envolvente -5.198 11.794 -110.310 -0.683 -4.550 -0.437
N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.441 7.514 -124.578 -0.748 -5.106 -0.344
Valor máximo de la envolvente 2.779 8.719 -110.445 -0.605 -4.521 -0.299
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.669 8.412 -136.001 -1.583 -3.154 -0.208
Valor máximo de la envolvente 1.901 9.755 -120.607 -1.404 -2.795 -0.181
N87 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.914 9.651 -112.127 -1.436 -5.701 -0.536
Valor máximo de la envolvente -6.134 10.809 -99.433 -1.293 -5.048 -0.481
N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.411 7.267 -94.365 -0.189 -7.708 -0.598
Valor máximo de la envolvente -7.463 8.148 -83.633 -0.077 -6.824 -0.535
N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.355 5.560 -94.502 -0.096 -7.707 -0.523
Valor máximo de la envolvente 3.818 6.464 -83.756 0.034 -6.822 -0.455
N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.815 6.999 -112.260 -1.341 -5.738 -0.379
Valor máximo de la envolvente 3.206 8.124 -99.554 -1.194 -5.083 -0.329
N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -9.158 6.183 -76.800 -1.180 -7.874 -0.644
Valor máximo de la envolvente -8.125 6.938 -68.105 -1.081 -6.973 -0.577
N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.048 3.598 -54.605 0.360 -9.247 -0.625
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Valor máximo de la envolvente -8.913 4.049 -48.363 0.483 -8.186 -0.559
N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.755 3.014 -54.699 0.357 -9.253 -0.588
Valor máximo de la envolvente 4.271 3.523 -48.447 0.485 -8.191 -0.510
N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.558 4.833 -76.895 -1.067 -7.896 -0.513
Valor máximo de la envolvente 4.050 5.624 -68.190 -0.962 -6.993 -0.446
N95 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.374 2.550 -32.252 -1.100 -9.911 -0.600
Valor máximo de la envolvente -9.200 2.877 -28.607 -1.005 -8.774 -0.535
N96 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.284 0.503 -8.859 0.544 -7.743 -0.336
Valor máximo de la envolvente -9.115 0.615 -7.807 0.646 -6.855 -0.297
N97 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.244 0.352 -8.454 1.331 -9.272 -0.662
Valor máximo de la envolvente 3.687 0.436 -7.449 1.534 -8.199 -0.575
N98 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 3.723 2.201 -32.339 -0.946 -9.849 -0.552
Valor máximo de la envolvente 4.234 2.581 -28.684 -0.862 -8.718 -0.478
N99 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 9.188 0.539 -8.720 0.673 7.062 0.285
Valor máximo de la envolvente 10.365 0.653 -7.686 0.794 7.979 0.323
N100 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 9.271 2.583 -32.164 -1.100 8.790 0.529
Valor máximo de la envolvente 10.453 2.914 -28.529 -1.005 9.930 0.593
N101 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.156 2.216 -32.248 -0.931 8.801 0.481
Valor máximo de la envolvente -3.655 2.598 -28.604 -0.849 9.944 0.555
N102 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.609 0.368 -8.370 1.200 8.048 0.552
Valor máximo de la envolvente -3.174 0.456 -7.376 1.385 9.100 0.636
N103 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.123 0.161 -0.305 -0.053 -0.705 -1.046
Valor máximo de la envolvente 0.139 0.180 -0.283 -0.049 -0.622 -0.930
N104 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 1.172 -0.216 -0.499 -0.150 2.373 2.726
Valor máximo de la envolvente 1.320 -0.182 -0.451 -0.131 2.676 3.068
N105 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.126 0.161 -0.301 -0.059 0.631 0.929
Valor máximo de la envolvente -0.112 0.179 -0.279 -0.055 0.714 1.045
N106 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.300 -0.214 -0.548 -0.177 -2.650 -3.043
Valor máximo de la envolvente -1.153 -0.180 -0.495 -0.156 -2.350 -2.704
N107 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.843 0.085 -0.787 -0.113 -0.254 0.000
Valor máximo de la envolvente -2.492 0.097 -0.679 -0.103 -0.226 0.000
N108 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 2.552 0.063 -0.863 -0.123 0.244 0.000
Valor máximo de la envolvente 2.911 0.075 -0.747 -0.112 0.275 0.000
N109 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 7.884 0.093 -0.948 -0.100 4.388 -0.605
Valor máximo de la envolvente 8.931 0.160 -0.855 -0.090 4.943 -0.544
N110 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 6.003 3.256 -45.127 -0.288 4.179 -0.992
Valor máximo de la envolvente 6.886 3.666 -40.184 -0.236 4.734 -0.889
N111 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.835 0.059 -0.919 -0.081 -4.929 0.522
Valor máximo de la envolvente -7.797 0.126 -0.828 -0.072 -4.375 0.581
2.2.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.2.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Peso propio 3579.783 -206.442 4871.814 93.56 75.62 29.15
Q 1 (Uso A) 272.566 -21.927 355.668 7.13 5.99 2.23
Q 1 (Uso G1) 108.506 -1.216 152.447 2.34 2.21 0.72
V 1 -17.058 1.485 -26.607 -0.59 -0.32 0.07
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
V 2 21.580 -1.793 33.813 0.74 0.40 -0.08
N 1 75.954 -0.851 106.713 1.63 1.55 0.51
N4 Peso propio 1160.941 -813.162 1714.883 28.72 37.44 -17.75
Q 1 (Uso A) 84.701 -51.964 102.472 2.22 3.06 -1.40
Q 1 (Uso G1) 28.190 -16.980 33.117 0.68 1.06 -0.46
V 1 3.628 5.036 -2.663 -0.19 0.16 -0.03
V 2 -4.564 -6.281 3.262 0.23 -0.20 0.04
N 1 19.733 -11.886 23.182 0.48 0.74 -0.32
N7 Peso propio 2357.331 1602.089 36.001 -90.75 262.27 -252.84
Q 1 (Uso A) 189.566 105.900 -25.857 -6.63 20.29 -19.63
Q 1 (Uso G1) 65.225 33.951 15.212 -1.64 7.75 -6.88
V 1 -9.684 -20.605 -8.099 1.32 -0.93 0.37
V 2 12.292 25.948 9.933 -1.66 1.18 -0.48
N 1 45.657 23.766 10.648 -1.15 5.43 -4.82
N10 Peso propio 302.960 -581.500 2219.910 -4.97 190.86 224.60
Q 1 (Uso A) 27.297 -31.950 123.807 -0.01 14.32 17.51
Q 1 (Uso G1) 10.214 -15.752 31.192 0.40 4.81 6.14
V 1 0.020 -28.727 37.370 0.66 0.53 0.18
V 2 -0.010 36.091 -47.009 -0.83 -0.66 -0.21
N 1 7.150 -11.027 21.834 0.28 3.37 4.30
N53 Peso propio -2389.304 1596.657 53.132 -102.36 -279.75 259.64
Q 1 (Uso A) -192.087 105.770 -24.329 -7.42 -21.66 20.16
Q 1 (Uso G1) -66.241 34.152 16.263 -1.80 -8.26 7.13
V 1 9.821 -20.854 -8.607 1.60 0.98 -0.35
V 2 -12.462 26.262 10.570 -2.01 -1.24 0.46
N 1 -46.369 23.906 11.384 -1.26 -5.78 4.99
N56 Peso propio -328.081 -573.839 2226.726 -8.84 -218.38 -240.23
Q 1 (Uso A) -29.030 -31.386 124.034 -0.32 -16.36 -18.73
Q 1 (Uso G1) -10.743 -15.400 30.853 0.30 -5.49 -6.56
V 1 -0.202 -29.014 37.875 0.74 -0.62 -0.12
V 2 0.239 36.450 -47.643 -0.92 0.77 0.14
N 1 -7.520 -10.780 21.597 0.21 -3.84 -4.59
N57 Peso propio -3538.148 -187.191 4850.312 73.42 -76.96 -19.77
Q 1 (Uso A) -269.317 -20.612 353.833 5.59 -6.11 -1.50
Q 1 (Uso G1) -107.200 -0.913 151.332 1.85 -2.26 -0.47
V 1 16.891 1.583 -26.073 -0.49 0.32 -0.10
V 2 -21.370 -1.916 33.144 0.61 -0.41 0.12
N 1 -75.040 -0.639 105.932 1.30 -1.58 -0.33
N60 Peso propio -1145.483 -836.611 1713.832 27.41 -37.23 17.26
Q 1 (Uso A) -83.696 -53.831 102.652 2.13 -3.05 1.36
Q 1 (Uso G1) -27.950 -17.842 33.565 0.66 -1.05 0.45
V 1 -3.415 5.417 -3.195 -0.19 -0.16 0.03
V 2 4.296 -6.761 3.930 0.24 0.20 -0.04
N 1 -19.565 -12.489 23.495 0.46 -0.74 0.31
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2.2.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP 3579.783 -206.442 4871.814 93.56 75.62 29.15
1.6·PP 5727.653 -330.308 7794.903 149.70 120.99 46.63
PP+1.6·Q1(A) 4015.889 -241.526 5440.884 104.97 85.20 32.72
1.6·PP+1.6·Q1(A) 6163.759 -365.391 8363.972 161.11 130.57 50.21
PP+1.6·V1 3552.490 -204.067 4829.243 92.62 75.11 29.25
1.6·PP+1.6·V1 5700.359 -327.933 7752.331 148.76 120.48 46.74
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 3857.764 -228.625 5227.592 100.60 81.82 31.75
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 6005.634 -352.491 8150.680 156.74 127.19 49.24
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 3999.513 -240.100 5415.341 104.40 84.89 32.78
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 6147.383 -363.966 8338.429 160.54 130.26 50.27
PP+1.6·V2 3614.311 -209.312 4925.916 94.74 76.26 29.02
1.6·PP+1.6·V2 5762.181 -333.177 7849.004 150.88 121.63 46.51
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 3919.586 -233.870 5324.264 102.73 82.96 31.52
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 6067.456 -357.735 8247.353 158.87 128.33 49.01
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 4036.606 -243.247 5473.345 105.68 85.58 32.64
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 6184.476 -367.113 8396.433 161.82 130.95 50.13
PP+1.6·N1 3701.310 -207.804 5042.554 96.18 78.10 29.96
1.6·PP+1.6·N1 5849.180 -331.670 7965.643 152.32 123.47 47.44
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 4006.584 -232.362 5440.903 104.16 84.80 32.46
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 6154.454 -356.228 8363.992 160.30 130.17 49.94
PP+0.96·V1+1.6·N1 3684.934 -206.379 5017.012 95.61 77.79 30.02
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 5832.804 -330.245 7940.100 151.75 123.16 47.51
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 3990.208 -230.937 5415.360 103.60 84.50 32.52
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 6138.078 -354.803 8338.449 159.73 129.87 50.01
PP+0.96·V2+1.6·N1 3722.027 -209.526 5075.015 96.89 78.48 29.88
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 5869.897 -333.391 7998.104 153.02 123.85 47.37
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 4027.302 -234.084 5473.364 104.87 85.19 32.38
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 6175.171 -357.950 8396.452 161.01 130.56 49.87
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 4076.653 -242.207 5526.254 106.28 86.44 33.12
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 6224.522 -366.072 8449.342 162.42 131.81 50.61
PP+1.6·V1+0.8·N1 3613.253 -204.748 4914.613 93.93 76.35 29.66
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 5761.123 -328.613 7837.701 150.06 121.72 47.14
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 3918.528 -229.306 5312.962 101.91 83.06 32.16
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 6066.397 -353.172 8236.050 158.05 128.43 49.65
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 4060.277 -240.781 5500.711 105.71 86.13 33.19
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 6208.147 -364.647 8423.799 161.85 131.50 50.68
PP+1.6·V2+0.8·N1 3675.075 -209.993 5011.286 96.05 77.50 29.43
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 5822.945 -333.858 7934.374 152.19 122.87 46.91
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 3980.349 -234.551 5409.634 104.04 84.20 31.93
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 6128.219 -358.416 8332.723 160.18 129.57 49.42
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 4097.370 -243.928 5558.715 106.99 86.82 33.05
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 6245.240 -367.794 8481.803 163.12 132.19 50.54
PP+1.6·Q1(G1) 3753.393 -208.388 5115.729 97.30 79.16 30.30
1.6·PP+1.6·Q1(G1) 5901.263 -332.253 8038.817 153.44 124.53 47.79
Tensiones sobre el terreno PP 3579.783 -206.442 4871.814 93.56 75.62 29.15
PP+Q1(A) 3852.349 -228.369 5227.483 100.69 81.61 31.38
PP+Q1(G1) 3688.289 -207.658 5024.261 95.90 77.83 29.87
PP+Q1(A)+Q1(G1) 3960.856 -229.585 5379.929 103.03 83.82 32.10
PP+V1 3562.725 -204.958 4845.207 92.97 75.30 29.21
PP+Q1(A)+V1 3835.291 -226.885 5200.876 100.10 81.29 31.45
PP+Q1(G1)+V1 3671.231 -206.174 4997.654 95.31 77.51 29.93
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 3943.797 -228.101 5353.322 102.44 83.50 32.17
PP+V2 3601.363 -208.236 4905.627 94.30 76.02 29.07
PP+Q1(A)+V2 3873.930 -230.163 5261.296 101.43 82.01 31.30
PP+Q1(G1)+V2 3709.870 -209.452 5058.074 96.64 78.23 29.79
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 3982.436 -231.379 5413.743 103.77 84.22 32.02
PP+N1 3655.737 -207.294 4978.527 95.20 77.17 29.65
PP+Q1(A)+N1 3928.304 -229.221 5334.195 102.33 83.15 31.89
PP+Q1(G1)+N1 3764.244 -208.509 5130.973 97.53 79.38 30.37
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 4036.810 -230.436 5486.642 104.66 85.37 32.61
PP+V1+N1 3638.679 -205.809 4951.920 94.61 76.85 29.72
PP+Q1(A)+V1+N1 3911.246 -227.736 5307.588 101.74 82.84 31.95
PP+Q1(G1)+V1+N1 3747.185 -207.025 5104.366 96.94 79.06 30.44
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 4019.752 -228.952 5460.035 104.07 85.05 32.67
PP+V2+N1 3677.318 -209.087 5012.340 95.94 77.57 29.57
PP+Q1(A)+V2+N1 3949.884 -231.014 5368.009 103.07 83.56 31.81
PP+Q1(G1)+V2+N1 3785.824 -210.303 5164.787 98.27 79.78 30.30
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Tipo Descripción Rx(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 4058.390 -232.230 5520.455 105.40 85.77 32.53
N4 Hormigón en cimentaciones PP 1160.941 -813.162 1714.883 28.72 37.44 -17.75
1.6·PP 1857.506 -1301.060 2743.813 45.95 59.90 -28.40
PP+1.6·Q1(A) 1296.463 -896.305 1878.838 32.27 42.34 -19.99
1.6·PP+1.6·Q1(A) 1993.028 -1384.203 2907.767 49.51 64.81 -30.64
PP+1.6·V1 1166.746 -805.105 1710.622 28.42 37.69 -17.80
1.6·PP+1.6·V1 1863.311 -1293.003 2739.552 45.65 60.16 -28.45
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 1261.612 -863.306 1825.390 30.91 41.12 -19.36
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 1958.177 -1351.203 2854.320 48.14 63.59 -30.01
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 1299.947 -891.471 1876.281 32.09 42.49 -20.01
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 1996.511 -1379.369 2905.211 49.33 64.96 -30.66
PP+1.6·V2 1153.638 -823.212 1720.102 29.09 37.13 -17.70
1.6·PP+1.6·V2 1850.203 -1311.110 2749.032 46.33 59.59 -28.35
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 1248.504 -881.413 1834.870 31.58 40.56 -19.26
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 1945.069 -1369.310 2863.800 48.81 63.02 -29.91
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 1292.082 -902.335 1881.969 32.50 42.15 -19.95
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 1988.647 -1390.233 2910.899 49.73 64.62 -30.60
PP+1.6·N1 1192.514 -832.180 1751.974 29.49 38.63 -18.27
1.6·PP+1.6·N1 1889.079 -1320.078 2780.903 46.72 61.09 -28.92
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 1287.380 -890.381 1866.742 31.97 42.06 -19.83
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 1983.944 -1378.278 2895.672 49.21 64.52 -30.48
PP+0.96·V1+1.6·N1 1195.997 -827.346 1749.417 29.31 38.78 -18.30
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 1892.562 -1315.244 2778.347 46.54 61.24 -28.95
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 1290.863 -885.546 1864.185 31.79 42.21 -19.86
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 1987.428 -1373.444 2893.115 49.03 64.67 -30.51
PP+0.96·V2+1.6·N1 1188.132 -838.210 1755.105 29.71 38.44 -18.24
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 1884.697 -1326.108 2784.035 46.94 60.90 -28.89
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 1282.998 -896.411 1869.873 32.20 41.87 -19.80
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 1979.563 -1384.308 2898.803 49.43 64.33 -30.45
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 1312.250 -905.814 1897.383 32.66 42.93 -20.24
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 2008.815 -1393.712 2926.313 49.89 65.40 -30.89
PP+1.6·V1+0.8·N1 1182.533 -814.615 1729.167 28.80 38.29 -18.06
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 1879.098 -1302.512 2758.097 46.04 60.75 -28.71
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 1277.399 -872.815 1843.935 31.29 41.72 -19.62
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 1973.963 -1360.712 2872.865 48.52 64.18 -30.27
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 1315.733 -900.980 1894.826 32.48 43.09 -20.27
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 2012.298 -1388.878 2923.756 49.71 65.55 -30.92
PP+1.6·V2+0.8·N1 1169.425 -832.721 1738.647 29.48 37.72 -17.95
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 1865.990 -1320.619 2767.577 46.71 60.18 -28.60
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 1264.291 -890.922 1853.415 31.96 41.15 -19.52
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 1960.855 -1378.819 2882.345 49.20 63.61 -30.17
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 1307.868 -911.845 1900.514 32.88 42.75 -20.21
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 2004.433 -1399.742 2929.444 50.11 65.21 -30.86
PP+1.6·Q1(G1) 1206.045 -840.331 1767.870 29.81 39.14 -18.49
1.6·PP+1.6·Q1(G1) 1902.610 -1328.228 2796.799 47.05 61.60 -29.14
Tensiones sobre el terreno PP 1160.941 -813.162 1714.883 28.72 37.44 -17.75
PP+Q1(A) 1245.643 -865.127 1817.355 30.94 40.50 -19.15
PP+Q1(G1) 1189.131 -830.143 1748.000 29.40 38.50 -18.21
PP+Q1(A)+Q1(G1) 1273.833 -882.107 1850.471 31.62 41.56 -19.61
PP+V1 1164.569 -808.127 1712.220 28.53 37.60 -17.78
PP+Q1(A)+V1 1249.271 -860.091 1814.691 30.75 40.66 -19.18
PP+Q1(G1)+V1 1192.760 -825.107 1745.336 29.22 38.66 -18.24
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 1277.461 -877.072 1847.808 31.44 41.72 -19.64
PP+V2 1156.377 -819.444 1718.145 28.95 37.24 -17.72
PP+Q1(A)+V2 1241.078 -871.408 1820.616 31.17 40.31 -19.11
PP+Q1(G1)+V2 1184.567 -836.424 1751.261 29.64 38.30 -18.18
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 1269.269 -888.388 1853.733 31.86 41.37 -19.57
PP+N1 1180.674 -825.049 1738.065 29.20 38.18 -18.07
PP+Q1(A)+N1 1265.376 -877.013 1840.536 31.42 41.25 -19.47
PP+Q1(G1)+N1 1208.864 -842.029 1771.181 29.88 39.24 -18.54
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 1293.566 -893.993 1873.653 32.10 42.30 -19.93
PP+V1+N1 1184.303 -820.013 1735.401 29.01 38.34 -18.10
PP+Q1(A)+V1+N1 1269.004 -871.978 1837.873 31.23 41.40 -19.50
PP+Q1(G1)+V1+N1 1212.493 -836.993 1768.518 29.69 39.40 -18.57
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 1297.194 -888.958 1870.990 31.92 42.46 -19.96
PP+V2+N1 1176.110 -831.330 1741.326 29.43 37.98 -18.04
PP+Q1(A)+V2+N1 1260.812 -883.294 1843.798 31.65 41.05 -19.44
PP+Q1(G1)+V2+N1 1204.300 -848.310 1774.443 30.11 39.04 -18.50
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 1289.002 -900.275 1876.915 32.34 42.11 -19.90
N7 Hormigón en cimentaciones PP 2357.331 1602.089 36.001 -90.75 262.27 -252.84
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Tipo Descripción Rx(kN)
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1.6·PP 3771.730 2563.343 57.601 -145.19 419.63 -404.55
PP+1.6·Q1(A) 2660.636 1771.530 -5.370 -101.35 294.74 -284.24
1.6·PP+1.6·Q1(A) 4075.035 2732.783 16.230 -155.80 452.10 -435.95
PP+1.6·V1 2341.837 1569.121 23.042 -88.64 260.78 -252.25
1.6·PP+1.6·V1 3756.236 2530.375 44.642 -143.08 418.14 -403.96
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 2554.150 1687.730 -5.918 -96.06 283.51 -274.23
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 3968.549 2648.983 15.682 -150.51 440.87 -425.94
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 2651.340 1751.749 -13.146 -100.09 293.85 -283.89
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 4065.738 2713.002 8.455 -154.54 451.21 -435.60
PP+1.6·V2 2376.998 1643.607 51.893 -93.41 264.15 -253.61
1.6·PP+1.6·V2 3791.397 2604.860 73.494 -147.86 421.51 -405.32
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 2589.311 1762.215 22.934 -100.83 286.88 -275.59
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 4003.710 2723.469 44.534 -155.28 444.24 -427.30
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 2672.436 1796.440 4.166 -102.95 295.87 -284.71
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 4086.835 2757.694 25.766 -157.40 453.23 -436.41
PP+1.6·N1 2430.383 1640.115 53.038 -92.58 270.95 -260.55
1.6·PP+1.6·N1 3844.782 2601.368 74.638 -147.03 428.31 -412.26
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 2642.697 1758.723 24.079 -100.00 293.68 -282.53
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 4057.096 2719.977 45.679 -154.45 451.04 -434.24
PP+0.96·V1+1.6·N1 2421.086 1620.334 45.263 -91.31 270.06 -260.20
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 3835.485 2581.587 66.863 -145.76 427.42 -411.90
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 2633.400 1738.942 16.303 -98.74 292.79 -282.18
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 4047.799 2700.196 37.903 -153.19 450.15 -433.88
PP+0.96·V2+1.6·N1 2442.183 1665.025 62.574 -94.18 272.08 -261.01
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 3856.582 2626.279 84.174 -148.62 429.44 -412.72
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 2654.497 1783.634 33.614 -101.60 294.81 -282.99
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 4068.895 2744.887 55.215 -156.05 452.17 -434.70
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 2697.162 1790.542 3.149 -102.27 299.08 -288.10
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 4111.561 2751.796 24.749 -156.72 456.44 -439.81
PP+1.6·V1+0.8·N1 2378.363 1588.134 31.560 -89.55 265.12 -256.11
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 3792.761 2549.388 53.161 -144.00 422.48 -407.81
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 2590.676 1706.742 2.601 -96.98 287.85 -278.09
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 4005.075 2667.996 24.201 -151.43 445.21 -429.79
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 2687.866 1770.762 -4.627 -101.01 298.19 -287.74
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 4102.264 2732.015 16.974 -155.45 455.55 -439.45
PP+1.6·V2+0.8·N1 2413.524 1662.620 60.412 -94.33 268.49 -257.47
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 3827.923 2623.873 82.013 -148.77 425.86 -409.17
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 2625.837 1781.228 31.453 -101.75 291.22 -279.45
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 4040.236 2742.481 53.053 -156.20 448.59 -431.15
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 2708.962 1815.453 12.684 -103.87 300.21 -288.56
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 4123.361 2776.707 34.285 -158.32 457.57 -440.27
PP+1.6·Q1(G1) 2461.691 1656.411 60.340 -93.37 274.67 -263.85
1.6·PP+1.6·Q1(G1) 3876.090 2617.665 81.940 -147.81 432.03 -415.56
Tensiones sobre el terreno PP 2357.331 1602.089 36.001 -90.75 262.27 -252.84
PP+Q1(A) 2546.897 1707.990 10.144 -97.38 282.56 -272.47
PP+Q1(G1) 2422.556 1636.041 51.213 -92.38 270.02 -259.73
PP+Q1(A)+Q1(G1) 2612.122 1741.941 25.356 -99.01 290.32 -279.35
PP+V1 2347.647 1581.484 27.901 -89.43 261.34 -252.48
PP+Q1(A)+V1 2537.213 1687.385 2.044 -96.06 281.63 -272.10
PP+Q1(G1)+V1 2412.872 1615.436 43.113 -91.07 269.09 -259.36
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 2602.438 1721.336 17.256 -97.70 289.39 -278.98
PP+V2 2369.623 1628.038 45.934 -92.41 263.45 -253.32
PP+Q1(A)+V2 2559.189 1733.938 20.077 -99.04 283.74 -272.95
PP+Q1(G1)+V2 2434.848 1661.989 61.146 -94.05 271.20 -260.21
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 2624.413 1767.889 35.289 -100.68 291.49 -279.83
PP+N1 2402.989 1625.855 46.649 -91.89 267.70 -257.66
PP+Q1(A)+N1 2592.554 1731.755 20.792 -98.52 287.99 -277.29
PP+Q1(G1)+N1 2468.214 1659.806 61.861 -93.53 275.45 -264.54
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 2657.779 1765.707 36.004 -100.16 295.74 -284.17
PP+V1+N1 2393.305 1605.250 38.550 -90.57 266.77 -257.29
PP+Q1(A)+V1+N1 2582.870 1711.150 12.693 -97.20 287.06 -276.92
PP+Q1(G1)+V1+N1 2458.529 1639.201 53.762 -92.21 274.52 -264.17
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 2648.095 1745.102 27.905 -98.84 294.81 -283.80
PP+V2+N1 2415.280 1651.804 56.582 -93.56 268.87 -258.14
PP+Q1(A)+V2+N1 2604.846 1757.704 30.725 -100.19 289.17 -277.77
PP+Q1(G1)+V2+N1 2480.505 1685.755 71.794 -95.19 276.63 -265.02
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 2670.071 1791.655 45.937 -101.82 296.92 -284.65
N10 Hormigón en cimentaciones PP 302.960 -581.500 2219.910 -4.97 190.86 224.60
1.6·PP 484.737 -930.400 3551.856 -7.95 305.38 359.35
PP+1.6·Q1(A) 346.635 -632.620 2418.002 -4.98 213.78 252.62
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1.6·PP+1.6·Q1(A) 528.411 -981.520 3749.948 -7.96 328.29 387.37
PP+1.6·V1 302.993 -627.464 2279.702 -3.91 191.71 224.88
1.6·PP+1.6·V1 484.769 -976.364 3611.648 -6.89 306.23 359.64
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 333.565 -663.248 2418.367 -3.92 207.75 244.49
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 515.341 -1012.148 3750.312 -6.90 322.27 379.25
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 346.654 -660.198 2453.877 -4.35 214.29 252.79
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 528.431 -1009.098 3785.823 -7.33 328.81 387.54
PP+1.6·V2 302.944 -523.754 2144.696 -6.29 189.80 224.26
1.6·PP+1.6·V2 484.720 -872.654 3476.642 -9.27 304.32 359.02
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 333.516 -559.538 2283.360 -6.30 205.84 243.87
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 515.292 -908.438 3615.306 -9.28 320.36 378.63
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 346.625 -597.973 2372.873 -5.77 213.14 252.41
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 528.401 -946.873 3704.819 -8.75 327.66 387.17
PP+1.6·N1 314.400 -599.143 2254.845 -4.52 196.25 231.47
1.6·PP+1.6·N1 496.176 -948.043 3586.791 -7.50 310.77 366.23
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 344.972 -634.927 2393.509 -4.53 212.29 251.09
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 526.748 -983.827 3725.455 -7.51 326.81 385.84
PP+0.96·V1+1.6·N1 314.419 -626.721 2290.720 -3.89 196.76 231.64
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 496.195 -975.621 3622.666 -6.87 311.28 366.40
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 344.991 -662.505 2429.384 -3.90 212.80 251.26
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 526.768 -1011.405 3761.330 -6.88 327.32 386.01
PP+0.96·V2+1.6·N1 314.390 -564.495 2209.716 -5.31 195.61 231.27
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 496.166 -913.395 3541.662 -8.29 310.13 366.03
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 344.962 -600.279 2348.381 -5.32 211.65 250.88
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 526.738 -949.179 3680.326 -8.30 326.17 385.64
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 352.355 -641.442 2435.469 -4.76 216.47 256.05
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 534.131 -990.342 3767.415 -7.74 330.99 390.81
PP+1.6·V1+0.8·N1 308.712 -636.285 2297.170 -3.69 194.41 228.32
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 490.489 -985.185 3629.116 -6.67 308.93 363.07
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 339.285 -672.069 2435.834 -3.70 210.45 247.93
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 521.061 -1020.969 3767.780 -6.68 324.96 382.69
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 352.374 -669.020 2471.345 -4.12 216.98 256.22
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 534.150 -1017.920 3803.290 -7.10 331.50 390.98
PP+1.6·V2+0.8·N1 308.664 -532.576 2162.163 -6.07 192.49 227.70
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 490.440 -881.476 3494.109 -9.04 307.01 362.45
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 339.236 -568.360 2300.827 -6.08 208.53 247.31
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 521.012 -917.260 3632.773 -9.06 323.05 382.07
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 352.345 -606.794 2390.341 -5.55 215.83 255.85
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 534.121 -955.694 3722.287 -8.53 330.35 390.61
PP+1.6·Q1(G1) 319.302 -606.704 2269.817 -4.33 198.56 234.42
1.6·PP+1.6·Q1(G1) 501.079 -955.604 3601.763 -7.31 313.07 369.18
Tensiones sobre el terreno PP 302.960 -581.500 2219.910 -4.97 190.86 224.60
PP+Q1(A) 330.257 -613.450 2343.717 -4.98 205.18 242.11
PP+Q1(G1) 313.174 -597.253 2251.102 -4.57 195.67 230.74
PP+Q1(A)+Q1(G1) 340.471 -629.203 2374.909 -4.58 209.99 248.25
PP+V1 302.981 -610.227 2257.280 -4.31 191.40 224.77
PP+Q1(A)+V1 330.277 -642.177 2381.088 -4.32 205.72 242.28
PP+Q1(G1)+V1 313.194 -625.980 2288.472 -3.91 196.20 230.91
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 340.491 -657.930 2412.279 -3.92 210.52 248.42
PP+V2 302.950 -545.409 2172.901 -5.79 190.20 224.39
PP+Q1(A)+V2 330.247 -577.359 2296.708 -5.80 204.52 241.90
PP+Q1(G1)+V2 313.164 -561.161 2204.093 -5.39 195.01 230.52
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 340.460 -593.111 2327.900 -5.40 209.33 248.04
PP+N1 310.110 -592.527 2241.744 -4.69 194.23 228.89
PP+Q1(A)+N1 337.407 -624.477 2365.552 -4.70 208.55 246.41
PP+Q1(G1)+N1 320.324 -608.279 2272.936 -4.29 199.04 235.03
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 347.620 -640.229 2396.743 -4.30 213.36 252.55
PP+V1+N1 310.130 -621.254 2279.114 -4.03 194.76 229.07
PP+Q1(A)+V1+N1 337.427 -653.204 2402.922 -4.04 209.08 246.58
PP+Q1(G1)+V1+N1 320.344 -637.006 2310.306 -3.63 199.57 235.21
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 347.641 -668.956 2434.114 -3.64 213.89 252.72
PP+V2+N1 310.100 -556.436 2194.735 -5.51 193.56 228.68
PP+Q1(A)+V2+N1 337.396 -588.386 2318.543 -5.52 207.88 246.20
PP+Q1(G1)+V2+N1 320.314 -572.188 2225.927 -5.11 198.37 234.82
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 347.610 -604.138 2349.735 -5.12 212.69 252.33
N53 Hormigón en cimentaciones PP -2389.304 1596.657 53.132 -102.36 -279.75 259.64
1.6·PP -3822.887 2554.652 85.011 -163.77 -447.60 415.42
PP+1.6·Q1(A) -2696.643 1765.890 14.205 -114.23 -314.40 291.90
1.6·PP+1.6·Q1(A) -4130.226 2723.884 46.084 -175.64 -482.25 447.68
PP+1.6·V1 -2373.591 1563.291 39.361 -99.81 -278.18 259.08
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1.6·PP+1.6·V1 -3807.174 2521.286 71.241 -161.22 -446.03 414.86
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -2588.729 1681.754 12.113 -108.12 -302.44 281.66
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -4022.311 2639.748 43.992 -169.53 -470.29 437.44
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -2687.216 1745.870 5.943 -112.70 -313.46 291.56
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -4120.798 2703.864 37.822 -174.11 -481.31 447.34
PP+1.6·V2 -2409.243 1638.676 70.045 -105.58 -281.74 260.37
1.6·PP+1.6·V2 -3842.826 2596.671 101.924 -167.00 -449.59 416.15
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -2624.381 1757.139 42.796 -113.89 -305.99 282.95
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -4057.963 2715.134 74.675 -175.31 -473.84 438.73
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -2708.607 1791.101 24.353 -116.16 -315.60 292.33
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -4142.189 2749.096 56.232 -177.58 -483.45 448.12
PP+1.6·N1 -2463.495 1634.907 71.346 -104.38 -289.01 267.62
1.6·PP+1.6·N1 -3897.077 2592.902 103.226 -165.79 -456.86 423.41
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -2678.632 1753.370 44.098 -112.69 -313.26 290.21
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -4112.215 2711.365 75.977 -174.10 -481.11 445.99
PP+0.96·V1+1.6·N1 -2454.067 1614.888 63.084 -102.85 -288.07 267.29
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 -3887.649 2572.882 94.963 -164.26 -455.92 423.07
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -2669.204 1733.351 35.835 -111.16 -312.32 289.87
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -4102.787 2691.345 67.715 -172.57 -480.17 445.65
PP+0.96·V2+1.6·N1 -2475.458 1660.119 81.494 -106.31 -290.20 268.06
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 -3909.040 2618.113 113.373 -167.73 -458.05 423.85
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -2690.595 1778.582 54.245 -114.62 -314.46 290.64
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -4124.178 2736.576 86.125 -176.04 -482.31 446.43
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -2733.739 1785.015 23.313 -115.24 -319.03 295.89
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -4167.321 2743.009 55.192 -176.65 -486.88 451.67
PP+1.6·V1+0.8·N1 -2410.687 1582.416 48.469 -100.82 -282.81 263.07
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 -3844.269 2540.411 80.348 -162.23 -450.66 418.85
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -2625.824 1700.879 21.220 -109.12 -307.07 285.65
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -4059.407 2658.873 53.099 -170.54 -474.92 441.43
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -2724.311 1764.995 15.050 -113.71 -318.09 295.55
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -4157.893 2722.990 46.929 -175.12 -485.94 451.34
PP+1.6·V2+0.8·N1 -2446.338 1657.802 79.152 -106.59 -286.37 264.36
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 -3879.921 2615.796 111.031 -168.01 -454.22 420.14
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -2661.476 1776.264 51.903 -114.90 -310.62 286.94
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -4095.058 2734.259 83.782 -176.32 -478.47 442.73
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -2745.702 1810.226 33.460 -117.17 -320.22 296.33
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -4179.285 2768.221 65.339 -178.59 -488.07 452.11
PP+1.6·Q1(G1) -2495.290 1651.300 79.153 -105.24 -292.97 271.05
1.6·PP+1.6·Q1(G1) -3928.873 2609.295 111.032 -166.66 -460.82 426.83
Tensiones sobre el terreno PP -2389.304 1596.657 53.132 -102.36 -279.75 259.64
PP+Q1(A) -2581.391 1702.428 28.803 -109.78 -301.41 279.80
PP+Q1(G1) -2455.546 1630.809 69.395 -104.16 -288.01 266.77
PP+Q1(A)+Q1(G1) -2647.633 1736.580 45.066 -111.58 -309.67 286.93
PP+V1 -2379.484 1575.803 44.525 -100.76 -278.77 259.29
PP+Q1(A)+V1 -2571.571 1681.574 20.196 -108.18 -300.43 279.45
PP+Q1(G1)+V1 -2445.725 1609.955 60.788 -102.57 -287.04 266.42
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -2637.812 1715.726 36.459 -109.98 -308.69 286.58
PP+V2 -2401.766 1622.919 63.702 -104.37 -280.99 260.09
PP+Q1(A)+V2 -2593.853 1728.690 39.373 -111.79 -302.65 280.26
PP+Q1(G1)+V2 -2468.007 1657.071 79.965 -106.18 -289.26 267.23
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -2660.095 1762.842 55.636 -113.59 -310.91 287.39
PP+N1 -2435.673 1620.564 64.516 -103.62 -285.54 264.63
PP+Q1(A)+N1 -2627.760 1726.334 40.187 -111.04 -307.19 284.79
PP+Q1(G1)+N1 -2501.915 1654.716 80.779 -105.42 -293.80 271.76
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -2694.002 1760.486 56.450 -112.84 -315.46 291.92
PP+V1+N1 -2425.853 1599.710 55.909 -102.02 -284.56 264.28
PP+Q1(A)+V1+N1 -2617.940 1705.480 31.580 -109.44 -306.21 284.44
PP+Q1(G1)+V1+N1 -2492.094 1633.862 72.172 -103.83 -292.82 271.41
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -2684.181 1739.632 47.843 -111.25 -314.48 291.57
PP+V2+N1 -2448.135 1646.826 75.087 -105.63 -286.78 265.09
PP+Q1(A)+V2+N1 -2640.222 1752.596 50.757 -113.05 -308.44 285.25
PP+Q1(G1)+V2+N1 -2514.376 1680.978 91.349 -107.44 -295.04 272.22
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -2706.464 1786.748 67.020 -114.86 -316.70 292.38
N56 Hormigón en cimentaciones PP -328.081 -573.839 2226.726 -8.84 -218.38 -240.23
1.6·PP -524.930 -918.143 3562.761 -14.15 -349.42 -384.36
PP+1.6·Q1(A) -374.529 -624.058 2425.179 -9.35 -244.55 -270.20
1.6·PP+1.6·Q1(A) -571.378 -968.361 3761.214 -14.66 -375.58 -414.34
PP+1.6·V1 -328.405 -620.262 2287.325 -7.66 -219.37 -240.42
1.6·PP+1.6·V1 -525.254 -964.566 3623.360 -12.97 -350.40 -384.55
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -360.919 -655.415 2426.243 -8.02 -237.69 -261.40
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1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -557.767 -999.719 3762.278 -13.33 -368.72 -405.53
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -374.723 -651.911 2461.539 -8.64 -245.14 -270.31
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -571.572 -996.215 3797.574 -13.95 -376.18 -414.45
PP+1.6·V2 -327.699 -515.519 2150.496 -10.32 -217.15 -240.00
1.6·PP+1.6·V2 -524.548 -859.823 3486.532 -15.63 -348.18 -384.14
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -360.213 -550.671 2289.414 -10.68 -235.47 -260.99
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -557.062 -894.975 3625.449 -15.98 -366.50 -405.12
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -374.300 -589.065 2379.442 -10.24 -243.81 -270.07
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -571.149 -933.369 3715.477 -15.54 -374.84 -414.20
PP+1.6·N1 -340.114 -591.088 2261.281 -8.50 -224.53 -247.57
1.6·PP+1.6·N1 -536.963 -935.391 3597.317 -13.81 -355.56 -391.70
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -372.627 -626.240 2400.199 -8.86 -242.85 -268.55
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -569.476 -970.544 3736.234 -14.17 -373.88 -412.69
PP+0.96·V1+1.6·N1 -340.308 -618.941 2297.641 -7.80 -225.12 -247.68
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 -537.157 -963.245 3633.676 -13.10 -356.15 -391.82
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -372.822 -654.094 2436.559 -8.15 -243.44 -268.66
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -569.670 -998.398 3772.594 -13.46 -374.47 -412.80
PP+0.96·V2+1.6·N1 -339.885 -556.095 2215.544 -9.39 -223.79 -247.43
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 -536.733 -900.399 3551.579 -14.70 -354.82 -391.57
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -372.398 -591.248 2354.461 -9.75 -242.11 -268.42
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -569.247 -935.552 3690.497 -15.05 -373.14 -412.55
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -380.545 -632.682 2442.457 -9.18 -247.63 -273.87
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -577.394 -976.985 3778.492 -14.49 -378.66 -418.01
PP+1.6·V1+0.8·N1 -334.421 -628.886 2304.603 -7.50 -222.44 -244.09
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 -531.270 -973.190 3640.638 -12.80 -353.48 -388.22
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -366.935 -664.039 2443.520 -7.85 -240.76 -265.07
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -563.784 -1008.343 3779.556 -13.16 -371.79 -409.20
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -380.740 -660.535 2478.817 -8.47 -248.22 -273.98
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -577.588 -1004.839 3814.852 -13.78 -379.25 -418.12
PP+1.6·V2+0.8·N1 -333.716 -524.143 2167.774 -10.15 -220.23 -243.67
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 -530.564 -868.447 3503.809 -15.46 -351.26 -387.81
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -366.229 -559.296 2306.692 -10.51 -238.54 -264.66
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -563.078 -903.599 3642.727 -15.81 -369.57 -408.79
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -380.316 -597.689 2396.719 -10.07 -246.89 -273.74
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -577.165 -941.993 3732.755 -15.37 -377.92 -417.87
PP+1.6·Q1(G1) -345.271 -598.480 2276.091 -8.36 -227.17 -250.71
1.6·PP+1.6·Q1(G1) -542.119 -942.783 3612.126 -13.67 -358.20 -394.85
Tensiones sobre el terreno PP -328.081 -573.839 2226.726 -8.84 -218.38 -240.23
PP+Q1(A) -357.111 -605.226 2350.759 -9.16 -234.74 -258.96
PP+Q1(G1) -338.825 -589.240 2257.579 -8.54 -223.87 -246.78
PP+Q1(A)+Q1(G1) -367.855 -620.626 2381.612 -8.86 -240.23 -265.52
PP+V1 -328.284 -602.854 2264.600 -8.11 -219.00 -240.34
PP+Q1(A)+V1 -357.314 -634.240 2388.634 -8.42 -235.36 -259.08
PP+Q1(G1)+V1 -339.027 -618.254 2295.454 -7.80 -224.49 -246.90
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -368.057 -649.640 2419.487 -8.12 -240.85 -265.63
PP+V2 -327.842 -537.389 2179.082 -9.77 -217.61 -240.09
PP+Q1(A)+V2 -356.872 -568.775 2303.116 -10.08 -233.97 -258.82
PP+Q1(G1)+V2 -338.586 -552.789 2209.936 -9.46 -223.10 -246.64
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -367.616 -584.175 2333.969 -9.78 -239.46 -265.38
PP+N1 -335.602 -584.620 2248.323 -8.63 -222.23 -244.81
PP+Q1(A)+N1 -364.632 -616.006 2372.356 -8.95 -238.58 -263.55
PP+Q1(G1)+N1 -346.345 -600.020 2279.176 -8.33 -227.72 -251.37
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -375.375 -631.406 2403.210 -8.65 -244.07 -270.10
PP+V1+N1 -335.804 -613.634 2286.198 -7.89 -222.84 -244.93
PP+Q1(A)+V1+N1 -364.834 -645.020 2410.231 -8.21 -239.20 -263.67
PP+Q1(G1)+V1+N1 -346.547 -629.034 2317.051 -7.59 -228.33 -251.49
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -375.577 -660.420 2441.084 -7.91 -244.69 -270.22
PP+V2+N1 -335.363 -548.169 2200.680 -9.55 -221.46 -244.68
PP+Q1(A)+V2+N1 -364.393 -579.555 2324.713 -9.87 -237.81 -263.41
PP+Q1(G1)+V2+N1 -346.106 -563.569 2231.533 -9.25 -226.94 -251.23
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -375.136 -594.956 2355.566 -9.57 -243.30 -269.97
N57 Hormigón en cimentaciones PP -3538.148 -187.191 4850.312 73.42 -76.96 -19.77
1.6·PP -5661.037 -299.506 7760.498 117.48 -123.14 -31.63
PP+1.6·Q1(A) -3969.055 -220.169 5416.444 82.37 -86.73 -22.17
1.6·PP+1.6·Q1(A) -6091.944 -332.484 8326.631 126.42 -132.91 -34.03
PP+1.6·V1 -3511.122 -184.659 4808.594 72.65 -76.45 -19.93
1.6·PP+1.6·V1 -5634.011 -296.973 7718.781 116.70 -122.62 -31.79
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -3812.757 -207.744 5204.887 78.91 -83.29 -21.61
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -5935.646 -320.058 8115.074 122.96 -129.46 -33.47
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -3952.840 -218.650 5391.413 81.90 -86.42 -22.27
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1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -6075.728 -330.965 8301.600 125.96 -132.60 -34.13
PP+1.6·V2 -3572.340 -190.257 4903.341 74.40 -77.62 -19.57
1.6·PP+1.6·V2 -5695.229 -302.571 7813.528 118.45 -123.80 -31.43
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -3873.975 -213.342 5299.634 80.66 -84.46 -21.26
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -5996.864 -325.656 8209.821 124.72 -130.64 -33.12
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -3989.571 -222.009 5448.262 82.96 -87.13 -22.06
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -6112.459 -334.323 8358.449 127.01 -133.31 -33.92
PP+1.6·N1 -3658.212 -188.213 5019.803 75.50 -79.49 -20.29
1.6·PP+1.6·N1 -5781.101 -300.528 7929.990 119.56 -125.67 -32.15
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -3959.847 -211.298 5416.096 81.76 -86.33 -21.98
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -6082.736 -323.613 8326.283 125.82 -132.51 -33.84
PP+0.96·V1+1.6·N1 -3641.996 -186.694 4994.773 75.03 -79.18 -20.39
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 -5764.885 -299.009 7904.960 119.09 -125.36 -32.25
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -3943.631 -209.779 5391.065 81.30 -86.02 -22.07
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -6066.520 -322.094 8301.252 125.35 -132.20 -33.93
PP+0.96·V2+1.6·N1 -3678.727 -190.053 5051.621 76.09 -79.88 -20.17
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 -5801.616 -302.367 7961.808 120.14 -126.06 -32.03
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -3980.362 -213.138 5447.914 82.35 -86.72 -21.86
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -6103.251 -325.452 8358.101 126.40 -132.90 -33.72
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -4029.087 -220.681 5501.190 83.41 -88.00 -22.44
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -6151.976 -332.995 8411.377 127.46 -134.18 -34.30
PP+1.6·V1+0.8·N1 -3571.154 -185.170 4893.340 73.68 -77.71 -20.19
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 -5694.043 -297.484 7803.527 117.74 -123.89 -32.05
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -3872.789 -208.255 5289.633 79.95 -84.55 -21.87
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -5995.678 -320.569 8199.819 124.00 -130.73 -33.73
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -4012.872 -219.161 5476.159 82.94 -87.69 -22.53
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -6135.760 -331.476 8386.346 127.00 -133.87 -34.39
PP+1.6·V2+0.8·N1 -3632.372 -190.768 4988.087 75.44 -78.88 -19.83
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 -5755.261 -303.083 7898.274 119.49 -125.06 -31.69
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -3934.007 -213.853 5384.380 81.70 -85.72 -21.52
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -6056.896 -326.167 8294.567 125.75 -131.90 -33.38
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -4049.603 -222.520 5533.008 83.99 -88.39 -22.32
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -6172.491 -334.835 8443.195 128.05 -134.57 -34.18
PP+1.6·Q1(G1) -3709.668 -188.652 5092.442 76.39 -80.58 -20.51
1.6·PP+1.6·Q1(G1) -5832.556 -300.966 8002.629 120.45 -126.75 -32.37
Tensiones sobre el terreno PP -3538.148 -187.191 4850.312 73.42 -76.96 -19.77
PP+Q1(A) -3807.465 -207.803 5204.144 79.02 -83.07 -21.27
PP+Q1(G1) -3645.348 -188.104 5001.643 75.28 -79.22 -20.23
PP+Q1(A)+Q1(G1) -3914.665 -208.715 5355.476 80.87 -85.33 -21.74
PP+V1 -3521.257 -185.608 4824.238 72.94 -76.64 -19.87
PP+Q1(A)+V1 -3790.574 -206.220 5178.071 78.53 -82.75 -21.37
PP+Q1(G1)+V1 -3628.457 -186.521 4975.570 74.79 -78.90 -20.33
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -3897.774 -207.133 5329.403 80.38 -85.00 -21.84
PP+V2 -3559.518 -189.107 4883.455 74.03 -77.37 -19.64
PP+Q1(A)+V2 -3828.835 -209.719 5237.288 79.63 -83.48 -21.15
PP+Q1(G1)+V2 -3666.718 -190.020 5034.787 75.89 -79.63 -20.11
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -3936.035 -210.632 5388.620 81.48 -85.74 -21.62
PP+N1 -3613.188 -187.830 4956.244 74.72 -78.54 -20.09
PP+Q1(A)+N1 -3882.505 -208.442 5310.077 80.31 -84.65 -21.60
PP+Q1(G1)+N1 -3720.388 -188.743 5107.576 76.58 -80.80 -20.56
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -3989.705 -209.355 5461.408 82.17 -86.91 -22.07
PP+V1+N1 -3596.297 -186.247 4930.170 74.24 -78.22 -20.19
PP+Q1(A)+V1+N1 -3865.614 -206.859 5284.003 79.83 -84.33 -21.70
PP+Q1(G1)+V1+N1 -3703.497 -187.160 5081.502 76.09 -80.48 -20.66
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -3972.814 -207.772 5435.335 81.68 -86.58 -22.17
PP+V2+N1 -3634.558 -189.746 4989.388 75.33 -78.95 -19.97
PP+Q1(A)+V2+N1 -3903.875 -210.358 5343.220 80.92 -85.06 -21.48
PP+Q1(G1)+V2+N1 -3741.758 -190.659 5140.719 77.19 -81.21 -20.44
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -4011.075 -211.271 5494.552 82.78 -87.32 -21.94
N60 Hormigón en cimentaciones PP -1145.483 -836.611 1713.832 27.41 -37.23 17.26
1.6·PP -1832.772 -1338.578 2742.132 43.85 -59.56 27.62
PP+1.6·Q1(A) -1279.396 -922.741 1878.076 30.81 -42.11 19.43
1.6·PP+1.6·Q1(A) -1966.686 -1424.708 2906.375 47.25 -64.44 29.79
PP+1.6·V1 -1150.947 -827.943 1708.720 27.10 -37.48 17.31
1.6·PP+1.6·V1 -1838.237 -1329.910 2737.020 43.54 -59.81 27.67
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -1244.687 -888.234 1823.691 29.48 -40.89 18.83
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1 -1931.976 -1390.201 2851.990 45.92 -63.23 29.19
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -1282.675 -917.540 1875.008 30.62 -42.26 19.46
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1 -1969.965 -1419.507 2903.308 47.07 -64.59 29.82
PP+1.6·V2 -1138.609 -847.429 1720.120 27.79 -36.91 17.21
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
1.6·PP+1.6·V2 -1825.899 -1349.396 2748.420 44.23 -59.24 27.57
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -1232.349 -907.720 1835.091 30.17 -40.33 18.72
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2 -1919.638 -1409.687 2863.390 46.62 -62.66 29.08
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -1275.272 -929.232 1881.849 31.04 -41.92 19.40
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2 -1962.562 -1431.199 2910.148 47.48 -64.25 29.76
PP+1.6·N1 -1176.787 -856.594 1751.425 28.14 -38.41 17.77
1.6·PP+1.6·N1 -1864.076 -1358.560 2779.724 44.59 -60.74 28.13
PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -1270.527 -916.885 1866.395 30.53 -41.82 19.29
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·N1 -1957.816 -1418.851 2894.695 46.97 -64.16 29.65
PP+0.96·V1+1.6·N1 -1180.066 -851.393 1748.358 27.96 -38.56 17.80
1.6·PP+0.96·V1+1.6·N1 -1867.355 -1353.359 2776.657 44.40 -60.89 28.16
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -1273.805 -911.684 1863.328 30.34 -41.97 19.32
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V1+1.6·N1 -1961.095 -1413.651 2891.627 46.79 -64.31 29.67
PP+0.96·V2+1.6·N1 -1172.663 -863.085 1755.198 28.37 -38.22 17.73
1.6·PP+0.96·V2+1.6·N1 -1859.952 -1365.051 2783.497 44.82 -60.55 28.09
PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -1266.403 -923.376 1870.168 30.76 -41.63 19.25
1.6·PP+1.12·Q1(A)+0.96·V2+1.6·N1 -1953.692 -1425.342 2898.467 47.20 -63.97 29.61
PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -1295.049 -932.732 1896.872 31.18 -42.70 19.69
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.8·N1 -1982.338 -1434.699 2925.172 47.62 -65.03 30.04
PP+1.6·V1+0.8·N1 -1166.599 -837.934 1727.516 27.47 -38.07 17.56
1.6·PP+1.6·V1+0.8·N1 -1853.889 -1339.901 2755.816 43.91 -60.40 27.92
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -1260.339 -898.225 1842.487 29.85 -41.48 19.08
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V1+0.8·N1 -1947.629 -1400.192 2870.786 46.29 -63.82 29.44
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -1298.327 -927.532 1893.805 30.99 -42.85 19.71
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V1+0.8·N1 -1985.617 -1429.498 2922.104 47.44 -65.18 30.07
PP+1.6·V2+0.8·N1 -1154.261 -857.421 1738.916 28.16 -37.50 17.46
1.6·PP+1.6·V2+0.8·N1 -1841.551 -1359.387 2767.216 44.60 -59.84 27.82
PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -1248.001 -917.712 1853.887 30.54 -40.92 18.98
1.6·PP+1.12·Q1(A)+1.6·V2+0.8·N1 -1935.290 -1419.678 2882.186 46.98 -63.25 29.34
PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -1290.924 -939.223 1900.645 31.41 -42.51 19.65
1.6·PP+1.6·Q1(A)+0.96·V2+0.8·N1 -1978.214 -1441.190 2928.944 47.85 -64.84 30.01
PP+1.6·Q1(G1) -1190.203 -865.158 1767.536 28.46 -38.91 17.98
1.6·PP+1.6·Q1(G1) -1877.493 -1367.124 2795.836 44.90 -61.25 28.34
Tensiones sobre el terreno PP -1145.483 -836.611 1713.832 27.41 -37.23 17.26
PP+Q1(A) -1229.179 -890.442 1816.485 29.53 -40.28 18.62
PP+Q1(G1) -1173.433 -854.453 1747.397 28.07 -38.28 17.71
PP+Q1(A)+Q1(G1) -1257.129 -908.284 1850.049 30.19 -41.33 19.07
PP+V1 -1148.898 -831.194 1710.637 27.21 -37.38 17.29
PP+Q1(A)+V1 -1232.594 -885.025 1813.289 29.34 -40.43 18.65
PP+Q1(G1)+V1 -1176.848 -849.035 1744.202 27.87 -38.44 17.74
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1 -1260.544 -902.866 1846.854 30.00 -41.49 19.10
PP+V2 -1141.187 -843.372 1717.762 27.65 -37.03 17.23
PP+Q1(A)+V2 -1224.883 -897.204 1820.414 29.77 -40.08 18.58
PP+Q1(G1)+V2 -1169.137 -861.214 1751.327 28.31 -38.08 17.68
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2 -1252.833 -915.045 1853.979 30.43 -41.13 19.03
PP+N1 -1165.048 -849.100 1737.328 27.87 -37.96 17.58
PP+Q1(A)+N1 -1248.744 -902.931 1839.980 29.99 -41.01 18.93
PP+Q1(G1)+N1 -1192.998 -866.942 1770.893 28.53 -39.02 18.03
PP+Q1(A)+Q1(G1)+N1 -1276.694 -920.773 1873.545 30.65 -42.07 19.38
PP+V1+N1 -1168.463 -843.683 1734.133 27.68 -38.12 17.61
PP+Q1(A)+V1+N1 -1252.159 -897.514 1836.785 29.80 -41.17 18.96
PP+Q1(G1)+V1+N1 -1196.414 -861.524 1767.697 28.34 -39.18 18.06
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V1+N1 -1280.110 -915.356 1870.349 30.46 -42.23 19.41
PP+V2+N1 -1160.752 -855.862 1741.258 28.11 -37.77 17.54
PP+Q1(A)+V2+N1 -1244.448 -909.693 1843.910 30.23 -40.82 18.90
PP+Q1(G1)+V2+N1 -1188.702 -873.703 1774.822 28.77 -38.82 17.99
PP+Q1(A)+Q1(G1)+V2+N1 -1272.398 -927.534 1877.474 30.89 -41.87 19.35
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.2.1.2.3.- Envolventes
Listados
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Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(kN)
Ry
(kN)
Rz
(kN)
Mx
(kN·m)
My
(kN·m)
Mz
(kN·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 3552.490 -367.794 4829.243 92.62 75.11 29.02
Valor máximo de la envolvente 6245.240 -204.067 8481.803 163.12 132.19 50.68
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 3562.725 -232.230 4845.207 92.97 75.30 29.07
Valor máximo de la envolvente 4058.390 -204.958 5520.455 105.40 85.77 32.67
N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 1153.638 -1399.742 1710.622 28.42 37.13 -30.92
Valor máximo de la envolvente 2012.298 -805.105 2929.444 50.11 65.55 -17.70
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 1156.377 -900.275 1712.220 28.53 37.24 -19.96
Valor máximo de la envolvente 1297.194 -808.127 1876.915 32.34 42.46 -17.72
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 2341.837 1569.121 -13.146 -158.32 260.78 -440.27
Valor máximo de la envolvente 4123.361 2776.707 84.174 -88.64 457.57 -252.25
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 2347.647 1581.484 2.044 -101.82 261.34 -284.65
Valor máximo de la envolvente 2670.071 1791.655 71.794 -89.43 296.92 -252.48
N10 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 302.944 -1020.969 2144.696 -9.28 189.80 224.26
Valor máximo de la envolvente 534.150 -523.754 3803.290 -3.69 331.50 390.98
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 302.950 -668.956 2172.901 -5.80 190.20 224.39
Valor máximo de la envolvente 347.641 -545.409 2434.114 -3.63 213.89 252.72
N53 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4179.285 1563.291 5.943 -178.59 -488.07 259.08
Valor máximo de la envolvente -2373.591 2768.221 113.373 -99.81 -278.18 452.11
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2706.464 1575.803 20.196 -114.86 -316.70 259.29
Valor máximo de la envolvente -2379.484 1786.748 91.349 -100.76 -278.77 292.38
N56 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -577.588 -1008.343 2150.496 -15.98 -379.25 -418.12
Valor máximo de la envolvente -327.699 -515.519 3814.852 -7.50 -217.15 -240.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -375.577 -660.420 2179.082 -10.08 -244.69 -270.22
Valor máximo de la envolvente -327.842 -537.389 2441.084 -7.59 -217.61 -240.09
N57 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6172.491 -334.835 4808.594 72.65 -134.57 -34.39
Valor máximo de la envolvente -3511.122 -184.659 8443.195 128.05 -76.45 -19.57
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4011.075 -211.271 4824.238 72.94 -87.32 -22.17
Valor máximo de la envolvente -3521.257 -185.608 5494.552 82.78 -76.64 -19.64
N60 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1985.617 -1441.190 1708.720 27.10 -65.18 17.21
Valor máximo de la envolvente -1138.609 -827.943 2928.944 47.85 -36.91 30.07
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1280.110 -927.534 1710.637 27.21 -42.23 17.23
Valor máximo de la envolvente -1141.187 -831.194 1877.474 30.89 -37.03 19.41
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.2.2.- Láminas
2.2.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (kN)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y. (kN)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z. (kN)
Mt: Momento torsor (kN·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y'). (kN·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z'). (kN·m)
2.2.2.1.1.- Hipótesis
2.2.2.1.2.- Combinaciones
2.2.2.1.3.- Envolventes
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DEFORMADA
DEFORMADA + ESTRUCTURA
229
DESPLAZAMIENTO X
DESPLAZAMIENTO Y
ISOVALORES - DESPLAZAMIENTOS
230
DESPLAZAMIENTO Z
DESPLAZAMIENTO TOTAL
ISOVALORES - DESPLAZAMIENTOS
231
GIRO X
GIRO Y
ISOVALORES - DESPLAZAMIENTOS
232
GIRO Z
ISOVALORES - DESPLAZAMIENTOS
233
AXIL X
AXIL Y
ISOVALORES - ESFUERZOS
234
FLECTOR X
FLECTOR Y
ISOVALORES - ESFUERZOS
235
CORTANTE X
CORTANTE Y
ISOVALORES - ESFUERZOS
236
NORMAL X
NORMAL Y
ISOVALORES - TENSIONES
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TANGENCIAL MÁXIMA
VON MISES
ISOVALORES - TENSIONES
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DEFINICIÓN URBANÍSTICA 
U01 Plano de situación  E 1:5000 
 
ARQUITECTURA 
A01 Plano de emplazamiento. Planta cubiertas  E 1:600 
A02 Plano de emplazamiento. Planta pasarela  E 1:600 
A03 Plano de emplazamiento. Planta parque  E 1:600 
A04 Plano de emplazamiento. Planta río  E 1:600 
A05 Planta cubiertas hangar E 1:200 
A06 Planta baja hangar E 1:200 
A07 Planta cubiertas residencia  E 1:200 
A08 Planta habitaciones residencia  E 1:200 
A09 Planta parque residencia  E 1:200 
A10 Planta espacio público residencia  E 1:200 
A11 Alzados seccionados este y oeste  E 1:400 
A12 Alzados seccionados norte y sur  E 1:300 
A13 Secciones longitudinales residencia A, B, C  E 1:200 
A14 Secciones longitudinales residencia D, E  E 1:200 
 
 
ESTRUCTURA 
E01 Plano de replanteo. Planta general  E 1:300 
E02 Plantas de estructura y detalles pasarela  E 1:50, 1:20 
E03 Detalles de estructura pasarela  E 1:20 
E04 Plantas de estructura y detalles hangar  E 1:100, 1:20 
E05 Detalles de estructura hangar  E 1:20 
E06 Planta de cimentación y detalles residencia  E 1:100, 1:20 
E07 Plantas de estructura y detalles residencia  E 1:100, 1:20 
E08 Plantas de estructura y detalles residencia  E 1:100, 1:20 
E09 Detalles de estructura residencia  E 1:20 
E10 Axonometría de estructura residencia  E 1:150 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
C01 Cotas y acabados. Planta pasarela  E 1:50 
C02 Cotas y acabados. Planta cubiertas hangar  E 1:100 
C03 Cotas y acabados. Planta baja hangar  E 1:100 
C04 Cotas y acabados. Planta cubiertas residencia  E 1:100 
C05 Cotas y acabados. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
C06 Cotas y acabados. Planta parque residencia  E 1:100 
C07 Cotas y acabados. Planta espacio público residencia  E 1:100 
C08 Carpinterías. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
C09 Carpinterías. Planta espacio público residencia  E 1:100 
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C10 Planta constructiva habitación  E 1:20  
C11 Axonometría constructiva habitación  E 1:20 
C12 Guía de acabados techos y suelos  E 1:20 
C13 Guía de acabados paredes  E 1:20 
C14 Memoria de carpinterías (ventanas)  E 1:20, 1:5 
C15 Memoria de carpinterías (puertas) y cerrajería (barandillas)  E 1:20, 1:5 
C16 Sección constructiva transversal pasarela. Detalles 01-02  E 1:50, 1:10 
C17 Sección constructiva longitudinal pasarela  E 1:50 
C18 Detalles 03-05  E 1:10 
C19 Sección constructiva longitudinal hangar  E 1:100  
C20 Detalle 06  E 1:20 
C21 Sección constructiva transversal A hangar  E 1:50 
C22 Detalle 07  E 1:20 
C23 Sección constructiva transversal B hangar  E 1:50 
C24 Detalle 08  E 1:20 
C25 Secciones constructivas longitudinales A, B residencia  E 1:100 
C26 Detalles 09-10  E 1:20 
C27 Sección constructiva transversal A residencia  E 1:50  
C28 Detalles 11-18  E 1:20 
C29 Sección constructiva transversal B residencia  E 1:50  
C30 Detalles 19-23  E 1:20 
C31 Sección constructiva transversal C residencia  E 1:50 
C32 Detalles 24-28  E 1:20 
C33 Sección constructiva transversal D residencia  E 1:50 
C34 Detalles 29-34  E 1:20 
 
 
INSTALACIONES 
I01 Plano de manchas. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I02 Plano de manchas. Planta espacio público residencia  E 1:100 
I03 Prev. Icendios, evacuación y extinción. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I04 Prev. Icendios, evacuación y extinción. Planta espacio público residencia  E 1:100 
I05 Abastecimiento. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I06 Abastecimiento. Planta espacio público residencia  E 1:100 
I07 Climatización (Calefacción). Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I08 Climatización (Calefacción). Planta espacio público residencia  E 1:100 
I09 Climatización (Refrigeración). Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I10 Climatización (Refrigeración). Planta espacio público residencia  E 1:100  
I11 Ventilación. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I12 Ventilación. Planta espacio público residencia  E 1:100 
I13 Saneamiento. Planta habitaciones residencia  E 1:100  
I14 Saneamiento. Planta espacio público residencia  E 1:100   
I15 Electricidad. Planta habitaciones residencia  E 1:100 
I16 Electricidad. Planta espacio público residencia  E 1:100 
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III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
Zaragoza, a 18 de Noviembre de 2019
El promotor                                             La dirección facultativa
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IV. PLIEGO DE CONDICIONES 
  
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
256 
 
 
  
Centro de alto rendimiento de remo en Pamplona                                           Laura Martínez Lite 
257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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1.1 Disposiciones generales 
Disposiciones de carácter general 
 
- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato 
de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria 
para la realización del contrato de obra. 
 
- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al 
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 - Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 - El presente Pliego de Condiciones. 
 - La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
 memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las 
medidas a escala tomadas de los planos. 
 
- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas 
por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria 
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por 
los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 - Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
 Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
 - El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 - El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 - El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
 - El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
 - Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 - Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, 
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo 
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
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- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
 - La comunicación de la adjudicación. 
 - La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 - La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
 cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
 Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
 Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
 definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al 
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se 
consigne el Contratista. 
 
- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a 
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su 
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y 
en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 
 
- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y 
el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
Contratista. 
 
- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran 
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de 
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos 
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente 
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan 
por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e 
industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente 
a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía 
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será 
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aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 
 
- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones 
o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 
- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables 
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El 
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director 
de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
 b) La quiebra del Contratista. 
 c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
  a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones   
 fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso,   
 siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como    
 consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
  b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones  
 en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de  
 obra del proyecto reformado. 
 d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
 de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 
 comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. 
 En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
 e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
 f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
 con perjuicio de los intereses de las obras. 
 g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto 
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y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
 
Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y 
sus obras anejas. 
 
- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 
 
- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya 
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de 
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista 
la deficiencia o la omisión de este trámite. 
 
- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose 
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo 
que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, 
el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra 
existe copia de los siguientes documentos: 
 - Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del  Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 - Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 - Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 - Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
 - Libro de Órdenes y Asistencias. 
 - Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de 
la obra. 
 
- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos 
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la 
Dirección Facultativa. 
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- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que 
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus 
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito 
al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del 
Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la 
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le 
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de 
Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala 
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con 
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos 
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una 
vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las 
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan 
derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción 
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de 
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con 
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde 
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una 
procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar 
al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a 
utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, 
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta 
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director 
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas 
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las 
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el 
Director de Obra considere necesarios. 
 
- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras 
y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 
Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la 
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad 
de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 
 - Las partes que intervienen. 
 - La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
 terminada de la misma. 
 - El coste final de la ejecución material de la obra. 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos  observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita  por los firmantes de la 
recepción. 
 - Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la 
Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si 
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a 
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
según lo previsto en el apartado anterior. 
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- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al 
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director 
de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán 
al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en 
la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones 
y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los 
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 
- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra 
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el 
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior 
a seis meses 
 
- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra 
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las 
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar 
a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los 
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plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 
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1.2 Disposiciones facultativas 
Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de 
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones 
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo 
III "Agentes de la edificación", considerándose: 
  
- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo 
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su 
proyecto. 
 
- El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos 
y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de 
obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE 
LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS. 
 
- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
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- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo 
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez 
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones 
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en 
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones 
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
 
- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 
productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una 
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución. 
 
Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva 
del proyecto. 
Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso 
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
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Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen 
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente 
le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor 
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra 
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada 
cual. 
Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores 
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que 
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar 
a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes 
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que 
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de 
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de 
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con 
arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los 
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas 
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su 
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación 
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases 
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de 
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual 
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las Administraciones competentes. 
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- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor 
y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, 
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio 
profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y 
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en 
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para 
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al 
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por 
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los 
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos 
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes 
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de 
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus 
documentos complementarios. 
 
- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente 
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad 
y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 
la fase de Ejecución de la obra. 
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Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de 
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar 
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando 
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a 
las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin 
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun 
cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas 
de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo 
del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que 
sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de 
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán 
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos 
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que 
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación 
y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado 
de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten 
a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
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- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica 
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas 
a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y 
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer 
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de 
proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, 
consignando en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto 
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias 
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra 
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que 
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del 
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de 
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la 
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos 
presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; 
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del 
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, 
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado 
por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que 
constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que 
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a 
éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores 
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar 
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al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 
 
- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que 
lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando 
de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo 
la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos 
de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje 
y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por 
la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal 
como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta 
la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
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Detener la obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, 
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades 
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a 
las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales 
y económicas. 
 
- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 
- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su 
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así 
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros 
y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte 
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
 
Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto 
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor 
por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, 
será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros 
y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte 
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 
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1.3 Disposiciones económicas 
Definición 
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. 
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, 
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
Contrato de obra 
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de 
Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar 
en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos: 
 
 - Documentos a aportar por el Contratista. 
 - Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 - Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 - Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 - Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 - Presupuesto del Contratista. 
 - Revisión de precios (en su caso). 
 - Forma de pago: Certificaciones. 
 - Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 - Plazos de ejecución: Planning. 
 - Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 - Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 - Litigio entre las partes. 
 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no 
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a 
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base 
para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
 
Criterio General 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
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Fianzas 
 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
  
- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros 
y subcontratos. 
  
- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
De los precios 
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a 
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la  mano 
de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen 
en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada 
unidad de obra. 
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y  medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista 
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 
ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria 
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman 
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 - El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
 descarga de los camiones. 
 - Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 - Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 - Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 - Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 - Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de 
las unidades de obra. 
 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra 
sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista 
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su 
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si 
subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. 
Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución 
de la unidad de obra en cuestión. 
 
- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
  
- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y 
en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
 
- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión 
de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene 
por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo 
el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
Obras por administración 
 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por 
mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 - Obras por administración directa. 
 - Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 - Su liquidación. 
 - El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 - Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 - Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
 particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
Valoración y abono de los trabajos 
 
- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido 
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de 
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
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El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de 
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista 
presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el 
Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los 
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales 
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación 
alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni 
la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. 
Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica 
por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle 
en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista 
la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 - Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
 justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 
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 obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 
 figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 
 de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
 - Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados  por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se  valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 - Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
 deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos 
 al Contratista. 
 
Indemnizaciones Mutuas 
  
- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, 
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el 
retraso de la obra. 
 
- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
Varios 
 
- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución 
de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria 
previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las 
mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
 
- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, 
hasta la recepción definitiva. 
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- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se 
estipule lo contrario. 
 
- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. 
Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados 
y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para 
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros o subcontratos. 
 
- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde 
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las 
partes contratantes. 
 
- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de 
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará 
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente 
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual 
será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de 
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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2.1 Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución por unidades de obra y sobre 
verificaciones en la obra terminada 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y 
según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá:  
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:  
 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.   
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados.  
• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo.  
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  
• El control de recepción mediante ensayos:  
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  
- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
  
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.  
  
Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que 
será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
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 Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.  
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas 
de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.   
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios.  
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre 
copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra.  
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.  
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control 
de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el 
contenido de la documentación del seguimiento de la obra.  
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.  
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.  
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y 
por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los 
DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.  
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable.  
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El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer 
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los 
responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del 
edificio terminado.  
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones:  
- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.  
- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación.  
- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.  
 
2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra   
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas 
en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que 
determine la dirección facultativa.  
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica.  
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS 
ELEMENTALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA  
 
• Movimiento de tierras:  
- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 
tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora.  
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra.  
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se 
detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m.  
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30m 
y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 
• Obras de hormigón:  
- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la 
obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya.  
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 - El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya.  
- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características.  
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable.  
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 
de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de 
malla.  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de 
la obra por un laboratorio acreditado.   
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por 
tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como 
aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso.  
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 
establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.  
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas 
en obra.  
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 
encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero.  
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será 
preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las 
proporciones y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente es 
superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado.  
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto 
o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la 
sustituya.   
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica 
de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
• Albañilería:  
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que 
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá 
la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus 
características.  
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- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 
condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.   
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en 
la forma y condiciones que en ésta se determine.  
  
• Cubiertas:  
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos.   
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, antenas 
de TV... están debidamente ejecutadas.  
  
• Solados y revestimientos:  
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 
determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 
 
• Pinturas y barnices:  
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad.  
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices 
se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero.  
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
• Carpintería de madera:  
- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes:  
• No tendrán defectos o enfermedades.  
• La sección presentará color uniforme.  
 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados.  
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3  
• Humedad no superior al 10%  
• Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.  
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- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos 
siguientes:  
 • Corazón centrado o lateral.  
 • Sangrado a vida.  
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.  
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.  
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos.  
 • Mohos o insectos.  
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
• Cerrajería: 
- Las características técnicas de cerrajerías deberán venir garantizadas por Distintivo de Calidad o, en su 
defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.   
- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase 
a que corresponde. 
- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las 
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 
 
INSTALACIONES 
• Saneamiento:  
- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
• Fontanería: 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 
Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 
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• Electricidad:  
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.  
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 
Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por 
el citado Ministerio.  
• Protección contra incendios: 
- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma 
que lo sustituya.   
• Calefacción: 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 
Energía.  
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 
suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje.  
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 
Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan.  
  
 
En Zaragoza, a 18 de Noviembre de 2019 
La arquitecta 
 
Fdo.:Laura Martínez Lite 
NOTA  
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto 
del proyecto y de las características técnicas de la obra: Documentos básicos  CTE:  
DB SE  
DB SI  
DB SUA  
DB HS  
DB HR  
DB HE 
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